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INTRODUCCIÓN 
 
 
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., como empresa 
prestadora de servicios públicos, es consciente de su responsabilidad ante la materialización 
de riesgos, que puedan afectar la prestación del servicio, así como posibles afectaciones a su 
entorno.  Es por esto, que ha definido los instrumentos necesarios para hacer explícitos los 
riesgos a los cuales se encuentra expuesta, para determinar las medidas de tratamiento, y los 
mecanismos de actuación ante los diferentes eventos. 
 
En el marco de actuación de las normas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, CENS 
formula el plan de gestión de riesgo de desastres asociado a la Regional Pamplona, producto 
de la integración de los diferentes mecanismos de respuesta definidos en la organización. 
 
El Plan de gestión de riesgos de desastres de la Regional Pamplona, es un compromiso de 
la empresa con la gestión de los riesgos y la respuesta ante la materialización de los eventos. 
 
El Plan de Gestión de Riesgos de Desastres se convierte en una estrategia que contempla 
aspectos legales, el conocimiento del riesgo, su reducción y la respuesta oportuna, adecuada 
y organizada para enfrentar una emergencia 
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1 OBJETIVO 
 
Establecer el plan de gestión de riesgos de desastres para la infraestructura eléctrica de la 
Regional Pamplona para la vigencia 2021, a partir de la identificación de los riesgos a los 
que está expuesta, la definición de las medidas de tratamiento, así como los protocolos de 
respuesta, ante la ocurrencia de eventos adversos que puedan afectar la dinámica de la 
Sociedad. 
 
 

2 ALCANCE 
 
Este plan de gestión de riesgos de desastres aplica para la infraestructura eléctrica instalada 
en la Regional Pamplona  en los municipios de su área de influencia, los cuales son: 
Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Toledo, Durania Chinácota, Bochalema, Mutiscua, 
Silos, Cacota, Chitagá, Labateca y Herrán. 
 
El plan de gestión de riesgos de CENS para la Regional Pamplona, cubre todas las actividades 
operativas y busca fortalecer su capacidad de respuesta ante cualquier situación de 
emergencia y comprende el desarrollo e implementación de los procedimientos de respuesta 
a aquellos eventos con potencial daño a la infraestructura eléctrica. 
 
 

3 MARCO NORMATIVO  
 

Fuente Año Detalle – contenido 

Constitución 
Política 

Nacional 
1991 

PREAMBULO  
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes 
la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo. 
ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los 
previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social 
y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, 
podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar 
el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en 
cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en 
el año calendario. 
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Fuente Año Detalle – contenido 

Ley 142 de 
1994 

1994 
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 

Resolución 
2400 

1979 

Artículo 205: en todo establecimiento de trabajo que ofrezca 
peligro de incendio, se tomaran medidas para estos riesgos, 
disponiéndose de suficiente número de tomas de agua 
correspondientes mangueras, tanques de depósito o extintores 
con personal entrenado en la extinción de incendios. 

Ley 9 1979 

CÓDIGO SANITARIO NACIONAL 
Título III - Salud Ocupacional 
Título VIII - Desastres. 
Artículo 491. a) Tomar las medidas necesarias para prevenir si 
fuera posible, los desastres o para atenuar sus efectos. 
Artículo 501. De los Planes de Contingencia. Cada Comité de 
Emergencias, deberá elaborar un plan de contingencia para su 
respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los 
análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los 
diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la 
comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencias 
elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo 
con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia. 
Artículo 502. El Ministerio de Salud coordinará los programas 
de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en 
los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres. 

Ley 1523 2012 

Por el cual se adopta la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del 
territorio colombiano. 
Las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollaran y 
ejecutaran los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de 
actuación y jurisdicción, como componentes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Resolución 
0154  

2014 

Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de 
los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de 
desastres y emergencias asociados a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo y se dictan otras disposiciones. 
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Fuente Año Detalle – contenido 

Decreto 1072 
Ministerio del 

Trabajo 
Por medio del 
cual se expide 

el Decreto 
Único 

Reglamentario 
del Sector 
Trabajo 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo  
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. El empleador o contratante debe implementar y 
mantener las disposiciones necesarias en materia de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con 
cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los 
trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como 
proveedores y visitantes. 
Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación 
y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
6. Formular el plan de emergencia para responder ante la 
inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente 
desastrosos; 
8. Implementar las acciones factibles, para reducir la 
vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que 
incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y 
rutas de evacuación; 
9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los 
trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger 
su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial; 
10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la 
participación de todos los trabajadores; 
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de 
emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos 
disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios; 

Decreto 2157 
de 2017 

2017 

Por el cual se adoptan directrices generales para la elaboración 
del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 
de 2012. 
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4 DEFINICIONES 
 

• Comunidad: Grupo de personas que se localiza en un espacio determinado y 
establecen vínculos espontáneos de solidaridad construidos en el tiempo. Esta 
interacción hace posible que se generen elementos de identidad que favorecen la 
cohesión y el auto reconocimiento del grupo. Los intereses de la comunidad se 
sobreponen a los intereses particulares para el logro de objetivos comunes. Por su 
parte, una comunidad vulnerable es aquella que, ante un evento extremo, puede recibir 
mayor afectación, debido a factores como la localización y a la incapacidad para 
implementar acciones de prevención y adaptación orientadas la recuperación de sus 
medios de subsistencia en el corto plazo (Méndez, sf). 2 
 

• Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales 

 

•  (Ley 1523 de 2012).2 
 

• Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo 
y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una 
mayor conciencia de este que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de 
manejo de desastre (Ley 1523 de 2012).2 
 

• Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a 
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como 
de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados 
por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012). 
 

• Riesgo: Evento que al materializarse puede desviar el logro de los objetivos o afectar 
los objetos de impacto 1. 

 

• Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de 

 

1 Guía Metodología para la Gestión Integral de Riesgos  
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desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Ley 
1523 de 2012). 2 
 

• Gestión ambiental: Se refiere a las acciones que, en forma consciente y dirigida a 
propósitos definidos, realice la sociedad para administrar los recursos naturales, 
renovables o no. Esto implica conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar 
moderadamente los recursos naturales; orientar los procesos culturales al logro de 
sostenibilidad; ocupar y transformar el territorio de manera racional y sostenible; y 
revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida, el estado 
de los ecosistemas, y la actividad económica (MADS, 2012). 

 

2 Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes, SNGRD (2017) 
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• Plan de gestión del riesgo de desastres: Es el instrumento que define los objetivos, 
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan 
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de 
desastres, en el marco de la planificación del desarrollo. 2 

 

• Desastre: Evento adverso que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o causados por la acción del hombre, que, de acuerdo con las 
condiciones de riesgo, generan daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, afectando de manera grave la dinámica de funcionamiento normal de la 
sociedad, que requiere de acciones internas y del Estado para atender este evento.2 
 

• Evento adverso: Suceso que puede afectar los objetivos estratégicos y/o la operación 
de la organización3. 

• Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave 
de las condiciones de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 
que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación 
y de la comunidad general 4. 

 

• Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente 
en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir 
las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos (Ley 1523 de 2012).  
 

• Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 
situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los 
elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles 
eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevos riesgos y la necesidad de 
intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza 
primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 
territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los 
estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general 
todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización, 
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población 
(Ley 1523 de 2012).  

 

 

3 Metodología para la Formulación de Planes de Atención de Eventos y Crisis EPM  
4 Ley 1523 del 24 de abril de 2012, Capítulo I, Articulo 4°  
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• Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención 
intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de 
acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención de 
emergencias y la recuperación (Ley 1523 de 2012). 
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5 PROCESO CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
 
5.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

 
5.1.1 Información general de la actividad 

 
5.1.1.1 Nombre del establecimiento o razón social 

 
Nombre de la Organización 

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 
 

Marca 

 

 

Sigla 

CENS S.A. E.S.P. 

NIT 

890.500.514-9 

Web 
www.cens.com.co 

Teléfono 

(07) 5 8244 44 - 01 8000 414 115 – Linea 115  
Ubicación de la Empresa 
Carrera 8 Calle 7 Esquina, Pamplona, Norte de 
Santander 

 

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P, cuya sigla es CENS S.A E.S.P, 
es una empresa de servicios públicos mixta de nacionalidad colombiana, constituida como 
sociedad por acciones del tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los 
servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho 
privado como empresario mercantil.  La empresa como la conocemos hoy, fue constituida 
el 16 de Octubre de 1952 mediante Escritura Pública 3552 de la Notaría Octava de Bogotá 
y quedó configurada como filial del Grupo Empresarial EPM a partir del 19 de Marzo de 
2009. 
 
Dentro de su objeto social, CENS S.A E.S.P está autorizada para prestar el servicio público 
domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias de transmisión, 
distribución y comercialización, así como la comercialización y prestación de servicios de 
telecomunicaciones y las actividades que la complementen, de acuerdo con el marco legal 
regulatorio. 
 
Estos servicios son prestados por la empresa en Cúcuta y su área metropolitana, 
Departamento Norte de Santander, sur del Departamento del Cesar y sur del Departamento 

http://www.cens.com.co/
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de Bolívar, para lo cual cuenta con cuatro (4) regionales ubicadas en los municipios de 
Pamplona, Ocaña, Tibú y Aguachica y 39 localidades que atienden 47 municipios. 
 
 

Cúcuta Avenida 7, 5N-220 barrio Sevilla 
(7) 
824444 

Línea de servicio 
al usuario 115 

Pamplona Carrera 8, Calle 7 Esquina 
(7) 
5681187 

Línea de servicio 
al usuario 115 

Ocaña 
Calle 7, 29-183 Avenida 
Francisco Fernández de 
Contreras 

(7) 
5636363 

Línea de servicio 
al usuario 115 

Tibú 
Carrera 6, 6-17 barrio El 
Carmen 

(7) 
5663278 

Línea de servicio 
al usuario 115 

Aguachica Calle 11, 14-10 
(5) 
5650150 

Línea de servicio 
al usuario 515 

Tabla 1. Sedes administrativas CENS 

 
5.1.1.2 Actividad principal y complementaria 
 
Dentro de su objeto social, CENS S.A E.S.P está autorizada para prestar el servicio público 
domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias de transmisión, 
distribución y comercialización, así como la comercialización y prestación de servicios de 
telecomunicaciones y las actividades que la complementen, de acuerdo con el marco legal 
regulatorio. 
 
Estos servicios son prestados por la empresa en Cúcuta y su área metropolitana, 
Departamento Norte de Santander, sur del Departamento del Cesar y sur del Departamento 
de Bolívar, para lo cual cuenta con cuatro (4) regionales ubicadas en los municipios de 
Pamplona, Ocaña, Tibú y Aguachica y 39 localidades que atienden 47 municipios. 
 
• Transmisión 
 
Consiste en transportar la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los 
grandes centros de consumo (entrada a las regiones, ciudades o entrega a grandes 
consumidores), a través de cables que son sostenidos por torres con características 
especiales, que permiten llevar grandes cantidades de energía en largas distancias por todo 
el país. El conjunto de elementos y equipos con los que se realiza este proceso se denomina 
Sistema de Transmisión Nacional, STN. 
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• Distribución 
 
Consiste en transportar la energía desde los grandes centros de consumo hasta las 
instalaciones del consumidor final. Se hace mediante cables sostenidos por estructuras de 
menor tamaño que en el STN, los cuales llevan menores cantidades de energía a través de 
una misma región para luego distribuirla en pequeñas cantidades para el consumo de cada 
usuario. El conjunto de elementos que componen este sistema se denominan Sistemas de 
Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL).  
 
• Comercialización 
 
La comercialización es el proceso de comprar grandes cantidades de energía a los 
productores para venderla a los usuarios o a otras empresas del sector. Los usuarios tienen 
relación con el comercializador por ser el encargado de la facturación y quien los representa 
ante los demás agentes de la cadena de prestación del servicio. 
 
 

Tabla 2. Actividades complementarias de CENS 

COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA AL CLIENTE FINAL 

DEFINICIÓN  CLIENTES 

 

Comercialización: Compra de energía 

eléctrica en el mercado mayorista y su 

venta a los usuarios finales 

Mercado no Regulado (MNR) Clientes cuyo consumo 

mensual es iguales o superiores a 55.000 kwh o que 

demandan una potencia promedio igual o superior a 0.1 

MW. 

Mercado Regulado (MR) Clientes cuyo consumo 

mensual es inferior a 55.000 kWh. 

 

Distribución: Traslado de energía 

eléctrica desde las redes regionales de 

transmisión hasta el domicilio del 

usuario final, incluida su conexión y 

medición  

Departamento Norte de Santander. 

Sur del Departamento Cesar, en los municipios de 

Aguachica, Pelaya, Gamarra, Rio de Oro y González. 

Sur del Departamento Bolívar, específicamente en el 

municipio de Morales. 

 

Transmisión: Disponibilidad de la 

infraestructura del Sistema de 

Transmisión Nacional (STN) para el 

transporte de energía en niveles iguales 

o superiores a 220kv 
 

 

Todo el sistema interconectado Nacional (SIN), 

administrado por XM u otros comercializadores. 
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Tabla 3. Tipos de clientes y segmento objetivo en cada uno de los negocios 
 

TIPOS DE CLIENTES Y SEGMENTO OBJETIVO EN CADA UNO DE LOS NEGOCIOS 

NEGOCIO TIPO DE CLIENTE SEGMENTO 

 

Transporte: 

Incluye las líneas 

del negocio 

Transmisión y 

Distribución  

 

Clientes que hacen 

uso de la 

Infraestructura. 

* Obras Comercializadoras 

* Cable Operadores 

* Clientes del mercado No regulado de Energía  

   Atendidos por CENS 

*Clientes del Mercado Regulado de Energía 

   Atendidos POR CENS 

 

Comercialización 

de Energía 

Clientes del Mercado 

Regulado de 

Energía  

* Clientes Residenciales  

* Clientes Empresariales (Pymes, Micro y 

Famiempresas) 

 

Servicios de 

Valor Agregado: 

Incluye las líneas 

de portafolio  

Clientes de servicios 

asociados al 

suministro y 

transporte  

* Clientes del mercado no regulado 

* Clientes del mercado regulado 

Clientes de 

iluminación pública, 

exterior y vías 

* Administraciones públicas 

* Clientes del mercado No Regulado  

* Concesiones de vías 

 
Los principales servicios que explota CENS en desarrollo de su objeto social son el 
transporte y la venta de energía al usuario final. En transporte de energía se tiene dos líneas 
de negocio que son Transmisión y Distribución, actividades completamente reguladas en 
las cuales la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) quien como regulador 
determina la tarifa aplicable, igualmente sucede con la venta de energía a clientes del 
mercado regulado, ya que determinar el precio que se debe cobrar al usuario por el servicio 
y se aplica la formula tarifaria que establece el regulador. El comercializador es el 
responsable de cobrar todo el costo del servicio y luego pagar la parte que corresponde a 
cada agente de la cadena. No es un recaudador, ya que debe realizar los pagos 
independientemente de la oportunidad con que los usuarios cancelen el servicio.  
 
A continuación, se presentan los productos y servicios con los que CENS genera valor para 
los grupos de interés:  
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Figura 1. Portafolio de Servicios CENS S.A. E.S.P. 

El transporte de energía en sus dos líneas de negocio Transmisión y Distribución, es la 
actividad que puede generar un riesgo de desastres a la sociedad por el suministro de 
energía a los usuarios finales, que dependiendo de la criticidad del evento se podría generar 
una indisponibilidad del servicio de energía para la totalidad de los clientes del mercado 
atendido dentro del área de cobertura de la empresa. 
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5.1.1.3 Instalaciones físicas e Información áreas  
 
5.1.1.3.1 Sede Principal Pamplona 
 
 

Tabla 4. Datos Sede Principal (áreas, coordenadas, año de construcción)  

Área Sede Principal Pamplona 

INSTALACIÓN 
SEDE 
ADMINISTRATIVA 
PAMPLONA  

AÑO LICENCIA 
CONSTRUCCIÓN 

1962 

REGIONAL  PAMPLONA 
NUMERO TOTAL  

DE PISOS 

3 

LATITUD   AREA DEL PREDIO 
m²  

1140.46 m2 

LONGITUD   AREA TOTAL 
CONSTRUIDA m² 

598.67 

ALTITUD 2287 msnm  AREA LIBRE m² 541.79 

DIRECCIÓN  
Carrera 8 Calle 7, 
esquina  

TIPO DE ESPACIOS 
Y NUMERO 

Patio de potencia, 
caseta de vigilancia, 
parqueadero, vías 
internas, caseta de 
celdas, zonas verdes, 
cerramiento en malla 
eslabonada con muro 
atepecho en ladrillo. 

DEPARTAMENTO 
NORTE DE 
SANTANDER 

ESPACIOS 
COMUNITARIOS 

Sendero perimetral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Distribución física de las Instalaciones sede principal  
 

PRIMER PISO 
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Figura 2. Disposición de instalaciones primer piso edificio principal 

• Sala de atención clientes 
• Módulos de trabajo atención clientes 
• Auditorio José Miguel González Campo 
• CAID. 
• Cuarto TOMS-Subestaciones y líneas 
• Subestación Pamplona - Cuarto de baterías 
• Cuarto de celdas 
• Patío subestación 
• Baños 
• Almacén• Depósito de reciclaje 
• Parqueaderos visitantes externo 
 
 
 
SEGUNDO PISO 
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Figura 3. Disposición de instalaciones segundo piso edificio principal 

• Oficinas administrativas 
• Archivo 
• Sala de juntas Brisas de Pamplonita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER PISO 
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• Oficinas 

• Sala de juntas Águeda Gallardo 

• Cafetería 

• Baños 

 

Figura 5 Parqueadero Externo trabajadores y visitantes 

5.1.1.3.2 Subestaciones regional Pamplona  
 

Tabla 5. Áreas subestaciones regional Pamplona  

Figura 4   Disposición de instalaciones tercer piso edificio principal   
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ÁREAS SUBESTACIONES REGIONAL PAMPLONA 

SUBESTACIÓN PALERMO 
AÑO LICENCIA 
CONSTRUCCIÓN 

1961 

REGIONAL  PAMPLONA 
NUMERO TOTAL  
DE PISOS 

1 

LATITUD   AREA DEL PREDIO  m²  18645 m² 

LONGITUD   AREA TOTAL 
CONSTRUIDA  m² 

598.67 

ALTITUD 1202 msnm AREA LIBRE  m² 541.79 

DIRECCIÓN  
Vía a Pamplona vereda el 
caney (Municipio de 
Bochalema) 

TIPO DE ESPACIOS Y 
NUMERO 

Patio de potencia, caseta 
de vigilancia, 
parqueadero, vías 
internas, caseta de 
celdas, zonas verdes, 
cerramiento en malla 
eslabonada con muro 
atepecho en ladrillo. 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
ESPACIOS 
COMUNITARIOS 

N.A. 

    
 
5.1.1.4 Equipamiento para emergencias existente 
 
5.1.1.4.1 Equipamiento para emergencias en sede principal y subestación. 
 
En las instalaciones de la sede principal se disponen de los siguientes equipos para 
emergencias: 

 
INVENTARIO DE EXTINTORES  
 

Tabla 6. Inventario de extintores 
 

No PISO UBICACIÓN CANTIDAD EXTINTOR CAPACIDAD 

1 3 Cafetería 1 PQS BC 10 Lbs. 

2 2 Pasillo oficinas 1 Solkaflan 3.700 grs. 

3 2 Contigua al archivo 1 Agua a 
Presión 

2 ½ Galones 

4 1 Junto al lector de la 
tarjeta 

1 Solkaflan 9.000 grs. 

5 1 Sala atención al cliente 1 Solkaflan 3.700 grs. 

6 1 Muro modulo atención 
al cliente 

1 Solkaflan 3.700 grs. 

7  Pasillo sala de celdas 1 Carretilla 
CO2 

50 Lbs. 
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No PISO UBICACIÓN CANTIDAD EXTINTOR CAPACIDAD 

8  Muro sala TOMS 1 Solkaflan 9.000 grs. 

9  Sala TOMS 1 Solkaflan 3.700 grs. 

10  Muro sala de celdas 1 CO2 15Lbs. 

11  Subestación pasillo 1 PQS BC 20 Lbs. 

  Pasillo junto a lockers 1 PQS BC 20 Lbs. 

12  Muro frente al cuarto de 
baterías 

1 PQS BC 20 Lbs. 

13  Muro frente al cuarto de 
baterías 

1 PQS BC 20 Lbs. 

14  Muro baños 1 PQS BC 30 Lbs. 

15  Entrada patio almacén 1 PQS BC 30 Lbs. 

16  Bodega cuadrilla 
distribución 

1 PQS BC 30 Lbs. 

17  Bodega 1 1 PQS BC 30 Lbs. 

18  Bodega 2 1 PQS BC 30 Lbs. 

19 3 Cafetería 1 PQS BC 10 Lbs. 

20 2 Pasillo oficinas 1 Solkaflan 3.700 grs. 

 
 
INVENTARIO DE GABINETES  CONTRAINCENDIO  
 

Tabla 7. Inventario de gabinetes  contraincendio 

 

Ubicación Manguera 
Longitud 
Manguera 

Hacha Boquilla 
Llave 

Spaner 

Tipo de 
extintor 

Capacidad 

Piso 1 
Muro 
entrada 
almacén 

1 ½ pulgadas 15 metros SI SI SI 
PQS ABC 
10 Libras 

Piso 2 
Muro 
entrada 
baños 

1 ½ pulgadas 15 metros SI SI SI 
PQS ABC 
10 Libras 

 
 
INVENTARIO DE CAMILLAS  
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Tabla 8. Inventario de camillas 
 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

Camilla plástica (polietileno de alta 
densidad) color naranja 

1 Tercer piso - Pasillo hacia escalera de 
emergencia. 

Camilla plástica (polietileno de alta 
densidad) color naranja 

1 Segundo piso – Pasillo oficinas 

Camilla plástica (polietileno de alta 
densidad) color naranja 

1 Primer piso - Auditorio José Miguel 
González Campo 

Camilla plástica (polietileno de alta 
densidad) color naranja 

1 Subestación Pamplona 

 
 
INVENTARIO DE BOTIQUINES  
 

Tabla 9. Inventario de botiquines 
 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Botiquín 1 

Tercer piso - Pasillo hacia 
escalera de emergencia. 

Contiene: 

• Juego de inmovilizadores 

• Mascara de rescate para RCP 
(reanimación cardio pulmonar) 

Botiquín 1 Segundo piso – Pasillo 
oficinas 

Contiene: 

• Material para curaciones 

Botiquín 1 Primer piso - Auditorio 
José Miguel González 
Campo 

 

Botiquín 1 Subestación Pamplona  

Botiquín 1 Almacén  

 
 
 
INVENTARIO EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS 
 

Tabla 10. Inventario equipo de telecomunicaciones para emergencias 
 

EQUIPO CANTIDAD PORTADOR UBICACIÓN 

Radio Motorola 
punto a punto 

1 Profesional P2 
Distribución - Regional 

Piso 3 Oficina del Profesional 
P2 Distribución 

Radio Motorola 
punto a punto 

1 Professional P2 
Commercial - Regional 

Piso 2 Oficina del Profesional 
P2 Comercial 

Radio Motorola 
punto a punto 

1 Jefe de Brigada Subestación Pamplona 
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EQUIPO CANTIDAD PORTADOR UBICACIÓN 

Fuentes de aprovisionamiento de agua 
 
Fuente Principal: Empresa de Servicios Públicos de Pamplona. 
 
Fuente Alterna:    
 
Fuente Alterna: Un (1) Tanque subterráneo de 15000 Litros.  
 
Sistemas de Detección y Alarma Contra Incendios 
 
La sede principal dispone de un sistema de detección contraincendios convencional 
direccionable marca EWARDF, El sistema de detección está conformado por detectores de 
humo, detectores térmicos y estaciones manuales de alarma. La fase de alarma está 
conformada por alarmas audiovisuales ubicadas   en todos los edificios, donde a través de 
la acción de personal brigadista, coordinadores de evacuación, personal de la empresa o 
el coordinar de emergencias ante un conato de incendio se activan emitiendo un sonido de 
más de 90 decibeles y una señal estroboscópica. Así mismo la señal de activación se 
direcciona a la sala de seguridad a través de un panel de control donde personal de 
vigilancia monitorea el lugar a través de cámaras, activando como apoyo al lugar de la 
emergencia a un vigilante de ronda, y a las porterías ubicadas en lugares estratégicos de 
la empresa. 
 
Kit para contención y atención derrames de aceites e hidrocarburos 
La subestación Pamplona cuenta con un sistema de trampas físicas para derramen de 
aceites e hidrocarburos ubicados en los transformadores de potencia con un drenaje que 
permite la recolección de la sustancia a un tanque o deposito, además cuenta con kit para 
control de fugas utilizados por personal técnico, ubicados en la estación y en los móviles 
del personal operativo.    
 
 
Elementos para atender casos de emergencias (Derrames) 

• Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm) 

• Barrera absorbente de 3 pulgadas por 1,20 metros de largo 

• Kilogramos de material absorbente biodegradable 

• Paños Oleofílicos de 40 mm x 50 mm (2 mm) 

• Martillo de madera con punta de goma 

• Masilla epoxica de 100 gramos 

• Paquete de calajanes de madera – 4 calajanes 

• Par de guantes de PVC calibre 35 

• Delantal PVC calibre 35 

• Litro de desengrasante 
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• Bolsas rojas – Tipo industrial 

• Lonas de polipropileno 

• Recogedor de plástico 

• Instructivo para derrames 

• Maletín 

• Espátula platica antichispas 

• Cinta de seguridad x 50 metros  
 
Elementos de protección personal 

• Monogafa 

• Respirador de media cara doble cartucho, con filtro para gases y vapores 
orgánicos  

• Guantes de nitrilo 

• Overol desechable contra químicos bajo presión. 
 
 
5.1.1.5 Horario de funcionamiento 

 
 
La sede principal ubicada en 
Carrera 8 Calle 7, esquina, el 
horario de funcionamiento es de 
lunes a viernes en el horario de 
7:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 p.m. 
 
Para la atención al cliente de 
lunes a viernes de 7am a 11:30 
am y de 2 pm a 5:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Horario Funcionamiento Sede administrativa de CENS Pamplona. 

 
Las oficinas de atención al cliente en el área de influencia de la regional Pamplona atienden 
en el siguiente horario: 
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Tabla 11. Horario funcionamiento Oficinas de atención al Cliente 

Municipio  Dirección Horario de atención  

PAMPLONA CRA 8 CL 7 esquina Centro Lunes a viernes de 7am a 
11:30am y de 2pm a 5:30pm 

CHINACOTA Calle 2 2-92 Barrio San Mateo Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

HERRAN Ave 3 2-30 Barrio Balcones Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

RAGONVALIA (Repertura 
desde el 14 de diciembre) 

Calle 5 2-61 El Centro Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

DURANIA Ave 2 7-70   El Centro Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

BOCHALEMA Ave 5 3-75 Barrio Chorreron Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

PAMPLONITA Calle 1  1-25 Barrio Centro Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

SILOS Cra 3 5-02 Frente al Parque Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

MUTISCUA Carrera 2a 7-02/06  Casa 101 Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

LABATECA Cll 3 - Cra 2 4-02 San Luis Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

CHITAGA Cra 7 5-25 El Centro Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

TOLEDO ( Pendiente por 
reapertura) 

Cra. 6 13-81 Barrio el Contento Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    
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Municipio  Dirección Horario de atención  

CÁCOTA (Pendiente por 
reapertura) 

Calle 2 3-64 Barrio Centro Lunes a Viernes 7:00 am-12m. Y 
1:00 pm a 4:00 pm., Sábados  de 
800am a 1:00pm    

 
Adicionalmente la empresa tiene las siguientes Líneas de Contacto: 
 

• Consultas generales servicio de energía: 01 8000 414 115 horario 7x24  

• Consultas generales servicio de energía Norte de Santander:  PBX 582 44 44 Horario 
de oficina 

• Línea Gratuita para Reporte de Daños y Emergencias: 115 horario 7x24 

• Chat en línea http://servicio.asistenciachat.com/website/censchat/  
 
El horario de las subestaciones atendidas es de 24H los 7 días de la semana.  
 
 
5.1.1.6 Población expuesta al interior de la instalación evaluada 
 
La población expuesta en promedio al interior de las Sede Principal de la Regional Pamplona 
se tiene: 
 

Tabla  

Tabla12. Población expuesta en instalaciones regional Pamplona 

Regional Sede principal y subestación 

Trabajadores activos 17 

Aprendices SENA 4 

Aprendices Universitarios 0 

Trabajadores en Misión 2 

Visitantes 0 

Clientes Oficina ATC 0 

Contratistas 4 

Personal de vigilancia 2 

TOTAL 29 

 
 

http://servicio.asistenciachat.com/website/censchat/
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En las oficinas de atención al usuario en las condiciones actuales por la Pandemia COVID el 
volumen de clientes para atención presencial se ha disminuido, en un mes promedio se 
atiende siguiente flujo de clientes  
 

Tabla 13. Flujo de clientes en oficinas de atención al cliente 

Oficina de Atención al Cliente Cantidad de personas 

REGIONAL PAMPLONA  1,394  

LOCALIDAD CHINACOTA  335  

LOCALIDAD CHITAGA  118  

LOCALIDAD HERRAN  98  

LOCALIDAD RAGONVALIA  79  

LOCALIDAD TOLEDO  70  

LOCALIDAD CACOTA  15  

LOCALIDAD MUTISCUA  23  

LOCALIDAD DURANIA  38  

LOCALIDAD SILOS  33  

LOCALIDAD PAMPLONITA  32  

LOCALIDAD BOCHALEMA  40  

LOCALIDAD LABATECA  38  

 
 
5.1.1.7 Ubicación, vías de acceso regional Pamplona 
 
La Regional Pamplona la conforman los municipios: Constituido por los municipios: 
Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Toledo, Durania Chinácota, Bochalema, Mutiscua, 
Silos, Cacota, Chitagá, Labateca y Herrán. 
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Figura 7 . Municipios Regional Pamplona 

 
Pamplona,   es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Norte de 
Santander. Es la capital de la Provincia de Pamplona y su economía está basada en la 
gastronomía, la agricultura, el turismo (especialmente el turismo religioso) y la educación. 
Se le conoce como la "Ciudad Mitrada", debido a que en ella se instauró la Arquidiócesis 
de Nueva Pamplona, la primera diócesis católica de la región nororiental del país. La 
Universidad de Pamplona, destacada universidad pública de la región, tiene su sede 
principal en la ciudad. Su población es 59 422 habitantes (2020). 
 
Está localizada en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, a una altitud de 2200 m 
s. n. m., en la zona suroccidental de Norte de Santander. Su extensión territorial es de 1.176 
km² y su temperatura promedio de 14 °C. Limita al norte con Pamplonita, al sur con Cácota 
y Chitagá, al oriente con Labateca y al occidente con Cucutilla. Está conectada por 
carreteras nacionales con las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y Arauca. 
 
Pamplona es nudo estratégico, vial y centro del oriente colombiano, pues desde ella, en la 
época de la colonia, partieron las expediciones, en las que se fundaron las ciudades 
capitales de los departamentos colombianos de Arauca, Norte de Santander y Santander, 
y de los estados venezolanos de Táchira y Mérida, siendo así reconocida como la ciudad 
fundadora de ciudades.  
Está situada en las coordenadas 72°39' de longitud al oeste de Greenwich y a 7° y 23' de 
latitud norte. Se encuentra situada a 2200 metros sobre el nivel del mar. 
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Pamplona, limita al norte con Pamplonita y Cucutilla, al sur con los municipios de Cácota y 
Mutiscua, al oriente con Labateca y al occidente con Cucutilla. Tiene una extensión total de 
456 km 
 
Se destaca dentro del área urbana su centro histórico (declarado como Monumento de 
Interés Nacional según Decreto 264 de 1963), por mucho tiempo ha sido el principal centro 
educativo del oriente colombiano y de Táchira y Mérida en Venezuela, por lo cual ha sido 
catalogada como ciudad estudiantil con amplio impacto en formación universitaria sobre la 
región, se identifica igualmente por la solemnidad de sus celebraciones religiosas, eventos 
que cuenta con amplia presencia de personas provenientes de otros lugares del país y del 
Táchira en Venezuela5 
 
La sede Administrativa y subestación de la regional Pamplona está ubicada en una zona 

Urbana de ocupación industrial. A la Sede se llega por la vía Panamericana entre la Calle 

7 y la Carrera 8 del Barrio Chapinero. 

En relación al panorama de riesgos sociopolítico en el Municipio, se considera favorable y 

estable toda vez que no se cuenta con Grupos Armados Ilegales o Delincuencia Común 

que operen directamente en el sector, como antecedentes relevantes solo se registran 

hurtos menores y a residencias.  

Según información obtenida, en área rural de Municipios aledaños (Pamplonita, Labateca 

y Cucutilla) se cuenta con la presencia del ELN – Frente Efraín Pavón Pavón. 

 

Tabla 14 Datos de ubicación y vías de acceso sede principal de la Regional Pamplona. 

DATOS DE UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO SEDE PRINCIPAL REGIONAL PAMPLONA. 

 

 

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia) 
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DATOS DE UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO SEDE PRINCIPAL REGIONAL PAMPLONA. 

   

Pendiente foto sede principal Pamplona 

 

Departamento: Norte de Santander Ciudad: Pamplona 

Dirección: Carrera 8, Calle 7 Esquina 

Coordenadas:Altura de 2.327   msnm 

Teléfono: 5681187 

Ubicación geográfica: 
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DATOS DE UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO SEDE PRINCIPAL REGIONAL PAMPLONA. 

 
 

Localización sede principal Regional Pamplona 
 

Vías de acceso: 
A la Sede se llega por la vía Panamericana entre la Calle 7 y la Carrera 8 del Barrio 
Chapinero.r. 
 

Puntos de acceso a las oficinas: 
 
PORTERÍA No. 1. Este acceso se 
encuentra calle 7, 29-183 Avenida 
Francisco Fernández de Contreras y 
permite el ingreso al público en general, 
así como a empleados y contratistas  
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DATOS DE UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO SEDE PRINCIPAL REGIONAL PAMPLONA. 

Límites: 

 Delimitación de la sede Administrativa y Subestación Pamplona 

 LÍMITE DESCRIPCIÓN SEPARACIÓN 

Norte Muro a muro  
Colegio Sede Provincial San 
José 

Cerramiento Perimetral 
Completo 

Sur Muro a muro Rio Pamplonita 
Cerramiento Perimetral 
Completo 

Oriente Muro a muro 
Taller de Mecánica automotriz 
“Donde Campos” 

Cerramiento Perimetral 
Completo 

Occidente Carrera 8° Vía pública pavimentada  
Cerramiento Perimetral 
Completo 

 

 
 

5.1.1.8 Cantidad de procesos 
 
Dentro del Sistema de Gestión Integrado se encuentran documentados 73 procesos de 
acuerdo con el Modelo de Procesos vigente para CENS S.A. E.S.P., sin embargo en la 
regional Pamplona se gestionan los siguientes procesos: 
 
1. Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Transmisión y Distribución. 
2. Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución. 
3. Venta de Productos o Servicios y Vinculación de Clientes. 
4. Atención Clientes. 
5. Facturación. 
6. Reducción y Control de Pérdidas de Energía. 
7. Administración de Bienes de Inventario. 
8. Gestión de Servicios Documentales. 
 
 

Tabla 15 Macroprocesos modelo de procesos CENS gestionados en la regional 
 

Tipo 
Macroproceso 

Macroproceso Cantidad de 
procesos 

Negocio Prestación de Servicios de Energía Eléctrica 
Lo constituyen los procesos para la operación, mantenimiento y 
desarrollo de proyectos de infraestructura, así como los procesos 
comerciales y financieros requeridos para prestar los servicios de 
transmisión y distribución de la energía eléctrica, los cuales apuntan a 
la estrategia de competir hoy para logar el crecimiento futuro.  

6 
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Tipo 
Macroproceso 

Macroproceso Cantidad de 
procesos 

Soporte Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios 
Se encarga de garantizar los bienes y servicios necesarios para la 
operación de los negocios y el funcionamiento de la empresa. 

1 

Gestión de Servicios Corporativos  
Brindar servicios en la atención de requerimientos asociados a la 
prestación de servicios de transporte, gestión de documentos y  realizar 
los procesos para el mantenimiento de las instalaciones y equipos, la 
administración de las instalaciones y recursos físicos y la gestión de 
proyectos de infraestructura locativa. 

1 

 
5.1.1.9 Inventario de sustancias químicas 
 
En la regional Pamplona  se utilizan las siguientes sustancias químicas para las actividades 
Distribución y mantenimiento de subestaciones: 
 

Tabla 16 . Inventario de sustancias químicas actividades de mantenimiento Distribución   
 

DEPENDENCIA 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Distribución 

Aceite con 
PCB´S 

Sustancias 
Misceláneos 

El aceite con PCB'S en una solución de 
aceite PCB 1016, PCB 1221,PCB 1232, PCB 
1242, PCB 1248, PCB 1254,PCB 1260, 
PCB1268 que se usa en transformadores 
eléctricos para la transmisión y distribución 
de energía eléctrica. 

Subgerencia 
Distribución 

Aceite Dieléctrico Líquido Inflamable 
Aceite aislante para transformadores 
eléctricos 

Subgerencia 
Distribución 

Aceite Hidráulico Líquido Inflamable 
Aceite lubricante para sistemas hidráulicos. 
Lubricante para motores de combustión.  

Subgerencia 
Distribución 

Acetona  Líquido Inflamable 

Se usa en la fabricación de plásticos, fibras, 
medicamentos y otros productos químicos, 
así como disolvente de otras sustancias 
químicas. Se utiliza como solvente orgánico 
e inorgánico. 

Subgerencia 
Distribución 

Acido Sulfúrico Sustancia corrosiva 
Es usado en la refinación del petróleo, acero 
y otros metales. En electroplateado y como 
reactivo de laboratorio 
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DEPENDENCIA 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Distribución 

ACPM Líquido Inflamable 

Se emplea como combustible en los 
automotores diésel, los cuales son motores 
térmicos de combustión interna. Utilizado en 
la industria como combustible de maquinaria 

Subgerencia 
Distribución 

Afloja Todo Gas Inflamable 
Lubricante, penetrante, elimina la humedad, 
quita y protege a las superficies de la 
corrosión  

Subgerencia 
Distribución 

Alcohol Industrial Líquido Inflamable 

Sustancia Química para la síntesis y/o 
formulación de productos industriales.. Es 
muy utilizado como disolvente en síntesis de 
fármacos, plásticos, lacas, perfumes, 
cosméticos,  

Subgerencia 
Distribución 

Florisil 
adsorbente 

Sustancias 
Misceláneos 

El florisil es un buen absorbente de grasa, 
sus usos abarcan la cromatografía clásica de 
absorción en diferentes adsorbentes. 

Subgerencia 
Distribución 

Gasolina Líquido Inflamable 

mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la 
destilación del petróleo y  su principal 
cualidad es hacer que funcionen los 
vehículos con motor de explosión o 
combustión interna. 

Subgerencia 
Distribución 

Grasa 
Multipropósito 

Líquido Inflamable 
 recomendada para aplicaciones industriales, 
automotrices y agrícolas. 

Subgerencia 
Distribución 

Helio 
Gases No-
inflamables 

simple asfixiante.  

Subgerencia 
Distribución 

Hexano Líquido Inflamable 

utilizado para la extracción de aceite de 
semillas, como disolvente en reacciones de 
polimerización y en la formulación de algunos 
productos adhesivos, lacas, cementos y 
pinturas 

Subgerencia 
Distribución 

Hidrosolta No presenta peligro 

permite el cambio de técnicas en sistemas de 
puesta a tierra consistente en sustituir el 
enterramiento de varillas, que busca el 
control de sobretensiones, por el 
enterramiento de circuitos de baja resistencia 
y alta capacitancia acoplados en paralelo, 
donde se logra pasar del Control de 
Sobretensiones a Dominio de Energía. 
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DEPENDENCIA 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Distribución 

Hipoclorito de 
Sodio 

Sustancia corrosiva 

Es un compuesto oxidante de rápida acción 
utilizado a gran escala para la desinfección 
de superficies, equipos y mesas de trabajo 
resistentes a la oxidación 

Subgerencia 
Distribución 

Jabón en Polvo Líquido Inflamable 

limpieza fiable y sin residuos del equipo de 
laboratorio incluso en casos difíciles, siendo 
a la vez delicados con el entorno y la salud 
de su personal 

Subgerencia 
Distribución 

Jabón Líquido 
Extran 

Sustancias 
Misceláneos 

limpieza fiable y sin residuos del equipo de 
laboratorio incluso en casos difíciles, siendo 
a la vez delicados con el entorno y la salud 
de su personal 

Subgerencia 
Distribución 

Limpiador 
Desengrasante 

Solidos Inflamble  superficies de la corrosión 

Subgerencia 
Distribución 

Lubricante 
Penetrante 

Gas Inflamable elimina la humedad, quita y protege a las 

Subgerencia 
Distribución 

Nitrógeno 
Gases No-
inflamables 

Protección contra el fuego y explosiones, 
industria química y metalúrgica, 
procesamiento de aceites y grasas 
vegetales, mantenimiento de ambientes en 
atmósferas inertes para ciertos propósitos, 
fabricación de lámparas, secado y prueba de 
tuberías, manipulación de soluciones para 
revelar películas de color, embalaje y 
almacenaje de productos susceptibles a 
pérdidas de calidad 

Subgerencia 
Distribución 

Ozono Gas oxidante 

Se emplea en la purificación del aire y el 
agua potable, en el tratamiento de residuos 
industriales, aceites, el blanqueo, en las 
ceras y en la fabricación de otras substancias 
químicas. 

Subgerencia 
Distribución 

Pasta Pulidora 
Sustancias 
Misceláneos 

Es una pasta pulidora y desmanchadora 
fuerte que restaura la pintura quemada o en 
muy mal estado,  

Subgerencia 
Distribución 

Pintura en Aceite Líquido Inflamable 

Pintura a base de aceite de secado al aire, 
para uso en interiores y exteriores; de 
acabado brillante, de excelente cubrimiento y 
adherencia 

Subgerencia 
Distribución 

Pintura en Spray Líquido Inflamable 

Pintura en aerosol ideal para superficies de 
madera, metal, paredes, cerámica o cartón 
que necesiten ser restauradas, protegidas 
y/o decoradas 
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DEPENDENCIA 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Distribución 

Silicona 
Abrillantador 

Líquido Inflamable 
útil tanto para el cuidado y mantenimiento de 
su vehículo como en el hogar 

Subgerencia 
Distribución 

Thinner Líquido Inflamable 
Diluir y ajustar la viscosidad de pinturas, 
recubrimientos, productos de mantenimiento 
base solvente y breas 

Subgerencia 
Distribución 

Varsol Líquido Inflamable 

utiliza para remover manchas en el piso, 
diluir pinturas de aceite, limpiar brochas, 
rodillos y otros implementos utilizados al 
pintar con pinturas de aceite. 

 
 
A continuación, se relacionan las sustancias químicas que se manejan en la regional para las 
actividades de mantenimiento de subestaciones. 
 

Tabla 17 Inventario de sustancias mantenimiento subestaciones 
 

DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Aceite 2T FB Gas Inflamable 

En motores de dos tiempos a gasolina 
de alta y baja potencia, enfriadas por 
aire o agua que funciona con una 
mezcla combustible aceite 50:1.  

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Aceite 
Dieléctrico 
Terpel 
Hidráulico ISO 
68 

Líquido Inflamable 
transformación por su enorme 
capacidad dieléctrica; también es 
usado como aislante para  

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Aceite 
Hidráulico 

Líquido Inflamable 
Aceite lubricante para sistemas 
hidráulicos. Lubricante para motores 
de combustión.  

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Aceite 
Lubricante 

Líquido Inflamable 
Para motores último modelo que 
operan con gasolina o diésel como 
combustible 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Aceite para 
Engranajes 

Sustancias 
Misceláneos 

Aceite para engranajes multiusos. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Acetileno Gas Inflamable 

En combinación con el oxígeno para 
soldadura y corte; tratamiento por 
calor, escarificado, enderezado, 
temple y limpieza por llama y 
revestimiento de piezas metálicas.  
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DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Acido Muriático Sustancia corrosiva 
Decapado, limpiado de metales, 
acidificante industrial, limpieza en 
general. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Ácido Sulfúrico Sustancia corrosiva 

Es usado en la refinación del petróleo, 
acero y otros metales. En 
electroplateado y como reactivo de 
laboratorio 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Adhesivo 
Sellador Si 596  
Red High Temp 
Rtv 

Gas Inflamable 

resistencia a los aceites en el sellado 
de bridas rígidas, por ejemplo, en 
transmisiones y en alojamientos de 
metal fundido. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Adhesivo 
sellador SISTA 
FT 101 

No se reglamenta 

Sellador elástico y adhesivo 
multipropósito, de un componente que 
cura con la humedad del ambiente 
para interiores y exteriores. Ofrece 
propiedades de sellado y adhesión en 
todos los materiales y en todos los 
climas 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Aflojador 
Lubricante Easy 
Clamb 

Gas a Presión 
Afloja tuercas, uniones y tornillos. 
Desprende el óxido y previene una 
futura corrosión 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Aflojador, 
Penetrante y 
Lubricante 

No se reglamenta 

Exclusivamente diseñada para eliminar 
la herrumbre, alquitrán, residuos de 
carbón, costras de grasa y suciedad 
acumulada. Usado en automotriz, 
aviación, maquinaria industrial, 
agrícola, o textilerías, plomerías, etc 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Agua 
Desmineralizada 

No se reglamenta 
interruptores automáticos, equipos de 
arranque de motores e interruptores de 
centro de  

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Alcohol Etílico Líquido Inflamable 

utilizado como disolvente en síntesis 
de fármacos, plásticos, lacas, 
perfumes, cosméticos, etc. También se 
utiliza en mezclas anticongelantes, 
como combustible, como antiséptico 
en cirugía, como materia prima en 
síntesis y en la preservación de 
especímenes fisiológicos y 
patológicos. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Alcohol 
Industrial 

Líquido Inflamable 

Sustancia Química para la síntesis y/o 
formulación de productos industriales.. 
Es muy utilizado como disolvente en 
síntesis de fármacos, plásticos, lacas, 
perfumes, cosméticos,  
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DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Antiadherente 
Lubricante 
SANTIEZE CU 

Líquido Inflamable 

Compuesto antiadherente fabricado 
para altas temperaturas a base de 
cobre. Reduce la fricción y desgaste 
de las partes metálicas y de caucho 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Barrera Epoxica 
COMP.A 

Líquido Inflamable 
Protección de superficies metálicas en 
ambientes corrosivos 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Bicarbonato de 
Sodio 

No se reglamenta 
Agente alcalinizante, repostería, 
neutralizar o reducir los ácidos. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Catalizador 
Esmalte Uretano 
serie 36 

Líquido Inflamable 
Componente B de Esmalte Uretano 
(serie 36). 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Cicatrizante 
Hormonal 

No se reglamenta 

Cicatrizante vegetal con acción 
fungicida e insecticida. Se recomienda 
especialmente para proteger heridas 
causadas voluntaria o 
involuntariamente en el tallo de las 
plantas arbustivas de interés comercial 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Cloro 
Blanqueador 

Sustancia corrosiva 
Es utilizado para la desinfección y 
blanqueamiento de superficies como 
pisos, baños, paredes 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Deoxiphos Sustancia corrosiva 

es recomendado en el tratamiento de 
superficies metálicas donde se 
requiera protección contra la oxidación 
y para incrementar la adherencia del 
recubrimiento final. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Desengrasante 
Citric PI 

Gas comprimido no 
inflamable 

para limpieza de máquinas y motores 
mecánicos, equipos mineros y de 
perforación, limpieza de herramientas, 
superficies engrasadas 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Desengrasante 
Electrónico 
Dielect PI 

Gas comprimido no 
inflamable 

Desengrasante y limpiador de secado 
rápido para equipos electrónicos  

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Desengrasante 
industrial 

No se reglamenta 

Combinación balanceada de agentes 
limpiadores, humectantes, surfactantes 
y acondicionadores para promover 
suciedad y desinfectar especialmente 
para área de oficinas. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Despla-Sant No se reglamenta 
Desalojador de humedad para motores 
y partes eléctricas, protege contra la 
acción de la humedad y la corrosión. 
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DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Detergente 
Alcalino 
Biodegradable 
PI 15 

No se reglamenta 

Diseñado para la limpieza y 
desengrasante de equipos, 
maquinarias y superficies en general, 
remueve aceite, cera, gasolina, moho 
y espuma sucia 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Detergente 
Dersa 

No se reglamenta 

Responde a las necesidades de 
lavado moderno de los textiles, tanto 
en sistemas de lavado convencional 
como en túneles secuenciales o 
modulares. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Diésel Líquido Inflamable 
Combustible diésel, aceite de 
calefacción doméstica, aceite 
combustible para motores diésel. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Dow Corning 7 
Bearing Grease 
Long Term 

Líquido Inflamable conductores y condensadores. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Electriwell Líquido Inflamable 

Para limpieza y desengrase de 
motores y tableros eléctricos, sistemas 
de alarmas, transformadores, 
generadores, equipos de ignición, 
interruptores, condensadores, 
etcétera. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Electron Plus Líquido Inflamable 

Remueve suciedades, polvos y 
pelusas de los circuitos en forma 
rápida y segura cuando están fuera de 
operación 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Esmalte 
Anticorrosivo 

Líquido Inflamable 

Es un acabado de zinc metálico 
altamente concentrado, que se 
convierte en parte integral del metal 
para prevenir la corrosión 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Esmalte Uretano 
COMP.A 

Líquido Inflamable 
Acabado final para recubrimientos de 
metal. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Espuma 
Expansiva SIKA 

Gas Inflamable 
Espuma de poliuretano para 
aislamiento y relleno 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Etanol Líquido Inflamable Utilizado como solvente 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Galvanizado en 
Frío 

Líquido Inflamable 

Recubrimiento rico en zinc y aluminio 
para mantenimiento industrial, 
diseñado para proteger contra el óxido 
y la corrosión. 
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DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Galvanizado en 
Frío 

Líquido Inflamable 

Recubrimiento rico en zinc y aluminio 
para mantenimiento industrial, 
diseñado para proteger contra el óxido 
y la corrosión. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Grasa blanca 
grado 
alimenticio 

No se reglamenta 

Para superficies expuestas y áreas 
accesibles. Usada en plantas de 
enlatados, selladoras, bandas 
transportadoras, plantas congeladas, 
compresores, procesadoras de aves, 
elevadores, motores de engranajes. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Grasa 
Cobrizada 

No se reglamenta 
Grasa conductora recomendada para 
la protección de conductores 
bimetálicos a cualquier nivel de tensión 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Grasa de Calcio 
Azul 

Sustancias 
Misceláneos 

Para lubricar todo tipo de 
articulaciones, bujes, rodamientos, 
bandas transportadoras, chasis, juntas 
universales y esféricas, en guayabas 
de tacómetros, cribas vibratorias, 
convertidores y laminadores 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Grasa de 
Molibdeno 

No se reglamenta 

Para lubricar todo tipo de 
articulaciones, bujes, rodamientos, 
bandas transportadoras, chasis, juntas 
universales y esféricas 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Grasa 
Dieléctrica 

Líquido Inflamable 

Grasa dieléctrica recomendada para la 
protección de aisladores de alta 
tensión, evitando los problemas 
causados por caminos conductivos y 
descargas 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Hexafloruro de 
Azufre 

Gas comprimido no 
inflamable 

es utilizado en equipos eléctricos como 
transformadores,  

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Hidrosolta No presenta peligro 

permite el cambio de técnicas en 
sistemas de puesta a tierra consistente 
en sustituir el enterramiento de varillas, 
que busca el control de 
sobretensiones, por el enterramiento 
de circuitos de baja resistencia y alta 
capacitancia acoplados en paralelo, 
donde se logra pasar del Control de 
Sobretensiones a Dominio de Energía. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Jabón 
Desengrasante  

No se reglamenta 

limpieza fiable y sin residuos del 
equipo de laboratorio incluso en casos 
difíciles, siendo a la vez delicados con 
el entorno y la salud de su personal 
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DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Jabón 
Quirúrgico 

No se reglamenta 

para el lavado de manos sin aroma ni 
colorantes que contiene un potente 
sanitizante que elimina los gérmenes y 
bacterias 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Koraza No se reglamenta 
expuestos a la intemperie o en 
inmersión permanente 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Limpiador 
Electrónico 

Líquido Inflamable 

Diseñada especialmente para remover 
residuos de grasas, polvo, manchas, 
de oxidación, tinta de lapicero, chicle y 
otras partículas indeseables que no se 
pueden remover con limpiadores 
tradicionales 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Limpiador 
Espumoso 
Biodegradable 

No se reglamenta 
Limpiador rápido y confiable para 
eliminar manchas solubles en agua y 
desinfectar cualquier superficie 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Liquido para 
frenos 

No se reglamenta Líquido para frenos hidráulicos 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Liquido para 
Transmisión 
Shell Spirax  

No se reglamenta Aceite de transmisión 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Lubricante 715 
SPRAFLEX 

Gas Inflamable 
Aerosol lubricante para transmisiones 
de cadena, engranajes abiertos y 
cables metálicos. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Lubricante y 
Desmoldante 
Bio Clean 

No se reglamenta 

Combinación química de bio solventes 
a base de grano de soya y afrecho de 
palma africana, agentes 
emulsificantes, humectantes e 
inhibidores de corrosión, en base 
acuosa para obtener un 
desengrasante para la industria en 
general, puede ser usado como 
reemplazo de hidrocarburos 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Multiusos 
Desengrasan 
Industrial 

No se reglamenta 

Combinación balanceada de agentes 
limpiadores, humectantes, surfactantes 
y acondicionadores para promover 
suciedad y desinfectar especialmente 
para área de oficinas. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Nafta Líquido Inflamable Solvente 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Oxigeno 
Gas comprimido no 
inflamable 

Usado en combinación con gas 
combustible para corte y soldadura 
oxiacetilénica, enderezado con llama, 
temple con llama, limpieza con llama,  
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DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Pintura Laca Gas Inflamable 

Pintura en aerosol ideal para 
superficies de madera, metal, paredes, 
cerámica o cartón que necesiten ser 
restauradas, protegidas y/o decoradas 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Pintura 
Multiusos 

Gas Inflamable 

Pintura en aerosol de rápido secado y 
alto cubrimiento, ideal para superficies 
de madera, metal, paredes, cerámica o 
cartón. Para uso de interiores y 
exteriores. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Pintutrafico 
Acrílico Pintulux 

Líquido Inflamable Pintura para demarcación vial 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Propano Gas Inflamable 
solvente para retirar asfaltos en el 
crudo y como refrigerante y 
propelente. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Qwik Sant No se reglamenta 
Limpiador desengrasante no 
conductivo, para limpieza de equipos y 
componentes eléctricos y electrónicos 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Radicool 
Sustancias 
Misceláneos 

Es un anticongelante concentrado 
formulado utilizando monoetilenglicol y 
aditivos seleccionados, libres de 
nitritos, aminas y fosfatos. Emplea 
tecnología híbrida para su empleo en 
motores de alto rendimiento de 
turismos y camiones 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Refrigerante 
Antioxidante 

No se reglamenta 

atiende con eficiencia las necesidades 
de los sectores automotriz, agrícola, 
maquinaria pesada, industrial, 
marítimo, además de brindar excelente 
rendimiento en motocicletas equipadas 
con radiador 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Removedor 
Polimétrico 

No aplica 
Removedor especialmente formulado 
para quitar cera natural y acabados 
polimerizados 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Repelente 
contra Aves 

No se reglamenta 
Repelente para edificaciones, contra 
palomas y estorninos 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Sico Met 101 Líquido Inflamable Adhesivo cianoacrilato de uso general. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Silasant No se reglamenta 

Agente antiadherente y protector de 
polisiloxane. Antiadherente y 
lubricante. Se utiliza en equipos, 
herramientas que requieren de una 
protección contra la oxidación y 
corrosión de piezas. Además, produce 
un acabado brillante en gran variedad 
de materiales. 
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DEPENDENCIAS 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

CARACTERISTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
USO 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Silica Gel No se reglamenta 
Utilizado para la humedad absorbente 
de instrumentos, de indicadores y del 
equipo en las condiciones incluida 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Silicona SI 5699 No se reglamenta 

resistencia a los aceites en el sellado 
de bridas rígidas, por ejemplo, en 
transmisiones y en alojamientos de 
metal fundido 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Soldadura 
Metálica 

Sustancias 
Misceláneos 

Soldadura Metálica 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

SS 26 PI Granel Gas Inflamable 

Desengrasa motores desmantelados o 
en funcionamiento. Para puntos de 
contacto; encajes y cojinete; limpieza 
de herramientas y piezas delicadas de 
relojes; engranajes de los medidores 
de agua 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Suero 
Antiofídico 
Polivalente 

No aplica 

Inmunoglobulinas de origen equino 
con alto contenido de anticuerpos 
neutralizantes del veneno de las 
serpientes  

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Ten-Four Glove 
Dust 

No se reglamenta Talco para guantes. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Thinner Líquido Inflamable 
Diluir y ajustar la viscosidad de 
pinturas, recubrimientos, productos de 
mantenimiento base solvente y breas 

SubgerenciaSubestaciones 
y Líneas 

Tordon 101 
Herbicida 

Sustancias 
Misceláneos 

Para el control de malezas de hoja 
ancha herbáceas y arbustivas que 
crecen en potreros, áreas industriales 
y cultivos de arroz y caña de azúcar. 

Subgerencia 
Subestaciones y Líneas 

Yodopovidona No se reglamenta 
Desinfectar la piel, heridas y 
quemaduras. Tratamiento de micosis e 
infecciones en la piel 

 
 
5.1.1.10 Maquinaria que pueden ser fuente de desastres 
 
A continuación, se relaciona la infraestructura eléctrica de CENS instalada en la regional 
Pamplona  para el transporte de la energía a nivel STR y SDL la cual puede afectar en 
mayor proporción a la sociedad. 
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5.1.1.10.1 Subestaciones Sistema de Distribución Local (SDL) 
 

Tabla 18. Subestaciones Sistema de Distribución Local Regional  (SDL) 

NOMBRE  PROPIETARIO CONFIGURACIÓN 
NIVELES DE 

TENSIÓN (kV) 
FECHA DE 
ENTRADA 

CODIGO DE  
LA SUBESTACIÓN 

Pamplona CENS Barra Sencilla 34.5/13.8 1960 0005 

Palermo CENS Barra Sencilla 34.5/13.8 1965 0004 

 
 

SUBESTACIÓN SERIE 
AÑO 

FABRICACION 
MARCA 

N° DE 
EMPRESA 

CAPACIDAD RELACIÓN 

ONAN TRANSFORMACIÓN 

MVA kV 

PAMPLONA  200634 2008 ABB TR-66 10 34,5/13.8 

PALERMO 03010115 2015 SUNTE TR-82 6 34,5/13.8 

 
 
 

5.1.1.10.2 Líneas Sistema de Distribución Local (SDL) 
 

Tabla 19. Líneas Sistema de Distribución Local (SDL) 

NOMBRE  
SUBESTACION  

INICIAL (1) 
SUBESTACION  

FINAL (1) 

TENSIÓN 
NOMINAL 

DE 
OPERACIÓN 

(kV) 

NUMERO 
DE  

LA LÍNEA 

LONGITUD  
(km) 

TIPO 

TOLPALERMO TOLEDO PAMPLONA 34,5 TOLPALERMO 29,79 Aéreo 

TOLPALERMO TOLEDO PALERMO 34,5 TOLPALERMO 57,185 Aéreo 

BELC35 BELEN PALERMO 34.5 BELC35 35,631 Aéreo 

 
 
 
5.1.2 CONTEXTO EXTERNO 
 
5.1.2.1 Elementos expuestos entorno a la actividad 
 
5.1.2.1.1 Personas 
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Su población es 59 422 habitantes (2020). Está localizada en la Cordillera Oriental de los 
Andes colombianos, a una altitud de 2200 m s. n. m., en la zona suroccidental de Norte de 
Santander. Su extensión territorial es de 1.176 km² y su temperatura promedio de 14 °C. 
De esta forma, Cúcuta y su área metropolitana se mantiene como el principal nodo 
poblacional del departamento con 1’032.000 habitantes; seguido de Ocaña con 129.308 
habitantes; después, se ubica Tibú con 58.721 habitantes, desplazando a Pamplona, la cual 
queda en el cuarto puesto con 53.909 habitantes.6 
 
Está localizada en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, a una altitud de 2200 m 
s. n. m., en la zona suroccidental de Norte de Santander. Su extensión territorial es de 1.176 
km² y su temperatura promedio de 14 °C. Limita al norte con Pamplonita, al sur con Cácota 
y Chitagá, al oriente con Labateca y al occidente con Cucutilla. Está conectada por 
carreteras nacionales con las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y Arauca. 
 
Administrativamente está compuesta por 2 corregimientos y 30 veredas. Cuenta con dos 
ríos: Pamplonita y Sulasquilla, y sus respectivos afluentes: El Alisal, La Ramada, Quelpa, 
San Agustín, Monteadentro y La Lejía. 
 
Está conformada por las siguientes veredas: Cariongo, Alto Grande, Caima, Alizal, Santa 
Ana, El Rosal, Ulagá, Fontibón, Monteadentro, El Zarzal, Navarro, San Agustín, Chínchipa, 
Chilagaula, Peñas, Cúnuba, Tampaqueba, Iscaligua, Cimitarigua, García, Chíchira, Jurado, 
Escorial, Sabaneta, el Palchal, Llano Castro, Tencalá, San Francisco, Sabagúa, Alcaparral. 
 

Tabla 20 Población Impactada Municipios Regional Pamplona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

6 https://www.google.com/search?q=poblacion+de+pamplona+norte+de+santander&rlz 

CODIGO MUNICIPAL MUNICIPIO TOTAL CABECERA RURAL 

54125 Cácota 1925 

56 
 

3 1362 

54223 Cucutilla 7686 1224 6462 

54377 Labateca 5867 1427 4440 

54480 Mutiscua 3759 536 3223 

54518 Pamplona 57393 54401 2992 

54520 Pamplonita 4932 900 4032 
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Usuarios del servicio de energía expuestos dentro del área de influencia: 
 
Teniendo en cuenta las subestaciones que distribuyen energía dentro del área de influencia 
de la regional Pamplona, se identifican los siguientes usuarios que posiblemente se afecten 
ante una indisponibilidad del servicio total por subestación: 
 

Tabla 21 Usuarios del servicio de energía impactados por subestación 
 

MUNICIPIO SUBESTACION USUARIOS IMPACTADOS 

BOCHALEMA PALERMO                                    2,777  

CACOTA PAMPLONA                                          13  

CACOTA TOLEDO                                    1,030  

CERRITO TOLEDO                                            5  

CHINACOTA PALERMO                                    7,701  

CHINACOTA TOLEDO                                            4  

CHITAGA PAMPLONA                                        255  

CHITAGA TOLEDO                                    3,121  

CUBARA SAMORE                                        576  

CUCUTILLA PAMPLONA                                        947  

DURANIA PALERMO                                    1,562  

HERRAN PALERMO                                        958  

LABATECA TOLEDO                                    2,207  

LOS PATIOS PALERMO                                        140  

MUTISCUA PAMPLONA                                    1,485  

MUTISCUA TOLEDO                                          41  

PAMPLONA PAMPLONA                                  19,050  

PAMPLONA TOLEDO                                        161  

PAMPLONA PALERMO                                        902  

PAMPLONA PAMPLONA                                    1,239  

PAMPLONA TOLEDO                                          20  

RAGONVALIA PALERMO                                    1,653  

SAN CAYETANO PALERMO                                          52  

SILOS PAMPLONA                                    1,838  

SILOS TOLEDO                                          26  

TOLEDO SAMORE                                        651  
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MUNICIPIO SUBESTACION USUARIOS IMPACTADOS 

TOLEDO TOLEDO                                    4,704  

VILLA DEL ROSARIO PALERMO                                        143  

 
 
Composición Demográfica 
 

La pirámide de población de Pamplona a 01 de enero de 2022 refleja una figura regresiva, en 
forma de bulbo, lo que nos indica una población en situación de envejecimiento progresivo, 
con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido. Presenta 
una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de personas mayores 
relativamente grande. Es propia de los países desarrollados que han terminado la transición 
demográfica, pero aún están presentes sus últimas generaciones.7. 
 
 

 
 

 
Figura 8. Indicadores demográficos 

 

 

7Plan  Estratégico Regional Ambiental Corponor 2016 -2035 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

5.1.2.1.2 Medios de subsistencia 
 
La economía de la Ciudad, está basada principalmente en la educación, por ser sede de la 
Universidad de Pamplona: miles de estudiantes son albergados y alimentados, así también 
son los principales consumidores en los centros nocturnos y los cibercafés que desde hace 
un par de años han proliferado por la gran demanda que poseen. 
 
En cuanto a producción agrícola, la papa es su principal producto, le siguen fresa, ajo, trigo, 
morón, maíz, fríjol, arveja, zanahoria. En cuanto a explotación pecuaria se tienen bovinos, 
porcinos, piscicultura, canícula y aves de corral.8 
 
 

o Producto Interno Bruto departamental  
 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Norte de Santander fue de 13,295 billones en el año 
2018, el 1,56% de la participación nacional con la posición décimo octava de Colombia. 
La tasa promedio de crecimiento del departamento los últimos diez años (2009-2018) 
fue de 2,4%, mientras que la tasa de crecimiento nacional durante el mismo periodo fue 
de 3,5% que se debe principalmente a la disminución de la dinámica económica con el 
país vecino, el cierre del paso fronterizo en el año 2015 y la baja integración económica 
del departamento con el centro del país. A pesar de las circunstancias adversas 
externas, cabe rescatar que la economía de Norte de Santander se ha mantenido a flote 
durante este periodo; Sin embargo, se estima que, para este año, 2020, la economía 
sufra una pérdida significativa de su PIB debido a los efectos del Covid-19 en el aparato 
productivo del departamento. 

 
o PIB per cápita departamental  

 
Además, como se observa en la tabla, Norte de Santander se ubica en el rango de los 
departamentos más pobres de Colombia con un ingreso per cápita de 11’027.387 pesos 
corrientes que significa 80% menos que el ingreso medio de Colombia; 180% inferior al 
ingreso de Santander; y, alrededor de 88% al de Boyacá, Cesar y Arauca. Es decir, la 
brecha territorial del oriente colombiano es muy amplia para Norte de Santander. 
 

 

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia) 
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Figura 9. PIB per Cápita Departamental 

o La dependencia económica de Norte de Santander  
 

Las cifras reflejan que el crecimiento económico de Norte de Santander presenta un 
comportamiento diferente al crecimiento de la región oriental y sobre todo al 
crecimiento de la economía nacional; en cambio, se muestra un comportamiento similar 
con las variaciones del PIB de Venezuela, como se observa en la siguiente figura: 
 

 
Figura 10. Comportamiento del PIB 

En el periodo comprendido entre 2013 a 2018: comienza una serie de decisiones 
políticas y económicas desde Venezuela que se materializan en contra de la zona 
fronteriza bajo el supuesto de controlar el contrabando y el mercado de divisas 
principalmente en Cúcuta. De esta forma, la ciudad ha quedado expuesta a los 
vaivenes del gobierno del vecino país que se cristaliza el 19 de agosto de 2015 con el 
cierre definitivo de los puentes internacionales de la frontera colombo-venezolana.  

 
Lo anterior, afecta drásticamente la dinámica social y económica del departamento, 
hay restricción del paso de los estudiantes de las ciudades de Táchira y San Antonio a 
las instituciones educativas de Cúcuta y Villa del Rosario y se paralizan las 
exportaciones de Norte de Santander, principalmente las de carbón térmico que se 
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hacían normalmente por los puertos venezolanos (puerto la Ceiba) con costos 
inferiores a los que se tienen que asumir –como se hace actualmente- por los puertos 
colombianos.  

 
A partir de lo anterior, las zonas fronterizas colombo-venezolanas, especialmente la 
ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander, se convierten en 
protagonistas de la agenda pública del gobierno central colombiano y se vuelve a mirar 
a estos territorios con sentido de pertenencia y nacionalismo. Se crean algunas 
medidas provisionales como exentar el impuesto al valor agregado para las compras 
que se realicen en los municipios fronterizos y las autoridades locales de Norte de 
Santander -Gobernación, alcaldías, gremios económicos, organizaciones sociales o 
económicas- empiezan a contemplar el interior como principal fuente de desarrollo de 
la región. 
 
En suma, el cierre de la frontera permite que el gobierno nacional, departamental y los 
gobiernos municipales fronterizos (sobre todo Cúcuta como principal centro urbano de 
la frontera colombo-venezolana) coincidan en la necesidad de mejorar la conectividad 
del oriente con el interior del país. Sin embargo, estas iniciativas no se pueden 
concretar a corto plazo debido al atraso que presenta la red vial de Norte de Santander. 

 
o Estructura económica de Norte de Santander  

 

 
Figura 11. Participación ocupación según ramas de actividad económica  
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Figura 12. Variación año corrido IPC  

o Indicadores del Índice Departamental de Competitividad Norte de Santander 
 

Desde el año 2013 el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del 
Rosario le presentaron al país el Índice Departamental de Competitividad (IDC), una 
herramienta para que las regiones puedan tomar decisiones de manera informada 
y que resulten en mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. De hecho, en 
estos seis años, el IDC ha sido incluido en planes de desarrollo departamentales, 
fue reconocido por el WEF en 2017 por su capacidad para medir el desempeño del 
sector público y privado en las regiones. 
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Figura 13. Índice Departamental de Competitividad 2019  

 
5.1.2.1.3 Recursos económicos y sociales 
 
Estructura económica del Norte de Santander 
 
La economía de Norte de Santander se caracteriza por el bajo crecimiento en los últimos 
diecisietes años de sus tres principales ramas de actividad económica y por el vertiginoso 
crecimiento del sector de la construcción durante el mismo periodo. 
 
Actividades de servicios, comunales y personales: presentaron una variación positiva para 
los diecisiete años de 84%; en esta rama, las actividades que más crecieron fueron las de 
servicios sociales y salud de mercado (190%) y las dedicadas al esparcimiento (140%). Por 
el contrario, las actividades que menos crecimiento presentaron fueron las de educación de 
mercado (31%) y las dedicadas a hogares privados y servicio doméstico (37%). 
 

Tabla 22. Estructura económica Norte de Santander 
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Es importante señalar el impacto social y económico que ha generado la alta migración, 
especialmente por extranjeros provenientes del territorio venezolano. Según datos de 
Migración Colombia, Cúcuta es la segunda ciudad en el país con mayor cantidad de 
migrantes venezolanos con un total de 104.370 personas. Este hecho, abre un escenario 
de problemática social en donde se generan situaciones de pobreza extrema, explotación 
sexual, reclutamiento forzoso, violación de DDHH, entre otros. 
 
Indicadores sociales 
 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018), Norte de Santander se 
ubica en la mediana nacional de las Necesidades Básicas Insatisfecha con un valor de 
18,25%, siendo los componentes de dependencia económica y vivienda las categorías los 
que se encuentran con una mayor puntuación. Sin embargo, cabe resaltar que el 
departamento ha tenido un progreso constante en estos resultados y, a pesar de su 
condición económica ralentizada, tiene mejores indicadores que departamentos con 
mayores ingresos per cápita como Arauca o La Guajira. 
 
También, vale la pena resaltar la brecha urbano-rural que se presenta en el departamento, 
en el que las Necesidades Básicas Insatisfecha son tres veces mayores en los centros 
poblados y la zona rural dispersa con 37% que en las cabeceras. Así mismo, sucede con 
las personas en miseria, donde la zona rural es seis veces mayor que la urbana. En la figura 
15, se muestra las brechas territoriales de las NBI del departamento. 9 

 

 

9 http://www.nortedesantander.gov.co/portals/0/PDD_2020-2023_Plan_de_desarollo.pdf 

http://www.nortedesantander.gov.co/portals/0/PDD_2020-2023_Plan_de_desarollo.pdf
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Figura 14. Brechas municipales de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

           

Figura 15. Indicadores económicos Norte de Santander (Datos a Agosto de 2020) 
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5.1.2.1.4 Cultura 
 

Pamplona se caracteriza por tener una combinación de cultura, desde su fundación asilo a 
las comunidades franciscanos, clarisas, dominicos, agustinos descalzos y hermanos de san 
Juan de Dios en 1890, acogió a los jesuitas y en 1930 a los hermanos de la salle también 
recibió a las carmelitas, benedictos y a las comunidades femeninas hermanas de las 
presentación, betlenemitas, dominicas de santa catalina, juanistas, teresitas, salesianas y 
santo ángel. 
 
La cultura pamplonesa se transmite a las demás regiones principalmente por sus 
festividades las cuales se encuentran la del señor del humilladero, la de la virgen del 
carmen, cristo rey, la semana santa y la fiesta de aniversario del municipio esta última es 
reconocida como la más importante del municipio. 
 
Estas festividades hacen que el municipio de Pamplona sea visitado cada año por cientos 
de turistas, los cuales a través de esta fiestas conocen un poco acerca de la cultura 
pamplonesa, el municipio también se ha dado a conocer por que a sido centro piloto de 
proyectos a Colombia y otros países. 
 
El municipio cuenta con un patrimonio cultural de gran valor digno de ser visitado y conocido 
entre ellos se encuentra, museo”Anzoátegui” museo casa colonial, museo de arte moderno 
“Ramírez villamizar” 
 
Pamplona es la  “ciudad patriota” apelativo que mereció por parte de simón bolívar al haber 
sido pionera de la revolución neogradanina, es conocida por que desde allí partieron las 
expediciones que fundaron a Mérida, san Cristóbal y la grita en Venezuela Ocaña, Salazar, 
Chinácota, san Faustino, Bucaramanga y Cúcuta. 
 
En la actualidad Pamplona es un municipio que cuenta con 42 barrios en el área urbana y 
37 veredas en el área rural, el municipio cuenta una infraestructura económica que se 
fundamenta en el comercio y en los servicios, el 85 % de los establecimientos se dedica al 
comercio empleando el 37 % del personal ocupado en el área urbana. 
 
Predominan las microempresas, que en promedio laboran tres personas por 
establecimiento. 
 
En la economía del municipio con respecto a la producción manufacturera representa 
menos del 10% de los establecimientos y del empleo de la ciudad. 
 
Las industrias existentes se caracterizan por la condición microempresarial derivada del 
poco capital invertido en promedio, solo ocupa 2.3 empleados por establecimiento y muchos 
hacen parte de la economía informal. 
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El sector agrícola es la principal fuente de la economía representando así el 64.32% 
principalmente se cultiva papa, mora, maíz, hortalizas, arracacha, curaba, arveja, fríjol y 
fresa. 
 
En el sector ganadero se realiza en forma tradicional utilizando praderas naturales. No 
existe mejoramiento genético, la mayoría de las explotaciones son de doble propósito 
predominan los cruces de hoistein, normando, Cebú y criollo, también hay explotación 
porcina, equina, cunicola, caprina, aves de corral y piscícola. 
 
En el sector minero el suelo pamplonés se encuentra los siguientes minerales no metálicos 
cobre, barita, y dolomita y de construcción, mármol y caliza, Pamplona se debate en medio 
de un estrecho mercado local debilitado en la expansión y el desarrollo por la crisis 
económica de Venezuela y del relativo aislamiento de otros municipios  
 
 
5.1.2.1.5 Ecosistemas estratégicos10 

 
Norte de Santander posee una base patrimonial de recursos naturales que sustentan las 
cimientes para un desarrollo sostenido; contiene un entorno natural atractivo derivado de 
su diversidad biológica y de la presencia de ecosistemas estratégicos: el páramo, la selva 
nublada, el bosque húmedo tropical y el bosque subxerofítico, que proporcionan 
abundantes servicios ambientales y por ser testigo de una historia frondosa de logros que 
la colocan como referencia en el concierto de las entidades político-administrativa del país. 
 
En el Departamento se localizan 897.000 hectáreas de hábitat estratégicos con alta 
diversidad de fauna representados en 53 especies de mamíferos, 280 especies de aves, 
123 especies de reptiles y además de especies de batracios y peces endémicos de la 
cuenca del Catatumbo. A pesar de esta riqueza valiosa encontramos que de las especies 
reportadas 41 se encuentran en vía de extinción y no se tiene conocimiento de las 
potencialidades de la fauna del Departamento, además se identifican como factores 
restrictivos la erosión genética por la fragmentación de hábitat y los cambios de uso del 
suelo, que se ve afectado con la tala y quema de 6.305 Ha/año.  
 
El parque natural Regional Santurbán Mutiscua-Pamplona se encuentra en la unidad 
biogeográfica de Santurbán, territorio en el que los Departamentos de Santander y Norte 
de Santander comparten cerca de 200.000 has de páramos y bosques alto andinos. 
 
El Parque fue declarado el 28 de diciembre de 2015 bajo la categoría de un parque natural 
Regional.1 Sus 9.389 hectáreas abarcan un rango altitudinal entre los 2.102 y los 4.135 

 

10 https://corponor.gov.co/images/Plan%20%20Dptal%20Ed.Amb%20CIDEA.pdf  

https://corponor.gov.co/images/Plan%20%20Dptal%20Ed.Amb%20CIDEA.pdf
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m.s.n.m. cubriendo las formaciones vegetales conocidas como bosque andino, altoandino 
y páramos en parte del nudo de Santurbán. Políticamente se encuentra en el departamento 
de Norte de Santander, compartido entre los municipios de Mutiscua y Pamplona , 
comprende partes de las veredas La Plata, San Isidrio, Ospina, Sucre y Tapagua y Valegra 
en el municipio de Mutiscua y Caima, Alizal, Iscaligua, Peñas y Chinchipa en el municipio 
de Pamplona. 
 
En el área del municipio de Pamplona, nacen las quebradas el Cañutal, quebrada de Juana, 
quebrada Circua, quebrada Culagá, quebrada Puertecitas, quebrada el Alizal, quebrada las 
peñas y quebrada los quemados, todas éstas, tributarias del río La Plata y Zulasquilla que 
además abastecen los acueductos veredales de Chinchipa, Peñas, Alizal e Iscaligua 
 
Cuantificando la oferta Hídrica se estima que dentro del área se produce constantemente 
un caudal promedio de 4.100 litros/s, es decir 4,1 m³/s. Gracias al buen estado de 
conservación del área, este caudal baja con una alta calidad y con un muy bajo grado de 
sedimentación. 
 
Los ecosistemas presentes en nuestro territorio son: 
 
Parques naturales regionales 
 

• Parque natural regional Sisavita: Es un ecosistema intertropical ubicado en el 
departamento colombiano de Norte de Santander. Sus 122 km² abarcan un rango 
de altitud entre los 1.845 y los 4.232 m.s.n.m. cubriendo las formaciones vegetales 
conocidas como bosque andino, altoandino y páramos, es parte del nudo 
de Santurbán que comparte con el departamento de Santander. 
 
Se encuentra en el departamento de Norte de Santander, municipio de Cucutilla y 
comprende las veredas Morquecha, Carrizal y Castillo. De los 20 predios existentes 
3 son propiedad de la central Termotasajero y 3 de la compañía GreyStar Resources 
Ltda. (Hoy: Eco Oro), los 6 comprenden el 49,6% del área (6.082has).  
 
Es un sitio estratégico como reserva natural y zona de recarga y regulación de agua, 
clave para el desarrollo regional representado en la central termoeléctrica Tasajero, 
el acueducto de Cúcuta, el cultivo de cerca de 16 mil hectáreas de café, el Distrito 
de riego de El Zulia y la ampliación de la fase II de Termotasajero y el embalse 
multipropósito del Cínera. 
 
Los investigadores del Instituto de investigaciones Biológicas Alexander von 
Humboldt, el Jardín Botánico de Medellín y la Universidad de Antioquia,  la 
Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Pamplona y los demás 
consultores e investigadores, que han tenido la oportunidad de conocer esta zona 
que abarca solo el 0,56% de Norte de Santander reconocen un valor de importancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_regional_Sisavita
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_Santurb%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucutilla
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
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• Parque natural regional Santurbán-Salazar de las Palmas: El complejo de 
Páramo de Santurbán se encuentra en la cordillera Oriental de los Andes 
Colombianos, conectado directamente con los complejos de Páramo Almorzadero, 
Cocuy, Pisba y Tota-Bijagual-Mamapacha. Es un sitio estratégico como reserva 
natural y zona de recarga y regulación de agua, clave para el desarrollo regional de 
los departamentos de Santander y Norte de Santander, con una extensión 
aproximada de 150.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4290 m.s.n.m. Alrededor de 
72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 28% 
dentro del Territorio de Santander. Se tiene definido en la actualidad que 48 
municipios colombianos se abastecen con agua proveniente de Santurbán, 33 de 
ellos en Norte de Santander y que además provee agua para la central 
termoeléctrica Tasajero, para los acueductos de Cúcuta y su área metropolitana, 
para el cultivo de miles de hectáreas de café, para el distrito de riego del Zulia con 
10.000 has de arroz en producción. 

•  
Dentro del área se destacan el Parque Natural Regional Sisavita, el Parque Natural 
Regional Páramo de Santurbán, el DMI Paramo de Berlín y el Complejo Lagunar del 
Norte con un total de 40 lagunas, entre las que se encuentra la “Laguna Brava”, con 
39 hectáreas de lámina de agua, convirtiéndose en la laguna más extensa de la 
Unidad Biogeográfica de Santurbán. 

 
Ecosistemas asociados: 
 
Subestaciones eléctricas: 
 

Infraestructura Nombre Ecosistema Asociado 
Fuente de 

Información 

Subestación Palermo Áreas de Bosque protector –
Productor Chinácota 

SIRAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_regional_Santurb%C3%A1n-Salazar_de_las_Palmas
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5.1.2.1.6 Impacto económico a raíz del Covid 19 para CENS S.A. E.S.P. 
 

 
 

Figura 16. Estadísticas COVID en CENS 

 
 

Figura 17. Impactos COVID en CENS 
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5.1.2.1.7 Señales del entorno para CENS S.A. E.S.P. 
 
Para CENS se muestra un entorno marcado con complejidades particulares producto de 
dos elementos principales: los efectos sostenidos debido el impacto de la pandemia por 
COVID-19 en la sociedad y economía, y las condiciones sociopolíticas existentes por la 
presencia de grupos armados ilegales en el territorio. De esta forma, en el presente y futuro 
de la gestión organizacional se requieren realizar apuestas por el desarrollo humano 
sostenible en alianza con los demás actores de la región a través del trabajo colaborativo y 
la participación de los grupos de interés. 
 
Desde la mirada PESTEL, se han identificado las siguientes señales principales que pueden 
potenciar u obstaculizar la gestión de la empresa: 
 

 

Políticos: 

• Fortalecimiento de la protesta social en la 
región. 

• Conformación de la RAP (región 
administrativa y de planificación) del Gran 
Santander. 

• Control de la Fuerza Pública y la capacidad 
institucional del Estado sobrepasadas por 
los GAO. 

• Apertura de la frontera por gestión realizada 
por el Gobierno Departamental articulado con 
el Gobierno Nacional. 

 
 

 

Económicos: 

• Inicio de recuperación de la economía 
nacional y regional. 

• Índices de desempleo e informalidad laboral 
los más altos del país. Mayor inflación en la 
región. 

• Reactivación gradual de sectores impactados 
por inactividad económica. 

• Afectaciones en la economía familiar por 
pérdida de puestos de trabajo y alto costo de 
vida. 

• Incremento en costos de ByS por condiciones 
de la cadena de suministro. 
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Sociales: 

• Mayor pobreza, monetaria y extrema (92.348 
personas cayeron en umbral de extrema). 

• Altos flujos de migrantes venezolanos 
generando condiciones de vulnerabilidad y 
escenarios de complejidad social. 

• Subregión Catatumbo: influencia de GAO, 
cultivos ilícitos, violación de DDHH, 
homicidios, desaparición y desplazamiento 
forzoso. Nuevos escenarios de violencia 
urbana Cúcuta-Tibú. 

 

Tecnológicos: 

• Potencial de generación de energía en la 
región (solar y PCH). 

• Crecimiento del mercado de movilidad 
sostenible. 

• Transformación Digital: Digitalización, 
Automatización, Robotización de procesos. 

• Transformación y Transición Energética. 

• Cambio de hábitos en el mercado. 

• Virtualización del trabajo. 

• Cerca de 30.000 necesidades de cobertura 
en el sector rural principalmente. 

 

Ambientales: 

• Alta deforestación en la región por cultivos 
ilícitos. 

• Buena calidad del aire en centros urbanos. 

• Calidad del agua de principales cuencas de 
la región en niveles aceptables. 

• Cambio Climático. 

• Mayores restricciones ambientales para 
operaciones y proyectos. 

• Escenario favorable para beneficios 
tributarios por gestión ambiental. 
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Legales: 

• Reforma Tributaria en Colombia e impacto 
por mayores impuestos. 

• Dinámica frente a transformación del 
mercado energético, nuevos roles, 
descarbonización, nuevas tecnologías acceso 
y reglas generales. 

 
5.1.2.1.8 Infraestructura cobertura del servicio 
 
Actualmente CENS tiene 39 subestaciones en su sistema eléctrico, que atienden la 
demanda total del mismo. Para la interconexión de sus subestaciones posee un Sistema 
de Transmisión Regional, que se compone por 12 subestaciones y aproximadamente 
419.15 km de Líneas de Transmisión de nivel de tensión 4, 559 km en 34.5 kV y 11.887 en 
13.2 kV. 
 
La Figura 18 muestra la distribución geográfica de las redes y subestaciones existentes 
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Figura 18. Ubicación geográfica de la infraestructura de CENS 

Actualmente CENS tiene un mercado atendido de 568.565 clientes, ubicados 
principalmente en la región Cúcuta AM con el 55% del total (311.783 clientes).  
 
Estos clientes pertenecen al Mercado Regulado, siendo principalmente del sector 
Residencial (524.045 clientes) en los estratos 1 y 2 con un total de 410.176 clientes . 
 
CENS cuenta con una cobertura del servicio del 94.51% con las mayores oportunidades de 
crecimiento a futuro en la zona rural de su área de influencia en donde actualmente esta es 
del 74,5%. La universalización del servicio que mide el grado de disfrute de los clientes-
usuarios del servicio de energía eléctrica, se encuentra a agosto 2021 en el 94.02%. 
 
 
5.1.2.1.8.1 Mercado atendido en la Regional Pamplona 
 
La empresa atiende en esta regional a 54.117  clientes distribuidas en los siguientes 
segmentos del servicio: 
 

Tabla 23. Clientes por segmento regional Pamplona 

 
 
5.1.2.2 Descripción del entorno del establecimiento 
 
5.1.2.2.1 Municipio Pamplona 
 
5.1.2.2.1.1 Medio Abiótico 
 

• Geología  
 

RESIDENCIAL 49,365      Estrato 1 6,546    

COMERCIAL 2,835        Estrato 2 32,622 

INDUSTRIAL 151            Estrato 3 8,329    

OFICIAL 808            Estrato 4 1,868    

ALUMBRADO PÚBLICO 702            Estrato 5

PROVISIONAL 256            Estrato 6

Clientes por tipo Detalle residenciales
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Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de Pamplona se encuentra 
ubicado en el flanco norte del Macizo de Santander sobre la Cordillera Oriental y dentro del 
sistema de fallas Bucaramanga Santa Marta a escala regional.  
 
El Macizo de Santander está compuesto por rocas ígneas y Metamórficas de edad 
Precámbrica, principalmente por rocas Metasedimentarias y Metaigneas, intruidas por 
cuerpos Plutónicos que varían en composición de granito a diorita con predominio de 
Cuarzomonzonita, estas rocas incluyen: neises, migmatitas, esquistos, meta-areniscas, 
filitas y mármoles, las cuales han sido agrupadas en la Unidad Neis de Bucaramanga y la 
formación Silgará; también se presentan rocas ígneas de alto a medio grado de 
metamorfismo denominadas Ortoneis, cuya composición varia de granito a tonalita. 
 

• Geomorfología  
 
La caracterización Geomorfológica realizada al casco urbano de Pamplona le permite al 
municipio la planificación del uso de la tierra en el área urbana y de expansión urbana, 
basado en la génesis de las geoformas presentes y en la topografía representado en el 
mapa de pendientes, realizado a escala 1: 5000. lo que permite delimitar las áreas más 
probables para el desarrollo urbanístico a corto, mediano y largo plazo y el proceso de 
ocupación del territorio, determinando los usos y actividades más convenientes para la 
distribución de los asentamientos y las actividades humanas y sus proyectos de 
infraestructura y equipamientos básicos como escuelas, centros de salud, puentes y vías 
Morfológicamente el casco urbano de Pamplona se presenta las siguientes geoformas que 
se enmarcan dentro de los procesos Estructurales, denudacionales y Fluviales enmarca 
dentro de un origen estructural denudacional. 
 

• Climatología Urbana  
 

De acuerdo con los valores medios de precipitación, el régimen pluviométrico de esta zona 
es de carácter Bimodal, es decir se presentan dos periodos de mayor pluviosidad que van 
de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre los meses de poca pluviosidad 
enero, febrero, julio, agosto y diciembre (PBOT, Municipio Pamplona). El valor más bajo de 
precipitación se reporta para febrero con 1.6 mm y el máximo 356.6 mm para 
. 
5.1.2.2.1.2 Medio Biótico 
 

• Fauna 
Tabla 24  Registro de especies de fauna Municipio Pamplona 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Garza real Casmerodius albus agretta 

Garcita fina Egretta thula thula 

Viudita ó Pisingo Dendrocigna viduta 
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Chulo ó Gallinazo Coragyps atratus 

Gual, Guara ó Guala Cathartes aura jota 

Gavilán Accipiterstriatus ventralis 

Aguila Geranoateus melanoleucus 

Gavilán Buteo magnirostris magnirostris 

Garrapatero Milvago chimachima cordatus 

Cernícalo Falco sparverius ochraceus 

Pava de tierra fria Penélope montagnii montagnii 

Pava Penélope argyrotis mesaeus 

Pajuil Crax alberti fraser 

Carrao Aramus guarauna guarauna 

Chorlo Actitis macularia 

Becasina Gallinago gallinago delicata 

Becasina paramuna Gallinago nobilis sclater 

Torcaza collareja Columba fasciata albilinea 

Paloma sabanera Zenaida auriculata pentheria 

Rabiblanca, caminera Leptotila verreauxi verreauxi  

Bobo Coccyzus americanus 
americanus 

Garrapatero, firuelo, 
guañuz 

Crotophaga ani linneo 

Lechuza de los 
campanarios 

Tyto alba contempta 

Lechuza de los 
bosques 

Ciccaba albitarsus 

Calientapuesto, 
lechuza 

Caprimulgus longirostris 
ruficervix 

Vencejo grande Streptoprocne zonaris albicincta 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Tomineja Colibrí thalassinus cyanotus 

Chillona Colibrí coruscans coruscans 

Tomineja Chlorostilbon poortmani 
poortmani 

Tomineja Amazilia viridigaster viridigaster 

Tomineja Coeligena coeligena columbiana  

Collareja Coeligena torguata conradii 

Tomineja Coeligena helianthea 

Quincha Heliangelus amethysticollis 
clarissae 

Quincha Heliangelus amethysticollis 
virdiscutatus 
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Quincha Eriocnemis vestitus vestitus 

 Eriocnemis cupeoventris 

Colibrí de cola larga Lesbia victoriae victoriae  

Tominejo Metallura tyrianthina tyrianthina 

Quincha Chalcostigma heteropogon 

Quincha Oxypogon guerinii guerinii  

Cognay, soledad real Pharomachrus antisianus 

 Malacoptila mystacalis 
mystacalis 

Carpintero Picumnus olivaceus tachirensis 

Carpintero Piculus rivolii rivolii 

Carpintero Piculus rubiginosus buenavistae 

Carpintero ahumado Veniliornis fumigatus fumigatus 

 Veniliornis nigriceps 
equifasciatus 

Xyphorhynchus 
triangularis 
triangularis 

Lepidocolaptes affinis lacrymiger 

Chamicero, piscuiz Sinallaxis azarae elegantior 

Chamicero, piscuiz Sinallaxis unirufa meridiana 

Chamicero, piscuiz Sinallaxis gularis cinereiventris 

Chamicero, piscuiz Schizoeaca fuliginosa fuliginosa 

Piscuiz rayado Satenes flammulata multrostriata 

Comprapán, 
compadre 

Grallaria sguamigera 
sguamigera 

Compadre Grallaria ruficapilla nigrolineata 

Churrin, negrito Scytalopus unicolor latrans 

Churrin Scytalopus latebricola 
meridianus 

 Ampelion rubrocristatus 

Verdecito Pipreola rieferii rieferii 

Atrapamoscas Myiotheretes fumigatus 
fumigatus 

 Myiotheretes erythropygius 
orinomus 

Atrapamoscas 
terrestre 

Ochthoeca fumicolor fumicolor 

Atrapamoscas Ochthoeca cinnamomeiventris 
cinnamomeiventris 

Atrapamoscas Ochthoeca diadema diadema 

Tijereta Muscivora tyrannus tyrannus 
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Fuente: PBOT Municipio Pamplona 

• Flora 
Tabla 25 Registro de especies de flora Municipio de Pamplona 

ESPECIES VEGETALES 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Frailejón Espeletia sp 

Aliso Alnus jorullensis 

Siete cueros Tibouchina lepidota 

Sauce Salix humbodltii 

Tuno Miconia squamulosa 

Achicoria Cichórium íntybus 

Árnica Senécio formósus 

Arrayán Myrcianthes leucoxilón 

Urapan Fraxinus chinensis 

Dividivi Caesalpinia spinosa 

Alcaparro Cassia tomentosa 

Cedro nogal Juglans neotrópica 

Sauce Salix babilónica 

Aliso Alnus jorullensis 

ESPECIES VEGETALES 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Encenillo Weinmannia sp 

Trompeto Bocconia frutescens 

Gallinazo Roupala sp 

Olivo de cera Myrica pubescens 

Roble Quercus humboldtii 

Uvito de monte Cavendishia pubescens 

Borrachero Datura arbórea 

Silbo – silbo Hediosmun 

Amarrabollo Bomplandianum 

Sirirí, pitirre, paparote Tyrannus melancholicus 
melancholicus 

 Pyrrhomyias cinnamomea 
pyrrhopttera 

 Atalotriccus pilaris pilaris 

Atrapamoscas de los 
ríos 

Serpophaga cinerea cinérea 

 Mecocerculus leucophyrs 
setophagoides 

Bubito Elaenia frantzii púdica 
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 Meriana nobilis 

Pino colombiano Podocarpus oleifolius 

Encenillo Weinmannia tomentosa 

Frailejón Espeletia sp. 

Tobo Escallonia  myrtilloides 

Colorado Polylepis sp. 

Chilco Bacharis sp. 

Guarda rocio Hypericum sp. 

Tuno Miconia sp. 

Encenillo Weinmannia tomentosa 

Mano de oso Oreopanax sp. 

Chusque Bacharis sp. 

Olivo de cera Hypericum sp. 

Frailejón Espeletia sp. 

Colorado Polylepis sp. 

Cachito Halenia sp. 

Genciana Gentiana sp. 

Chite Hypericum sp. 

Fuente: PBOT Municipio Pamplona 
 

5.1.2.2.1.3 Medio Socioeconómico 
 
La Economía de Pamplona se fundamenta en el Comercio y en los Servicios dado que el 
sector industrial señala un escaso desarrollo de tal forma que aproximadamente el 85% de 
los establecimientos se dedican al comercio empleando para ello el 37% de personal 
ocupado en el área urbana.  
 
Predominan empresas de tamaño microempresarial que en promedio no alcanzan las tres 
personas por establecimiento, debilidad que es corroborada con el hecho de que solo el 2% 
aproximado de los negocios hagan sus ventas al por mayor y que más del 55% de los 
establecimientos carezcan de licencia de funcionamiento por parte de la Alcaldía Municipal. 
 
5.1.2.2.2 Municipio Pamplonita 
 
5.1.2.2.2.1 Medio Abiótico 
 

• Geología  

•  
Estratigrafía: En el Municipio de Pamplonita afloran rocas precámbricas pertenecientes al 
Macizo de Santander, rocas sedimentarias de edades jurásica, cretácica y terciaria, así 
como depósitos cuaternarios (EOT, Municipio Pamplonita) 
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• Hidrografía  
 

El 96.76% del territorio del municipio de Pamplonita, corresponde a los 157.54 Km2 de 
escarpado relieve que conforma el Valle que, en esta área de la Cuenca del Río Pamplonita, 
forma el mismo, posterior afluente de la Cuenca del río Zulia y en orden jerárquico de la 
Gran Cuenca del Catatumbo. 
Dentro del municipio, esta cuenca, está compuesta por una Subcuenca y 18 microcuencas. 
La Subcuenca Batagá o Sabanetas, que comparte con el Municipio de Pamplona, 
constituida por 34 nacientes, de los cuales tan sólo 7 (siete) se localizan dentro del 
Municipio; además de 15 microcuencas localizadas totalmente dentro del territorio 
municipal: El Urumal, Galindo, Santa Lucia, Capillas, El Naranjo, Bustamante, Los Curos, 
La Estrella, La Palmita o Regadas, Tulantá o Jiménez, Corral de Piedra o Carpintero, La 
Teja, La Cucalina, Santa Helena y El Canal, constituidas por 59 nacientes y otras 4 (cuatro) 
microcuencas que comparte con municipios limítrofes: La Hojancha y El Bobo (Pamplona), 
La Colonia o Tescua (Bochalema) y La Chorrera o Urengue (Chinácota). El 3.24% restante, 
lo ocupan 5.27 Km2., que forman parte de la Cuenca del río Margua, afluente de la Gran 
Cuenca del Orinoco. 
 

• Climatología  
 

El municipio se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2.300 m y su temperatura 
promedio de 15,4°C. El valor más bajo de temperatura se reporta para enero con 12.4 
grados centígrados y el máximo 16.9 grados centígrados para el mes de mayo.  
El valor más bajo de precipitación se reporta para febrero con 1.6 mm y el máximo 356.6 
mm para el mes de abril. El promedio anual de humedad relativa es de 77 %, con un mínimo 
de 66% que se presenta el mes de agosto y un máximo de 89 % en el mes de abril 
 
5.1.2.2.2.2 Medio Biótico 
 
El Territorio Municipal presenta inclinaciones muy variables, aunque en general predominan 
las pendientes moderadas. Las pendientes más fuertes se localizan generalmente en los 
cauces de las microcuencas, especialmente las que conforman el valle del Río Pamplonita 
en su margen oriental. El 96.76% del territorio del Municipio, corresponde a los 157.54 Km2 
de escarpado relieve que conforma el Valle que, en esta área de la Cuenca del Río 
Pamplonita, forma el mismo, posterior afluente de la Cuenca del río Zulia y en orden 
jerárquico de la Gran Cuenca del Catatumbo. 
 
Dentro del municipio, esta cuenca, está compuesta por una Subcuenca y 18 microcuencas. 
La Subcuenca Batagá o Sabanetas, que comparte con el Municipio de Pamplona, 
constituida por 34 nacientes, de los cuales tan sólo 7 (siete) se localizan dentro del 
Municipio; además de 15 microcuencas localizadas totalmente dentro del territorio 
municipal: El Urumal, Galindo, Santa Lucia, Capillas, El Naranjo, Bustamante, Los Curos, 
La Estrella, La Palmita o Regadas, Tulantá o Jiménez, Corral de Piedra o Carpintero, La 
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Teja, La Cucalina, Santa Helena y El Canal, constituidas por 59 nacientes y otras 4 (cuatro) 
microcuencas que comparte con municipios limítrofes: La Hojancha y El Bobo (Pamplona), 
La Colonia o Tescua (Bochalema) y La Chorrera o Urengue (Chinácota).  
El 3.24% restante, lo ocupan 5.27 Km2., que forman parte de la Cuenca del río Margua, 
afluente de la Gran Cuenca del Orinoco La Cuenca del Margua la constituyen las 
Microcuencas Pica Pica y el Hático, ambas, compartidas territorialmente con los Municipios 
de Toledo y Labateca 
 
5.1.2.2.2.3 Medio Socioeconómico 
 
Crecimiento Económico Sostenido: Impulsar los sectores productivos, previamente 
capacitados, a traves de la implementación de tecnologías limpias y de punta que preserven 
y mejoren las condiciones del suelo; y en el sector turístico fortalecer y fomentar el 
ecoturismo agroecológico y minero a escala familiar, que aproveche el atractivo ambiental 
del municipio sin deteriorarlo. Se capacitará e incentivará a la comunidad para que 
constituya microempresas que impulsen los sectores productivos, apoyados en la 
construcción o adecuación de infraestructuras para la transformación de los productos y su 
posterior comercialización. (EOT, Municipio Pamplonita). 
 
 
5.1.2.2.3 Municipio Ragonvalia 
 
5.1.2.2.3.1 Medio Abiótico 
 

• . Geología  
 
El municipio de Ragonvalia se encuentra ubicado en el flanco Nor-Este del Macizo de 
Santander sobre la Cordillera Oriental. Representadas en el municipio únicamente por 
rocas sedimentarias de edad Cretáceas de las formaciones: Tibú-Mercedes, Aguardiente, 
Capacho, La Luna y Colon y Mito Juan; pertenecientes a la cuenca de Maracaibo con fuerte 
control estructural representado en sinclinales y fallas con dirección norte-sur siguiendo la 
secuencia Estratigráfica; cubierta por grandes depósitos cuaternarios que se depositaron 
discordantemente las formaciones presentes (EOT, Municipio de Ragonvalia 2002 – 2013). 
 

• Hidrología  
 

El municipio de Ragonvalia cuenta con dos subcuencas: El río Táchira (código K.6.4.8) 
donde 8 microcuencas vierten cerca de 41.067.040,48 m3/año y la subcuenca de la 
Quebrada Honda (código K.6.4.4) con sus 10 diez microcuencas vierten cerca de 
26.804.436,21 m3 de agua por año.  A la subcuenca del río Táchira vierten sus aguas las 
siguientes quebradas: La Rascadora, Agua Blanca, Caña Brava, La Horma, Samagala, Los 
Nogales, San José y Samagalita. Sobre la subcuenca la Honda se confrontan las siguientes 
quebradas: El Estanque, La Honda, La Carolina, El Morón, La Escalera, Las Lajas, 
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Villamizar, Buenos Aires, La Emiliana y San Miguel (EOT, Municipio de Ragonvalia 2002 – 
2013). 
 

• Hidrografía  
 

El Casco Urbano se encuentra rodeado por las microcuencas la Rascadora y Agua Blanca 
de donde se toma el agua para el acueducto municipal con un promedio de 1’550.000 Ltrs. 
por día, para abastecer la población urbana con 3.119 (EOT 2002) habitantes, aparte de 
las captaciones directas sobre la quebrada para uso doméstico y agropecuarios. 
 
Territorialmente el casco urbano se encuentra afectado por las microcuencas Agua Blanca 
y la Rascadora, las cuales ofrecen una potencialidad hídrica de 9.715.500,33 metros 
cúbicos anuales, de los cuales Agua Blanca oferta en su totalidad 4.089.616,74 metros 
cúbicos por año (EOT, Municipio de Ragonvalia 2002 – 2013). 
 

• Climatología  
 

El casco urbano se encuentra ubicado entre los 1.400 m.s.n.m. y los 1.700 m.s.n.m. con 
una temperatura de 18ºC a 20ºC y una precipitación promedio anual de 1.400 mm - 1.500 
mm., condiciones que le dan como característica de estar en una zona de vida de Bosque 
Húmedo Montano Bajo (bh – MB) en su mayor cobertura, en esta zona de vida no es grande 
la cantidad de agua sobrante para la infiltración y escurrimiento, y de este modo la fertilidad 
de los suelos se mantiene por años; la parte oriental se encuentra en la zona de vida Bosque 
húmedo Premontano (bh – P), (EOT, Municipio de Ragonvalia 2002 – 2013). 
 
5.1.2.2.3.2 Medio Biótico 
 

• . Fauna 
Tabla 26 Inventario preliminar de fauna 

AVES MAMIFEROS 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

Tinamus sp. Gallineto común Sciurus granatensis Ardilla 

Threnetes paekeri Colibrí Sylvilagus Conejo silvestre 

Brotogeris sp. Perico Didellphis 
marsupialis 

Fara 

Campephilus Carpintero Coendou prehensilis Puerco espín 

Troglolytes audan Cucarachero Potos flavus Cuche 

Aburria aburi Pava negra Icterus sp Turpial 

Accipiter collaris Gavilán acogollado   

Fuente: EOT- Ragonvalia 2002. 
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Tabla 27 Especies de flora Municipio de Ragonvalia 

ZONAS DE VIDA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

BOSQUE HUMEDO MONTANO 
BAJO 

Baccharis sp. Chilco 

Sphagnum sp. Musgo 

Bromelia sp. Quiche 

Miconia sp. Palmiche 

Melastomatacea sp. Tunos 

Chusquea sp. Chusque 

Tibbuchina lepidota Siete cueros 

Bromelaceas sp. Orquídea 

Puya sp. Piñuela 

Nectandra sp. Encenillo 

Arundo donax Caña brava 

Ficus sp. Ficus 

Clusia sp. Cucharo, Tampaco, Gaque. 

Oreopanax sp Mano de oso 

Orumo Cecropia 
peltata 

Yarumo 

Piperaceae sp. Cordoncillo 

BOSQUE HUMEDO 
PREMONTANO 

(Aluns Jorullenus) Alisos 

Hedyosmum sp. Granizo 

Camalagrostis effusa Paja 

Chusquea sp. Chusque 

Miconia sp. Tuno 

Miconia sp. Palmiche 

Orumo Cecropia 
peltata 

Yarumo 

Arundo donax Caña brava 

Piperaceae sp. Cordoncillo 

Weinmannia sp. Encenillo 

Neurolepis aperta Cerbatana 

Miconia sp. Tuno 

Tibbuchina lepidota Siete cueros 

Synagrus sp. Palma mapora 

Cyathea sp. Palma boba 

Tabebuia dugandi Cañaguate 

Anacardium 
rhinocarpus 

Caracoli 
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Fuente: EOT- Ragonvalia 2002. 
5.1.2.2.3.3 Medio Socioeconómico 
 
Comercio: Las actividades comerciales de la población están distribuidas principalmente en 
negocios de tipología de Economistas familiares. En el casco urbano encontramos el 
siguiente inventario de 106 negocios establecidos en total. 

 

• 7 panaderías  

• 28 tiendas  

• 1 funeraria  

• 10 expendios de carne  

• 2 variedades  

• 1 taller de soldadura  

• 6 billares  

• 2 ventas de gasolina  

• 1 reparación de radios  

• 1 reparación de calzado  

• 2 carpinterías  

• 2 veterinarias  

• 5 almacenes  

• 9 bodegas  

• 3 hoteles - 4 droguerías  

• 1 venta de calzado  

• 1 peluquería  

• 1 polvorería  

• 4 restaurantes  

• 1 foto video  

• 2 cervecerías  

• 2 odontologías  

• 2 ventas de lubricantes  

• 1 plaza de mercado  

• 2 papelerías  

• 2 talleres de mecánica  

• 1 bar  

• 1 cacharrería  

•  1 A.R.S. 

 
 
5.1.2.2.4 Municipio Toledo 
 
5.1.2.2.4.1 Medio Abiótico 
 

• Geología  
 
Geología estructural: La condición geoestructural natural del municipio de Toledo se 
presenta con diferentes grados de complejidad estructural así como estratigráfica, debido a 
su historia geológica, la cual se encuentra enmarcada por procesos tectónicos violentos de 
escala regional y edad reciente, asociados al levantamiento de la cordillera oriental, la 
última glaciación, a la conformación de las respectivas vertientes occidental y oriental y al 
falimiento activo del piedemonte y borde llanero. 
 

• Geomorfología  
 
El paisaje lo determina la unidad GL, caracterizada como Depósitos de acumulación de 
origen coluvial o aluvial.  
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El paisaje de la cabecera municipal (Toledo), se caracteriza por ser de pendientes 
moderadamente fuertes con pendientes entre el 31 y el 50% (EOT, Municipio Toledo). 
 

• Hidrología 
 

El sistema hidrológico urbano de la cabecera municipal se enmarca principalmente por el 
norte con la Quebrada Toledito, y el Zanjón del Chivo que atraviesa el casco urbano en su 
parte media en sentido oriente - occidente. Así mismo se encuentra la Quebrada La Elvira 
que en su paso por el casco urbano se encuentra canalizada deficientemente y recorre 
diagonalmente las manzanas 29, 32 y 38, afectando la estabilidad de las construcciones 
allí levantadas. 
 

• Climatología  
 
Precipitación: Los rangos de precipitación para el municipio de Toledo oscilan desde menos 
de los 1000 mm en las zonas altas paramos, hasta superiores a los 3000 mm en la parte 
sur y sur occidental del Municipio 
Temperatura: La altitud sobre el nivel del mar del municipio de Toledo es de 1642 metros, 
su temperatura media es de 21°C. 
 
5.1.2.2.4.2 Medio Biótico  
 

• Fauna 
 
Aspectos faunísticos: Dado que para el contexto general del municipio de Toledo no se 
tienen estudios que permitan determinar la diversidad de especies presentes en el 
municipio. Se tomarán como base los listados elaborados para el parque Tama y los 
reportados por los estudios realizados para el pozo exploratorio Gibraltar.  
Adicionalmente a las especies antes mencionadas se han reportado para la zona las 
siguientes especies de peces, utilizadas como fuente de alimento, en especial para la zona 
sur del municipio es decir en el río Cubugón. Coporo, Saltador, Pez Sapo, Bagre, Sardinas, 
Rallado, Marranitos, Guabinas, Mojarra Negra, Panche. 
 
 
 

• Flora 
 
Aspectos vegetativos: No obstante, la vegetación natural del municipio de Toledo ha sufrido 
un proceso de desgaste y deterioro a través de los años, que ha causado la desaparición 
de algunas especies arbóreas y arbustivas, aún se aprecian zonas de suma importancia 
con bosque natural sin intervención y algunos parches de bosque medianamente 
intervenido y de bosque secundario.  



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

 
En el Municipio la vegetación que se encuentra es variada, debido a la diversidad climática, 
dado que se encuentran los pisos térmicos desde el muy frió pluvial hasta el cálido muy 
húmedo. Los bosques naturales que aún subsisten se encuentran protegidos por estar 
dentro del Parque Nacional Natural Tama, que por su difícil acceso no han sido talados. En 
el Plan Ambiental, Capítulo Tamá se amplía esta información (EOT, Municipio Toledo). 
 
5.1.2.2.4.3 Medio Socioeconómico 
 
Las actividades del municipio de Toledo giran principalmente entorno al sector primario de 
la producción económica; es decir la agricultura y la ganadería, posee una marcada 
vocación agropecuaria, ya que la mayor parte de su población se dedica a ellas, podemos 
decir que esta es en primera instancia la base de su economía y en segundo lugar 
encontramos el comercio y el transporte hacia Cucuta, Pamplona, los centros poblados y 
las veredas. La aptitud del territorio, se concentra principalmente en el componente 
ambiental, ya que los recursos naturales que actualmente posee el municipio son 
patrimonio nacional, teniendo en cuenta que en él está ubicado el Parque Nacional Natural 
Tamá, parque Binacional compartido con Venezuela y la Reserva La Carpa-La Rochela, 
además de las características particulares de su territorio como lo son su gran potencial 
hídrico representado en una gran cantidad de nacimientos y quebradas que alimentan 
principalmente el río Margua, Cubugón, Cobaría y el río Oira, que finalmente enriquece las 
corrientes del río Arauca y del río Apure. 
 
5.1.2.2.5 Municipio Durania 
 
5.1.2.2.5.1 Medio Abiótico 

 

• Geología  

 
El área donde se ubica el casco urbano del municipio comprende dos unidades geológicas 
plenamente identificadas: Depósitos Cuaternario, de tipo Coluvio – Aluvial, se encuentra al 
Sur del casco urbano, y es el resultado de la actividad deposicional de la quebrada La Lejía. 
Granito de Durania, se ubica hacia el Norte en una franja de Este a Oeste, limitada hacia el 
costado Oeste por una falla de tipo normal que lo coloca en contacto con rocas 
sedimentarias. 
 

• Geomorfología Y Morfodinámica 

 
La mayor parte del área municipal corresponde a un sector montañoso formado por 
vertientes denudacionales (laderas erosionadas) y un pequeño sector conformado por una 
franja de planicie aluvial modelada por depositaciones de la quebrada la Lejía. 
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Fuente: (EOT, Municipio Durania). 

• Hidrología  
 

El casco urbano se encuentra localizado en un valle entre las quebradas las Rastrojera y la 
Lejía, el cual se unen en la finca denominada la Palma, a unos 100 metros después del 
Hogar Juvenil Campesino. En este se encuentran las siguientes fuentes (EOT, Municipio 
Durania). 
Quebrada la rastrojera: Nace en la vereda la Cuchilla, pasa por el Casco urbano por el 
sector Norte donde se une con la quebrada la Lejía, recorre por la parte norte de los barrios 
San Marino, Escalinata, Calle Córdoba, Centro y la Troja.  
 
Quebrada la lejía: Nace en las veredas Santa Elena y Sepulturas, recorre el casco urbano 
de sur a noroccidente, rodea la parte occidental del barrio la Troja, donde se encuentra el 
Hogar Juvenil Campesino, quien toma agua de la quebrada para los estanques piscícola y 
para riego. Los pobladores del casco urbano emplean esta fuente como sitio de 
esparcimiento y recreación, realizando excursiones a algunos sitios. 
 
Chorro el silencio: Nace en la parte oriental de la vereda la Golondrina, atraviesa el casco 
urbano por los barrios la Esperanza, Centro y la Troja hasta llegar a la quebrada la 
Rastrojera a la altura del matadero municipal. 
 
Caño los jarochos: Se inicia por la parte alta del barrio San Miguel a unirse con el Chorro el 
Silencio a la altura de la cancha de fútbol, en el barrio el Centro, este sirve de desagüe para 
las aguas lluvias, pero algunas viviendas del sector que atraviesa descargan sus aguas 
negras en este, ocasionando problemas de malos olores a la altura de la cancha de fútbol. 
(EOT, Municipio Durania). 
 

• Climatología 
 

 El área urbana del municipio de Durania está ubicada a una altura de 950 metros sobre el 
nivel del mar, con una precipitación promedio anual de 1.300 mm, la distribución de las 
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lluvias es bimodal con una temperatura promedio de 28° C. En los meses de junio y agosto 
la zona es afectada por fuertes vientos. El clima del casco urbano se clasifica como medio 
(EOT, Municipio Durania) 
 
5.1.2.2.5.2 Medio Biótico 
 

• Flora y Fauna 
Debido a que en el municipio se cuenta con diversos pisos térmicos la flora y fauna es 
variada al igual que los tipos de suelo; existen tres zonas de vida bien marcadas las cuales 
son Bosque Húmedo Premontano, es la zona cafetera que tiene una temperatura que oscila 
de 18 a 24°C, con un promedio anual de lluvias de 1.000 mm a 2.000 mm, sus alturas varían 
de 900 a 2.000 msnm. Esta zona presenta variedad de paisajes geomorfológicos; como los 
valles aluviales, quebradas con cuencas de agreste topografías, lomas y laderas desde 
inclinadas hasta fuertemente escarpada. 
Bosque Húmedo Montano Bajo, tiene una temperatura diaria promedia de 12° a 17°C y un 
promedio anual de lluvias entre 1.000 mm y 2.000 mm., en esta zona de vida no es grande 
la cantidad de agua sobrante para la infiltración y el escurrimiento, de este modo la fertilidad 
del suelo se mantiene. 
Bosque Seco Tropical, tiene un límite climático, una biotemperatura media superior a 24°C. 
Y un promedio anual de lluvias entre 1.000 mm. Y 2.000 mm. Perteneciendo a la escala de 
humedad subhumeda. Esta zona de vida se encuentra localizada sobre suelos planos y 
ondulados, predomina la ganadería. 
El territorio se divide en 18 microcuencas denominadas así: Q. La Negra, Q. Agua Blanca, 
Q. La Laucha, Chorro Nominal, Chorro la Lejía, Q. La Espensa, Ch. El Encanto, Ch. Rosa 
Blanca, Ch. La Colorada, Q. La Rastrojera, Ch. Gran Pan, Ch. Blanco, Nte. Agua Dulce, Q. 
Yeguerita, Q. La Oporoma, Ch. Hato Viejo Tejarito. Todas vierten sus aguas a la cuenca 
del río Zulia. Además, cuenta con unas zonas estratégicas como es el Cerro de Cachiri y el 
Cerro el Narizón y las áreas estratégicas como son La Ovejera, El Manantial y La Lejía 
ubicadas en la vereda Buenavista, las dos primeras en el sector de la Barca y la última en 
el sector de Miraflores, otra es Agua Linda ubicada en la vereda el Cedro. 
 
5.1.2.2.5.3 Medio Socioeconómico 
 
El área rural del municipio de Durania está dividido en veredas de clima frío, y medio 
(Bosque húmedo Premontano), (Bosque húmedo Montan Bajo) y clima cálido. (Bosque 
seco Tropical) Cada zona presenta características económicas propias. En el clima frío la 
base de la economía es el café, la ganadería criolla de doble propósito, los cultivos como 
plátano, frutales (morón, lulo), en clima medio la economía es el café tradicional y 
tecnificado, la caña panelera, plátano, el tomate, frutales (cítricos), y otros de pan coger 
como el maíz, fríjol, yuca, en el clima cálido la base es la ganadería de carne y doble 
propósito, los cultivos de maíz, yuca, fríjol (EOT, Municipio Durania-2003). 
Comercio e industria: Las actividades comerciales de la población están distribuidas 
principalmente en negocios de tipo de economía familiar.  
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4 Compra – ventas particulares de 
café. 
27 Tiendas de abarrotes. 
10 Tiendas de ropa y Cacharrerías. 
1 Droguería. 
3 Panaderías. 
 

3 carnicerías (2 en la parte alta y la 
otra en la parte baja del Barrio la Troja 
es la pesa) 
6 modisterías.  
5 Lecherías. 
5 Restaurantes. 
12 Bare

 
5.1.2.2.6 Municipio Chinácota  
 
5.1.2.2.6.1 Medio Abiótico 
 

• Geología  
 
Corresponde principalmente a las márgenes del depósito de terraza. En este sector el 
carcavamiento y la Formación de hondonadas están en franca evolución. Esta zona afecta 
el sector Norte y meridional del municipio donde se presenta el mayor grado de 
susceptibilidad a los fenómenos de erosión y remoción en masa. Los sectores adyacentes 
al río Pamplonita y la quebrada Iscalá, también corresponden a zonas susceptibles a 
movimientos que revisten gran peligro así mismo resalta especial consideración el alto 
grado de riesgo hídrico y tecnológico (transporte) sobre el Centro poblado de la Nueva 
Donjuana 
 

• Hidrología  
 
Son áreas boscosas de cabeceras de cuencas hidrográficas, en los sectores medios 
inmediatos a éstas y zonas de humedales, tales como lagos, lagunas y madreviejas. Estas 
zonas se comportan como reguladores del régimen hídrico, por lo que deben ser protegidas 
a fin de que se constituyan en garantes de la calidad y cantidad de agua potencialmente 
utilizable, para diversos usos consuntivos del municipio. Es en consecuencia una categoría 
de manejo ambiental estratégico para la protección de ecosistemas de alta fragilidad físico-
natural y sociocultural (EOT, Municipio de Chinacota). 
 

• CLIMATOLOGÍA  
 

Temperatura media de 21 ºC. 
 
5.1.2.2.6.2 Medio Biótico 
 

• Fauna 
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En Chinácota en las veredas de Iscalá, norte, centro y sur hay una diversidad de hábitat 
que le permiten presentar un significativo número de especies de fauna silvestre que 
constituyen un componente fundamental del patrimonio natural. 

Tabla 28 Fauna Silvestre Municipio Chinácota 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 

CORPONOR, 2014 
 

• Flora 
 
Áreas forestales protector y bosques naturales, corresponde a las áreas con una extensión 
de 3111,73 con un 18,68%, donde se debe conservar constantemente los bosques 
naturales artificiales con el fin de proteger los recursos naturales renovables que se ubican 
en su gran mayoría en el margen derecho del municipio (franja límite con los Municipios de 
Herrán y Ragonvalia). Otras áreas se encuentran en las veredas Paramitos, La Colorada, 
Cuellar, Lobatita, Curazao El Caney, Honda Norte y Nueva Don Juana. 
Tiene una extensión de 4042,66 ha, que representa un 24,27% del área total del territorio 
municipal, y se encuentran ubicadas en su gran mayoría en una franja que se extiende de 
norte a sur hacia el Oeste del Municipio comprendiendo así las veredas de La Don Juana, 
Honda Norte, Lobatita, Pantanos (sobre las nacientes de la Microcuenca Pantanos), 
Paramito (sobre las microcuencas Paramito, La Colorada), Urengue Blonay (sobre las 
Microcuencas Urengue Blonay y la Chorrerota), Iscalá Sur (paralelo a la microcuenca El 
Baul y entre las microcuencas Llano Largo y La Islavita), Iscalá Centro (sobre la Loma 
Gavilán y sobre las nacientes de las Microcuencas La Tigra y La Gonzalera), Cineral (sobre 
la Cuchilla del Cerro La Vieja). 
 
5.1.2.2.6.3 Medio Socioeconómico 

 

• Sector agropecuario: El 88% de las veredas destinan una parte de sus suelos al cultivo 
del café, el cual ocupa el segundo renglón en la actividad agrícola, con el 26,63% de 
área cultivada. El primer lugar del uso del suelo es para la siembra de pastos con destino 
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al sector pecuario. El plátano tiene el 8,47%, la caña el 5,38%, las hortalizas el 1,08%, 
el maíz el 0,49%, el tomate el 0,78%, la zanahoria el 0,18%, la cebolla el 0,20%; otros 
cultivos, como la yuca y los frutales ocupan el 3,95% del área agrícola.  

 

• La actividad pecuaria está representada por la cría de bovinos para engorde y 
producción de leche, con el 96% de las veredas dedicadas a esta actividad; la cría de 
equinos para la carga; el levante de porcinos para cría y producción de carne; los 
caprinos para la producción de leche y carne; la piscicultura, con cría de trucha, mojarra 
y carpa roja para producción de carne y la apicultura para la producción de miel.  

 

• Sector minero: El sector minero del Municipio está representado por la explotación del 
carbón a escala de mediana minería en el sector de las veredas de La Donjuana y 
Orozco 

 
5.1.2.2.7 Municipio Bochalema  
 
5.1.2.2.7.1 Medio Abiótico 
 

• Geomorfología  

 
El Centro del Poblado de Bochalema está asentado sobre una unidad de origen estructural 
denudacional sobre areniscas y lodolitas (UED), esta unidad se extiende controlada 
estructuralmente por la actitud de los estratos.  
 
Está compuesta por rocas de formaciones cretácicas y terciarias aflorantes en el área. Las 
pendientes de esta unidad son moderadamente largas y regulares. El patrón de drenaje es 
subparalelo y poco denso controlado por la estratificación.  
 
Las quebradas con marcada erosión lineal forman valles secundarios simétricos en forma 
de V. El nivel de pedregosidad es de aproximadamente el 10% y el de rocosidad alcanza 
un 40% de la unidad (EOT, Municipio de Bochalema (2003) –Departamento Norte de 
Santander). 
 

 
• Hidrografía  

 
La red hidrográfica de Bochalema forma parte de la Gran Cuenca del río Catatumbo y dentro 
de ella, en descendente orden jerárquico de la Cuenca Mayor del río Zulia, a su vez 
conformada por sectores de las Cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia. 
 
El 86.65% del territorio municipal, pertenece al río Pamplonita, que a su vez corresponde al 
8.07% de la extensión total de la cuenca, Esta área aporta más de 1 m3/seg.  
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(Casi la totalidad del agua que consume el Municipio de Cúcuta), con 143 nacientes que 
conforman las microcuencas de la Aguablanca, la Chiracoca, el Laurel, Suárez o 
Cantarranas, Quebraditas, Aguanegra, Regaderas y el 67.68% del área de la microcuenca 
la Colonia, que comparte con el municipio de Pamplonita, más una serie de nacientes que 
descargan sus aguas directamente al río, entre los que se destacan las aguas termales, del 
sector del Raizón. 
El restante 13.35% del territorio del Municipio de Bochalema, pertenece a la cuenca del río 
Zulia, con 27 nacientes que ocupan el 48.92% de la extensión de la subcuenca la Uribe, 
que comparte territorialmente con los municipios de Cucutilla y Arboledas. 
 
5.1.2.2.7.2 Medio Biótico  
 

• Flora  
 
Se identificaron 189 especies, clasificadas dentro de 90 familias, en 75 de estas familias se 
identificaron entre una (1) y tres (3) especies. Se destacan 15 familias por la cantidad de 
especies clasificadas dentro de ellas, estas familias son las siguientes:  
 

- Gramineae (15 especies), dentro de la cual se clasifican la guadua, el bambú, la 
caña de castilla y varios tipos de pastos empleados para potreros.  
 

- Mimosaceae (9 especies), dentro de la cual se clasifican los siguientes arboles: 
acacias, guamos, carboneros, leucaena y samán.  

 
- Euphorbiaceae (7 especies), dentro de la cual se clasifican arbustos como el 

mosquero, aguacacho, matacarate y yuca empleados para diversos usos, y 
especies ornamentales como los crotos y al árbol de navidad.  

 
- Caesalpinaceae (7 especies), dentro de la cual se clasifican árboles como el casco 

de vaca, dividivi, algarrobo, alcaparro y tambor.  
 
- Rutaceae (6 especies), dentro de la cual se clasifican los cítricos: naranja, limón, 

toronja, mandarina y el mirto, empleado para ornamentación.  
 

- Mirtaceae (6 especies), dentro de la cual se clasifica la guayaba y el pomarroso, 
ambos de fruto comestible, además de árboles como el arrayán, eucalipto y sururo.  
 

- Solanaceae, lauraceae, fabaceae y araceae, cada una de ellas con cinco (5) 
especies identificadas.  

 
Sapindaceae, leguminoseae, compositae, bombacaceae y bignoniaceae, todas con cuatro 
(4) especies identificadas (Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Bochalema 
(2003) –Departamento Norte de Santander). 
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5.1.2.2.7.3 Medio Socioeconómico 
 

La estructura socio económico del municipio de Bochalema cuenta con:  
- Producción agrícola: como la caña panelera, café, frutales, maíz, hortalizas.  
- Producción pecuaria: bovinos, porcinos y aves de corral.  

(Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Bochalema (2003) –Departamento 
Norte de Santander). 
 

5.1.2.2.8 Municipio Mutiscua  
 
5.1.2.2.8.1 Medio Abiótico 
 
• Geología  
Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de Mutiscua se encuentra 
ubicado en el flanco norte del Macizo de Santander sobre la Cordillera Oriental y dentro del 
sistema de fallas Bucaramanga Santa Marta a escala regional.  
 
El Macizo de Santander está compuesto por rocas ígneas y Metamórficas de edad 
Precámbrica, principalmente por rocas Metasedimentarias y Metaígneas, intruídas por 
cuerpos Plutónicos que varían en composición de granito a diorita con predominio de 
Cuarzomonzonita, estas rocas incluyen: neises, migmatitas, esquistos, meta-areniscas, 
filitas y mármoles, las cuales han sido agrupadas en la Unidad Neis de Bucaramanga y la 
formación Silgará; también se presentan rocas ígneas de alto a medio grado de 
metamorfismo denominadas Ortoneis, cuya composición varia de granito a tonalita. 
 

• Geomorfología  
Los materiales involucrados en los paisajes de esta unidad son: 
 

• Rocas igneas instructivas (granito, dioritas, garbos).  

• Rocas metamórficas (Filitas, esquistos, neises, afibolitas).  

• Algunas rocas intrusivas muy antiguas, no asociadas a estructuras volcánicas, como los 
basaltos de altiplanos fuertemente disectados.  

• Rocas sedimentarias consolidadas y no plegadas, sometidas a intensa disección.  
 
Sobre estos tipos de rocas los principales agentes denudacionales actuantes son:  

• Fluviogravitacional.  

• Glacial y glacifluvial.  

• Por disolución.  

• Hidrografía  
 

El territorio es atravesado por el río la plata, cuenca de gran importancia, ya que en su 
recorrido lindera las veredas de: La Plata, El Aventino, Centro Rural, Tapaguá y Valegrá, 
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Ospina, Concepción y Ladera, Sucre, Las Mercedes y la Aradita.  Mutiscua es considerado 
como municipio productor de agua dada su gran cantidad de oferta hídrica ya que la unión 
del río la Plata y el río Zulasquilla conforman el río Zulia.  
Respecto al área de las microcuencas el mayor valor corresponde a la de los Salados con 
un 15.68% del área total del municipio, siguiéndole la microcuenca de las quebradas: 
Potreritos o Adjuntas con un 15.45%, San Agustín (9.48%), La Caldera (8.99%), La 
Colorada (8.43%), Las Pavas (4.62%), la Laguna (4.61%), Los Bancos (3.70%), para los 
restantes los valores oscilan entre 2.89% y 0.062% del área total del municipio. 
 

• Climatología  
 

Temperatura: Las temperaturas más bajas se registran en el piso térmico de páramo donde 
se encuentran alturas que oscilan entre 3.000 y 4.100 m.s.n.m. El comportamiento de este 
parámetro es posible visualizarlo en el mapa de isotermas por rangos y pisos térmicos con 
su respectiva altura.  El piso térmico frío está determinado entre los 2.100 y 3000 m.s.n.m 
dentro de este rango se sitúa el casco urbano del municipio de Mutiscua. 
 
Precipitación:  
 
La precipitación del municipio va desde 900 mm hasta 1.350 m.m  
 
Las regiones con menor precipitación en el año son las comprendidas entre los 900 mm y 
1.000mm de lluvia, en la zona norte del municipio, entre las corrientes de las quebradas 
San Agustín y Salados.  Las regiones con mayor índice de precipitación, en el año son las 
comprendidas entre 1.000 mm y 1.350 mm aumentando de Norte a sur del municipio, con 
un área de influencia de la corriente principal del río la plata, y las zonas de páramo (EOT, 
Municipio de Mutiscua-2002). 
 
 
 
 
 
5.1.2.2.8.2 Medio Biótico 

 
Tabla 29 Componentes fauna y flora 

PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES PRINCIPALES ESPECIES ANIMALES 

ARBOLES ARBUSTOS HIERBAS MAMIFEROS AVES PECES REPTILES 

Eucalipto 
Pino 
Aliso 
Urapan 
Cerezo 

Chusque 
Frailejón 
Alcaparro 
Caucano 
Borrachero 

Lenguevaca 
Nabo 
Hierbadulce 
Colombiana 
Barbasco 

Bovinos 
Equino 
Caprinos 
Porcinos 
Felinos 

Paloma 
Gallinazo 
Patos 
Pavos 
Pavas 

Trucha Lagartija 
Serpiente 
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PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES PRINCIPALES ESPECIES ANIMALES 

ARBOLES ARBUSTOS HIERBAS MAMIFEROS AVES PECES REPTILES 

Tampaco 
Acacia 
Arrayán 
Mortiño 
Roble 
Tuno 
Loto 
Sauce 
Nogal 
Olivo 
Cucharo 
Sururo 
Alcauco 
Raco 
Ancenillo 
Siote 
Cascaro 
Quino 
 

Uñegato 
Cidrón 
Sauco 
Chilco 
Humadero 
Ciruelo 
Manzano 
Pero 
Durazno 
Tomate 
Ayuelo 
Jarillo 
Rucio 
Oregano 
Alcachofa 
Uvito 
Cicuta 

Hoyo 
Rascador 
Abrojo 
Pategallina 
Hortiga 
Alopargater
a 
Diente león 
Hierba 
buena 
Hierba mora 
Manzanilla 
Caléndula 
Torongil 
Paico 
Eneldo 
Apio parámo 
Amapol 
Trigo 
 

Caninos 
guaches 
Armadillo 
Locho 
Faras 
Tinajos 
Puerco espin 
Conejos 
Cuyes 
Ratas 
Mapuro 
Ardilla 
Comadrejas 
Ratones 

Gansos 
Torcazas 
Copetón 
Vijarco 
Triguero 
Chicharro 
Azulejo 
Mirlos 
Cucarach
os 
Quinchas 
Turpiales 
Cardenal 
Gallinas 
Guañus 
Cuervos 
Carpinter
o  

Fuente: EOT, Municipio de Mutiscua-2002. 

• Flora 
Tabla 30 Especies de flora 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA 

ACACIA ACACIA 
LONGIFOLIA 

ANTÓFIT
OS 

DICOTILEDONEAS LEGUMINALES MIMOSACEAS 

ALISO ALNUS 
GLUTINOSA 

ANTÓFIT
OS 

DICOTILEDONEAS FAGALES BETULÁCEAS 

ARRAYAN MYRTUS 
COMMUNIS 

ANTÓFIT
OS 

DICOTILEDONEAS MIRTALES MIRTÁCEAS 

CEREZO PRONUS 
AVIUM 

ANTÓFIT
OS 

DICOTILEDONEAS ROSALES ROSÁCEAS 

CASCARIL
LERO 

CROTAN 
ELUTERIA 

ANTÓFIT
OS 

DICOTILEDONEAS EUFORBIALES EUFORBIÁCEA
S 

Fuente: EOT, Municipio de Mutiscua-2002. 
 

5.1.2.2.8.3 Medio Socioeconómico 
 
La principal actividad de la cual los habitantes obtienen sus ingresos para el sustento diario 
es la agricultura (47.27%) siguiéndole en menor rango la agricultura/ganadería (22.28%) y 
obrero (12.67%). En menor escala están las actividades económicas como la ganadería 
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(5.58%), el comercio (4.47%) pensionados (3.25%) y la agricultura/ganadería/comercio 
(2.04%).  
 
En el sector rural el 92.06% de los hogares obtienen ingresos menores de un salario mínimo 
y el 7.94% devenga ingresos entre uno y dos salarios mínimos mensuales. La frecuencia 
en que los hogares obtienen sus ingresos es ocasional (81.99%), mensual (12.49%) y en 
menor rango quincenal (3.16%) y ocasional/quincenal (2.19%), debido a la forma muy usual 
de recibir ingresos al comercializar los productos agrícolas o al terminar el jornal contratado 
. 
5.1.2.2.9 Municipio Silos 
 
5.1.2.2.9.1 Medio Abiótico 

 
• Geología  
 
Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de Silos se encuentra ubicado 
en el flanco oriental del Macizo de Santander sobre la Cordillera Oriental y dentro del 
sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta.  
El Macizo de Santander está compuesto por rocas ígneas y Metamórficas de edad 
Precámbrica, principalmente por rocas Metasedimentarias y Metaígneas, instruidas por 
cuerpos Plutónicos que varían en composición de granito a diorita con predominio de 
Cuarzomonzonita, estas rocas incluyen: neises, migmatitas, esquistos, meta-areniscas, 
filitas y mármoles, las cuales han sido agrupadas en la Unidad Neis de Bucaramanga y la 
formación Silgará; también se presentan rocas ígneas de alto a medio grado de 
metamorfismo denominadas Ortoneis, cuya composición varía de granito a tonalita. 
 

• Geomorfología  
 
Las formas del relieve en el municipio de Silos tienen su orígen en el levantamiento de la 
cordillera oriental durante el Neogeno y movimientos diferenciados del Macizo Ígneo 
Metamórfico de Santander, que dio como resultado plegamientos, fallas y procesos 
denudacionales que depositaron sedimentos de origen fluvio - glacial. 
 
 
 

• Hidrografía  
 

Tabla 31 Fuentes Abastecedoras De Acueductos De Los Centros Poblados 
 UNIDAD TERRITORIAL  FUENTE DE SUMINISTRO  

C.P.U. SILOS  Quebrada Salado Chiquito  

C.P.S.U. BÁBEGA  Nacimiento el Palco  
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C.P.S.U LOS RINCON  Quebrada Los Rincón  
Naciente Casa de Zinc  

C.P.S.U. LA LAGUNA  Quebrada Las Almas  

C.P.S.U. PACHACUAL  El Pedregal  

C.P.S.U. RANCHADERO  Varios nacimientos. Cada vivienda 
posee su conducción propia.  

Fuente: EOT, Municipio de Santo Domingo de Silos. 
 

• Climatología  
 
Precipitación: El régimen de lluvias es monomodal caracterizándose por la existencia de 
un período lluvioso y dos secos. El período lluvioso se inicia en el mes de Abril y se prolonga 
hasta Octubre, con valores promedios que oscilan entre 86.3 y 110.3 con valores máximos 
para todas las regiones de 287.7 mm y mínimo de 21.3 el período seco se caracteriza por 
presentarse entre los meses de noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo con 
precipitaciones que oscilan entre 14.2 y 60.3 mm con mínimos para todas las regiones de 
0.0 y máximos de 176.2 mm. 
 
Temperatura: El promedio mensual anual corresponde a 12,1 ºC, reportándose un máximo 
para todos los valores posibles de 14,6 ºC, y un mínimo de 10,9 ºC. 

 
5.1.2.2.9.2 Medio Biótico 
 

• Fauna 
Tabla 32 Fauna Municipio Silos 

NOMBRE COMUN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 

Mirla negra, siote TURDIDAE Turdus fuscater gigas Fraser 

Chirlobirlo ICTERIDAE Sturnella magna meridionalis Sclater 

Gonzalito ICTERIDAE Icterus chrysater 

Carbonerito COEREBIDAE Diglossa caerulescens saurata (Todd) 

Negrito COEREBIDAE Diglossa lafresnayii lafresnayii (Boissonneau) 

Frutero cabecicolorado THRAUPIDAE Iridosornis rufivertex rufivertex (Lafresnaye) 

Clarinero THRAUPIDAE Anisognathus ingniventris lunulatus (Du Bus) 

 THRAUPIDAE Anisognatus lacrymosus tamae  Phelps y _Gilliard 

 THRAUPIDAE Buthraupis montana gigas   ( Bonaparte ) 

Azulejo de jardín THRAUPIDAE Thraupis episcopus cana (Swainson) 

Azulejo THRAUPIDAE Schistoclamys melanopis aterrima Todd 

Bababuí FRINGILLIDAE Pheucticus aureoventris uropygialis  Sclater y 
Salvin 
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 FRINGILLIDAE Atlapetes pallidinucha pallidinucha 
(Boissonneau) 

Gargantillo 
barbiblanco 

FRINGILLIDAE Atlapetes brunneinucha frontalis (Tschudi) 

Copetón FRINGILLIDAE Zonotrichia capensis costarricensis  Allen 

 FRINGILLIDAE Spinus sipescens spinescens (Bonaparte) 

 FRINGILLIDAE Spinus psaltria colombiana (La fresnaye) 

Fuente: EOT, Municipio de Santo Domingo de Silos 
 
 
 
5.1.2.2.9.3 Medio Socioeconómico 

 
La principal actividad económica de los habitantes del centro poblado urbano es la 
agricultura (27,36%), seguido de las personas que se dedican a ejercer actividades 
laborales como obreros agrícolas y a comercializar productos agropecuarios. Los 
pobladores de los centros suburbanos se dedican, igualmente, en primer lugar, la 
agricultura con un (44,2%), seguido de la actividad comercial con un (27,88%). (EOT, 
Municipio Santo Domingo de Silos). 
 
5.1.2.2.10 Municipio Cacota  
 
5.1.2.2.10.1 Medio Abiótico 
 

• Geología  
 
El Municipio Cacota de Velasco está ubicado en la zona suroccidental del Departamento 
Norte de Santander, siendo su posición geográfica la siguiente: desde 1.148.600 a 
1.165.420 longitud oeste y desde 1.287.090 a 1.302.850 latitud norte. Su superficie tiene 
un área de 139.71 kilómetros cuadrados (EOT, Municipio cacota).  
 
Estructura: El Municipio de Cacota de Velasco, se localiza en una zona donde la dinámica 
de la corteza terrestre es bastante activa, donde la actividad sísmica histórica es alta, por 
tanto, es común encontrar rasgos estructurales que son la respuesta al acomodamiento del 
subsuelo para encontrar el equilibrio (EOT, Municipio cacota).  
 

• Geomorfología  
 

Los agentes geomorfológicos son los responsables directos de la mayoría de los procesos 
geomorfológicos exógenos que afectan los paisajes terrestres en el municipio de cacota. 
En el siguiente cuadro se presentan los principales agentes geomorfológicos y los procesos 
exógenos a que dan lugar en el municipio: 
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Tabla 33 Agentes y Procesos Geomorfológicos Municipio Cacota 

AGENTE 
PROCESO GEOMORFOLÓGICO 

Denudativo Constructivo 

Agua, hielo, temperatura, 
organismos 

Meteorización de las 
rocas 

Principio de formación de 
suelos 

Gravedad, movimientos 
sísmicos 

Remoción en masa Sedimentación coluvial 

Lluvia Erosión Pluvial 
Sedimentación coluvial 
Sedimentación diluvial 

Escorrentía Erosión fluvial Sedimentación aluvial 

Oleaje, corrientes costeras, 
mareas 

Erosión marina, lacustre 
Sedimentación marina. 
Lacustre 

Nieve y hielo en movimiento Erosión glaciaria Sedimentación Glaciaria 

Viento Erosión eólica Sedimentación eólica 

Hombre Erosión Antrópica Acción antrópica positiva 

Fuente: (EOT, Municipio de Cacota) 

• HIDROGRAFIA  
 

El casco urbano de cacota cuenta con dos corrientes de agua que atraviesan casi 
horizontalmente la población. La primera, Quebrada La Chorrera, que desciende del Norte 
hacia el Occidente. La segunda, Quebrada Ojo de Agua, que desciende del Oriente hacia 
el Occidente. Ambas quebradas desembocan al Río Cácota subcuenca del Río Chitagá 
(EOT, Municipio de Cacota). 
Microcuencas: En cuanto al área, la de mayor valor corresponde a la Quebrada Estadales, 
que alcanza el 9,02% del área total del municipio, le siguen Quebrada Honda con el 8,28%, 
Quebrada Hato de la Virgen con el 7,79%, Quebrada Don Antonio con el 6,36%, Quebrada 
Guagá con el 5,89%, Quebrada Licaligua con el 5,07%, Quebrada El Toncho con el 4,45%. 
Para las restantes los valores oscilan entre el 0,4% y 3,9%. 
 

• Climatología  
 

Temperatura: Temperatura promedio del municipio de cacota es de 14.5ºC. 
Precipitación:  

• La precipitación en el municipio de cacota va desde los 650 mm hasta los 1200 mm.   

• Las regiones más secas son las comprendidas entre los 650mm y los 750mm (parte 
baja de la subcuenca del río Cácota, partes altas de las microcuencas de las quebradas 
Guagá, Cueva de la Virgen, Don Antonio, Carbonal.)  

• Las regiones con mayor índice de precipitaciones son las que comprende desde los 
750mm hasta los 1200mm (parte alta de la subcuenca del Río Cácota, Lejía).  
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5.1.2.2.10.2 Medio Biótico 
 

• Fauna 
Tabla 34 Especies faunísticas de las zonas rurales de Cacota 

VEREDA ESPECIE DE FAUNA 

VEREDA LA 

LEGUA 

Torcaza, copetones, guartinajas, siote, fara, guache, colibrí, 

cuerpospín, carpintero, tatascos, serpiente, pava, conejos,ardillas 

, toche, lochos.  

VEREDA 

LLANITOS 

Pava, siote, guache, fara, copetones, serpiente, araña, toche, 

lochos, armadillos, guartinajas.  

VEREDA 

CHINÁVEGA 

Fara, tinajo, serpiente, comadreja, guache, zorro, pavas, 

serpientes, ardillas, armadillos, conejos, cuerpoespín.  

VEREDA STA 

MATILDE 

Fara, torcaza, siote, carpintero, tinajo, copetones, armadillos, 

ardillas, guartinajas, sapos, cuerpoespín, lochos, mapuros.  

VEREDA 

ICOTA 

Torcaza, guaches, guartinajas, faras, pavas, cuerpoespín, 

serpientes, zorros.  

VEREDA 

LICALIGUA 

Guache, fara, copetones, ardillas, toches, zorros, comadrejas, 

bijarcas, mapuro, armadillos, serpientes, cuerpoespín, 

guartinajas, palomas. 

VEREDA 

FERNANDARIA 

DON JUAN 

Guache, tinajo, surrucucú, fara, zorro, torcaza, siote, miracielo, 

ardilla, comadreja, culebras, lochos.   

VEREDA 

CURPAGÁ 

Miracielo, copetones, siotes, torcaza, guache, fara, zorro, tinajo, 

comadreja, zorro, vijarco, pavas, palomas, ardillas, armadillo.  

VEREDA HATO 

DE LA VIRGEN 

Siote, fara, comadreja, turpiales, palomas, torcazas, zorro, ardilla, 

guaches, armadillos, lochos. 

VEREDA MATA 

DE LATA 

Fara, guache, zorro, copeton, golondrina, toche, paloma, 

comadreja, guartinajo, ardilla, gavilán, lapas, mapuro, armadillo.      

Fuente: (EOT, Municipio de Cacota) 

• Flora 
Tabla 35 Especies de flora Municipio Cacota 

CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Dicotyledoneae Asterales Asteraceae Hypochoeris Hypochoeris 
Radicata 

   Erigueron Erigueron sp. 1 

   Espeletia Espeletia 
santanderiensis 

   Espeletia Espeletia 
Almorzana 
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CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

   Espeletia Espeletia 
Conglomerata 

   Espeletia Espeletia 
Brassicoidea 

   Ageratina Ageratina sp. 1 

   Munnozia Munnozia sp.1 

   Melanthera Melanthera sp. 1 

   Achyrocline Achyrocline sp. 1 

   Jungia Jungia Stipulifera 

   Ageratum Ageratum 
Conyzoides 

   Baccharis Baccharis Latifolia 

   Pentacalia Pentacalia ledifolia 

   Gnaphalium Gnaphalium sp. 1 

   Barnadesia Barnadesia spinosa 

   Laestadia Laestadia sp. 1 

Dicotyledoneae Ericales Ericaceae Gaultheria Gaultheria 
anastomosans 

   Macleania Macleania sp. 1 

   Cerastotema Cerastotema sp. 1 

   Vaccinium Vaccinium 
Floribundum 

Monocotyledone
ae 

Poales Gramineae Chusquea Chusquea sp. 1 

   Sporobolus Sporobolus sp.1 

   Agrostis Agrostis sp. 

   Anthoxanthum Anthoxanthum 

    Odoratum 

   Calamagrostis Calamagrotis sp. 1 

. 
 
5.1.2.2.10.3 Medio Socioeconómico 
 
La mayoría de la población en cacota está dedicada a las actividades agrícolas y como 
empleados del sector oficial. Su economía es de subsistencia y se fundamenta en la 
agricultura siendo sus principales productos: papa (188.6 Has), fríjol (13.15 Has), mora 
(0.35 Has), maíz (18.65 Has), curuba (75.25 Has), fresa (18.5Has), tomate de árbol (16.25 
Has) y durazno (14.5 Has) cuya comercialización se realiza en los mercados de Cúcuta y 
Bucaramanga. En el casco urbano existen 38 establecimientos comerciales donde se 
venden diferentes productos y artículos para satisfacer las necesidades de la población 
(EOT, Municipio Cacota). 
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5.1.2.2.11 Municipio Chitagá 
 
5.1.2.2.11.1 Medio Abiótico 
 

• Hidrología  
 
De acuerdo con el estudio de escasez de agua para el municipio las áreas de reserva 
hídrica están ubicadas en la cuenca del rio Cubugon especialmente en los nacimientos de 
los ríos el Tuna y Rotambría. En la cuenca del rio Valegra los nacimientos de los ríos 
Bramador, Urumal y el Indio. En la cuenca del rio Chitagá los nacimientos de las quebradas 
la Viuda y el Arpero, que surten de agua al casco urbano y los nacimientos de la quebrada 
el Carbón, Hato Viejo Acora y Tane. Por su gran importancia en la producción permanente 
de agua consideramos que los páramos, subpáramos y lagunas forman parte de la reserva 
de recursos hídricos del municipio (POT, Municipio Chitagá 

• Suelo  
 

Los suelos han sido alterados o degradados por actividades antropogénicas asociadas a 
sus actividades económicas dominantes y en sectores especialmente vulnerables por 
poseer condiciones físico-naturales drásticas y frágiles.  
 
Los usos permisibles son de recuperación y restauración natural, que exigen la adopción 
de medidas conservacionistas con el fin de asegurar la sostenibilidad de los usos 
económicos dominantes de la tierra y base de la sustentación ecológica del área. Para el 
municipio estas áreas estas localizadas en sector Nor-occidental en los límites con el 
municipio de Cácota veredas don Antonio y la amarilla (POT, Municipio Chitagá). 
 
5.1.2.2.11.2 Medio Biótico 
 

• Fauna  
 

Según al Plan de Manejo del Páramo de Almorzadero del año 2009, como las especies de 
fauna más comunes en el área se registran:  
 

• 41 especies de mamíferos: Como especies de mamíferos características para el 
probioma de páramo, frecuentemente se cita al venado de páramo (Mazama rufina – 
Cervidae), venado soche (Mazama americana – Cervidae), Oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus - Ursidae ).  

• 54 especies de aves: Como especies de aves características para el orobioma de 
páramo, frecuentemente se cita al cóndor (Vultur gryphus – Cathartidae), Copetón 
(Chlorospingus pileatus – Thraupidae), Cucarachero (Troglodytes aedon – 
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Troglodytidae), quincha (Archilochus colubris – Trochilidae), Tingua Pico Amarillo 
(Fulica americana – Rallidae); Vichuacaras ( Cyanolyca viridicyana – Corvidae)  

• especies de reptiles  

• 10 especies de anfibios 6 especies de insectos  
 
5.1.2.2.11.3 Medio Socioeconómico  
 

• Producción agrícola: la papa es su principal producto agrícola, le siguen entre otros 
las hortalizas, la curuba y caducifolios. Cultivos del morón- Durazno y fresa. 

• Producción pecuaria: los bovinos, porcinos y aves de corral  

• Producción Piscicultura: Variedad de trucha, especialmente la Arco Iris, que se 
encuentra en la Vereda del Roble y las Lagunas. (POT, Municipio Chitagá). 
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5.1.2.2.12 Municipio Labateca 
 
5.1.2.2.12.1 Medio Abiótico 
 

• Geología  
 

Litología: Los doscientos cincuenta y tres kilómetros cuadrados (253 Km²), del área que 
constituyen el municipio de Labateca, lo conforman litológicamente rocas sedimentarias que 
van de la era paleozoica media hasta la era mesozoica (periodo terciario superior). También 
aparecen rocas metamórficas del periodo predevoniano y rocas ígneas de periodos 
pérmico-jurásicos. En muy poca proporción aparecen sedimentos cuaternarios aluviales y 
coluviales (EOT, Municipio Labateca).  
 
Estructuras: Las estructuras geológicas en el área son fallas de desplazamiento vertical 
como la falla de Labateca que va de norte a sur con direcciones NW – SW en la parte 
superior y N - S en la inferior. Presenta su bloque hundido a la derecha del lineamiento y el 
levantado a la izquierda. 
 

• Geomorfología  
 

El reconocimiento de campo que se hizo en el casco urbano y sus alrededores (Labateca) 
muestra que el área urbana se encuentra dentro de la unidad geomorfológica de colina 
U.C., y sobre una subunidad de piedemonte denominada Glacis (G) que se caracteriza por 
una superficie casi plana con pendientes moderadas a suaves. Este glacis o relleno 
pequeño de piedemonte reposa sobre la formación carbonera (Tec) que se encuentra entre 
dos fallas de desplazamiento vertical, al este la falla del Río Culagá y al oeste la falla de 
Labateca; la formación terciaria tiene un buzamiento. 
 

• Hidrología  
 
Se establecen para el municipio de Labateca en esta categoría las áreas de cuerpos de 
agua, las áreas estratégicas adquiridas por el municipio en convenio con CORPONOR, las 
áreas prioritarias por adquirir en la medida que sean priorizadas según lo establezca el 
municipio y con especial énfasis en las cabeceras de las fuentes abastecedoras de los 
acueductos municipales y de los centros poblados.  
 
Corresponde a siete (7) predios adquiridos con recursos propios por parte de la 
administración municipal y uno (1) en cofinanciación con CORPONOR, dad su relevancia 
como zonas de ecosistemas de importancia y nacimientos de aguas que surten el 
acueducto municipal y acueducto veredales.  (EOT, Municipio Labateca). 
 

• Climatología  
 

Temperatura: La cabecera municipal se levanta sobre una altura del nivel del mar de 1566 
m.s.n.m., en una longitud de 72º 29’ y una latitud 7º 19’ con una temperatura promedio de 
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20 ºC, el casco urbano dista de la capital departamental a 113 Kms. En el municipio de 
Labateca los pisos térmicos varían desde el páramo con temperaturas hasta 8ºC, el frio con 
temperaturas que van desde 8ºC hasta 14ºC y templado con temperaturas que van desde 
14ºC hasta 20ºC. El piso térmico templado con temperaturas de 14ºC a 20ºC, es el piso 
térmico predominante cubriendo un 50.5% de la superficie municipal, siguiéndole el piso 
térmico frío con el 47.5% del área total municipal (EOT, Municipio Labateca). 
Precipitación: La precipitación media del municipio de Labateca es de 994 mm variando 
desde los 700 mm hasta los 1.400 mm, en la figura se observa el porcentaje de área 
municipal que se encuentra en cada rango de precipitación (EOT, Municipio Labateca). 
 
5.1.2.2.12.2 Medio Biótico 
 

• Fauna 
Tabla 36 Especies de Mamíferos Municipio Labateca 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CITES IUCN 

Puerco espín Cocadón prehensitis Brethizantidae -  

Fara Didelphys marsuphiallis Didelphidae -  

Armadillo – Cachicamo Dasypus rovemdactus Dasipodidae - - 

Ardilla Sciurus gransiensis Sciuridae SI - 

Guartinajo Agouti paca Agoutidae SI - 

Tigrillo Felis wiedil pirrensis Delidae SI - 

Ratón de campo Peromyuscus maniculatus Deasytodidae - - 

Murciélago Genero noctiliomyotis Noctilionidae SI - 

Venado Mazama americano Cervidae - - 

Comadreja Marmosa murina Didelphidae - - 

Conejo Silvestre Syvilagus brasiliensis Leporidae - - 

Ardilla Terrestre Sciurus granatensis Sciuridae - - 

Rata espinosa Echymys semivillosus Deasypodidae - - 

Gato de monte Felis Sp Felidae SI - 

Nutria Pteroneura brasilensis Mustelidae - - 

Marrano Vaquiro Tayassu pacarí Teayassuidae SI - 

 
Tabla 37 Especies de aves Presentes Municipio Labateca 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CITES IUCN 

Garcita blanca Egretta thula thula Arbeidae - - 

Garcita ganadera Balbucus ibis ibis Ardeidae - - 

Garza morena Ardea cocoí Ardeidae - - 

Viudita, pisingo Dendrocygna viduta Anatidae - - 

Pato carretero Neochen jubata Anatidae SI - 
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Chulo, gallinazo Caragyes atratus Cathartidae - - 

(EOT, Municipio Labateca) 
Tabla 38 Especies de Reptiles y Anfibios presentes en el Municipio Labateca 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CITES IUCN 

Lagartija Phenocusaurus nicefori Lacertidae - - 

Culebra tigra Spilotes publatus Botrodidae - - 

Culebra guarda 
camino 

Dendrophidium 
bruittatum 

Colubridae - - 

Serpiente coral Micrurus mipartitus Elapidae - - 

Serpiente cazadora Clelia clelia Elapidae - - 

Lobato, lobo pollero 
Tupinambia 
nigropunctaus 

Telidae - - 

(EOT, Municipio Labateca). 

• Flora 
Tabla 39 Flora Municipio Labateca 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CITES IUCN 

Lagartija Phenocusaurus nicefori Lacertidae - - 

Culebra tigra Spilotes publatus Botrodidae - - 

Culebra guarda camino Dendrophidium bruittatum Colubridae - - 

Serpiente coral Micrurus mipartitus Elapidae - - 

Serpiente cazadora Clelia clelia Elapidae - - 

Lobato, lobo pollero 
Tupinambia 
nigropunctaus 

Telidae - - 

(EOT, Municipio Labateca). 
 
5.1.2.2.12.3 Medio Socioeconómico 

 
La principal actividad laboral de los habitantes del casco urbano del municipio de Labateca 
dependen del comercio y de labores ocasionales (actividad agropecuaria) con un porcentaje 
del 85 % y con ingresos inferiores a un salario mínimo, en segundo lugar se encuentran las 
personas que se dedican a ejercer actividades laborales como: Empleados oficiales y 
ocasionales en un porcentaje del 10% y devengando entre 2 y 3 salarios mínimos, y el 5% 
restante son funcionarios públicos que devengan más de tres salarios mínimos 
respectivamente (EOT, Municipio Labateca). 
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5.1.2.2.13 Municipio Herrán 
 
5.1.2.2.13.1 Medio Abiótico 

 

• Geología  
 

Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de Herrán se encuentra ubicado 
en el flanco Nor-Este del Macizo de Santander sobre la Cordillera Oriental. Representadas 
en el municipio por rocas sedimentarias de edad Cretácea de las formaciones: , Tibu’- 
Mercedes, Aguardiente, Capacho, La Luna y Colon y Mito Juan; Rocas de edad terciaria: 
formación Barco y formación Los Cuervos pertenecientes a la cuenca de Maracaibo con 
fuerte control estructural representado en sinclinales y fallas con dirección norte-sur 
siguiendo la secuencia Estratigráfica; Cubierta por grandes depósitos cuaternarios que se 
depositaron discordantemente las formaciones presentes.  
 

• Geomorfología  
 
Geología estructural: Los eventos tectónicos compresivos originaron grandes estructuras 
en el ámbito regional, como la denominada la Falla de Herrán, cuya activada resiente se 
desconoce, con rumbo Norte – Sur, atravesando el costado occidental de la cabecera 
municipal, es la que puede llegar a tener mayor repercusión. El municipio de Herrán se 
encuentra ubicado en una zona de tectónica compresiva, enmarcada dentro de la evolución 
de la cordillera oriental, la que genero procesos magmáticos y tectónicos que afectaron a 
las diferentes litologías presentes. Como resultado de estos procesos geológicos se 
presentan estructuras a nivel local como la falla de Herrán, en la que domina el patrón del 
bloque levantado Chinacota-Margua, el cual está constituido por rocas sedimentarias  
 

• Hidrología  
 

El municipio de Herrán cuenta con dos Subcuencas El río Táchira la más importante por su 
carácter binacional y la que ocupa mayor extensión en el municipio, y la quebrada La 
Honda. La subcuenca del Río Táchira vierte sus aguas las quebradas de: La Pedrera, 
Orocué, Agua Blanca, Pum Pum, Corrales, El Molino, La Media Libra, La Teja, Bagalal; 
Paso Antiguo, El Reventón y la Rascadora. Dentro de la hidrografía del municipio se 
encuentra también la laguna de la Vaca, localizada en el páramo de la cabrera hacia el 
punto de Canoas en límites con Toledo, al occidente de la hacienda la Siberia. (EOT, 
Municipio de Herrán 2002-2010). 
 

• Climatología  
 
El casco urbano se encuentra ubicado entre los 1.950 y 2000 m.s.n.m. a una altura 
promedio de 1950 m.s.n.m. su clima se clasifica como frío húmedo con precipitaciones 
promedio anual de 1650 mm y temperaturas que varían entre 16 grados y 20 grados, lo que 
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le da la característica de estar en una zona de vida de Bosque húmedo Montano Bajo, que 
sumado a las demás características naturales, la presencia permanente de suaves 
corrientes de aire frío provenientes de la zona montañosa del Parque Natural Tama, le dan 
la particular característica bioclimática al casco urbano de Herrán (EOT, Municipio de 
Herrán 2002-2010 
 
5.1.2.2.13.2 Medio Biótico 
 

• Fauna 
Dentro de los mamíferos más notables figuran el oso andino (Tremarctos ornatus), el piro 
(Dinomys branickii), los venados (Mazama americana y M. rufina), el zorro perruno 
(Cerdocyon thous), el oso hormiguero (Tamandua tetradactyla) y el ratón silvestre endémico 
(Thomasomys hylophilus) 
El macizo Tamá constituye el extremo norte de distribución de 27 especies y 18 
subespecies de aves, entre las cuales se encuentran el gallito de roca (Rupicola peruviana), 
el colibrí de páramo (Chalcostigma heteropogon), la gallina de monte (Nothocercus julius), 
el perico multicolor (Hapalopsittaca amazonina amazonina) y el carpintero real 
(Campepphilus pollens). 
 

• Flora 
Tabla 40 Flora Municipio Herrán 

BOSQUE HUMEDO 
MONTANO BAJO 

BOSQUE HUMEDO 
PREMONTANO 

BOSQUE MUY HUMEDO 
MONTA. 

Bh-Mb Bh-Pm Bnh – M 

Chilco Baccharis sp. -Alisos (Aluns Jorullenus) Musgo Sphagnum sp. 

Musgo Sphagnum sp. Granizo Hedyosmum sp. Palma Boba Cyathea sp. 

Quiche Bromelia sp. Paja Camalagrostis effusa Pino romerón Podocarpus 
oleifolius 

Palmiche Miconia sp. Chusque Chusquea sp. Mano de oso Oreopanax sp. 

Granizo Hedyosmum sp. Tuno Miconia sp. Chilco  Baccharis sp. 

Tuno Miconia sp. Palmiche Miconia sp. Romero de páramo 
Diplostephium sp. 

Chusque Chusquea sp. Yarumo – Orumo Cecropia 
peltata 

Quiche Bromelia sp. 

Siete cueros   Tibbuchina 
lepidota 

Mano de oso Oreopanax sp. Granizo Hedyosmum sp. 

Orquídea Chilco   Baccharis sp. Paja Camalagrostis effusa 

Mano de oso   Oreopanax 
sp. 

Cucharo, Tampaco, Gaque.   
Clusia sp. 

Chusque Chusquea sp. 

Palma boba   Cyathea sp. Encenillo Weinmannia sp. TunoMiconia sp. 

Piñuela    Puya sp. Cerbatana   Neurolepis aperta Palmiche Miconia sp. 

Siete cueros Tibbuchina 
lepidota 

Tuno    Miconia sp. Yarumo – Orumo Cecropia 
peltata 
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Encenillo     Weinmannia sp. Siete cueros   Tibbuchina 
lepidota 

Orquídea Epidendrum s 

 
5.1.2.2.13.3 Medio Socioeconómico  

 
La base económica del sector rural está dado por la producción del sector agropecuario, 
donde sobresalen los cultivos de Morón, Fresa, Durazno, Arracacha, Hortalizas, Café, 
Cítricos, caña panelera, plátano y ganadería criolla de doble propósito especialmente, 
practicada en forma extensiva (leche y cría); Por la ubicación geográfica del municipio, y la 
disposición del anillo vial Cúcuta – Chinácota - Ragonvalia – Herrán – Tabor (Venezuela), 
el transporte y comercialización de sus productos no presenta mayores dificultades siendo 
en la gran mayoría de veces hacia la República Bolivariana de Venezuela, donde la 
producción agropecuaria de Herrán es presentada como producto venezolano (EOT, 
Municipio Herrán). 
 
 
5.1.2.3 Identificación de instalaciones que puedan generar amenazas o producir 

efecto dominó. 
 
Como se mencionó anteriormente, el transporte de energía en sus dos líneas de negocio 
Transmisión y Distribución, es la actividad que puede generar un mayor riesgo de desastres 
a la sociedad por la indisponibilidad del suministro de energía a los usuarios finales, ante 
un evento crítico. La infraestructura para este negocio puede generar un efecto dominó, 
ante la salida de algunos de sus activos que transportan la energía a la empresa a nivel del 
STN, STR o SDL. 
 
5.1.2.3.1 Activos de conexión al STN 
 
Son los bienes que se requieren para que CENS se conecte físicamente al Sistema de 
Transmisión Nacional.  Se considera como activos de conexión del OR al STN las siguientes 
UC: la bahía de la transformación con tensión mayor o igual a 220kV, el transformador con 
una tensión mayor o igual a 220kV y, secundaria o terciaria cualquier tensión inferior a 
220kV y las bahías de transformador de los lados de baja tensión.  
 
 

5.1.2.4 Información pertinente definida en los instrumentos de planificación del 
desarrollo y para la gestión existentes (POT, POMCA) 

 

• La información pertinente definida en los instrumentos de planificación del desarrollo y 
para la gestión existentes (POT, POMCA) 
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A continuación, se relaciona la información extraída del análisis de los Planes De 
Ordenamiento, Planes Básicos De Ordenamiento Territorial  y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de los municipios ubicados en la regional Pamplona. 

5.1.2.4.1 Municipio de Pamplona 
 
En el documento de revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Toledo se identificaron escenarios de riesgos por: 

AMENAZAS NATURALES 

• Deslizamientos: Este tipo de fenómeno se presenta en el casco urbano en el sector el 
buque, o puente Angosto como un deslizamiento de tipo rotacional múltiple, sobre 
depósitos de ladera que afecto un grupo de viviendas, actualmente, se encuentra 
estabilizado.  

 
En el barrio Chichirá se presentaron, deslizamiento que afectaron varias viviendas, 
actualmente no presenta evidencias de reactivación producto de factores geológicos y 
antrópicos por cortes en ladera y cambios la dirección del agua de escorrentía.  
 
En el Barrio Santa Marta este tipo de fenómenos es común, producto de procesos 
antrópicos como la modificación de la topografía mediante cortes produce la activación de 
deslizamientos. Los cortes realizados al talud para construcción y el trazado vías dentro de 
estos barrios producen cambios sustanciales como son la concentración de esfuerzos los 
cuales se ven reflejados en pequeños deslizamiento que han taponado las vías y han 
destruidos casas para lo cual se han construidos numerosos muros de contención.  
 
En el barrio el progreso se ha presentado deslizamientos producto de la colocación de 
rellenos directamente sobre taludes con fuerte pendiente, sin compactación y en un área 
donde se presenta nacimiento de agua, factor que acelera este tipo de fenómenos. 
  
En el barrio jurado se presenta este tipo de fenómenos producto de procesos antrópicos, 
como cortes en talud para construcción de viviendas y la vía de la carrera primera. En este 
barrio ya varias viviendas han sido destruidas por este tipo de fenómenos.  
 

• Reptación: Este fenómeno de remoción en masa, produce daños a largo plazo en 
infraestructura vial, viviendas, dentro del casco urbano de y la zona de expansión.  

 
La reptación se presenta en los alrededores de la Universidad de Pamplona, con escarpes 
que llegan a dos metros de altura. Suelen ser la primera etapa de deslizamientos.  
 

• Amenaza por sismicidad: Teniendo en cuenta que gran parte del territorio del 
departamento de Norte de Santander se encuentra en una zona de alta Sismicidad, 
Sarria (1991) hace una zonificación basada en un mapa de isosistas dividiendo el 
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departamento en tres zonas de Amenaza sísmica: alta, intermedia y baja donde el 
municipio de silos se ubica en una zona de Amenaza Sísmica intermedia, con intensidad 
histórica según la escala de Mercalli de IX. La Cabecera municipal debido a su ubicación 
dentro de un depósito de ladera y cercano a las fallas geológicas a través de las cuales 
las ondas sísmicas se transmiten con más facilidad, resulta una Amenaza para la 
infraestructura de las viviendas las cuales en su mayoría son construidas en tapia 
pisada y la alta pendiente del depósito puede generar la activación de Fenómenos de 
Remoción en Masa como deslizamientos y flujos terrosos entre otros (PBOT, Municipio 
Pamplona).  
 

• Riesgo moderado a alto: Toda el área del municipio y gran parte del departamento se 
ubican dentro de una zona de riesgo sísmico alto; sin embargo el alcance de este 
análisis solo nos permite ubicar la cabecera municipal y el área rural, dentro de dicha 
zona de riesgo alto. Igualmente debemos recordar que históricamente hay 
antecedentes trágicos de eventuales sismos en esta región, lo cual permite recomendar, 
que se aplique estrictamente la Normatividad del Código Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes en las nuevas edificaciones que se construyan y 
formular un estudio de vulnerabilidad sobre las actuales construcciones (PBOT, 
Municipio Pamplona).  

 

• Amenaza por inundación: Su origen está asociado a intensos aguaceros de larga 
duración que sobrepasan la capacidad de retención de humedad del suelo y los cauces, 
asociado con la presencia de depresiones inundables en zonas de planicie aluvial, 
específicamente en las vegas de los ríos y en las terrazas bajas cuando la cubierta 
vegetal original que regula el régimen hídrico ha desaparecido o se ha 
reducidodrásticamente como resultado de la deforestación y los procesos erosivos de 
origen natural y antrópico. 

 
La presencia de fenómenos de remoción en masa en el sector Chíchira genera una    
amenaza de represamiento del río Pamplonita lo que produciría un riesgo moderado a 
bajo de inundación (PBOT, Municipio Pamplona) 

 
5.1.2.4.2 Municipio Pamplonita 

 

• Amenaza sísmica alta: Pamplonita, como todo el sur del Departamento está incluido 
dentro una zona que a nivel nacional está catalogada como de alta amenaza sísmica; 
atravesado por un sistema de fallas fácilmente identificables cuya actividad reciente no 
se ha estudiado aún (EOT, Municipio Pamplonita). 
 

• La amenaza alta por movimientos de remoción en masa (Aa/AM): ocupa el margen 
izquierdo de la parte baja de quebrada, donde se presentan deslizamientos antiguos y 
recientes. Ocupa 140 Ha. de la vereda Tescua.  
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• La amenaza alta por movimientos de remoción en masa e inundaciones (Aa/AMI): 
abarca una pequeña extensión de 5 Km. Se localiza en la parte media baja de la 
quebrada La Colonia en donde forma un valle en “V” muy estrecho, en el que la 
intercalación de rocas competentes e incompetentes puede dar origen a deslizamientos 
con posible represamiento de la quebrada.  

 

• La amenaza media por erosión (Am/AE): abarca 637 Ha. de la microcuenca y se 
encuentra distribuida en la parte media de ésta.  
 

• La amenaza media por inundación (Am/AI): está localizada en la zona baja de la 
microcuenca, donde se encuentran las menores pendientes y su amenaza depende de 
un posible represamiento de la quebrada con posterior avalancha, lo que produciría una 
inundación o un flujo de lodo.  

 

• La amenaza baja (Ab): corresponde a las rocas competentes, estratificadas en el Grupo 
Uribante, que forman Monte Redondo y la parte alta de la microcuenca donde aún existe 
la protección del bosque natural y no presenta algún tipo de erosión. 

 
 
5.1.2.4.3 Municipio Ragonvalia 

 

Las amenazas del casco urbano están relacionadas con las dos quebradas que 

lo atraviesan de oriente a occidente, ellas son la quebrada Agua Blanca y la unión 

de las quebradas Jerónima y Tomas Hernández. Las lluvias unidas a la 

deforestación de las veredas vecinas al casco urbano hacen que se alteren las 

corrientes subterráneas lo cual produce saturación del suelo y deslizamientos 

focalizados. 

En el barrio el Carmen se localiza la mayor susceptibilidad a deslizamiento lo cual 
se debe a la saturación del suelo, compromete la estabilidad de 15 viviendas y un 
área de afectación de 5.000 m211 

 

11 Fuente Plan de Desarrollo 2012 Ragonvalia 
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ESCENARIO DE RIESGO 

 

RIESGOS ASOCIADOS 

NIVEL DE 
RIESGO 

 

Riesgo Asociado Con el 
comercio informal de 
combustibles 

A)     Explosiones e incendios urbanos y en corredores 
viales. 

 

ALTO 
B)  Conflicto entre vecinos MEDIO 

C)   Contaminación del aire y agua MEDIO 
 

Riesgo Asociado Con 

Festividades 

Municipal
es 

A)   Intoxicación Por Alimentos Y Bebidas MEDIO 

B)   Riñas ALTO 

C)   Aglomeración De Personas MEDIO 

A)    Intoxicación Por Fungicidas Y Plaguicidas ALTO 
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Riesgos Asociados Con La 

Actividad 

Agropecuar
ia 

B)    Lesiones Por La Manipulación De Herramientas MEDIO 

C)    Enfermedades Ocupacionales ALTO 

D)    Incendios forestales MEDIO 

 

Ilustración 2 Identificación de escenarios de Riesgos según criterios de actividades 
económicas y sociales. 

 
 
5.1.2.4.4 Municipio Toledo 
 
AMENAZAS  
 

• Degradación del suelo por erosión: Amenaza Baja por Erosión (ABE): Se presentan tres 
sectores en el municipio de Toledo que por su pendiente, la estructura del suelo, la 
composición del mismo y el suelo del suelo en dichos sectores, favorecen la 
presentación de algunos procesos erosivos moderados, que se ubican principalmente 
en la margen derecha de la quebrada guaduas, específicamente en el sector donde 
actualmente se está construyendo el Hogar para la Tercera Edad, en donde se presenta 
ganadería extensiva, terraceo por el pisoteo del ganado y arrastre de suelo en los 
eventos de lluvia. Así mismo en la margen derecha de la vía que conduce a Gibraltar, a 
la salida del centro poblado, el fenómeno es similar al referido en el párrafo anterior 
(EOT, Municipio Toledo).  

 

• Inundaciones: Para el centro poblado de Samore (Toledo) se presenta un Bajo riesgo 
de inundación que corresponde con la quebrada Guaduas en la vertiente derecha de la 
misma ya que está quebrada cuando transita por el centro poblado presenta un cambio 
de pendiente de fuerte a suave, lo que representa una disminución brusca en la 
velocidad de su caudal, presentando antecedentes de flujos que han inundado los 
predios de la margen derecha. En el sector del puente de la vía que conduce a Gibraltar, 
sobre la quebrada Guaduas, se han presentado anegaciones en los períodos de lluvia; 
hecho que se evidencia por muros en piedra construidos por la comunidad para tratar 
de controlar estos eventos (EOT, Municipio Toledo). 

 
 
5.1.2.4.5 Municipio Durania 
 
La zona haya sido declarada de alto riesgo no mitigable, por amenazas de deslizamiento o 
inundaciones.  
 

• Amenaza por erosión y remoción en masa: Este tipo de amenaza fue discriminado 
en dos niveles de influencia para el Municipio de Chinácota. (EOT, Municipio de 
Chinacota).  
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• Amenaza alta: Corresponde principalmente a las márgenes del depósito de terraza. 
En este sector el carcavamiento y la Formación de hondonadas están en franca 
evolución. Esta zona afecta el sector Norte y meridional del municipio donde se 
presenta el mayor grado de susceptibilidad a los fenómenos de erosión y remoción 
en masa. Los sectores adyacentes al río Pamplonita y la quebrada Iscalá, también 
corresponden a zonas susceptibles a movimientos que revisten gran peligro. Así 
mismo resalta especial consideración el alto grado de riesgo hídrico y tecnológico 
(transporte) sobre el Centro poblado de la Nueva Donjuana (EOT, Municipio de 
Chinacota).  

 

• Amenaza media: Esta zona es la más extendida en Chinácota y corresponde a las 
formaciones Aguardiente, Capacho y Río negro. Los fenómenos de remoción en 
masa en estos sectores están controlados por la abundante vegetación. Su 
observación no debe descuidarse pues su geomorfología se encuentra en franca 
evolución (EOT, Municipio de Chinacota).  

 
 

Régimen de usos zonas de amenaza por erosión y remoción en masa:  
• Uso principal: recuperación y conservación.  

• Uso compatible: investigación.  

• Uso condicionado: ninguno.  

• Uso prohibido: minería, urbanismo, actividades agropecuarias, vías e industria  
 

• Amenaza por dinámica fluvial: Este tipo de amenaza fue discriminado en dos niveles 
de influencia para el municipio de Chinácota (EOT, Municipio de Chinacota).  
 

• Amenaza alta: Correspondiente a las riberas de las quebradas Iscalá y La Honda 
en las cotas más bajas del municipio, así mismo sobre la parte afectada por el cauce 
del rio Pamplonita, sobre 20.53 Km. De límite natural, en la cual el rio arrastra y 
socava gran cantidad de sedimento que puede afectar los sectores aledaños. La 
erosión lineal de estas quebradas es muy intensa y se refleja por gran profundidad 
de las terrazas que dejan a su paso (EOT, Municipio de Chinacota). 

 

• Amenaza media: Esta zona está ubicada hacia las cabeceras de las quebradas 
Iscalá y la Honda donde estas corren en una ladera de mayor pendiente que puede 
afectar la zona boscosa a su alrededor por algún sobre flujo de sedimento y agua 
causado por un alto nivel de pluviosidad (EOT, Municipio de Chinacota). 
 

5.1.2.4.6 Municipio Bochalema 
 

• AMENAZA SÍSMICA ALTA  
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La totalidad del Municipio de Bochalema está incluida dentro de la zona Sur del 
Departamento que está catalogada a nivel nacional como alta amenaza sísmica.  
Bochalema está atravesado por un sistema de fallas fácilmente identificables cuya actividad 
reciente no se ha estudiado aún.  
 
En el estudio realizado para el E.O.T. el geólogo Nelson G. Lizarazo además de la alta 
amenaza sísmica consideró también las siguientes clasificaciones: la amenaza por erosión 
y fenómenos de remoción en masa y la amenaza por dinámica fluvial (EOT Municipio de 
Bochalema (2003) –Departamento Norte de Santander).  
 

• AMENAZA POR EROSIÓN Y FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA  
 

• Amenaza alta (Aaer): Corresponde al 29% del territorio municipal y afecta en especial 
los sectores suroccidentales (Limoncito, San Antonio de la Torre y Nebraska) y norte 
(Orope, La Selva, Aguanegra y Batatas) y algunos sectores del Laurel, Calaluna y el 
Talco; donde se presenta el mayor grado de susceptibilidad a los fenómenos de erosión 
y remoción en masa.  

 

• Amenaza media (Amer): Es la zona de mayor extensión, corresponde al 52% del área 
municipal, incluye casi todas las veredas a excepción de Limoncito, Orope y La Selva 
(EOT Municipio de Bochalema (2003) –Departamento Norte de Santander). 

 

5.1.2.4.7 Municipio Chinacota 
 

El municipio de Chinácota presenta amenazas por inundaciones y socavaciones en las 
orillas asociadas dinámica natural del río Pamplonita y sus quebradas presentándose 
afectaciones en La Nueva Don Juana, Urengue Rujas. Afectación parcial de viviendas e  
infraestructura localizada en las riberas Daños en cultivos. los fenómenos de remociones 
en masa afectan principalmente las veredas San Pedro, El Asilo, Manzanares, La Tenería, 
La Colorada, Urengue Blonay, Nuevo Diamante, UrengueRujas, La Nueva Don Juana, 
Honda Norte- Los Álamos, Iscala Sur, Iscala Centro, Iscala Norte, Cuellar, Pantanos, 
Chitacomar, Cineral, se pueden presentar derrames de hidrocarburos debido al oleoducto 
Caño Limón Coveñas el cual atraviesa parte del territorio del municipio directamente sobre 
las veredas Iscalá sur, Iscalá Centro, Iscalá Norte, Cineral, Chitacomar, Pantanos, La 
Colorada, Cuellar, El Caney, Nueva Don Juana. 
 
5.1.2.4.8 Municipio Mutiscua 
 

• Amenaza por sismicidad: Teniendo en cuenta que gran parte del territorio del 
departamento de Norte de Santander se encuentra en una zona de alta Sismicidad. 
Sarria (1991) hace una zonificación basada en un mapa de isosistas dividiendo el 
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departamento en tres zonas de Amenaza sísmica: alta, intermedia y baja, donde el 
municipio de Mutiscua se ubica en una zona de Amenaza Sísmica alta, con intensidad 
histórica según la escala de Mercalli de X y profundidades de menores de 70 Km.  

 
La Cabecera municipal debido a su ubicación dentro de un depósito de origen fluvial y 
Coluvial y cortado por la falla geológica de Mutiscua, a través de la cual las ondas sísmicas 
se transmiten con más facilidad, resulta una amenaza para sus habitantes, infraestructura 
urbana, vial y de servicios (EOT, Municipio de Mutiscua-2002).  
 

• Amenaza por erosión: Este proceso de desgaste del suelo de origen natural y antrópico 
se genera por aguas de escorrentía y por el manejo inadecuado de las aguas lluvias y 
de regadíos de huertas caseras y cultivos limpios en la mayoría de los solares de las 
casas, también son generados por procesos de deforestación dentro del casco urbano. 
Actualmente es en surcos y cárcavas, estado más avanzado de la erosión (EOT, 
Municipio de Mutiscua-2002).  

 
Vulnerabilidad: Las zonas más vulnerables a este tipo de amenaza la constituye, las áreas 
con pendientes que varían de pronunciadas a escarpadas, con desarrolló agropecuario y 
urbanístico en las laderas y escarpes o taludes que bordean el casco urbano, despojando 
el suelo de la cobertura vegetal y generando un aumento en el caudal de las aguas de 
escorrentía.  
 

• Riesgo moderado a bajo a erosión: El área de Riesgo a este tipo de amenaza localizada 
dentro del perímetro urbano y suburbano, especialmente sobre la parte alta del casco 
urbano en los potreros que bordean por el este. Al norte sobre la vía a las minas de 
Mármol y sobre el Talud por debajo de telecom (EOT, Municipio de Mutiscua-2002). 
 

• Amenaza Por Inundaciones: La cercanía del curso del Río La Plata al casco urbano, del 
cual la mayor parte de las viviendas se encuentran protegidas o aisladas del río por el 
talud, genera una amenaza ante eventuales incrementos en su caudal.  

 
Se define como zona de Alta Amenaza a inundaciones la planicie periódicamente inundable 
o vega del río, y zona de Media amenaza a inundaciones a las unidades ubicadas a ambos 
lados de la vega, que es más alta y ocasionalmente inundable, o sobre vega del río. En 
estas zonas anegadizas existen construcciones, tales como las estaciones piscícolas, el 
hogar juvenil campesino, el matadero, la fábrica de artesanías y algunas viviendas (EOT, 
Municipio de Mutiscua-2002). 
 
 
5.1.2.4.9 Municipio Silos 
 

• Amenaza por erosión: Este proceso de desgaste del suelo de origen natural y antrópico 
se genera por aguas de escorrentía y por el manejo inadecuado de las aguas lluvias y 
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de regadíos de huertas caseras y cultivos limpios en la mayoría de los solares de las 
casas actualmente es de tipo laminar y en surcos pero si no se controla puede llegar a 
convertirse en erosión en cárcavas  
 

• Amenaza por fenómenos de remoción de masa: Teniendo en cuenta las condiciones 
geológicas, la pendiente del terreno y los procesos morfodinámicos que actuaron y 
afectan la Cabecera Municipal y los taludes sobre las principales vías se determinan 
Amenaza por deslizamientos y flujos terrosos.  

 

• Amenaza por sismicidad: Teniendo en cuenta que gran parte del territorio del 
departamento de Norte de Santander se encuentra en una zona de alta Sismicidad, 
Sarria (1991) hace una zonificación basada en un mapa de isosistas dividiendo el 
departamento en tres zonas de Amenaza sísmica: alta, intermedia y baja donde el 
municipio de silos se ubica en una zona de Amenaza Sísmica intermedia, con intensidad 
histórica según la escala de Mercalli de IX. La Cabecera Municipal debido a su ubicación 
dentro de un depósito de ladera y cercano a las fallas geológicas a través de las cuales 
las ondas sísmicas se transmiten con más facilidad, resulta una Amenaza para la 
infraestructura de las viviendas (EOT, Municipio de Santo Domingo de Silos) 

 
5.1.2.4.10 Municipio Cacota 
 
Amenazas naturales: En el área rural de cacota se evaluó la susceptibilidad a ocurrencia 
de fenómenos de remoción en masa, específicamente deslizamientos, y a los fenómenos 
de erosión.  
 

• Remoción en masas: Los fenómenos de remoción en masa que se identificaron en el 
municipio de cacota principalmente son deslizamientos de poca proporción y flujos de 
suelo en estado plástico representados por terracetas y patas de vaca (EOT, Municipio 
de Cacota). 

 

• Erosión: Toda el área municipal de cacota está expuesta al proceso normal de erosión 
o erosión geológica, mientras que la erosión acelerada, que afecta principalmente los 
suelos, es un proceso más fuerte y rápido, debido a cambios en las condiciones 
imperantes, debido principalmente a las actividades del hombre.  

 
Dentro de esta clasificación de erosión, en el municipio de cacota son claros la erosión en 
surcos y erosión en cárcavas. La erosión en surcos se manifiesta en el talud inferior de las 
vías de acceso y de penetración en todo el municipio, primordialmente en los suelos poco 
permeables o con pendientes empinadas, donde la remoción del suelo ocurre en mayor 
cantidad a lo largo de pequeños canales formados por alguna concentración de la 
escorrentía.  
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• La erosión en Cárcavas es una forma muy avanzada de la erosión en surcos en la 
cual la disección del suelo es muy profunda. Ocurre cuando el escurrimiento en un 
declive aumenta en volumen o velocidad, lo suficiente como para disectar 
profundamente el suelo como ocurre en el talud inferior de la vía Pamplona – 
Chitagá, antes del desvío al casco urbano de Cácota de Velasco. También ocurre 
cuando el agua concentrada corre por los mismos surcos el tiempo suficiente para 
ocasionar entalladuras profundas como se presenta en la parte alta del sector 
suroriental del casco urbano (EOT, Municipio de Cacota).  

• Susceptibilidad por Amenazas Sísmica: La mayor parte del territorio 
nortesantandereano se localiza en una zona de alta sismicidad, con intensidades 
esperadas mayores de VII, según la escala de Mercalli. (Clavijo, 1.994) (EOT, 
Municipio de Cacota 

 
 

5.1.2.4.11 Municipio Chitaga 
 

• Área inundable: Áreas susceptibles a dinámicas de desbordamiento por escorrentía 
superficial en cuencas hidrográficas de régimen torrencial. Para el municipio de Chitagá 
se ha considerado el valle del río Chitagá como posible área inundable razón por la cual 
es importante trabajar en la protección de los bosques alto andino que traban como 
reguladores hídricos del rio Chitagá (POT, Municipio Chitagá).  

 

• Áreas potenciales de movimientos en masa: Son áreas susceptibles a procesos 
denudativos relacionados con el desplazamiento o transposición cuesta abajo, más o 
menos rápida y localizada de volúmenes variables de partículas y agregados del suelo, 
de mantos de meteorización, incluyendo material de suelo, detritos, bloques y masas 
rocosas, por incidencia de las fuerzas de desplazamiento y con participación variable 
del agua del suelo, del hielo y otros agentes, los cuales pueden llegar hacer reptaciones, 
flujos en estado plástico o líquido, deslizamiento, desprendimiento y desplomes (POT, 
Municipio Chitagá).  

 

• Áreas erosionadas: Son áreas en donde los suelos han sido alterados o degradados 
por actividades antropogénicas asociadas a sus actividades económicas dominantes y 
en sectores especialmente vulnerables por poseer condiciones físico-naturales 
drásticas y frágiles. Los usos permisibles son de recuperación y restauración natural, 
que exigen la adopción de medidas conservacionistas con el fin de asegurar la 
sostenibilidad de los usos económicos dominantes de la tierra y base de la sustentación 
ecológica del área.  

 
Para el municipio estas áreas estas localizadas en sector Nor-occidental en los límites con 
el municipio de Cácota veredas don Antonio y la amarilla. Uso principal dominante 
Restauración y recuperación natural. Uso prohibido aquellos que generan deterioro de la 
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cobertura vegetal o procesos erosivos o que incluyan las siguientes actividades: quemas, 
talas, rocería etc. (POT, Municipio Chitagá).  
 
 
5.1.2.4.12 Municipio Labateca 
 

• Alta susceptibilidad por deslizamiento: En las áreas de ganadería sobre formaciones 
susceptibles (formación carbonera-Tec, formación de cuervos – Tplc poca área al 
norte), se produce un proceso geomorfológico muy negativo como son las terracetas o 
patas de vaca, que además de afectar, en ciertas pendientes, la capa del suelo que 
subyace las formaciones, afecta dichos cuerpos litológicos produciendo desde micro 
deslizamientos, de pequeños deslizamientos hasta deslizamientos considerables (EOT, 
Municipio Labateca). 
  

• Alta susceptibilidad de amenaza por erosión: Áreas de cultivos limpios sobre cualquier 
formación con suelo sobre los cuerpos de rocas y con pendientes moderadas (EOT, 
Municipio Labateca).  
 

• Alta susceptibilidad de amenaza por reptación: en la parte más suroriental del municipio, 
en la vereda Pedro Alonso, se presenta un movimiento de masa tipo “REPTACIÓN” con 
dirección SW – NE de un coluvión que anteriormente (hace más de diez años) se había 
deslizado obstruyendo el río Chitagá, represándolo y destruyendo el puente – hamaca 
de la playa (EOT, Municipio Labateca).  

 

• Alta susceptibilidad de amenaza por inundación: Son áreas que poseen tipos y formas 
geomorfológicas en valles intramontanos y planicies, susceptibles a procesos de 
desbordamiento por escorrentía superficial en cuencas hidrográficas de régimen 
torrencial y con patrones de drenajes meandricas y trenzados, los cuales presentan 
altos riesgos y vulnerabilidad. 

 
Respecto a sitios amenazados por inundación se detectó en la vereda Mónoga que la 
escuela rural se encuentra dentro del área de inundación del río Chitaga (EOT, Municipio 
Labateca).  
 
• Sismicidad: Hasta el presente no se han encontrado evidencias neotectónicas de las 

fallas del río Culagá y Labateca. Estas estructuras están asociadas al sistema 
nororiental situado al Este de la falla de Bucaramanga es activa y sostiene 
potencialmente alta peligrosidad sismogénica de las fallas del sistema Nororiental (EOT, 
Municipio Labateca). 

 
 
5.1.2.4.13 Municipio Herrán 
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• Amenaza por Deslizamientos: En la actualidad este proceso se aprecia hacia el costado 
Norte del perímetro urbano, en el área de influencia de la quebrada la Teja, como un 
deslizamiento de tipo rotacional múltiple, sobre depósitos de ladera que afecto un grupo 
de viviendas, actualmente, se encuentra estabilizado, pero aún se observan las grietas 
y escarpes. 
 

El municipio de Herrán presenta amenazas por incendios forestales, estos se presentan 
en las veredas Siberia, Corrales, Ramal, Pabellón, Molino, Teja, Pamplonita, Honda Sur, 
los incendios en su mayoría son ocasionados por los mismos pobladores ante las malas 
prácticas agrícolas presentando afectación sobre las nacientes de agua y parte de los 
bosques nativos productores de agua, daños a la Flora y Fauna, 

• Parroquia Mayor de Nuestra Señora de las nieves: También conocida como 
Iglesia de Santo Domingo, es uno de los templos religiosos más antiguos de 
la ciudad. Su fundación data del año 1553 y fue la primera parroquia creada 
en la antigua diócesis de Pamplona. También durante sus primeros años 
fungió como Catedral diocesana hasta que su templo fue destruido por el 
terremoto del 1875 y a partir de entonces el culto de la Catedral se trasladó 
provisionalmente a la Iglesia de Santa Clara. A principios del siglo XX el 
templo fue reconstruido a unas cuadras de su ubicación original. 

• Parroquia de San Francisco de Asís: Fundada en 1975, es una de las 
parroquias creadas más recientemente en la ciudad, cuyo templo religioso 
de corte moderno fue construido entre finales de la década de los 70 y 
mediados de la década de los 80. 

• Capilla del Seminario Mayor: Esta capilla fue realizada con un profundo 
contenido teológico y espiritual para ser lugar propicio de oración y 
meditación. Ubicada en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de 
Pamplona, luego de varios años de construcción fue terminada en 1958. Es 
el único templo religioso de la ciudad, que conserva vitrales, pinturas en sus 
paredes y puertas talladas en madera. Estos trabajos fueron realizados por 
artistas europeos, como el pintor húngaro Emericus Mosdossy de Batta y 
Walter Wolff, entre otros.8 

• Campus Universitario: También conocida como Ciudadela Universitaria, es 
la actual sede principal y administrativa de la Universidad de Pamplona. 
Construida entre 1997 y 2001 en reemplazo de su sede original, cuyas 
instalaciones se encontraban en una antigua casa colonial ubicada en el 
centro de la ciudad, lo que actualmente se conoce como la sede de la facultad 
de Artes-Humanidades y el programa de Arquitectura. 

 
 
5.1.3 CONTEXTO INTERNO 
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5.1.3.1 Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades 
 
Para la regional, aplica el mismo modelo de gobierno a nivel de empresa y las 
responsabilidades están determinadas en el Equipo de Trabajo “Distribución Regional Ocaña-
Aguachica” bajo coordinación de la subgerencia de Distribución y para la operación comercial 
se coordina desde la sede principal a través del Equipo de Trabajo “Atención Integral al 
Cliente” 
 
5.1.3.1.1 Gobierno 
 

• Principios del Gobierno Corporativo Grupo EPM 

 
Figura 19. Principios del Gobierno Corporativo Grupo EPM 

El gobierno corporativo de CENS representa el compromiso con nuestros grupos de interés 
garantizando un marco de regulación que permite el control, la transparencia y la buena 
gestión en la toma de decisiones que rigen las actuaciones de la empresa. 
 
Contamos con un código de Buen Gobierno que nos permite estructurar y compilar las 
políticas, normas, sistemas y principios éticos que orientan las actuaciones para preservar y 
mantener la integridad, ética empresarial, asegurar la adecuada administración de los 
asuntos, el respeto a los grupos de interés y el conocimiento de la gestión. 
 

• Estructura de Gobierno 
 

Nuestra estructura está articulada con los lineamientos establecidos como Grupo EPM,  los 
órganos de dirección y administración corresponde a lo establecido en el código de gobierno 
y gozan de plena autonomía y discrecionalidad. 
 

1. Sostenibilidad y crecimiento:

Gestión enfocada en la integridad, 
rentabilidad y solidez de su 

patrimonio, y entrega al Municipio 
de los excedentes financieros 

legalmente establecidos.

2. Transparencia:

Mecanismos que aseguren la 
divulgación de decisiones y 

resultados a los distintos grupos de 
interés.

3. Autonomía responsable en la 
gestión:

Administración ajena a intereses 
políticos, enfocados en los intereses 

de desarrollo de mediano y largo 
plazo.

4. Sujeción al objeto empresarial de 
EPM 

5. Eficiencia, productividad y 
rentabilidad del patrimonio

6. Rigor técnico, jurídico, financiero y 
administrativo, enmarcados en los 

más altos estándares.
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Figura 20. Estructura de Gobierno 

 
Asamblea General de Accionistas 
 
La Asamblea General de Accionistas en su calidad de máximo órgano social de la Compañía, 
está conformada por un total de 59 accionistas inscritos en el libro de registro de accionistas, 
entre ellos, EPM Inversiones S.A. y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. tienen una 
participación de más del 10% en la sociedad. La composición accionaria de la empresa se 
encuentra conformada por inversiones del sector público en un 99,8362% y del sector privado 
en un 0,1638%. 
 
Durante la vigencia 2021 no se presentaron en la sociedad acuerdos entre accionistas ni 
cambios en la participación accionaria, así como tampoco se realizó la adquisición de 
acciones propias. 
 
CENS durante el ejercicio fomentó la participación y el relacionamiento con sus accionistas a 
través de la publicación de información relevante dentro de su página web, además, durante 
la vigencia 2021, se envió a cada uno de los accionistas el informe de sostenibilidad junto con 
sus anexos, con el fin de presentar los resultados anuales de la gestión de una manera 
equilibrada y transparente.   
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Así mismo, la información y comunicación con los accionistas se realizó mediante la página 
web, durante el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas con la presentación de 
informes, y a través de la atención de las peticiones que estos envían a la sociedad.  
 
En la Asamblea General de Accionistas N°119 llevada a cabo el 18 de marzo de 2021, se 
contó con la asistencia de 18 accionistas quienes representan 1.515.073.659 acciones que 
integran el capital suscrito y pagado, y corresponden al 99.79% del total de las acciones de la 
sociedad (1.518.229.945), dentro de la misma los principales acuerdos tomados fueron:  
 

• Aprobación de los informes de la Junta Directiva y del Gerente General de la gestión 
del año 2020 

• Aprobación de los estados financieros de propósito general a 31 de diciembre de 2020 

• Lectura del informe y dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020 

• Aprobación del proyecto de distribución de utilidades 

• Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios 

• Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios 
 
En CENS el Gobernador de Norte de Santander es miembro de la Junta Directiva, 
representando de manera independiente y con derecho de voto las acciones del 
Departamento, además, actúa en representación del Estado y los demás accionistas 
minoritarios.   
 
 
Junta Directiva  
 
Es el máximo órgano de administración de la sociedad, el cual es designado por la Asamblea 
General de Accionistas para un período de un año, pudiendo ser reelegidos o removidos en 
cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas sin que sea necesario expresar el 
motivo. 
 
En sesión 118 del 18 de marzo de 2020, el máximo órgano social eligió la Junta Directiva de 
CENS para el periodo 2020-2021, quedando conformada de la siguiente manera 
 

Tabla 41. Miembros Junta Directiva 2020 
 

Posición Nombre Cargo Categoría 

P1 
Juan Felipe Valencia 

Gaviria  
Vicepresidente Comercial Interno 

P2 Andrés Moreno Múnera  
Vicepresidente Transmisión y 

Distribución Energía 
Interno 
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Posición Nombre Cargo Categoría 

P3 
Silvano Serrano 

Guerrero 
Gobernador de Norte de Santander Interno 

S1 
Diego Humberto 
Montoya Mesa 

Vicepresidente Gas (E) Interno 

S2 
John Jairo Celis 

Restrepo 
Gerente Proyectos Subestaciones y 

Líneas 
Interno 

S3 
Carlos Mario Tobón 

Osorio 
Gerente Gestión de Negocios e 

Inversiones EPM 
Interno 

 
Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la calidad de accionista; no obstante, 
los miembros de la Junta Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo 
expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las cualidades que se enumeran a 
continuación: 
  

• Tener conocimiento y experiencia en las actividades propias del objeto social de 
LA SOCIEDAD y/o contar con conocimiento en el campo de la actividad industrial 
y/o comercial, financiera, bursátil, administrativa, jurídica o ciencias afines 

• Gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad e integridad 
 
Remuneración de la Junta Directiva: Los miembros de la Junta Directiva pertenecientes a 
EPM no reciben remuneración por la asistencia a estas reuniones, por ser empleados del 
Grupo; en cuanto al representante de la Gobernación, es pertinente enunciar, que en la 
práctica quienes han desempeñado este cargo, no han solicitado reconocimiento alguno por 
la participación en las sesiones, sino que lo han hecho ad honorem. 
 
 
Gerencia General 
 
La Gerencia o Gestión – Alta Gerencia de CENS, corresponde al órgano de Administración, 
el cual lo conforman el Gerente y el primer nivel de reporte directo. La administración de 
CENS, su representación legal y la gestión de los negocios están a cargo del Gerente, y 
cuenta con un equipo directivo que lo apoya en su gestión. Para los aspectos fundamentales 
como nombramiento, funciones, responsabilidades, conflictos de interés, se rige conforme lo 
establecido en los Estatutos de la entidad, y el Manual de Conflictos de Interés y tratamiento 
de decisiones en interés de Grupo. También cuenta con otros instrumentos definidos en la 
empresa que apoyan la gestión (manual de funciones, reglamentos de los comités 
estratégicos, entre otros). Además, podrá adoptar otros estándares o prácticas que considere 
convenientes alineados con los principios de Gobierno Corporativo, previa coordinación con 
la dependencia que lidera la función de Gobierno Corporativo en EPM, las cuales serán parte 
integral del presente código. 
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La representación legal de CENS se encuentra en cabeza de José Miguel González Campo, 
quien viene desempeñando sus funciones desde el año 2015.   
 
Funciones, responsabilidades y compromisos del Gerente 
 
En términos generales el Gerente de CENS dirige y controla la implementación de la 
estrategia, políticas y los planes estratégicos o de negocio de la empresa, supervisa y evalúa 
el desempeño. De acuerdo con las funciones establecidas en los Estatutos entre otras, 
representa legalmente a CENS, expide y ejecuta los actos y celebra contratos según 
competencia y cuantía, propone delegaciones, presenta a la Junta Directiva el informe de 
gestión anual, los estados financieros de fin de ejercicio e implementa disposiciones 
aprobadas por la Junta conforme el marco de acción que está provee. Las funciones del 
Gerente están detalladas en los Estatutos, además para facilitar su cumplimiento, este órgano 
de gobierno ha definido comités de apoyo a la Gerencia o estratégicos en los cuales ha 
delegado algunas facultades y cuentan con su respectiva reglamentación mediante 
Decisiones Empresariales. 
Con el fin de asegurar la alineación con la unidad de propósito y dirección, el Gerente de 
CENS recibe y adopta orientaciones del Núcleo Corporativo asentado en EPM y participa en 
los mecanismos de gobierno que establece el Gerente de EPM quien actúa como líder del 
Grupo. 
 
Primer nivel directivo 
 
El primer nivel directivo de CENS está compuesto por los Jefes de Área, Unidad y 
Subgerencias que le reportan directamente al Gerente General. Tienen funciones específicas 
relacionadas con las labores de su dependencia y, en general, se encargan de direccionar, 
planear y verificar el cumplimiento de los objetivos, planes y metas de CENS. 
 
El Gerente tiene la potestad de suscribir y terminar los contratos laborales de los empleados 
de la sociedad, cuya designación le corresponda acorde con lo establecido en los Estatutos, 
en consideración a los perfiles requeridos para el eficiente cumplimiento del objeto social de 
la empresa; aunado a ello, resolverá sobre sus renuncias, permisos, encargos y vacaciones. 
Anualmente se hace la evaluación de su desempeño conforme la metodología definida por la 
empresa. 
 
 
Comités Obligatorios y de Gobierno   
 
En CENS existen actualmente 19 comités, de los cuales 4 corresponde a mecanismos para 
aplicar la unidad de propósito empresarial (Gobierno) y 15 a mecanismos para dar 
cumplimiento a una normativa (Obligatorios).  Su función es analizar asuntos relacionados 
con los procesos de la empresa, garantizando la consistencia en la normatividad y el 
cumplimiento de la estrategia. 
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Tabla 42. Comités de apoyo a la Gerencia 

ítem Nombre del Comité  Objetivo o Misión del Comité 

1 Comité de Gerencia 
Implementar y hacer seguimiento a la estrategia 
empresarial. 

2 
Comité Análisis de Fallas 
de CENS S.A E.S.P. 

Aprobar los informes de análisis de causa raíz y ser el 
responsable de tomar las decisiones respectivas sobre las 
acciones correctivas o recomendaciones derivadas de los 
análisis de fallas de los activos físicos productivos de CENS, 
según los eventos clasificados en la “Categoría 3 - Alto” o 
“Categoría 4 – Extremo”. 

3 
Comité de Tesorería de 
CENS S.A E.S.P. 

Analizar, evaluar y definir estrategias de recaudo, 
financiación, desinversión o inversión de excedentes de 
tesorería en el mercado, bajo los principios de seguridad, 
liquidez y rentabilidad. 

4 

Comité de Análisis de 
Casos para Aplicación de 
Metodología de 
Compensación  

Aprobar el valor de las compensaciones para el traslado de 
familias, personas y/o población impactada por el desarrollo 
de proyectos u obras o actividades realizadas por CENS. 

5 Comité de Cambios 

Aprobar los cambios normales con impacto medio y alto en 
la infraestructura informática para apoyar al proceso de 
Gestión de Cambios en la evaluación y priorización de los 
mismos. 

6 
Comité de Cambios de 
Emergencia 

Aprobar los cambios urgentes en el menor tiempo posible 
que requieran aplicarse a la infraestructura de tecnología de 
información, porque el servicio en falla es de alto impacto y 
urgencia 

7 Comité de Contratación 
Analizar y recomendar sobre los asuntos de la contratación 
asociada al proceso Adquisición de Bienes y Servicios de la 
Empresa. 

8 Comité de Ética 

 

Establecer políticas, planes, lineamientos o estrategias que 

permitan intensificar los niveles de ética y transparencia en 

CENS orientados a desarrollar los principios del Pacto 

Global de las Naciones Unidas, en  materia de derechos 

humanos, derechos laborales, medio ambiente y en la 

lucha  contra la corrupción, permitiendo con ello mejorar la 

competitividad empresarial  y reconocimiento a nivel 

nacional e internacional por su reputación, prestigio e 

incrementar la credibilidad de los Grupos de interés  
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ítem Nombre del Comité  Objetivo o Misión del Comité 

9 Comité de Conciliación 
Es una instancia administrativa que actúa como sede de 
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención 
del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. 

10 Comité de Archivo 

Actuar como órgano asesor de la Gerencia General y será 
el responsable de definir las políticas, programas de trabajo 
y de la toma de decisiones en los procesos administrativos y 
técnicos de los archivos de la Empresa. 

11 
Comité Coordinación del 
Sistema de Control Interno 

Órgano de coordinación y asesoría del diseño de estrategias 
y políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

12 
Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Organismo de promoción y vigilancia del cumplimiento de las 
normas, reglamentos del Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, a fin de minimizar los riesgos laborales 
al interior de la Empresa. 

13 
Comité de Convivencia 
Laboral 

Creado como una medida preventiva y correctiva de acoso 
laboral que contribuya a promover un excelente ambiente de 
convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas 
entre todos los trabajadores de la empresa y respaldar la 
dignidad e integridad de las personas buscando proteger a 
los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan 
la salud en los lugares de trabajo. 

14 Comité Digital 

 
Coordinar y asegurar que los planes, programas y proyectos 
relacionados con la presencia Web de CENS, estén 
alineados con la identidad digital de la organización y los 
lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en 
Línea, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones con sus grupos de interés.  

15 Comité de Seguridad Vial 

Mecanismo de coordinación cuyo objetivo es plantear, 
diseñar, implementar y medir las acciones que permitan 
generar conciencia entre el personal y lograr objetivos a 
favor de la seguridad vial en la Empresa y la vida cotidiana 
de sus integrantes, gestionando todos los aspectos 
necesarios para la puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

16 
Comité Permanente de 
Coordinación y Reclamos 

Atender diligencias de descargos de los trabajadores citados 
y estudiar y resolver reclamaciones sobre contratos de 
trabajo, traslados, interpretación o incumplimiento de la 
Convención Colectiva, aplicación del Reglamento Interno de 
Trabajo y sanciones disciplinarias. 
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ítem Nombre del Comité  Objetivo o Misión del Comité 

17 Comité de Vivienda 

Analizar mensualmente las solicitudes de retiro parcial de 
cesantías. Además,  estudiar y aprobar cuando sean 
necesario los préstamos para compra, construcción, 
remodelación, ampliación o liberación de vivienda. 

18 
Comité de Escalafón, 
Capacitación y Ascenso 

Actualizar y recomendar los manuales de capacitación, 
funciones, requerimientos de cargos, selección, promoción, 
ascensos y rotación de trabajadores, y estudiar y 
recomendar solicitudes de trabajadores sobre reclasificación 
de cargos, ascensos y promociones.  

19 
Comité de Reubicación 
Laboral 

Estudiar los casos de trabajadores con restricciones 
médicas laborales u órdenes de reubicación laboral, según 
los conceptos médico-laborales, y decidir sobre dichos 
casos conforme las reglas de negocio del proceso 
Administración de Salud Ocupacional en lo concerniente a la 
reubicación laboral. 

 
Comité de Gerencia 
 

 
Figura 21. Integrantes comité de gerencia 

Este comité ocupa un lugar especial en el tema de gobernanza por el nivel de toma de 
decisiones y apoyo a la gerencia en el direccionamiento estratégico de CENS.  Su misión 
es implementar y hacer seguimiento a la estrategia empresarial.    
Actualmente está conformada por los siguientes directivos: 
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Tabla 43. Integrantes Comités de Gerencia 

 

 
 
 
5.1.3.1.2 Estructura Organizacional  
 
Determina quién decide en el proceso, cómo se decide, qué se comparte y qué se transfiere 
para contextualizar correctamente las decisiones y el aprendizaje, refleja las líneas de 
autoridad y de comunicación. 
 
Su finalidad es facilitar el desarrollo de la estrategia, repartiendo el poder para facilitar la 
ejecución del proceso aprendizaje-escogencia-acción.  
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Figura 22. Estructura Administrativa CENS con Equipos de Trabajo 

 
El Gerente General de CENS S.A. E.S.P., es el líder y responsable de la gestión y dirección 
de la empresa y se apoya en su equipo directivo para coordinar los recursos y verificar la 
correcta ejecución de las actividades que permitan el cumplimiento de la política y el logro de 
los objetivos de la calidad. 
 
La Gerencia General y su equipo directivo expresan su liderazgo y compromiso asumiendo 
un papel activo en asegurar la comunicación y seguimiento del desempeño y eficacia de la 
gestión de la empresa, a través del Sistema de Calidad, de la siguiente forma: 
 

• Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas a través de la realización 
de los Comités de Gerencia, los ejercicios de revisión por la dirección al Sistema de 
Gestión de la Calidad y rendición de cuentas anual para los grupos de interés. 

• Asegurando que se establezcan la política y objetivos de la calidad siendo compatibles 
con el direccionamiento estratégico y contexto de la organización. 

• Asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los 
procesos de la empresa. 
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• Promoviendo en sus equipos de trabajo a cargo, el desarrollo del enfoque de procesos 
y el pensamiento basado en riesgos. 

• Asegurando a través de la gestión presupuestal que los recursos necesarios estén 
disponibles para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad. 

• Apoyando a través de los diferentes medios de comunicación la importancia de una 
gestión de la calidad conforme con los requisitos. 

• Asegurando que a través de la revisión por la dirección y del comité de Gerencia se 
realizan seguimientos a la gestión para asegurar el logro de los resultados previstos. 

• Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad mediante lo definido en las descripciones de 
cargos, normatividad interna y procedimientos establecidos. 

• Promoviendo la mejora continua al actuar como “responsable líder” del tratamiento de 
las acciones de mejora, definidas en los planes de mejoramiento de sus procesos a 
cargo. 

• Apoyando otros roles pertinentes de la dirección (Sponsor de procesos, responsables 
líderes de la mejora, Representantes de la dirección a Sistemas de Gestión, etc.) con 
el fin de demostrar su liderazgo según aplique a sus áreas de responsabilidad. 

 
 
5.1.3.1.3 Funciones y responsabilidades 
 

Tabla 44. Funciones y responsabilidades 

Dependencia Responsabilidades Función Principal 

Gerencia General •Administración de la empresa 
•Comunicaciones 
•Identidad 

Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y mejorar 
las operaciones propias de la empresa de acuerdo con 
su finalidad, objetivos, políticas, estatutos y reglamentos 
orientados hacia una eficiente prestación del servicio, 
asi como la aplicación de los modelos de comunicación 
con los grupos de interés y la gestión de la reputación 
de CENS. 

Asuntos Legales y 
Secretaría General 

•Atención de Consejería legal 
•Pro-actividad normativa 
•Atención de Procesos y 
Acciones Legales 
•Gobierno Corporativo 

Dirigir, controlar y mejorar las actividades relacionadas 
con la atención de consejería legal, gobierno 
corporativo, proactividad normativa y atención de 
procesos y acciones legales, teniendo en cuenta el 
marco jurídico aplicable y los lineamientos establecidos 
por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM, para 
asegurar el cumplimiento legal y la representación de 
los intereses generales de la organización. 
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Dependencia Responsabilidades Función Principal 

Auditoría • Verificación Interna 

• Aseguramiento y consulta 

• Modelo Control Interno 

• Interacción y cumplimiento de 
obligaciones con proveedores 
internos y externos de 
aseguramiento 

Dirigir, controlar y mejorar la actividad de Auditoría 
Interna, enmarcada en las actividades de aseguramiento 
y consulta y la interacción y cumplimiento de 
obligaciones  con proveedores internos y externos de 
aseguramiento, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM, 
el Estatuto de Auditoría Interna, con el fin de mejorar la 
eficacia de la gestión de riesgos, el control y el gobierno, 
para apoyar a la administración en el cumplimiento de 
los objetivos empresariales. 

Área Finanzas •Planeación y Análisis 
Financiero (Corto, Mediano y 
Largo Plazo)  
 
•Gestión Financiera 
 
•Tesorería 
 
•Gestión Integral de Riesgos 

Dirigir, controlar y mejorar las actividades relacionadas 
con la planeación y análisis financiero (largo, mediano y 
corto plazo), la gestión contable, la gestión tributaria, la 
gestión de información financiera de costos, la tesorería 
y la aplicación de las directrices definidas para la gestión 
integral de riesgos de la empresa, actuando en el marco 
de la normatividad vigente y los lineamientos 
establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM, 
para garantizar confiabilidad y oportunidad de la 
información financiera y contable a los diferentes grupos 
de interés y organismos de control. 

Área Servicios 
Corporativos 

•Diseño y Desarrollo 
Organizacional 
 
•Desarrollo Humano 
 
•Administración del Personal 
 
•Calidad de Vida 
 
•Tecnología de Información 

Dirigir, controlar y mejorar las actividades relacionadas 
con el diseño y desarrollo organizacional, desarrollo 
humano, administración del personal, calidad de vida y 
la tecnología de información, de acuerdo a las 
directrices establecidas por el Núcleo Corporativo del 
Grupo EPM, para contribuir a desarrollar capacidades 
organizacionales y al crecimiento integral de las 
personas. 
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Dependencia Responsabilidades Función Principal 

Área Gestión 
Comercial 

•Mercadeo 
 
•Ventas 
 
•Transacciones T&D 
 
•Operación comercial 
(liquidación, facturación, lectura, 
repartición, cartera) 
 
•Canales de atención  
 
•Atención de PQR´s 

Dirigir, controlar y mejorar las actividades comerciales 
de mercadeo, ventas, atención integral de clientes, 
aseguramiento de ingresos y transacciones de T&D; de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Núcleo 
Corporativo del Grupo EPM, para garantizar una 
atención integral de las necesidades y desarrollo de 
propuestas de valor con visión integral de los 
clientes/usuarios. 

Unidad Suministro y 
Soporte 
Administrativo 

•Gestión de contratos 
 
•Gestión de almacenes e 
inventarios 
 
•Soporte administrativo (gestión 
del activo inmobiliario, 
administración de instalaciones, 
seguridad, transporte y 
mantenimiento automotor) 
 
•Gestión de servicios 
documentales 

Dirigir, controlar y mejorar el abastecimiento de los 
bienes y servicios, la administración y custodia de la 
infraestructura física y bienes inventariables, la 
prestación de servicios de transporte y mantenimiento 
automotor y la gestión de servicios documentales, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Núcleo 
Corporativo del Grupo EPM, para garantizar la 
prestación del servicio. 
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Dependencia Responsabilidades Función Principal 

Unidad Gestión 
Operativa 

•Planeación Estratégica, Gestión 
del Rendimiento e Innovación  
 
•Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad 
 
•Gestión Regulatoria 
 
•Gestión Ambiental 
 
•Operación Integrada 
 
•Gestión de Información 
 
•Calidad del servicio 
 
•Tecnologías de operación 

Dirigir, controlar y mejorar las actividades y recursos 
asociados a la planeación del negocio y operativa,  la 
visión estratégica del negocio en alineación con la 
estrategia corporativa, la responsabilidad social 
empresarial y sostenibilidad, la gestión socio-ambiental 
para la operación, la gestión del rendimiento, la 
operación del sistema de transmisión y distribución y el 
mantenimiento y puesta en servicio de las tecnologías 
de operación  de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM, 
con el fin de asegurar el cumplimiento del 
direccionamiento estratégico, asegurar la sostenibilidad 
y la disponibilidad, continuidad y calidad del servicio de 
energía eléctrica. 

Unidad Proyectos •Gestión de Proyectos de 
Infraestructura y Mejora 
Operacional 
 
•Centro de Excelencia Técnica. 
 
•Gestión de Activos 
 
•Laboratorios 
 
•Mantenimiento Equipos 

 
Dirigir, controlar y mejorar las actividades y recursos 
asociados a la gestión de proyectos de infraestructura y 
mejora operacional de la empresa, dentro de los 
tiempos y presupuestos asignados, la gestión de 
activos, la gestión de los laboratorios y el mantenimiento 
de equipos de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM, 
con el fin de garantizar oportunidad, calidad y 
efectividad en los resultados asociados a los proyectos. 

Subgerencia 
Subestaciones y 
Líneas 

•Expansión y Reposición 
Subestaciones y Líneas 
 
•Mantenimiento Integral 
Subestaciones y Líneas 
 
•Soporte Subestaciones y 
Líneas (Administrativa y gestión 
ambiental) 

Dirigir, controlar y mejorar las actividades para el 
mantenimiento, la expansión y la reposición de 
subestaciones y líneas del Sistema de Transmisión y 
Distribución de Energía en el área de cobertura, de 
acuerdo con la normativa aplicable al servicio, con el fin 
de garantizar la disponibilidad, continuidad y calidad del 
servicio de energía eléctrica. 
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Dependencia Responsabilidades Función Principal 

Subgerencia 
Distribución 

•Mantenimiento, expansión y 
reposición del Sistema de 
Distribución 
 
•Atención técnica de clientes 
 
•Reducción y Control de 
pérdidas  
 
•Soporte Distribución 
(Administrativa y gestión 
ambiental) 

Dirigir, controlar y mejorar las actividades para el 
mantenimiento, la expansión, la reposición, la atención 
técnica de clientes y la reducción y control de pérdidas 
de energía en el Sistema de Distribución de Energía en 
el área de cobertura, de acuerdo con la normativa 
aplicable al servicio, con el fin de garantizar la 
disponibilidad, continuidad y calidad del servicio de 
energía eléctrica. 

 
 
5.1.3.2 Políticas, objetivos y estrategias para el PGRD 
 
La gestión de los riesgos en el Grupo EPM tiene como base la Política Gestión Integral de 
Riesgos (GIR) aprobada por la Junta Directiva en Sesión 778 JD CENS el 11 de febrero de 
2016, garantizando la adopción a nivel de grupo empresarial. La organización cuenta con un 
proceso oficial de Gestión Integral de Riesgos que hace parte del modelo de procesos y está 
definido como transversal a toda la compañía, contiene la normatividad asociada y las 
herramientas metodológicas definidas. 
 
Política de Gestión Integral del Riesgo: CENS realiza la gestión de los riesgos que inciden 
sobre su actividad y su entorno, adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales 
de Gestión Integral de Riesgos (GIR), como una forma de facilitar el cumplimiento del 
propósito, la estrategia, los objetivos y fines empresariales, tanto de origen estatutario como 
legal 
 
Lineamientos:  

1. Gestión Integral de Riesgos 
2. Metodología Gestión Integral de Riesgos 
3. Criterios de Valoración 
4. Relacionamiento con los Grupos de Interés 
5. Consulta de Debida Diligencia 
6. Colaboración con las autoridades competentes 
7. Identificación y Evaluación de Riesgos como insumo para la transferencia o retención 

de riesgos 
8. Registro y Análisis de Eventos 
9. Información de la Gestión Integral de Riesgos 
10. Monitoreo y Revisión 
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Tomando como referente esta base se implementa la gestión de riesgos en los diferentes 
niveles de gestión de la organización (Empresa, Procesos, Proyectos y Contratos) y se 
realizan análisis de riesgos especializados para la toma de decisiones, estos incluyen análisis 
de nuevas iniciativas de los diferentes negocios dentro del Plan Empresarial, entre otros.  
 
De acuerdo con la criticidad de los riesgos y el nivel de gestión en el que se identifican, están 
definidas las líneas de reporte en diferentes instancias, los riesgos de nivel más alto son los 
que se identifican y se valoran a nivel de “Empresa”, estos se reportan a la Junta Directiva en 
los informes anuales sobre la gestión integral de riesgos y su monitoreo periódico se hace en 
el Comité de Gerencia. Como parte del gobierno de los riesgos, estos también son analizados 
en otros comités de carácter táctico, u operativo. Para mitigar los riesgos identificados y 
valorados en cualquiera de los niveles de gestión, se definen acciones de mitigación a través 
de planes de mejoramiento, a los cuales también se les hace seguimiento en diferentes 
instancias. 
 
Además de la política para la gestión integral de riesgos, en la organización se tienen 
formuladas las siguientes políticas que contribuyen a la implementación del Plan de Gestión 
de Riesgos de Desastres: 
 
Política Sistema de Gestión Integrado de CENS S.A. E.S.P. En CENS contribuimos a la 
armonía de la vida de nuestros grupos de interés, a través de la prestación del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica, con criterios de competitividad y RSE, optimizando las 
operaciones mediante la gestión de activos, la salud, seguridad y competencia de los 
trabajadores, la protección y conservación del medio ambiente, la gestión de información 
confiable, íntegra y disponible, la mejora continua de los procesos y el cumplimiento 
normativo, para generar valor en los territorios donde actuamos 
 
Política de Gestión de Activos físicos productivos: CENS gestiona los activos físicos 
productivos durante todo su ciclo de vida, con criterios de optimización del desempeño y el 
costo, administrando el riesgo, considerando la naturaleza, escala, contexto y operaciones de 
los negocios que desarrolla, y teniendo en cuenta la seguridad de las personas, los sistemas 
y el cuidado del medio ambiente, cumpliendo  la normatividad vigente y el compromiso con la 
mejora continua, para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia del Grupo 
EPM    
 
Lineamientos  

1. Planeación de Activos y Sistemas de Activos 
2. Diseño del Activo 
3. Compras de Activos 
4. Almacenamiento del Activo 
5. Construcción del Activo 
6. Operación de los Activos 
7. Mantenimiento de los Activos 
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8. Disposición Final del Activo 
 
Política de Derechos Humanos. CENS partiendo del reconocimiento de que cada ser 
humano es sujeto de derechos se compromete a cumplir y a promover el acatamiento de lo 
consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones 
y pactos vinculantes, incluidos el Derecho Internacional Humanitario y lo dispuesto por la 
Constitución Política y el marco legal colombiano. Para CENS, es un reto en términos de su 
propia sostenibilidad y lo asume como contribución suya a la generación de valor social, 
económico y ambiental. 
 
Este compromiso se verá reflejado en el desarrollo de todos los proyectos y procesos, al 
tiempo que estará alineado con las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, 
Ambiental y de Gestión del Talento Humano, en coherencia con los principios del Pacto 
Global, con las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD) en la perspectiva de las empresas multinacionales y, así mismo, con los principios 
rectores para la implementación del marco de la Organización de Naciones Unidas: “Proteger, 
respetar y remediar. 
 
Lineamientos 

1. Trabajo Decente 
2. Prohibición de empleo de mano de obra infantil 
3. Seguridad y derechos humanos 
4. Respeto por los derechos de minorías étnicas 
5. Derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento 
6. No relacionamiento con grupos ilegales 
7. Derechos humanos y grupos de interés 
8. Promoción de la equidad de género 
9. Cumplimiento de la política 

 
Política Relacionamiento con Proveedores y Contratistas. CENS se compromete en su 
relación con proveedores y contratistas a trabajar con ellos en la construcción y conjunción de 
capacidades, fortalezas y conocimientos para lograr el desarrollo sostenible del entorno y la  
generación de valor para cada una de las partes y la sociedad en general, aplicando criterios 
legales, principios éticos y de equilibrio económico, social y ambiental. 
 
Lineamientos 

1. Articulación al modelo de responsabilidad social empresarial de CENS. 
2. Relaciones de largo plazo con enfoque de beneficio mutuo y para la sociedad. 
1. 3.Transparencia en el relacionamiento. 
3. Igualdad de oportunidades y no discriminación. 
4. Fomento al desarrollo sostenible. 
5. Fomento al diálogo. 
6. Compromiso con el medio ambiente. 
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7. Respeto por los derechos humanos. 
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. CENS, para el desarrollo de sus actividades, 
gestiona la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales de su 
gente, de los proveedores y contratistas. Promueve la cultura del autocuidado, el trabajo en 
ambientes seguros y saludables, la mejora continua y el desempeño eficiente. Cumple con 
las disposiciones legales vigentes aplicables y administra los recursos necesarios, para lograr 
la mitigación y control de los peligros identificados en aras del bienestar integral de la gente 
CENS; para permitir la productividad y el desarrollo sostenible en la prestación del servicio. 
 
Lineamientos: 

1. Cultura de autocuidado y autogestión 
2. Ambiente seguro y saludable 
3. Normatividad de seguridad y salud en el trabajo 
4. Participación de los proveedores y contratistas 

 
Objetivos  
 

Reconocemos que los objetivos empresariales deben estar alineados con los de la 
sociedad, para asegurar actuaciones que contribuyan efectivamente a hacer un 
espacio propicio para la vida de los grupos de interés. Este direccionamiento se 
materializa en el cumplimiento de una mega y unos objetivos estratégicos:   
 

 
Figura 23. Objetivos estratégicos de CENS 
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Objetivo Definición 

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo 

Desarrollar 
integralmente las 

capacidades 
organizacionales 

Lograr el nivel de desarrollo de las capacidades organizacionales 
requerido para el logro de la estrategia, mediante la ejecución de 
planes de trabajo que permitan la integración de acciones en las 
dimensiones de arquitectura empresarial (personas, estructura, 
procesos, tecnología, información y cultura). 

Fortalecer la solidez 
institucional mediante el 

Gobierno Corporativo 

Gestionar el Gobierno Corporativo mediante la ejecución de acciones 
que permitan el fortalecimiento institucional y contribuyan a la unidad 
de propósito y dirección del Grupo. 

Perspectiva Operaciones 

Incorporar nuevos 
negocios y soluciones 

Desarrollar e integrar nuevas soluciones y negocios que respondan a 
las necesidades y expectativas de los clientes, incorporando nuevas 
tecnologías para su desarrollo. 

Gestionar efectivamente 
las operaciones 

Gestionar los procesos misionales y de soporte y los activos en todo 
el ciclo de vida, para mantener la continuidad, la seguridad y la 
eficiencia en las operaciones. 

Gestionar el portafolio 
de inversiones 

Gestionar el portafolio de inversiones del Grupo EPM, mediante 
estrategias de venta, compra, fusiones, optimización de la estructura 
societaria, inversión en fondos de capital, entre otras, aportando a la 
estrategia de crecimiento del Grupo EPM y buscando mejorar la 
rentabilidad, la incorporación de capacidades y la disponibilidad de 
recursos para la atención de las necesidades operativas y de 
inversión. 

Optimizar el desarrollo 
de los proyectos 

Buscar la competitividad en el desarrollo de proyectos con criterios 
de costo eficiencia en todo el ciclo de vida, cumpliendo con las 
expectativas establecidas en términos de alcance, tiempo, costo y 
calidad. 

Perspectiva Clientes y Mercados 

Crecer en mercados, 
negocios y soluciones 

Atender las necesidades de los clientes en los negocios actuales a 
través de soluciones adyacentes y crecer en nuevas soluciones y 
negocios para satisfacer las expectativas de los clientes actuales y 
de los nuevos segmentos del mercado. 

Entregar una 
experiencia única y 
positiva al cliente 

Gestionar las relaciones con los clientes entregando una experiencia 
única y positiva; y buscando la satisfacción con las soluciones 
ofrecidas de acuerdo con las necesidades y expectativas, teniendo 
en cuenta la responsabilidad compartida en el uso sostenible de los 
recursos. 

Establecer vínculos 
colaborativos con los 

grupos de interés 

Realizar acciones conjuntas y mantener interacción con los grupos 
de interés para el despliegue de temas priorizados en la estrategia 
con el fin de contribuir al desarrollo humano sostenible. 

Perspectiva Generación de Valor 
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Objetivo Definición 

Incrementar valor para 
el Grupo EPM y los 
Grupos de Interés 

Generar valor financiero, social y ambiental para el Grupo EPM y sus 
grupos de interés, respetando límites naturales y sociales. 

 
 
Estrategia corporativa   
 
La estrategia corporativa busca orientar al Grupo EPM y conducirlo a la posición futura 
deseada, haciendo de la planeación un proceso continuo y parte natural de la cultura 
organizacional. En este sentido, resulta esencial contar con unos elementos de estrategia 
claramente definidos y entendidos por todo el Grupo EPM, de manera que se posibilite la 
focalización de esfuerzos a lo largo de la Organización y que dichos elementos se conviertan 
en referentes para la toma de decisiones en todos los niveles, de acuerdo con la filosofía del 
Grupo y con el propósito y la dirección que se le quiere dar al mismo. 
 
El significado y, sobre todo, el contenido de los componentes de la estrategia se ha planteado 
de manera clara, concreta, completa y en un lenguaje simple y motivador que facilita la 
comprensión por parte de la Gente Grupo EPM y crea un significado común y una visión 
compartida.  
 
Se entiende por estrategia corporativa el conjunto de elementos, decisiones y acciones que 
definen escogencias globales en un Grupo de múltiples negocios, buscando crear valor a 
través de la configuración y coordinación de sus actividades en múltiples mercados 
 
 
Estrategias competitivas 
 
La estrategia competitiva es el resultado de la forma como la organización asume y toma 
posición frente a las condiciones del entorno en el sector industrial en que opera; así entonces, 
los temas regulatorios, de mercado, manifestadas en las tendencias de los clientes y usuarios, 
tecnológicas, entre otras, sirven de marco para que, en las empresas, los negocios y los 
soportes, de manera conjunta, desarrollen acciones para hacer frente a estas demandas y 
agregando en este empeño una visión clara del comportamiento de la competencia, que 
definen el curso de acción que seguirán. 
 
 
Estrategias funcionales 
 
Como se indicó en el numeral anterior, la estrategia competitiva surge de la acción conjunta 
entre las áreas de soporte de la empresa y los negocios. La contribución del soporte se da en 
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función de la maximización de la productividad de sus recursos y el fomento de una ventaja 
competitiva para los negocios, siendo esto último el elemento diferenciador por excelencia. 
 
Es por ello por lo que cada área de soporte en una empresa o en un Grupo, debe evidenciar 
la manera como agrega valor a la acción de los negocios y contar con una estrategia que 
sume a este propósito y a la cual se le pueda hacer seguimiento en el impacto que produzca 
en la competitividad de una u otro. 
 
De la misma manera que la Corporación orienta a sus Negocios, también tiene definido para 
sus servicios un imperativo estratégico; en este caso el mandato que éstos reciben es el de 
“Evolucionar las capacidades del hacer, a través de las capacidades distintivas, y convertirlas 
en una ventaja para la empresa”. 
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Estrategia Corporativa 

Qué y Cómo decidimos HACERLO 

• Estrategia corporativa  
• Estrategia competitiva 
• Estrategias funcionales 
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Figura 24. Estrategias Grupo EPM 

 
5.1.3.3 Capacidades (recursos disponibles, conocimiento) 
 
5.1.3.3.1 Personas, habilidades, experiencia y competencia 
 

El fortalecimiento de las capacidades organizacionales se ha venido realizando a 
través del incremento de la fuerza laboral. En 2020 realizamos varios ejercicios de 
dimensionamiento teniendo en cuenta los cambios en procesos, normatividad 
interna y externa, sistemas de gestión, necesidades organizacionales e impactos 
por implementación de nuevos proyectos. 
 
Para la identificación de necesidades también se contemplan los antecedentes de 
los estudios realizados y la situación socio-económica de nuestra área de influencia, 
requiriéndose el fortalecimiento en la gestión de los procesos misionales y del 
recurso humano que los opera. 
 
En la regional Pamplona se cuenta con el siguiente personal de planta que se 
encuentran bajo la supervisión de los subgerentes, Jefes de Área o Unidad desde 
la sede principal en Cúcuta:  
 
 
 
 
 

Estrategia Funcional 
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Tabla 45. Cantidad de personas por equipo de trabajo en la regional Pamplona 

DEPENDENCIA EQUIPO DE TRABAJO 
Cantidad 

trabajadores 

Área Gestión Comercial 
Aseguramiento Operación Comercial 1 

Atención Integral al Cliente 3 

Subgerencia de Distribución 
ATC y Distribución Regional 
Pamplona-Tibú 

20 

Subgerencia subestaciones y líneas 
Mantenimiento Integral 
Subestaciones y líneas  

1 

Unidad Suministro y Soporte 
Administrativo 

Cadena de Abastecimiento 1 

Unidad suministro y Soporte 
Administrativo 

1 

Total, trabajadores  27 

 

Sin embargo, en los procesos del negocio se disponen de 223 que se podría movilizar parte 

de estos recursos para apoyar ante cualquier situación de emergencia que se presente. 

Tabla 46. Cantidad de personas por equipo de trabajo procesos de negocio 

CANTIDAD DE PERSONAS POR EQUIPO DE TRABAJO 

Subgerencia Subestaciones y Líneas 66 

Expansión, Reposición y Soporte Subestaciones y Líneas 13 

Mantenimiento Integral Subestaciones y Líneas 53 

Subgerencia Distribución 157 

ATC y Distribución Regional Pamplona-Tibú 53 

Expansión y Reposición Distribución 16 

Mantenimiento Distribución 88 

Total 223 

 
 
5.1.3.3.2 Formación y desarrollo 
 
Nuestros procesos de gestión del aprendizaje y del desarrollo están enfocados en lograr un 

grupo empresarial inteligente, con capacidad de aprender a partir de la formación de las 

personas y facilitar la creación, la transferencia, la permanencia y la aplicación del 

conocimiento para posibilitar la transformación del aprendizaje individual en conocimiento 

colectivo.  

Permanentemente buscamos estrategias de desarrollo para potenciar las capacidades de 

cada uno de nuestros trabajadores y alinear los conocimientos, las conductas y las 
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habilidades del talento humano con el plan estratégico de la Organización, esta gestión la 

realizamos a través del Plan de Aprendizaje el cual contiene diversas actividades 

instructivas y educativas identificadas como oportunidades de aprendizaje. 

CENS a través de su Plan de Aprendizaje realizó 102 espacios de formación con un 
promedio de 45 horas por empleado desde las líneas de acción de Impacto en el negocio, 
fortalecimiento de competencias, desarrollo de habilidades y formación por norma. 
 

Tabla 47. Formación y desarrollo 

Formación y desarrollo 

Concepto 2019 2020 2021 

Ejecución Plan de Aprendizaje 

(%) 
100% 1005 100% 

Ejecución presupuestal del 

Plan de Aprendizaje (%) 
100% 100% 100% 

Eventos de aprendizaje 

realizados (cantidad) 
79 70 102 

Horas de capacitación 

promedio por empleado  
34 34 45 

Valor del Plan de Aprendizaje 

(COP$ millones) 
600 611 630 

 
El 77% de los eventos formativos desarrollados corresponden a espacios virtuales y 23% 
incorporan prácticas presenciales. 
 
Por otra parte, en la vigencia 2021, a través del proceso de Gestión de Desarrollo de 
Personas se formularon 164 planes de desarrollo individual a trabajadores; así mismo se 
ejecutó un Plan de Desarrollo Colectivo en el marco del programa “Desarrollo de Líderes” 
 
 
5.1.3.3.3 Recursos necesarios para cada paso del proceso de gestión del riesgo 
 

• Brigada de emergencia 
 
La sede administrativa de Pamplona cuenta con una brigada básica clase I, entrenados 
hasta un nivel de competencia acordes con las tareas de respuesta y funciones que se 
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espera desempeñen, incluyendo la operación y sistemas de atención de incendios y 
rescate. 
 
Niveles de capacitación 

• Mangueras y accesorios para el control de incendios 

• Chorros contra incendios conceptos básicos 

• Simulaciones y simulacros 

• Evacuación y transporte de pacientes 

• Extintores portátiles 

• Atención Prehospitalaria, (APH) 

• Integrantes 
 

Tabla 48. Integrantes brigada de emergencias 
NOMBRE CARGO EN LA EMPRESA 

CARMEN GLORIA GRANADOS 
VILLARRAGA 

Técnico Soporte Administrativo - 

JESUS OSWALDO CARREÑO 
GUERRERO 

Tecnólogo E Comercial 

HENRY ALONSO GONZALEZ 
CACERES 

Tecnólogo D Mantenimiento Subestaciones - TOMS 

ELMER DIAZ OLARTE 
Tecnólogo D Expansión y Reposición Distribución - 

Ejecución 

CESAR AUGUSTO NIÑO QUINTANA Tecnólogo D Atención Técnica de Clientes 

FRANCISCO JAVIER RUBIO 
GUTIERREZ 

Tecnólogo D Mantenimiento Redes - Inspección y 
Diagnóstico 

 

5.1.3.3.4 Personal que hace parte de la estructura para respuesta a emergencias 
 

Tabla 49. Personal que hace parte de la estructura para respuesta a emergencias 
 

NOMBRE CARGO EN LA EMPRESA 

MOGOLLON AFANADOR NELSON 

GABRIEL 
Profesional P2 Comercial Regional 

RICO RAMIREZ HELFAR FREDID Profesional P2 Distribución Regional 

CARREÑO GUERRERO JESUS 

OSWALDO 
Tecnólogo E Comercial - Regional 

NIÑO QUINTANA CESAR AUGUSTO 
Tecnólogo D Atención Técnica de Clientes – 

Regional 
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NOMBRE CARGO EN LA EMPRESA 

GRANADOS VILLARRAGA CARMEN 

GLORIA 
Técnico Soporte Administrativo 

RONDON ALBAN GERARDO ARAON Tecnólogo D Almacenista 

 Supervisor Seguridad Vigilancia 

 
 

5.1.3.3.5 Infraestructura para la atención de emergencias 
 

Tabla 50. Infraestructura para la atención de emergencias 

 

Recurso Descripción Cantidad 

Ingenieros de turno  2 

Líneas de contacto  
Línea de atención de emergencias y 
conmutador 

115 
5824444- 
01 8000 414 115 

Móviles mantenimiento 
CENS 

Vehículo equipado para 
Mantenimiento redes, Subestaciones 
y Líneas 

4 

Móviles mantenimiento 
Contratistas 

Vehículo equipado para 
Mantenimiento redes, Subestaciones 
y Líneas 

9 

Turno de reparaciones 
Personal turno de reparaciones 
disponibles 24 horas Mtto redes 
Cúcuta 

4 

Parque automotor 
Vehículos con sistemas hidráulicos 
para la operación  

4 

Material, herramientas y 
equipos disponibles 

Disponibilidad de materiales, 
herramientas y equipos adecuados a 
utilizar en una eventualidad 

 

 
Procesos, métodos y herramientas de la organización que se van a utilizar para 
gestionar el riesgo. 
 
La empresa para gestionar el riesgo en las diferentes etapas, tiene dentro de su sistema de 
Gestión Integrado los siguientes métodos o procedimientos:  
 
Guía de operaciones ante contingencias o emergencias en el sistema eléctrico de 
potencia 
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Objetivo: Establecer una guía para la atención de eventos ante contingencias y/o 
emergencias que se presenten en el sistema de transmisión y distribución de CENS. 
 
Alcance: El alcance de esta guía consiste en consolidar toda la información necesaria para 
atender adecuadamente un evento desde la operación del sistema de transmisión y el 
sistema de distribución local, constituyendo los criterios más adecuados para la clasificación 
de cada uno de los eventos que se puedan presentar para condiciones de emergencias y/o 
contingencia. 
 
Lineamientos de Operación T&D – Manual de Referenciamiento 
 
Objetivo: Describir los procedimientos correspondientes a las actividades realizadas desde 
el proceso Operación del SIN aplicadas para el Grupo EPM. 
 
Alcance: El presente documento aplica para los Procesos de la Operación de los Sistemas 
de T&D de Energía de EPM y sus filiales nacionales CHEC, CENS, ESSA y EDEQ.  
 
Contiene las bases, pautas y criterios de cada una de las actividades que se desarrollan en la 
operación que fueron identificadas y definidas durante el involucramiento operativo de la 
homologación de la Operación Integrada, y que servirá, de referencia para construir un 
proceso de Operación Integrada de GRUPO. 
 
 
Guía metodológica plan operativo normalizado (P.O.N.) Para respuesta a emergencias 
en actividades eléctricas en CENS S.A. E.S.P. 
 
Objetivo: Diseñar Guía metodológica del Plan Operativo Normalizado (P.O.N) para respuesta 
a emergencias en actividades eléctricas en CENS S.A. E.S.P. en la cual se dé a conocer al 
personal el modo de actuación antes, durante y después de una emergencia de riesgo 
eléctrico, así como los elementos de prevención para que no se presenten este tipo de 
eventualidades.  
 
Alcance: Aplica a todo el personal de CENS S.A. E.S.P que estén expuestos a riesgo eléctrico  
Guía Metodológica para Análisis de Fallas 
 
Objetivo: Establecer la metodología de análisis de fallas, definiendo las directrices bajo los 
cuales se analizarán y controlarán las fallas o eventos, evaluando los eventos que se 
presentan en la organización de tal forma que se puedan identificar los impactos que se 
generan en seguridad a las personas, medio ambiente, costos y reputación 
 
Alcance: Establecer la metodología de análisis de fallas, definiendo las directrices bajo los 
cuales se analizarán y controlarán las fallas o eventos, evaluando los eventos que se 
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presentan en la organización de tal forma que se puedan identificar los impactos que se 
generan en seguridad a las personas, medio ambiente, costos y reputación 
 
 
5.1.3.3.6 Procesos y procedimientos documentados 
 
CENS cuenta con el proceso Gestión Integral de Riesgos que hace parte del modelo de 
procesos y está definido como transversal a toda la compañía, contiene las herramientas 
metodológicas definidas para las etapas para la gestión de riesgos, aplicable a todas las 
actividades de los procesos. 
 
 
5.1.3.3.6.1 Proceso Gestión Integral de Riesgos 
 
Objetivo: Apoyar la toma de decisiones a partir del análisis integral de la gestión de los riesgos 
a los que está expuesto CENS, en búsqueda de la competitividad y sostenibilidad en el largo 
plazo. 
 
Actividades:  
 

• Actividad identificar riesgos, causas y controles 

• Actividad analizar y evaluar los riesgos 

• Actividad tratar riesgos 

• Actividad investigar eventos 
 
Todas las actividades que se desarrollan en los procesos documentados dentro del modelo 
de procesos de CENS están direccionadas para la prevención del riesgo de la indisponibilidad 
del servicio de energía independientemente de las causas, principalmente en los procesos 
Operación T&D y Mantenimiento T&D del macroproceso Prestación de Servicios de Energía 
Eléctrica se desarrollan las actividades de la operación de la empresa garantizando la 
disponibilidad y confiabilidad del servicio de energía: 
Proceso Operación T&D: 
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Figura 25. Flujograma Proceso Operación T&D 

 
 
 
 
Proceso Mantenimiento T&D: 
 

 
 

Figura 26. Flujograma Proceso Mantenimiento T&D 
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5.1.3.3.7 Sistemas de gestión de la información y el conocimiento 
 
Sistema de Gestión Integrado 
 
El Sistema de Gestión Integrado – SGI surge en año 2018 como una iniciativa gerencial la 
cual tiene como propósito reunir los procesos, procedimientos, estructura, responsabilidades 
y recursos de la organización que se establecen para dirigir y controlar de forma integrada 
los modelos que lo conforma. 
 
Durante el 2021 a través del SGI se promovió una dinámica empresarial más integrada y 
consistente, unificando y optimizando prácticas de los diferentes modelos de gestión del SGI 
que contribuyeron al desempeño eficaz y eficiente de los procesos organizacionales reflejado 
en la prestación de un servicio de energía innovador. 
 
Continuado con la gestión para la implementación de nuestro Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), se destacan los siguientes logros: 
 

✓ Auditoría Interna Integrada:  Vinculación de cuatro (4) Modelos de Gestión 
(Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorios, Calidad y Activos), verificando el 
cumplimiento de requisitos legales y normativos aplicables en 52 procesos en 
Cúcuta y regionales de Ocaña y Aguachica. 
 

✓ Revisión por la Dirección Integrada:  Herramienta gerencial única para CENS que 
por segundo año consecutivo se realiza de forma integrada vinculando en esta 
ocasión, cuatro (4) Modelos de Gestión (Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Laboratorios, Calidad y Activos). El Grupo Directivo definió cinco (5) compromisos 
de mejora que potencializarán el desempeño del Sistema de Gestión Integrado de 
CENS y transformará la prestación del servicio de energía. 
 

✓ Nuevos desarrollos en el Sistema de Información SINERGIA: En esta vigencia 
destacamos la ampliación del módulo de riesgos con alcance a la gestión de 
aspectos e impactos ambientales y de peligros y riesgos en Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Adicionalmente la implementación de los módulos de Planes de 
Mejoramiento y Dimensionamiento. 
 

✓ Gestión por procesos: Fortalecimiento de la gestión por procesos evidenciados en 
la actualización de prácticas documentadas de 32 procesos alineándolas a las 
metodologías utilizadas por CENS, once (11) procesos transformaron u optimizaron 
sus actividades y tres (3) nuevos procesos se diseñaron para mejorar la prestación 
del servicio de energía. 
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✓ Comunicación con visión integrada: Identificación de los grupos internos y 
externos con los cuales CENS se comunica, propiciando la emisión de respuestas 
ágiles, oportunas y dinámicas a los grupos de interés de la empresa. 

 
 
5.1.3.4 Relaciones partes involucradas internas, percepciones y valores 
 
Los grupos de interés y sus expectativas constituyen la base fundamental para la 
construcción de nuestra estrategia de sostenibilidad y orienta la gestión en iniciativas que 
respondan a esas necesidades. Reconocer y escuchar a los grupos de interés nos permite 
generar relaciones de confianza a largo plazo, mejorar la gestión de riesgos y es la clave 
para alcanzar metas y logros comunes.  
 
5.1.3.4.1 Identificación de grupos de interés 
 
Nuestros grupos de interés son colectivos sociales con alta legitimidad, poder y urgencia, 
que cuentan con cierta homogeneidad y estabilidad en sus intereses con respecto a la 
organización. 
 
Los grupos de interés identificados son los que se presentan a continuación: 
 

Tabla 51. Grupos de Interés 

GRUPOS DE INTERÉS SEGMENTACIÓN 

Dueños y socios 
Dueños  

Accionistas 

Estado 

Instituciones gubernamentales  

Autoridades y órganos de control 

Agencias de orden público  

Colegas  

Filiales del Grupo EPM 

Otras empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios  

Operadores de red 

Gente CENS 
Empleados de planta 

Organizaciones sindicales 

Proveedores y contratistas 
Contratistas nacionales, regionales y locales 

Proveedores nacionales, regionales y locales 

Clientes y usuarios 

Clientes residenciales  

Clientes industriales 

Clientes comerciales 

Clientes oficiales 

Alumbrado público 

Usuarios 

Comunidad Presidentes de junta de acción comunal 
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GRUPOS DE INTERÉS SEGMENTACIÓN 

Vocales de control 

Líderes de opinión 

Instituciones educativas 

Instituciones religiosas  

Fundaciones y asociaciones con fines 
sociales 

 
 
5.1.3.4.2 Mecanismos de relacionamiento 
 
Trabajamos para atender las necesidades y expectativas de los grupos de interés, para ello, 
contamos con mecanismos de comunicación y retroalimentación donde propiciamos el 
diálogo sobre temáticas de interés comunes, que se dan en la relación y se conectan con 
los temas relevantes identificados por ellos mismos 
 
 

Tabla 52. Mecanismos de relacionamiento con los Grupos de Interés 

Mecanismos de relacionamiento con los Grupos de Interés 

 

 

 

 

Dueños y 

socios 

 

Propósito: Promover un ambiente de confianza entre los dueños y socios 

mediante una comunicación transparente y oportuna con el fin de entregar 

información relevante y confiable para toma de decisiones de la inversión.  

Mecanismos de relacionamiento:  

• Correos electrónicos y físicos institucionales 

• Asamblea de accionistas  

• Sitio Web 

• Informe financiero  

• Redes sociales  

• Programa TV – Buenas energías 

• Programa de radio – Aló CENS 

Frecuencia: 

• Permanente 

• Anual  

• Permanente  

• Anual  

• Permanente  

• Semanal  

• Semanal 

Propósito: Promover la articulación interinstitucional con el Estado para el 
desarrollo regional, de cara a la sostenibilidad económica, social y ambiental de 
CENS, actuando de forma transparente y cercana, sin dar lugar a actuaciones que 
suplanten la responsabilidad de las instituciones estatales 
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Mecanismos de relacionamiento con los Grupos de Interés 

 

Estado 

 

Mecanismos de relacionamiento:  

• Participación en espacios en los que se 

promueve el mejoramiento de las políticas 

publicas 

• Programa TV – Buenas energías 

• Programa de radio – Aló CENS 

• Proyecto “Encendamos la alegría” 

• Rendición de cuentas 

• Encuentros de sostenibilidad 

 

Frecuencia: 

• Eventual 

 

 

• Semanal 

• Semanal  

• Anual 

• Anual 

• Anual 

 

 

 

Colegas 

 

Propósito: Formular y desarrollar una estrategia coordinada de sostenibilidad del 

entorno económica, social y ambiental con la cual se promueva un 

comportamiento responsable por parte del sector en el marco de una relación de 

colaboración con los competidores y colegas 

 

Mecanismos de relacionamiento:  

• Programa TV – Buenas energías 

• Programa de radio – Aló CENS 

• Redes sociales  

• Rendición de cuentas 

• Encuentro de Sostenibilidad 

 

Frecuencia: 

• Semanal  

• Semanal 

• Permanente 

• Anual 

• Anual 

 

Propósito: Fortalecer la relación Gente CENS – organización, para favorecer la 

confianza y elevar el desarrollo humano sostenible de los grupos de interés, 

logrando el cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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Mecanismos de relacionamiento con los Grupos de Interés 

 

Gente CENS 

 

Mecanismos de relacionamiento:  

• Encuesta de clima laboral y/o cultura 

• Intranet 

• Boletín digital CENS.com  

• Copasst – Comité de convivencia laboral 

• Radio Digital CENS 

• Programa TV – Buenas energías 

• Redes sociales 

 

Frecuencia: 

• Anual 

• Permanente 

• Quincenalmente  

• Periódicamente  

• Diario 

• Semanal  

• Permanente 

 

 

 

Proveedores y 

Contratistas 

 

 

 
Propósito: Establecer esquemas de relacionamiento alineados con el 
direccionamiento estratégico de CENS, para convertir la contratación en palanca 
tanto de los objetivos estratégicos como del desarrollo sostenible y competitivo de 
territorios, mediante fortalecimiento del tejido productivo local, fortalecimiento y 
desarrollo de proveedores, y condiciones de los trabajadores indirectos que 
favorezcan su desarrollo humano sostenible. 
 

Mecanismos de relacionamiento:  

• Programa TV – Buenas energías 

• Programa de radio – Aló CENS 

• Redes sociales  

• Espacios relacionales sobre procesos de 

contratación 

• Encuentro de proveedores 

• Rendición de cuentas 

• Encuentro de Sostenibilidad 

Frecuencia: 

 

• Semanal 

• Semanal 

• Permanente 

• Periódicamente 

 

• Anual 

• Anual 

• Anual 

Clientes y 

usuarios 

Propósito: Facilitar el acceso y el disfrute de los Servicios Públicos, mediante la 

promoción de acciones conjuntas con diferentes actores legítimos, para incidir en 

el desarrollo humano sostenible de los territorios donde CENS tiene o proyecta su 

presencia. 

Mecanismos de relacionamiento:  

• Sitio Web 

• Correo electrónico 

• Puntos de atención  

• Oficinas Móviles 

Frecuencia: 

• Permanente  

• Permanente 

• Permanente 

• Permanente 
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Mecanismos de relacionamiento con los Grupos de Interés 

• Programa TV – Buenas energías 

• Programa de radio – Aló CENS 

• Redes sociales  

• Línea de atención al cliente – reporte de 

daños 

• Canales escritos 

• APP 

• Cercanía institucional 

• Semanal  

• Semanal 

• Permanente  

• Permanente 

 

• Permanente 

• Permanente 

• Periodicamente 

Comunidad  

Propósito: Establecer compromisos multidireccionales con un sentido compartido 

entre la comunidad, las autoridades estatales y otros actores legítimos en los 

territorios donde CENS tiene presencia, para co-gestionar dinámicas permanentes 

y pertinentes en la sociedad y el medio ambiente que se traduzcan en equidad y 

en una mejor calidad de vida para las personas en el marco de lo que establecen 

las políticas y el direccionamiento de CENS. 

 

Mecanismos de relacionamiento: 

• Sitio Web 

• Correo electrónico 

• Puntos de atención  

• Oficinas Móviles 

• Programa TV – Buenas energías 

• Programa de radio – Aló CENS 

• Redes sociales  

• Línea de atención al cliente – reporte de daños 

• Canales escritos 

• Cercanía institucional 

 

Frecuencia: 

• Permanente 

• Permanente  

• Permanente 

• Permanente 

• Semanal  

• Semanal 

• Permanente  

• Permanente 

• Permanente 

• Periódicamente 

 
Adicional a los mecanismos de diálogo integramos diferentes mediciones que nos permiten 
identificar la gestión requerida para responder a las señales que los diferentes grupos de 
interés realizan en torno a las preocupaciones de los temas materiales. 
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Nuestro enfoque de diálogo se basa en los Principios de la norma AA1000, trabajamos para 
mejorar nuestro proceso de diálogo y lograr una participación más directa y efectiva de 
nuestros grupos de interés. 
 
 
5.1.3.5 Cultura de la organización 
 
La cultura de CENS se caracteriza por el orgullo que sienten sus colaboradores al hacer parte 
de una compañía posicionada en la región, con alto compromiso social y ambiental. 
Reconocida por ser un empleador que brinda estabilidad laboral y una variedad de beneficios. 
 
La gente CENS tiene en su ADN la calidez, responsabilidad, compromiso e interés por ofrecer 
un buen servicio al cliente interno y externo. 
 
Las personas reconocen que la empresa ha incluido tecnologías para la automatización de 
sus procesos y algunas soluciones informáticas, consideran que hace falta un mayor 
aprovechamiento e integración de éstos. De igual manera, expresan que es necesario tener 
más aceptación al riesgo para desde la innovación incursionar en nuevas soluciones 
favorables para el cliente interno y externo. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que su mayor población pertenece a la generación X (1969 - 
1980) y Millennials (1981 - 1993), y considerando las tendencias del mercado laboral, es 
necesario reforzar las prácticas y políticas de gestión humana haciéndolas más flexibles y 
atractivas para los colaboradores. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la medición de clima ético CENS, realizada 
en el año 2020, en donde el 68% de los trabajadores de la empresa dieron respuesta, se 
observó que la mayoría de los mismos conocen los valores corporativos del grupo empresarial 
87.94% (Calidez, responsabilidad y transparencia). 
 
Por otra parte se observa que los principios éticos son identificados por una parte de los 
trabajadores CENS (38.94%) lo que permite identificar como oportunidad de mejora, el 
fortalecer dichos principios corporativos en CENS para la presente vigencia (Cumplimos 
nuestros compromisos, nuestro interés primordial es la sociedad, brindamos un trato justo, 
cuidamos el entorno y los recursos, buscamos fundamentalmente servir). 
 
 
5.1.3.5.1 Principios y valores éticos  
 
El Grupo EPM como parte de la sociedad reconoce su condición de sujeto ético; esto implica 
alinear sus propósitos con los de la sociedad y asegurar que sus actuaciones contribuyan 
efectivamente a hacer de ésta el espacio propicio para la vida de todos sus integrantes.  
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Reconoce que la sociedad actual no se reduce al entorno inmediato y que, por ello, es 
necesario inscribir en ese marco más amplio los alcances de su gestión. Como producto de 
ello, el Grupo EPM adhiere a los principios universales. y articula sus objetivos con los sociales 
que propenden por el desarrollo humano . 
 
Con esta perspectiva ética, el Grupo EPM declara como sus principios de acción explícitos, 
los siguientes: 
 

1. Cumplimos nuestros compromisos: nos compromete la palabra directa y la oferta 
concreta que hacemos a cada persona, pues buscamos generar una relación de largo 
plazo basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuos. 

 
2. Nuestro interés primordial es la sociedad: como sujeto ético, el Grupo EPM asume 

un papel activo en la construcción y conservación de la sociedad, y reconoce que más 
allá del servicio que presta en desarrollo de su objeto, está el propósito mayor de 
contribuir a que la sociedad sea el ámbito para el desarrollo de cada individuo. 

 
3. Brindamos un trato justo: compartimos el principio de que la base de lo social son 

relaciones en términos de justicia; en consecuencia, buscamos su realización en cada 
acción e intercambio que llevamos a cabo y promovemos su inclusión en nuestros 
programas y actividades. 

 
4. Cuidamos el entorno y los recursos: como cada miembro de la sociedad debe su 

vida al entorno y los recursos naturales, el grupo EPM contribuye al cuidado ambiental 
mediante la gestión de los impactos que genera, el uso racional de los recursos que 
utiliza y la contribución al mejoramiento ambiental en las áreas donde actúa. Nuestra 
gestión está comprometida con el adecuado y transparente manejo de los recursos 
públicos para contribuir a la calidad de vida y brindar oportunidades que permitan una 
sociedad incluyente.  

 
5. Buscamos fundamentalmente servir: la gestión del Grupo EPM considera el servir 

a cada miembro de la sociedad como el eje de sus decisiones y sus acciones; por ello, 
intenta identificar desde un principio y con claridad las necesidades de aquellos, de tal 
manera que sus objetivos y compromisos las cubran de la mejor manera posible 

 
Así, entendemos que cada acto de un sujeto ético se ejecuta en términos de los valores que 
sostienen la sociedad:  
 
Transparencia:  
 
El sujeto ético sabe que sus actos no valen solo por el efecto o resultado que producen, sino 
por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la base de juzgar su finalidad, el proceso 
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de su ejecución en términos del acatamiento de las reglas a las que ha de someterse, y la 
completa información que permite juzgar acerca de ello.  
 
Cada acción está enmarcada por los fines de la sociedad, las reglas de distintos niveles 
creadas por esta y las expectativas que el Grupo EPM genera para los demás miembros de 
la sociedad, mediante comunicación oportuna, veraz y completa.  
 
Calidez:  
La atención de las necesidades de cada uno en términos de empatía, respeto y amabilidad 
es la base del servicio que ofrecemos y el compromiso que asumimos en frente de cada 
miembro de la sociedad. No discriminamos, ni prejuzgamos acerca de nadie por sus 
condiciones particulares ni en función de la relación que mantenemos con ellos.  
 
Responsabilidad:  
 
Conocemos el papel que nos compete en términos económicos, sociales y ambientales; 
sabemos que ello implica el manejo de recursos que pertenecen a los miembros actuales de 
la sociedad, pero también a las generaciones futuras; en consecuencia, medimos el alcance 
de cada acto y asumimos las consecuencias que ellos suponen para garantizar que nuestra 
participación en la sociedad sea valiosa y reconocida. 
 
5.1.3.6 Forma y extensión de las relaciones contractuales 
 
Forma de contratación de los trabajadores de planta: En virtud de lo contemplado en el artículo 
13. "Estabilidad laboral" de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, la vinculación de los 
trabajadores de CENS se realiza mediante contrato de trabajo individual a término indefinido.  
 
2. CENS no vincula "trabajadores" bajo la modalidad de prestación de servicios. 
 
3. Los trabajadores misionales son suministrados por la Empresa de Servicios Temporales 
con la cual CENS suscribe contrato de prestación de servicios. El suministro de los mismos 
se realiza en los casos contemplados en el Artículo 6°. del DECRETO 4369 DE 2006, por el 
cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se 
dictan otras disposiciones.  
 
En cuanto al tiempo, de conformidad con lo estipulado en el literal a del articulo 2.1 del 
Acuerdo Marco Sectorial del 21 de noviembre de 1996, los trabajadores en misión solo pueden 
ser suministrados por un plazo de 4 meses y prorrogables una sola vez por el mismo término, 
para un límite de 8 meses. 
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5.1.3.7 Normas, directrices y modelos adoptados por la organización 
 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
 
El Código de Buen Gobierno de CENS tiene como objetivo estructurar y compilar las políticas, 
normas, sistemas y principios éticos que deben orientar las actuaciones de la Sociedad y de 
todos los entes vinculados con ella, para preservar y mantener la integridad ética empresarial, 
asegurar la adecuada administración de sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan 
y el conocimiento de su gestión. 
 
En desarrollo y cumplimiento de las normas con el propósito de asegurar el respeto a los 
derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas, y la adecuada administración de 
sus asuntos y el conocimiento público de su gestión, la Junta Directiva de CENS S.A.ESP 
adopta  el “Código de Buen Gobierno Corporativo”, el cual regirá las actuaciones de, los 
Administradores, Gerente, Subgerentes, demás Trabajadores, Contratistas, Proveedores, y 
remite a normas de administración, conducta e información a las cuales se encuentran 
sometidos, para que la sociedad pueda desarrollar su actividad empresarial dentro de normas 
y principios éticos y de buen manejo. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL  
 
Es un Instrumento que reúne las normas establecidas al interior de la organización, con el 
propósito de orientar el desarrollo personal y profesional a nivel individual y organizacional, 
de quienes prestan sus servicios en CENS. Está conformado por principios, valores y 
directrices o criterios de conducta que, en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo 
trabajador de CENS debe observar en el desarrollo de sus actividades. Los principios y valores 
están contemplados dentro del direccionamiento estratégico de la empresa y corresponden a 
la identidad de la organización:    
 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
 
En el marco de la ética empresarial del Grupo EPM se establecen estándares de conducta 
que deben cumplir nuestros proveedores y contratistas con el fin de asegurar un debido 
relacionamiento con los demás grupos de interés. Los principales principios de este 
comportamiento deseado se centran en los siguientes ejes: 
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Figura 27. Código de conducta proveedores 

 
MODELO DE AUDITORÍA CORPORATIVA 
 
La Actividad de Auditoría Interna de CENS se desarrolla bajo los lineamientos de la 
Vicepresidencia de Auditoría Corporativa de EPM, cumpliendo las funciones asignadas en la 
normativa aplicable y en concordancia con las Normas Internacionales para la Práctica 
Profesional de la Auditoría Interna (MIPP), norma bajo la cual se encuentra certificado el 
proceso de Auditoría en la casa matriz EPM.  El proceso de aseguramiento se encuentra 
homologado a nivel de Grupo Empresarial y se ejecuta de forma objetiva, independiente y 
rigurosa en pro del cumplimiento de los objetivos empresariales y la mejora de la gestión 
corporativa.  CENS cuenta con el equipo multidisciplinario de Auditores para evaluar la 
eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno y coordinar el relacionamiento con los 
proveedores externos de aseguramiento (Contraloría General de Medellín, Revisoría Fiscal, 
Auditor Externo de Gestión y Resultados, entre otros). A través de los trabajos de auditoría se 
agrega valor y mejoran las operaciones de la Organización gracias al enfoque sistemático y 
disciplinado aplicado en la evaluación y mejoramiento de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno. 
 
 
NUESTRA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS: 
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CENS partiendo del reconocimiento de que cada ser humano es sujeto de derechos se 
compromete a cumplir y a promover el acatamiento de lo consagrado en la Carta Universal 
de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el 
Derecho Internacional Humanitario y lo dispuesto por la Constitución Política y el marco legal 
colombiano. Para CENS, es un reto en términos de su propia sostenibilidad y lo asume como 
contribución suya a la generación de valor social, económico y ambiental. 
 
Este compromiso se verá reflejado en el desarrollo de todos los proyectos y procesos, al 
tiempo que estará alineado con las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, 
Ambiental y de Gestión del Talento Humano, en coherencia con los principios del Pacto 
Global, con las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD) en la perspectiva de las empresas multinacionales y, así mismo, con los principios 
rectores para la implementación del marco de la Organización de Naciones Unidas: “Proteger, 
respetar y remediar”. 

 

 

Figura 28. Lineamientos de la política DDHH 

A nivel de proveedores y contratistas contamos con un Código de Conducta que establece dentro de 
sus principios el respeto a los Derechos Humanos enfocado en rechazo y denuncia de las siguientes 
conductas: empleo infantil, trabajos forzados, abuso o irrespeto que atente contra la dignidad del 
trabajador. Promueve la igualdad de trato con empleados y grupos de interés, respeto a la opinión, 
libre expresión y desarrollo de la personalidad, participación en el desarrollo social de la comunidad y 
los grupos de interés. 

 
 
PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS (PGA).  
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Con el ánimo de garantizar la sostenibilidad del negocio y mejorar la calidad del servicio 
ante nuestros usuarios, hemos incluido dentro de la estrategia las inversiones necesarias 
para maximizar el valor de nuestros activos a través de la implementación y certificación de 
un Sistema de Gestión de Activos (SGA) bajo la norma NTC ISO 55001:2015, en 
conformidad a lo definido por la CREG mediante la Resolución 015 de 2018. 
  
El Plan de Gestión de Activos - PGA busca adquirir nuevas herramientas y estrategias para 
gestionar eficientemente nuestros activos, definiéndose 5 lotes de trabajo (Planeación del 
SGA, Planes y Procesos, Soporte del Sistema Gestión de Activos, Evaluación y Mejora y 
Herramientas de Tecnología de Información). 
 
Durante el 2020 continuamos con la implementación y certificación del Sistema de Gestión 
de Activos, a través del PGA (Ver tema material: Calidad y Seguridad de los Productos y 
Servicios). 
 
Los logros alcanzados con la implementación del Sistema Gestión de Gestión se generan 
mediante la adopción de criterios y prácticas incorporadas en la Organización para la 
gestión de los activos físicos productivos de CENS, donde se resaltan los siguientes:  
ü El desarrollo de estrategias de planeación, creación de nuevos procesos de gestión 
y habilitación de prácticas de gestión de activos en la Organización, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de los intereses y necesidades de los usuarios frente a la calidad del 
servicio y necesidades de inversión y mantenimiento para el sistema eléctrico, así como 
contribuir en la rentabilidad del negocio y la sostenibilidad de CENS. 
ü Aplicación de metodologías de gestión de activos, donde se identificaron los activos 
críticos, la condición de salud de los activos, análisis de fallas y el análisis de toma de 
decisiones sobre necesidades de redes de distribución, líneas de transmisión y 
subestaciones eléctricas que aportan a la rentabilidad y sostenibilidad. 
ü Fortalecimiento de las competencias de nuestros colaboradores, con la formación 
de los Planes de aprendizaje, apalancando la optimización de los planes de inversión a 
presentar a la CREG, desarrollo de planes de mantenimiento, el Plan de Calidad del 
Servicio y la proyección de los planes de expansión y reposición.. 
 
 
CALIDAD Y SEGURIDAD 
 
La calidad del servicio es un elemento esencial en el suministro del servicio eléctrico.  
Buscamos satisfacer las expectativas de nuestros clientes y usuarios, así como los 
requerimientos de regulación y control orientados a la calidad, continuidad y seguridad del 
servicio 
 
Cuando hablamos de un Sistema Eléctrico Sostenible y Eficiente estamos integrando tres 
elementos asociados a: eficiencia, por cuanto integra elementos de optimización del sistema 
a través de la gestión de la demanda y la maximización en el uso de la infraestructura eléctrica, 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

calidad, favorece constantemente el monitoreo del suministro dentro de los parámetros que 
garantizan el aseguramiento del mismo, privilegiando la continuidad del servicio y 
sostenibilidad, porque relaciona y acompaña elementos para su uso racional en los grupos de 
interés y compatibiliza insumos eléctricos con hábitats de amplio valor ecológico, asegurando 
así la forma en que compartimos valor con la sociedad. 
 
Así mismo, compartimos valor con los dueños porque el mejoramiento de la calidad del 
servicio se traduce en la captura de incentivos económicos por cumplimiento de indicadores 
de calidad. Las inversiones realizadas están orientadas a garantizar la remuneración de los 
activos, optimizar los procesos, mejorar la competitividad de los negocios y los procesos de 
calidad para satisfacer los requerimientos de clientes y usuarios.   
 
 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MINIMIZAR RIESGOS ASOCIADOS AL 
COVID19 
 
Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el área de 
influencia de CENS, se han implementado las siguientes medidas con el fin de minimizar los 
riesgos para los trabajadores y garantizar la continuidad del servicio: 
 

• Consolidación y estructuración de información en aplicación a las medidas de 
prevención y contención definidas por el Gobierno Nacional, estableciéndose 
medidas administrativas transitorias, así: desempeño de funciones desde las 
viviendas de los trabajadores en la modalidad de trabajo en casa y 
recomendaciones para mejorar esta experiencia, horarios flexibles, medidas para 
el cuidado de la salud, líneas de reporte de síntomas, entre otras. 

 
• Aplicación de medidas de protocolo para adoptar acciones de aislamiento social 

preventivo con el fin de disminuir riesgo por contagio, para el caso de trabajadores 
provenientes de otros países o de otras ciudades. En CENS 2 trabajadores. 

 
• Identificación de 61 trabajadores como personas con mayor vulnerabilidad 

(diagnóstico de enfermedad respiratoria de base; enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica -EPOC-; enfermedades de alto riesgo, como cáncer, diabetes 
y enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años y mujeres en 
estado de gestación y lactancia) y autorización para el traslado a sus casas. 

 

• Divulgación de mensajes de sensibilización permanente sobre medidas de higiene 
y conducta social. 
 

• Talleres dirigidos al personal operativo sobre afrontamiento efectivo como medidas 
de control ante sentimientos de miedo e incertidumbre por posible contagio de la 
Covi-19. 
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• Entrega de mascarillas, guantes, gel antibacterial y alcohol al personal operativo, 

CDL, atención documental por ventanilla (CAID) y personal contratista de portería, 
según necesidades. 
 

• Seguimiento personalizado al estado de salud de los trabajadores que presentan 
síntomas respiratorios, fiebre o tos, y adopción de medida de trabajo en casa para 
evitar contagio a otros compañeros. 

 
Durante el tiempo de contingencia por la empresa ha elaborado 17 protocolos para orientar a 
los trabajadores en las diferentes actividades en la prevención y autocuidado para el COVID-
19: 

 
Figura 29. Protocolos prevención COVID-19 

 
5.1.3.8 Listado de directivos de la entidad 
 

Tabla 53. Listado de Directivos de CENS 

NOMBRE CARGO 

José Miguel González Campo Gerente 

Mabel Conde Auditor 

Erica Paola Sánchez Cera Secretario General Y Asuntos Legales 

Pedro Enrique Galvis Nieto Subgerente Distribución 

Carlos Eduardo Solano Quintero Subgerente Subestaciones y Líneas 

William Mondragón Villamizar Jefe Área Gestión Comercial 

Carmen Yolanda Porras Carrillo Jefe Área Finanzas 

Greever Johanna Ortiz Daza Jefe Área Servicios Corporativos 
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NOMBRE CARGO 

Giovanni López Pachón Jefe Unidad Gestión Operativa 

Yogmar Alexander Leiva Ardila Jefe Unidad Proyectos 

Javier Hernando Rodriguez Soto Jefe Unidad Suministro y Soporte Administrativo 

 
 
5.1.3.9 Descripción de las principales actividades, procesos, métodos operativos 

expuestos a afectación. 
 
En nuestro Sistema de Gestión Integrado se encuentran documentados 73 procesos de 
acuerdo con el Modelo de Procesos vigente para CENS S.A. E.S.P. 
 

 
Figura 30. Modelo de procesos de CENS 

Dentro del modelo de procesos de CENS se identifica que, en los macroprocesos del negocio, 
principalmente en el macroproceso Prestación de Servicios de Energía Eléctrica donde se 
encuentran las actividades para el desarrollo del objeto social de la empresa y en coherencia 
las actividades que pudieran generar una amenaza para la sociedad y donde se aplican los 
instrumentos de control a todos los procesos que lo integran. 
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Como se indicó anteriormente en la regional Pamplona solo se atienden las actividades de los 
siguientes procesos:  
 
 

Tabla 54.Procesos de la Prestación de servicio de energía que operan en la regional Pamplona. 

Proceso Objetivo Proceso 

Atención Clientes Gestionar las peticiones, quejas, reclamos y recursos, cumpliendo 
con la normatividad y el debido proceso. 

Desarrollo de Proyectos de 
Infraestructura de Transmisión y 
Distribución 

Expandir, modernizar, optimizar y reponer las subestaciones, redes 
y/o equipos del sistema de T&D con eficacia, garantizando el 
cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental, legal y regulatoria 
de la infraestructura de energía eléctrica, con el fin de brindar servicio 
de energía continuo y de calidad. 

Facturación Generar y distribuir a los clientes y usuarios las facturas asociadas a 
los productos y servicios públicos domiciliarios prestados, en forma 
oportuna y confiable, contribuyendo al aseguramiento de ingresos. 

Mantenimiento del Sistema de 
Transmisión y Distribución 

Realizar mantenimiento a la infraestructura del Sistema Transmisión 
y Distribución garantizando continuidad, calidad y eficacia en la 
prestación del servicio de energía eléctrica. 

Reducción y Control de Pérdidas 
de Energía 

Reducir y mantener las pérdidas de energía del Sistema de 
Distribución Local SDL en los niveles técnico y económico 
establecidos, mediante la definición de acciones que permitan el logro 
del índice de pérdidas definido y el incremento del valor para los 
grupos de interés. 

Venta de Productos o Servicios y 
Vinculación de Clientes 

Realizar la negociación y venta de los productos y servicios ofrecidos 
por CENS con el fin de alcanzar las metas definidas en el plan de 
ventas, asegurando los ingresos por estos servicios y contribuyendo 
a la estrategia empresarial de crecimiento del negocio. 

 
 
5.1.4 Contexto del proceso de gestión del riesgo 
 
El objetivo del proceso Gestión Integral de Riesgos es apoyar la toma de decisiones a partir 
del análisis integral de la gestión de los riesgos a los que está expuesto CENS, en búsqueda 
de la competitividad y sostenibilidad en el largo plazo, para lo cual los responsables realizan 
la Identificación, análisis, evaluación, tratamiento y control de los riesgos que impacten el logro 
de objetivos de los niveles de gestión afectando los objetos de impacto 
 
La Gestión Integral de Riesgos (GIR) es concebida para facilitar el logro del direccionamiento 
estratégico y la toma de decisiones, teniendo en cuenta la interacción que existe entre los 
procesos, proyectos, negocios y contratos en la empresa y a su vez con el entorno. Entre los 
beneficios que ofrece la GIR se resaltan: identificar posibles eventos que pueden afectar el 
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logro de los objetivos, soportar y documentar la toma de decisiones, minimizar y prevenir 
pérdidas, facilitar el cumplimiento de normatividades y regulaciones aplicables, así como 
generar confianza frente a los grupos de interés 
 
Adicionalmente, se busca asegurar el cumplimiento de la normatividad relacionada con 
riesgos, de tal manera que haya un marco de actuación definido de acuerdo con las exigencias 
normativas externas, internas y de acuerdo con el modelo de gestión empresarial. 
5.1.4.1 Responsabilidades, roles y estructura 
 
De acuerdo al modelo de equipos de trabajo establecido se identifican las 
responsabilidades dentro de la estructura administrativa de la empresa:  
 

 
Figura 31. Responsabilidades, roles y estructura Modelo de Equipos de Trabajo 

 
Los cargos directivos y Líder, como dueños de los riesgos frente a la gestión de los mismos 
son:  
 

• Responsable de la gestión, monitoreo y control de los riesgos asociados al ejercicio 
de su actividad. 
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• Responsable de definir, implementar y hacer seguimiento a los planes de 
mejoramiento. 

• Debe contar con el conocimiento, los recursos y la autoridad para gestionar los riesgos. 
 
 
Conformación del Equipo Gerencial de Crisis (EGC)  
 
Ante un evento crítico, Comité de Gerencia, asume la responsabilidad como Equipo Gerencial 
de Crisis. El EGC por ser una instancia decisoria dinámica debe estar conformado por las 
personas que ocupan el máximo nivel directivo de la Organización. El Gerente General, según 
lo estime necesario, puede relevar e incorporar nuevos miembros al EGC y convocar asesores 
externos u otros especialistas. En caso de ausencia, cada integrante del EGC debe designar 
un delegado con un nivel de conocimientos similares al suyo. 
 

Tabla 55. Integrantes Equipo Gerencial de Crisis (EGC) 

Función Cargo 

Líder EGC Gerente General o delegado 

Miembro Subgerente de Distribución o delegado  

Miembro Subgerente de Subestaciones y Líneas o delegado  

Miembro Jefe de Área de Servicios Corporativos o delegado 

Miembro Jefe de Área de Finanzas o delegado 

Miembro Jefe de Unidad de Gestión Operativa o delegado  

Miembro Jefe de Unidad de Suministros y Soporte Administrativo o delegado 

Miembro Jefe Auditoría o delegado 

Miembro Secretaría General o delegado 

Miembro Líder de Comunicaciones o delegado 

 
Se convocarán otros trabajadores de la Empresa que se consideren necesarios, de acuerdo 
con la evolución del evento crítico. Cada una de las personas convocadas dará el soporte 
técnico necesario con el fin de fortalecer la preparación de CENS, para dar respuesta 
oportuna y eficaz, controlar la situación y avanzar con las acciones de recuperación 
identificadas. 
 
Responsabilidades del EGC: 
 
El EGC debe asegurarse de que en la evolución del evento CENS se prepare debidamente 
para la gestión del evento crítico. Además, debe garantizar la respuesta oportuna y eficaz 
para su control y velar por la recuperación de los daños materiales, económicos o 
ambientales. 
 

- Ubicar el sitio de reunión del EGC, definir su agenda y periodicidad 
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- Analizar, evaluar y confirmar que la estructura de respuesta existente en todos los 
niveles es la adecuada 

- Facilitar que los diferentes equipos de CENS, que participan en la gestión del 
evento, cuenten con los recursos disponibles para ejecutar sus tareas 

- Habilitar mecanismos oportunos para la financiación de las medidas adoptadas para 
la gestión del evento 

- Velar por una correcta ejecución del presupuesto asignado  
- Asegurar la implementación de los planes y acciones necesarios para la gestión del 

evento crítico y la recuperación de los daños ocasionados por la Organización 
- Desarrollar estrategias de planeación y recuperación a largo plazo 
- Evaluar el evento crítico y aplicar las acciones administrativas necesarias para 

minimizar su impacto sobre la Organización 
- Facilitar la coordinación de las dependencias de la Empresa requeridas para la 

gestión del evento crítico 
- Validar la estrategia de comunicación y sus contenidos, y hacer seguimiento de la 

evolución del evento en la opinión pública  
- Comunicar a los grupos de interés y principalmente a los empleados y contratistas, 

de manera precisa, clara y oportuna, la información relacionada con el evento 
- Elaborar actas de trabajo sobre las decisiones y acciones ejecutadas hasta el cierre 

del evento 
 
 
5.1.4.2 Actividades de gestión del riesgo de desastres a implementar 
 
Dentro de las actividades a implementar para la gestión de riesgo de desastres se encuentran: 
 
Plan de operación del sistema 
 
CENS establece un proceso ordenado y estandarizado para realizar la operación de la 
infraestructura eléctrica de forma eficiente, segura y confiable para la transmisión y 
distribución de energía, cumpliendo los requerimientos establecidos, la normatividad y los 
estándares de calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Este proceso tiene 
como alcance actividades de planeación operativa, coordinación, ejecución de maniobras 
y supervisión de variables, la gestión de la información asociada a su operación y la 
verificación de la operación del sistema de Transmisión y Distribución de Energía 
 
Como resultado de la gestión de este proceso, sus lineamientos, procedimientos y 
metodologías para la gestión de activos, se definieron las siguientes acciones/iniciativas a 
desarrollar en los próximos 4 años 
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Tabla 56. Actividades de gestión de riesgos de desastres a implementar para la operación del 
sistema 

Acción/Iniciativa Descripción Vigencia Resultado esperado 

Expansión y 
reposición de 
subestaciones y 
líneas 

Las inversiones a corto y 
mediano plazo en 
subestaciones y líneas de 
transmisión establecen las 
necesidades de cambiar 
equipos que componen el 
STN, STR y SDL del OR 
CENS, dichos cambios 
motivados por diversas 
variables como; costos de 
mantenimiento, condición 
técnica, confiabilidad y otros. 

2022-2025 

Expansión: Normalización 
de subestaciones 

• Aumento de capacidad 
de transformación 

• Nuevas salidas de 
alimentadores 

• Instalación de 
medidores de calidad 
de la potencia. 

Se realizarán obras de 
expansión en 5 
Subestaciones eléctricas. 

Automatización de 
redes de 
distribución 

incrementar la capacidad 
operativa para la reposición de 
fusibles coordinados con 
reconectadores y celdas en la 
red de distribución, el objetivo 
principal  es salvar el mayor 
número de fusibles en fallas 
de origen transitorio que 
puedan ser despejadas por 
elementos automatizados. 

2022-2025 

Continuidad al contrato de 
comunicaciones de los 
equipos exigidos en la 
CREG 015 para 
cumplimiento del Tercer 
elemento del circuito. Y 
normalización del 
esquema de 
reconectadores el cual 
busca garantizar la 
calidad y continuidad del 
servicio. 
41 circuitos  intervenir y 
5.000 Km. 

Consolidación de 
centros de control 

Consolidar los centros de 
control principales y 
regionales de cada uno de los 
negocios del Grupo EPM en 
Colombia, mediante la 
modernización de la 
infraestructura tecnológica y 
locativa. 

2022 

• Optimizar los procesos 
de operación de los 
negocios. 

• Facilitar la gestión de la 
tecnología asociada a 
los centros de control 

• Habilitar el 
involucramiento 
operativo a nivel 
nacional 

Expansión de 
redes de 
distribución 

Construcción de nuevos 
enlaces para el mejoramiento 
de la calidad y confiabilidad 
del servicio. 

2022-2025 

Activar enlaces o 
suplencias que fortalezcan 
el traslado de carga a 
otros circuitos en casos de 
contingencia. 
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Plan de mantenimiento del sistema T&D 
 
Dentro de los procesos misionales de CENS asociados al macroproceso Prestación de 
servicios de energía eléctrica, existe el proceso Mantenimiento del sistema de transmisión 
y distribución a través del cual se realiza mantenimiento a la infraestructura del Sistema 
Transmisión y Distribución garantizando continuidad, calidad y eficacia en la prestación del 
servicio de energía eléctrica, a través de la planeación, ejecución, evaluación y ajuste en 
los niveles de tensión 1, 2, 3 y 4, aplicando los procedimientos y normas de seguridad 
establecidas y dando cumplimiento a la normatividad y regulación externa aplicable 
 
Bajo los lineamientos y procedimientos establecidos en este proceso, teniendo en cuenta 
las metodologías definidas a nivel empresarial para la gestión de activos, se identifican 
algunas acciones/iniciativas clave para desarrollar en los próximos 4 años que contribuirán 
a garantizar óptimas condiciones del sistema T&D: 
 
 
Tabla 57. Actividades de gestión de riesgos de desastres a implementar para el mantenimiento del 

sistema T&D 

Acción/Iniciativa Descripción Vigencia Resultado esperado 

Mantenimiento de 
redes de 
distribución 

El plan de mantenimiento de 
las redes de distribución de 
energía eléctrica busca evitar 
una suspensión del servicio 
que afecte los indicadores de 
calidad en el suministro de 
energía.  

2022-2025 
13.583 postes en B.T. 
9.155 postes en M.T. 
21.223 equipos de línea. 

Reposición de 
redes de 
distribución 

El Programa de remodelación 
de redes busca un 
mejoramiento continuo de las 
condiciones de la red de 
distribución, con el propósito 
de brindar óptimas 
condiciones en calidad del 
servicio, de la mano con las 
políticas social y ambientales, 
cumpliendo disposiciones 
vigentes en seguridad. 

2022-2025 

Se contempla la 
remodelación de cerca de 
721 km de redes en baja 
tensión y de 348 km en 
media tensión en los 4 
años. 

Reposición de 
transformadores de 
distribución 

Reposición de 1,859 
transformadores de 
distribución fallados y que de 
acuerdo con la Resolución 
CREG 015 de 2018 deben 
cumplir indicadores de calidad 
de la prestación del servicio de 

2022-2025 
1.859 transformadores 
repuestos. 
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Acción/Iniciativa Descripción Vigencia Resultado esperado 

distribución de energía 
eléctrica. 

 
Además de las acciones/iniciativas macro mencionadas anteriormente, desde el proceso 
Mantenimiento del sistema de transmisión y distribución se cuenta con una serie de planes 
funcionales detallados que involucran frente de trabajo complementario, siendo los 
siguientes: 
 

• Cronograma anual de inspecciones a circuitos y/o derivaciones en media 
tensión. 

• Plan de mantenimiento anual en línea energizada de media tensión. 
• Plan anual de Gestión de Activos (activos niveles de tensión 3 y 4). 

 
 
Energías Renovables 
 
¿Por qué son importantes? 
 
Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y competitivas, hoy en 
día son una gran apuesta para combatir el cambio climático y una nueva forma de llevar 
acceso universal a aquellas poblaciones que se encuentran en zonas muy apartadas. La 
transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables tendrá efectos 
económicos muy positivos para la economía global y el desarrollo de los territorios. 
 
En CENS se ha venido realizando un despliegue de la gestión en energías renovables siendo 
el área de influencia un gran potencial de generación, así mismo se está avanzando en la 
generación de proyectos que faciliten el acceso y cobertura del servicio de energía, 
especialmente en zonas rurales distantes al sistema eléctrico tradicional, buscando incorporar 
otras fuentes de energía 
 
¿Cómo se gestiona? 
 
La gestión asociada a energías renovables se centra en estos puntos: 

 

Gestión 
Regulatoria de 

Energía 

Plan De 
Electrificación 

Rural - Proyecto 
FAZNI

Oferta energía 
solar 

Proyectos de 
conexión

Autogeneradores 
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5.1.4.3 Proyecto o proceso en función del tiempo y la localización 
 
CENS continuamente realiza la gestión de los riesgos de desastres, en el desarrollo de las 
actividades documentadas en los procesos, guías, instructivos y protocolos que ofrecen 
herramientas para la prevención y mitigación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
de origen natural o antrópico a los que está expuesta la infraestructura de la empresa. En ese 
sentido en los procesos Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Transmisión y 
Distribución, Operación del Sistema de Transmisión y Distribución y Mantenimiento del 
Sistema de Transmisión y Distribución, se identifican los parámetros mínimos para los 
estudios de los proyectos de intervención del riesgo: 
 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 
 
Alcance 
 

Inicio Fin 

Planeación y Programación de los Proyectos de 
Infraestructura para las Redes de Transmisión y 
Distribución y/o Subestaciones. 

Evaluación y Seguimiento de la Ejecución de 
los Proyectos de Infraestructura para las 
Redes de T&D y/o Subestaciones. 

 

Aplica en 
 
Área de cobertura de CENS. 
 
Descripción del Proceso 
 
Conjunto de actividades por medio de las cuales se desarrollan los proyectos de 
construcción, expansión y reposición necesarios para la transmisión y distribución de 
energía eléctrica contemplados en el plan de infraestructura de corto plazo. 
 
Objetivo del Proceso 
 
Expandir, modernizar, optimizar y reponer las subestaciones, redes y/o equipos del sistema 
de T&D con eficacia, garantizando el cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental, 
legal y regulatoria de la infraestructura de energía eléctrica, con el fin de brindar servicio 
de energía continuo y de calidad. 
 
Dependencias Involucradas 
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Subgerencia Subestaciones y Líneas 
Subgerencia Distribución 
 
 
 
 
 
Actividades 
 
Planeación y Programación de los Proyectos de Infraestructura para las Redes de 
Transmisión y Distribución y/o Subestaciones: Elaborar el plan de infraestructura de 
corto plazo y definir el presupuesto de materiales y mano de obra necesario para la 
expansión y/o reposición de la infraestructura de Transmisión y Distribución para eliminar 
restricciones operativas, conexión de nuevos clientes, reposiciones por calidad del servicio, 
cumplimientos normativos y regulatorios u obsolescencia de los activos eléctricos 
 
Diseño de la Infraestructura para las Redes de Transmisión y Distribución: Elaborar los 
diseños, planos, cantidades de obra y presupuesto para la construcción de nuevas líneas de 
Transmisión y redes de Distribución o la remodelación, ampliación de redes o líneas o 
reposición de equipos y sistemas en redes existentes, cumpliendo con la normatividad técnica, 
ambiental, legal y regulatoria. 
 
Diseño de la Infraestructura para las Subestaciones: Elaborar los diseños, planos, 
cantidades de obra y presupuesto para la construcción de nuevas subestaciones eléctricas o 
la remodelación, ampliación o reposición de equipos y sistemas en subestaciones existentes, 
cumpliendo con la normatividad técnica, ambiental, legal y regulatoria. 
 
Ejecución de los Proyectos de Infraestructura para las Redes de T&D y/o 
Subestaciones: Ejecutar las obras de acuerdo a lo estipulado en el plan de infraestructura, 
suministrando la información técnica que se considere necesaria para su operación y 
mantenimiento y actualizar los sistemas de información requeridos 
 
Evaluación y Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos de Infraestructura para las 
Redes de T&D y/o Subestaciones: Verificar el cumplimiento de la ejecución del plan de 
infraestructura, realizar seguimiento a indicadores de gestión, elaborar informe técnico-
financiero del proceso. 
 
 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
Responsable del proceso 
 
Jefe Unidad Gestión Operativa (Unidad Gestión Operativa) 
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Alcance 
 

Inicio Fin 

Inicia en: Planeación Operativa Termina en: Supervisión Operativa 

Aplica en 
 
Área de cobertura de CENS. 
 
Descripción del Proceso 
 
Realizar las actividades de planeación operativa, coordinación, ejecución de maniobras y 
supervisión de variables, la gestión de la información asociada a su operación y la verificación 
de la operación del sistema de Transmisión y Distribución de Energía. 
 
Objetivo del Proceso 
 
Realizar la operación de la infraestructura eléctrica de forma eficiente, segura y confiable para 
la transmisión y distribución de energía, cumpliendo los requerimientos establecidos, la 
normatividad y los estándares de calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. 
 
Dependencias Involucradas 
 
Unidad Gestión Operativa 
Subgerencia Distribución 
Subgerencia Subestaciones y Líneas 
Área Gestión Comercial 
Unidad Proyectos 
 
Actividades 
 
Planeación Operativa: Definir políticas operativas, integrar planes de mantenimiento, 
analizar contingencias, planes óptimos de racionamiento y definición de esquemas de 
protección de acuerdo a los resultados de los estudios eléctricos que permitan la optimización 
de la operación del Sistema de Transmisión y Distribución. 
Coordinación operativa: Coordinar la operación a nivel nacional o local de la ejecución de 
maniobras acorde con los demás procesos, otros operadores de red y clientes, gestionar las 
solicitudes de trabajos programados, así como los no programados y de emergencia. Además, 
programar la ejecución de racionamientos y limitaciones de suministro estipulados por el 
Centro Nacional de Despacho (CND).. 
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Ejecución operativa: Realizar maniobras remotas o locales en ejecución de consignaciones 
nacionales o locales sobre los activos del sistema de Transmisión y Distribución, mediante los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente con el fin de mantener la disponibilidad 
del sistema. 
 
Análisis post-operativo del sistema de transmisión y distribución: Revisar y analizar la 
información resultante de la operación del Sistema de Transmisión y Distribución, mediante 
los sistemas de información disponibles para el mejoramiento continuo del proceso y dar 
cumplimiento con el suministro de la información exigida por la regulación vigente. 
 
Supervisión operativa: Definir los criterios para la selección adecuada de las alarmas en la 
operación y el tratamiento de las mismas, se efectúa la gestión de la supervisión de las 
variables eléctricas para que sean confiables en la toma de decisiones y definir lineamientos 
para la operación. 
 
 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
Responsable del proceso 
 
Líder Mantenimiento Distribución (Subgerencia Distribución) 
Líder Mantenimiento Integral Subestaciones y Líneas (Subgerencia Subestaciones y Líneas) 
 
Alcance 
 

Inicio Fin 

Inicia en: Planeación del mantenimiento del 
Sistema de Transmisión y Distribución 

Termina en: Ajuste del mantenimiento del 
Sistema de Transmisión y Distribución 

 
Aplica en 
 
Área de cobertura de CENS. 
 
Descripción del Proceso 
 
Planeación, ejecución, evaluación y ajuste del Mantenimiento del Sistema de Transmisión y 
Distribución en los niveles 1, 2, 3 y 4, aplicando los procedimientos y normas de seguridad 
establecidas por CENS S.A. E.S.P. Dando cumplimiento de la normatividad y regulación 
externa. 
 
Objetivo del Proceso 
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Realizar mantenimiento a la infraestructura del Sistema Transmisión y Distribución 
garantizando continuidad, calidad y eficacia en la prestación del servicio de energía eléctrica. 
 
Dependencias Involucradas 
 
Unidad Planeación 
Subgerencia de Distribución 
Subgerencia Subestaciones y Líneas 
Ingeniería y Gestión 
Servicios Comerciales 
Gestión Humana y Organizacional 
Servicios Logísticos 
Finanzas 
 
Actividades 
 
Planear y Programar el Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución: 
Recopilación y análisis de la información, definición e implementación de criterios de 
priorización para planear y programar las intervenciones de mantenimiento en el Sistema de 
Transmisión y Distribución de energía eléctrica, así como los recursos necesarios para su 
ejecución, asegurando la coherencia con las metas establecidas para el proceso y con el 
direccionamiento estratégico de la organización. 
 
Ejecutar el Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución: Ejecución de las 
intervenciones para el mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución, de acuerdo 
a la planeación definida. 
 
Realizar Seguimiento y Evaluar el Mantenimiento del Sistema de Transmisión y 
Distribución: Análisis, comparación, seguimiento y verificación del desarrollo de las 
actividades realizadas en la ejecución del mantenimiento del sistema de transmisión y 
distribución. 
 
Ajustar el Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución: Comprende las 
modificaciones y ajustes de los planes y acciones asociadas al Mantenimiento del Sistema de 
Transmisión y Distribución, de acuerdo con las necesidades del sistema, lineamientos y 
normatividad vigente. 
 
 
5.1.4.4 Relaciones entre proyectos o actividades 
 
La estructura utilizada en el Modelo de Procesos de CENS, está basada en la metodología 
de construcción TOP-DOWN, es decir, de arriba hacia abajo.   
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Figura 32.Estructura de Procesos 

• Enfoque para la definición del modelo de procesos 
 
El “Modelo de Procesos” se asimila al concepto de “Mapa de procesos” y el concepto de 
“Desagregación de procesos” se asimila al de “cadena de valor”, dado que en los diferentes 
niveles de la Desagregación se visualiza la agregación de valor para obtener los resultados 
esperados. 
 
Para definir el modelo de procesos de CENS se adoptó la filosofía de BPM12  y su estructura 
principal consta de categorías a partir de las cuales se desagregan en procesos, en donde 
el nivel uno es el que muestra un modelo de gestión empresarial basado en procesos. Este 
modelo se fundamenta en el ciclo PHVA, es decir, que se definen procesos que dan 
respuesta a cada una de las etapas de este ciclo, sin establecer que cada uno de los 
procesos describa explícitamente su propio PHVA.  
 
 

 

12 BPM, (Bussiness Process Managment) es un modelo de gestión de negocios basado en procesos, que permite gestionar 

una organización para el logro de sus objetivos estratégicos cambiantes en el tiempo. 
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Figura 33. Modelo de Procesos Genérico 

 
Criterios de desagregación. 
 

• El nivel uno representa los macroprocesos que son el máximo nivel de agrupación del 
Modelo de Procesos de CENS. 

• El nivel 2 del Modelo de Procesos, lo constituyen los procesos que conforman el 
macroproceso (nivel uno) y a partir de este nivel se debe realizar la gestión de los 
procesos.  

• En el nivel 2 del modelo de procesos, pueden definirse procesos agrupadores de 
procesos. Las variables de gestión para estos procesos serán definidas y mantenidas 
en los procesos que los conforman. 

• El nivel 3 del Modelo de Procesos lo constituyen las actividades, las cuales pueden estar 
documentada o no a través de un procedimiento. Cuando la actividad no se encuentra 
documentada en un procedimiento, ésta puede tener asociados instructivos, guías, 
plantillas, manuales u otros documentos que soporten la ejecución de las tareas que 
conforman la misma u otra actividad. 

• El nivel 4 del modelo de procesos lo constituyen las tareas que conforman las actividades 
documentadas a través de instructivos, guías, plantillas, manuales u otros documentos 
que soporten su ejecución.  

 
De acuerdo a la estructura de procesos de CENS se presenta un relacionamiento entre los 
procesos del planeación, negocio, soporte y verificación que garantiza  el desarrollo de su 
objeto social para brindar la prestación del servicio de energía con calidad en la normalidad 
como ante una situación de crisis. 

P

V

H A

MACROPROCESO DE  PLANEACIÓN EMPRESARIAL

PROCESOS DE PLANEACIÓN EMPRESARIAL

MACROPROCESO DE NEGOCIO

PROCESOS DE NEGOCIO

MACROPROCESO DE SOPORTE

PROCESOS DE SOPORTE

MACROPROCESO DE  VERIFICACIÓN EMPRESARIAL

PROCESOS DE VERIFICACIÓN EMPRESARIAL
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Por otra parte el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra relacionado con otros 
planes y proyectos que ejecuta actualmente CENS, entre los cuales se pueden encontrar: Los 
Planes de Contingencia, Planes de Emergencia, Planes de Continuidad del Negocio, 
Protocolo de Atención de Eventos de Crisis (PADEC), Planes de Recuperación de Desastres 
de TI, para garantizar la Continuidad del Negocio  
En la siguiente gráfica se explica más claramente el modelo de relacionamiento de los 
diferentes planes ante una situación de crisis: 
 

 
 

Figura 34. Relacionamiento entre planes de gestión de riesgos 

5.1.4.5 Metodologías de valoración del riesgo 
 
CENS cuenta con una metodología de valoración del riesgo, homologada a nivel de Grupo 
Empresarial EPM y se encuentra documentada en el Proceso Gestión Integral de Riesgos. La 
guía metodológica explica cada una de las etapas de la Gestión Integral de Riesgos y es 
aplicable en los niveles de gestión Empresas, Procesos, Especializados y Proyectos de las 
diferentes empresas del Grupo EPM y está basada en la norma ISO 31000:2009. La cual se 
desarrolla en la GUI_306_GIR_001-Guía metodológica para la gestión integral de riesgos que 
contempla las siguientes etapas: 
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Figura 35. Etapas metodología gestión integral de riesgos 

Dentro de la información documentada del Sistema de Gestión Integrado de CENS se 
encuentran las siguientes guías metodológicas que contribuyen a la gestión de riesgos para 
cada una de las actividades contempladas en ellas: 
 

Tabla 58. Metodologías gestión de riesgos 

Metodologías   Objetivo  

Guía metodológica para el análisis 
de criticidad en activos físicos 
productivos 

Definir los criterios y directrices bajo los cuales se realizará análisis de 
criticidad a los activos físicos productivos, de tal forma que se puedan 
identificar los impactos que se generan a la calidad de la prestación del 
servicio, la seguridad de las personas, el medio ambiente, las finanzas y 
la reputación cuando ocurre una falla en una activo 

Guía metodológica para el manejo 
del cambio en activos físicos 
productivos 

Establecer orientaciones para valorar los riesgos asociados a cualquier 
cambio planificado, permanente o temporal que pueda tener un impacto 
en los activos físicos productivos, permitiendo la toma de acciones para 
mitigar cualquier efecto adverso en el logro de los objetivos de gestión 
de activos, definiendo las directrices bajo las cuales se identificará, 
evaluará y aprobará el cambio 
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Metodologías   Objetivo  

Guía metodológica para análisis de 
fallas 

Establecer la metodología de análisis de fallas, definiendo directrices 
bajo las cuales se analizarán y controlaran las fallas o eventos, 
evaluando los evento que se presentan en a la organización de tal forma 
que se puedan identificar los impactos que se generan en seguridad a 
las personas, medio ambiente, costos y reputación 

Guía metodológica para el 
diligenciamiento de la matriz de 
identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales 

Establecer metodología para el diligenciamiento de la matriz de 
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en los 
procesos y proyectos de CENS 

Guía metodológica plan operativo 
normalizado (P.O.N.) para 
respuesta a emergencias en 
actividades eléctricas en CENS 
S.A. E.S.P 

Diseñar guía metodológica del Plan Operativo Normalizado para 
respuesta a emergencias en actividades eléctricas de CENS S.A. 
E.S.P. en la cual se dé a conocer el personal el modo de actuación 
antes, durante después de una emergencia de riesgo eléctrico, 
así como los elementos de prevención para que no se presenten 
este tipo de eventualidades 

Guía metodológica para el 
almacenamiento y transporte de 
residuos peligrosos en CENS S.A 
E.S.P 

Establecer las directrices para el manejo integral de residuos enmarcado 
dentro de una gestión ambiental integral en CENS 

 
 
5.1.4.6 Estudios necesarios elaboración del proyecto de intervención del riesgo 
 
En el marco del proceso de Conocimiento del Riesgo se han desarrollado diversos estudios 
y análisis, con el fin de identificar los diversos escenarios de riesgo que pueda afectar la 
operación y seguridad en la prestación del servicio, así como aquellos escenarios de riesgo 
que pueden afectar a las comunidades cercanas. Entre estos estudios se encuentran: 
 
 
GLOBAL PERIL DIAGNOSTIC(GPD)13 
 

 

13 © 2019 Willis Towers Watson. All rights reserved 
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El Global Peril Diagnostic es una herramienta de analítica avanzada desarrollada por Willis 
Towers Watson Corredores de Seguros que combina información histórica de siniestros y 
de condiciones naturales con la georreferenciación del portafolio de locaciones de CENS, 
con el fin de caracterizar la exposición al riesgo natural en distintos niveles. La herramienta 
cuenta además con acceso de la plataforma de riesgo NATHAN (Natural Hazards  
Assessment Network) suministrada por Munich Re 
Beneficios 
 

• Representación inicial de la exposición a riesgos naturales de los activos de CENS 
a nivel regional 

• Identificación de las regiones claves para la revisión detallada de la gestión 
estratégica del riesgo catastrófico y principales activos para la realización de 
análisis y evaluaciones a profundidad 

• Asigna una calificación cualitativa para cada uno de los peligros a los que se 
encuentra expuesta una locación 

 

 
Figura 36. Resultado general para CENS GPD 
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Figura 37. TOP 10 de locaciones con mayor valor asegurado y su exposición a los principales 

peligros de la naturaleza 

 
La locación con mayor valor asegurado tiene un riesgo de 2,08  muy similar a 2,05 que es 
el promedio del total del portafolio de locaciones. Esta locación presenta una exposición 
alta a terremoto, rayos e Creciente súbita (Calificación 4). 
 
La mayoría de las locaciones presentan una exposición alta y muy alta a rayos 
(Calificaciones entre 5 y 4) y alta en terremoto (Calificación 4). 
 

 
Figura 38. TOP 10 de locaciones con mayor exposición a los principales peligros de la naturaleza 

Las locaciones con mayor exposición presentan un índice de peligro global entre 2,07 y 
2,67.  Todas las 10 primeras locaciones por mayor exposición superan el promedio de 2.05 
del total de la cartera. Entre las principales exposiciones a peligros de la naturaleza, se 
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encuentran inundación por rio, granizada y rayos (Calificación 5), terremoto, creciente 
súbita, (Calificación 4). 
 
Manejo de impactos ambientales 
 
En CENS somos conscientes que para mejorar el desempeño ambiental de la organización, 
es necesario identificar los principales aspectos e impactos ambientales, así como los 
riesgos empresariales con enfoque ambiental y realizar seguimiento y control sobre los 
mismos; en este sentido en el desarrollo de todos nuestros proyectos, obras y/o actividades; 
esto ha permitido generar actuaciones tendientes a minimizar impactos negativos y a 
potencializar aquellos generados de forma positiva en el desarrollo de las actividades 
propias de los negocios de transmisión,  distribución y comercialización de energía;  de 
igual forma,  se considera fundamental conocer los aspectos e impactos en nuestras áreas 
de soporte, las cuales cooperan desde lo administrativo a la prestación del servicio de 
energía y de una u otra forma también se constituyen como generadoras de impactos en 
los territorios donde hacemos presencia. 
 

 
 

Figura 39. Fases de la gestión ambiental y social en proyectos 

 
En la gestión ambiental realizada en las fases de los proyectos, se resaltan las siguientes 
acciones: 
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- Fase inicial, Análisis de restricciones ambientales (ARA´s) 
- Análisis ambiental a los estudios de pre-factibilidad y casos de negocios con el 

objetivo principal de identificar tempranamente los impactos sobre los ecosistemas 
y el entorno en el desarrollo de las actividades de los negocios de transmisión, 
distribución, comercialización y actividades conexas de CENS. 

- En fase constructivas, de operación y desmantelamiento gestión correspondiente 
de las medidas de control, seguimiento y monitoreo definidas en los planes de 
manejo ambiental (PMA). 

 
 
5.1.5 CRITERIOS DEL RIESGO 
 
5.1.5.1 Como definir la probabilidad 
 
A través de un cálculo matemático para atribuir un valor -estimación- a las posibilidades que 
existen de que una amenaza suceda, expresado en un rango de valores entre 0 y 1, siendo 
0 un evento imposible, 1 un evento seguro, y los que están entre 0 y 1 de probable 
ocurrencia que entre más se aproximen a 1 más probables serán. 
 
La estimación de la probabilidad se hace a través de un proceso estocástico en el cual se 
usan magnitudes aleatorias que varían con el tiempo. Para ello, se elabora una escala en 
la que se supone que los eventos se presentan de acuerdo con un proceso Poisson 
homogéneo con tasa lambda (I) en el intervalo de tiempo [0, t] donde: lambda (λ): Parámetro 
igual a la media y la varianza. representa el número de veces que se espera ocurra el evento 
durante un intervalo dado, ver Tabla 89. 
 
Tabla 59. Escala de valoración de probabilidad. (Fuente: Plantilla Análisis de Riesgos en Proyectos 

y Procesos, CENS 

Valor Clasificación Probabilidad de 
ocurrencia 

Probabilidad 
referencia 

Descripción Media 
distribución 
(Lamba*t) 

5 Muy alta Mayor del 85% 99.0% Muy alta 
probabilidad de 
ocurrencia 

4.61 

4 Alta 60.1% - 85% 85.0% Alta probabilidad de 
ocurrencia 

1.90 

3 Media 25.1% - 60% 60.0% Mediana 
probabilidad de 
ocurrencia 

0.92 

2 Baja 5.1% - 25% 25.0% Baja probabilidad de 
ocurrencia 

0.29 

1 Muy baja Menor o igual al 
5% 

5.0% Es casi imposible 
que ocurra. 

0.05 
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5.1.5.2 Marcos temporales de probabilidad, consecuencia o ambas 
 
5.1.5.2.1 Criterios para evaluación de probabilidad 
 
Se toma como intervalo de tiempo para la estimación de la probabilidad el tiempo de 
duración del proyecto. La temporalidad de análisis para la estimación de la probabilidad 
está dada en años, con un tiempo medio entre eventos resultado de la relación 
temporalidad/lambda, del que se obtiene períodos de ocurrencia año/mes -cada 3 meses, 
cada 6 meses, cada año, cada 3 años, cada 19 años- y el número de veces que ocurre en 
un año -4 veces en un año, 2 veces en un año, 1 vez en un año, 0 veces en un año, ver 
Tabla 90. 
 

Tabla 60. . Escala de valoración de probabilidad Según marcos temporales. (Fuente: Plantilla 
Análisis de Riesgos en Proyectos y Procesos, CENS) 

Valor Clasificación Descripción 
Interpretación por 

año/mes 
Interpretación por veces 

5 Muy alta 
Muy alta 
probabilidad de 
ocurrencia 

El evento ocurre 
aproximadamente 
cada 3 meses 

El evento ocurre 
aproximadamente 4 veces 
en 1 año(s). 

4 Alta 
Alta 
probabilidad de 
ocurrencia 

El evento ocurre 
aproximadamente cada 
6 meses 

El evento ocurre 
aproximadamente 2 veces 
en 1 año(s). 

3 Media 
Mediana 
probabilidad de 
ocurrencia 

El evento ocurre 
aproximadamente cada 
1 años 

El evento ocurre 
aproximadamente 1 veces 
en 1 año(s). 

2 Baja 
Baja 
probabilidad de 
ocurrencia 

El evento ocurre 
aproximadamente cada 
3 años 

El evento ocurre 
aproximadamente 0 veces 
en 1 año(s). 

1 Muy baja 
Es casi 
imposible que 
ocurra 

El evento ocurre 
aproximadamente cada 
19 años 

El evento ocurre 
aproximadamente 0 veces 
en 1 año(s). 

 
 
5.1.5.2.2 Criterios para evaluación de las consecuencias 
 
Objeto de impacto costo / recurso financiero  
 
Para este objeto de impacto se cuenta con varias opciones de acuerdo al nivel de gestión 
analizado: 
 

• Proyectos de ingeniería (construcción): la escala se define como un porcentaje del 
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valor del proyecto, siempre y cuando este valor no supere la escala financiera límite 
definido para CENS S.A. E.S.P (tabla de valoración financiera preestablecida). Si esto 
sucede se selecciona esta última. Para el porcentaje se sugiere inicialmente entre un 
10% - 20% del valor del proyecto para la clasificación máxima. Las clasificaciones 
intermedias (mayor, moderada, menor y mínima) se definen automáticamente de 
acuerdo al valor asignado para la máxima.  

 

• Empresa, Procesos: se cuenta con tabla de valoración de recurso financiero para 
empresa y procesos, como se detalla a continuación. 

 
Metodología Tablas Financieras 

 
Se presenta los criterios básicos y fuentes de información a partir de los cuales se definen 
las tablas de valoración para el objeto de impacto costo/recurso financiero.  
 
Metodología Resumida 
 
Las tablas de consecuencia para el objeto de impacto costo/recurso financiero, fueron 
definidas procurando mantener la estabilidad financiera de la empresa. Para esto, se 
tienen en cuenta indicadores como flujo de caja, EBITDA y la capacidad de la empresa 
para cumplir con sus obligaciones financieras. Por tanto, se calcula el flujo de caja para 
el período teniendo en cuenta los valores a pagar por impuestos, intereses, dividendos y 
capital de trabajo, además de los valores de EBITDA que se requieren para cubrir 4.5 
años de gastos financieros, así como 3.5 años de deuda. De estos tres valores, se toma 
el más exigente para cada año por un periodo de cinco años. En caso que de los valores 
anteriores se obtengan valores negativos en alguno de los periodos, se toma el 10% del 
valor de los ingresos para ese periodo. 
 
Posteriormente, y con el fin de generar una tabla que pueda ser estable en el tiempo, se 
calcula una anualidad que tiene en cuenta tanto los valores calculados previamente como 
el costo de capital. 
 
Adicionalmente, y con el fin de validar que las tablas para cada empresa sean 
proporcionales a su tamaño, se verifica que el valor calculado no supere el 20% del 
EBITDA promedio de la empresa para los próximos 5 años. Finalmente, el valor obtenido 
para la anualidad es el valor que en la tabla representa el nivel máximo. 
 
Es decir, valores mayores a la anualidad calculada representan un riesgo máximo. De 
este valor, se despliegan en porcentajes los demás valores de la tabla, tal como se 
presenta a continuación: 

 

Escala de impactos financieros 

Clasificaci Valor 
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ón 

Máxima > Valor calculado 

Mayor Valor calculado 50% 

Moderada 50% 25% 

Menor 25% 12.5% 

Mínima 
< 

12.5%  

 
 
 

Escala de impactos financiero 
(valores en millones de pesos colombianos) 

Clasificación Valor 

Máxima > 21.693 

Mayor 10.846 21.693 

Moderada 5.423 10.846 

Menor 2.712 5.423 

Mínima < 2.712  
Tabla 61.Estimación económica de impactos financieros 

Objeto de impacto Personas 
 
Se refiere al impacto que la materialización de un riesgo puede tener en el estado de salud 
de los trabajadores, contratistas, visitantes o miembros de la comunidad. 
 

Clasificación Personas 

Máxima 
- Muerte o invalidez total de una (1) persona sea trabajador, contratista, 
visitante o miembro de la comunidad. 
- Secuestro de una (1) persona sea trabajador, contratista, visitante.  

Mayor 
- Pérdidas anatómicas o funcionales que se presenten por lo menos en un (1) 
trabajador, contratista o miembro de la comunidad. 

Moderada 
- Lesiones con incapacidad mayor a 30 días de por lo menos una (1) persona 
sea trabajador o contratista. 
- Lesiones con incapacidad para mínimo un miembro de la comunidad. 

Menor 
- Lesiones con incapacidad hasta 30 días de por lo menos una (1) persona 
sea trabajador o contratista. 

Mínima - Lesiones sin incapacidad 
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Objeto de impacto Social 
 
Describe las consecuencias que puede tener la materialización de un riesgo en la capacidad 
que tiene el nivel de gestión analizado de cumplir con el objetivo del producto o servicio que 
administra o es resultado de sus actividades.  
 

Clasificación Social 

Máxima 

Período de afectación mayor a dos (2) meses de una o varias de las siguientes 
variables: 
 
Servicios públicos. Suspensiones de uno o más servicios públicos (Agua, 
Energía, Gas, Aseo). 
Actividades económicas. Interrupción o restricciones al empleo o ejercicio de 
actividades productivas. 
Vivienda. Daños considerables que implican traslado de la vivienda. 
Condiciones de bienestar y salud (física y psicosocial). Afectaciones a las 
condiciones de bienestar y salud por efectos de ruido, olores, material 
particulado, limitaciones en el acceso fisico, entre otras, a personas de un 
municipio,  corregimiento o comuna. 
Educación. Restricciones o limitaciones de acceso a las instituciones 
educativas. 
Equipamientos. Restricciones o limitaciones de acceso a los equipamientos  
(sociales, recreativos, deportivos, culturales, seguridad y servicios, entre 
otros) y espacio público (parques, ecoparques, zonas verdes, entre otros).  
Usos y costumbres. Afectaciones o restricciones en el uso de espacios y 
prácticas particulares y propias de comunidades étnicas y otras. 

Mayor 

Periodo de afectación entre tres (3) semanas y dos (2) meses de una o varias 
de las siguientes variables: 
 
Servicios públicos. Suspensiones de uno o más servicios públicos (Agua, 
Energía, Gas, Aseo). 
Actividades económicas. Interrupción o restricciones al empleo o ejercicio de 
actividades productivas. 
Vivienda. Daños considerables que implican traslado de la vivienda. 
Condiciones de bienestar y salud (física y psicosocial). Afectaciones a las 
condiciones de bienestar y salud por efectos de ruido, olores, material 
particulado, entre otros, a personas de dos o tres barrios. 
Educación. Restricciones o limitaciones de acceso a las instituciones 
educativas. 
Equipamientos. Restricciones o limitaciones de acceso a los equipamientos  
(sociales, recreativos, deportivos, culturales, seguridad y servicios, entre 
otros) y espacio público (parques, ecoparques, zonas verdes, entre otros).  
Usos y costumbres. Afectaciones o restricciones en el uso de espacios y 
prácticas particulares y propias de comunidades étnicas y otras. 
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Clasificación Social 

Moderada 

Periodo de afectación entre diez (10) días y tres (3) semanas de una o varias 
de las siguientes variables: 
 
Servicios públicos. Suspensiones de uno o más servicios públicos (Agua, 
Energía, Gas, Aseo). 
Actividades económicas. Interrupción o restricciones al empleo o ejercicio de 
actividades productivas. 
Vivienda.Daños de la vivienda cuya reparación requiere del periodo de 
afectación descrito. 
Condiciones de bienestar y salud (física y psicosocial). Afectaciones a las 
condiciones de bienestar y salud por efectos de ruido, olores, material 
particulado, entre otros, a las personas de un barrio. 
Educación. Restricciones o limitaciones de acceso a las instituciones 
educativas. 
Equipamientos. Restricciones o limitaciones de acceso a los equipamientos 
(sociales, recreativos, deportivos, culturales, seguridad y servicios, entre 
otros) y espacio público (parques, ecoparques, zonas verdes, entre otros).  
Usos y costumbres. Afectaciones o restricciones en el uso de espacios y 
prácticas particulares y propias de comunidades étnicas y otras. 

Menor 

Periodo de afectación, entre tres (3) días y diez (10) días, de una o varias de 
las siguientes variables: 
 
Servicios públicos. Suspensiones de uno o más servicios públicos (Agua, 
Energía, Gas, Aseo). 
Actividades económicas. Interrupción o restricciones al empleo o ejercicio de 
actividades productivas. 
Vivienda. Daños poco representativos de la vivienda cuya reparación esté 
incluida en el periodo de afectación descrito. 
Condiciones de bienestar y salud (física y psicosocial). Afectaciones a las 
condiciones de bienestar y salud por efectos de ruido, olores, material 
particulado, entre otros, a las personas de una manzana o un  grupo pequeño 
de personas en un lugar cercano al evento. 
Educación. Restricciones o limitaciones de acceso a las instituciones 
educativas. 
Equipamientos. Restricciones o limitaciones de acceso a los equipamientos 
(sociales, recreativos, deportivos, culturales, seguridad y servicios, entre 
otros) y espacio público (parques, ecoparques, zonas verdes, entre otros). 
Usos y costumbres. Afectaciones o restricciones en el uso de espacios y 
prácticas particulares y propias de comunidades étnicas y otras. 

Mínima 

Periodo de afectación menor a tres (3) días de una o varias de las siguientes 
variables: 
 
Servicios públicos. Suspensiones de uno o más servicios públicos (Agua, 
Energía, Gas, Aseo). 
Actividades económicas. Interrupción o restricciones al empleo o ejercicio de 
actividades productivas. 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Clasificación Social 

Vivienda. Daños poco representativos de la vivienda cuya reparación esté 
incluida en el periodo de afectación descrito. 
Condiciones de bienestar y salud (física y psicosocial). Afectaciones a las 
condiciones de bienestar y salud por efectos de ruido, olores, material 
particulado, entre otros, a personas de varias viviendas o de una cuadra en el 
sitio del evento 
Educación. Restricciones o limitaciones de acceso a las instituciones 
educativas. 
Equipamientos. Restricciones o limitaciones de acceso a los equipamientos 
(sociales, recreativos, deportivos, culturales, seguridad y servicios, entre 
otros) y espacio público (parques, ecoparques, zonas verdes, entre otros). 
Usos y costumbres. Afectaciones o restricciones en el uso de espacios y 
prácticas particulares y propias de comunidades étnicas y otras. 

 

 
Objeto de impacto Ambiental 
 
Se refiere al impacto que se puede tener riesgo en las condiciones ambientales en las que 
se desarrollan las actividades del nivel de gestión analizado.  
 

Clasificación Ambiente 

Máxima 

- La alteración del factor ambiental es mayor al 80%, es decir, destruye o cambia 
casi por completo el factor ambiental considerado. 
- El impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo menor a un mes 
(1) después de su aparición. 
- La duración del impacto en el entorno es superior a los diez (10) años. 
- Los impactos son irrecuperables. La alteración de la condición ambiental es 
imposible de reparar tanto por la acción natural como por intervención humana. 
- El área de afectación del factor ambiental comprende una gran porción o la 
totalidad de un departamento o de una región. (Ej. una alteración de las 
condiciones físico-químicas del agua que será consumida por una comunidad). 

Mayor 

- La alteración del factor ambiental es superior al 60% e inferior al 80%, destruye 
parcialmente el componente ambiental considerado. 
- El impacto alcanza sus máximas consecuencias entre un (1) mes y un (1) año 
después de su inicio. 
- Los impactos son irreversibles. La alteración de la condición ambiental supone 
una dificultad extrema de retornar por medios naturales a la situación anterior a 
la acción que lo produce. 
- La duración del impacto en el entorno perdura entre los siete (7) y los diez (10) 
años. 
- El área de afectación del factor ambiental comprende una porción o la totalidad 
de un municipio. 
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Clasificación Ambiente 

 

Moderada 

-La alteración del factor ambiental es superior al 40% e inferior al 60%, destruye 
medianamente el componente ambiental considerado 
- El impacto alcanza sus máximas consecuencias entre un (1) año y dos (2) 
años después de su aparición. 
- Los impactos son reversibles. La alteración de la condición ambiental puede 
ser asimilada por el entorno de forma medible a mediano o largo plazo, debido 
al funcionamiento de los procesos naturales de auto depuración del medio. 
- La duración del impacto en el entorno perdura entre los cuatro (4) y seis (6) 
años. 
- El área de afectación del factor ambiental comprende una porción o la totalidad 
de una vereda o de un barrio. 
 

Menor 

- La alteración del factor ambiental tiene una incidencia superior al 20% e inferior 
al 40%, afecta en forma baja el componente ambiental considerado. 
- El impacto alcanza sus máximas consecuencias entre los dos (2) años y los 
(3) años después de su aparición. 
- Los impactos pueden ser recuperados o disminuidos de manera significativa 
a partir de la implementación de medidas correctoras por la acción del hombre. 
- La duración del impacto en el entorno perdura entre uno (1) y tres (3) años. 
-El área de afectación del factor ambiental comprende el área del proyecto, obra 
o actividad. 

Mínima 

- La alteración del factor ambiental es igual o inferior al 20%, es decir, genera 
una afectación casi nula del componente ambiental considerado. 
- El impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo superior a los 
tres (3) años. 
- Los impactos desaparecen una vez la alteración de la condición ambiental se 
detiene. 
- La duración del impacto en el entorno es inferior a un (1) año. 
- El área de afectación del factor ambiental comprende instalaciones 
individuales o viviendas. 

 
Objeto de impacto Imagen/Reputación 
 
Se refiere al impacto que un riesgo puede tener en aspectos como confianza y credibilidad 
en los compromisos de CENS. 
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Clasificación Reputación 

Máxima 

- Algunos de los valores corporativos son afectados en forma negativa con 
intensidad grave. 
- El evento genera pérdida de confianza y credibilidad en los compromisos de 
CENS por parte de algunos grupos de interés. 
- La confianza se recupera, con acciones de intervención de naturaleza 
reparadora, en un periodo superior a 5 años. 
- Cobertura adversa de amplia difusión en medios a nivel internacional o nacional. 

Mayor 

- Algunos de los valores corporativos son afectados en forma negativa con 
intensidad mitigable. 
- El evento genera pérdida de confianza y credibilidad en los compromisos de 
CENS por parte de algunos grupos de interés. 
- La confianza se recupera, con acciones de intervención reparadoras, en un 
periodo comprendido entre los 4 y 5 años. 
- Investigación o sanción por algún organismo regulador o autoridad competente. 

Moderada 

- La afectación de la imagen es moderada generando consecuencias negativas 
ante sus grupos de interés con una intensidad alta y mitigable o reversible en el 
mediano plazo (entre 2 y 5 años) con acciones de intervención reparadoras. 
- La pérdida de confianza conlleva a la difusión masiva durante tres o más días, 
o al seguimiento por parte de los líderes de opinión por igual periodo en medios 
regionales, nacionales o internacionales. 
- Observaciones por algún organismo regulador o autoridad competente. 

Menor 

- La afectación de la imagen es menor con una intensidad baja y mitigable o 
reversible en el corto plazo (entre 1 y 2 años) con acciones de intervención 
reparadoras. 
- Comienza un proceso de desconfianza en los productos y servicios, 
compromisos y relacionamiento por parte de los grupos de interés. 
- Comienza un proceso de generación de opiniones que pueden llegar a medios 
masivos de comunicación. 
- La confianza se recupera en un periodo entre 1 y 2 años con acciones de 
intervención reparadoras. 

Mínima 

- La afectación de la imagen (percepción negativa respecto a la promesa de valor 
o compromisos) es mínima y de baja intensidad (puntuales) y mitigable o 
reversible de manera inmediata (menor a 1 año). 
- La confianza por parte del grupo de interés se recupera en forma inmediata. 

 
 
Objeto de impacto Información: 
 
Describe el impacto que la materialización de un riesgo puede tener en la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de la información que administra o modifica el nivel de gestión 
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analizado.  
 

Clasificación Información 

Máxima 

- Disponibilidad. El acceso a la información presenta restricciones que impiden 
la operación del proceso, proyecto o actividad. 
- Confidencialidad.  La información revelada es clave para la competencia y su 
conocimiento tiene efectos negativos para CENS S.A. E.S.P, sin posibilidad de 
acciones de mitigación. 
- La información revelada puede representar sanciones o demandas 
representativas para CENS S.A. E.S.P., sin posibilidad de acciones de 
mitigación. 
-Integridad. El impacto sobre la condición de exactitud y estado completo de la 
información impide la operación del proceso, proyecto o actividad. 

Mayor 

- Disponibilidad. El acceso a la información presenta restricciones tal que solo se 
pueden realizar algunos procedimientos menores del proceso, proyecto o 
actividad. 
- Confidencialidad.  La información revelada es clave para la competencia y su 
conocimiento tiene efectos negativos para CENS S.A. E.S.P, pero es posible 
implementar algunas acciones de mitigación. 
- La información revelada puede representar sanciones o demandas 
representativas para CENS S.A. E.S.P., pero existe la posibilidad de implementar 
acciones de mitigación. 
- Integridad. El impacto sobre la condición de exactitud y estado completo de la 
información solo permite realizar algunos procedimientos menores del proceso, 
proyecto o actividad.  

Moderada 

- Disponibilidad. El acceso a la información presenta restricciones tal que se 
pueden realizar todos los procedimientos menores del proceso, proyecto o 
actividad, pero se afectan algunos procedimientos básicos. 
- Confidencialidad.  La información revelada es de utilidad de manera informativa 
para la competencia, pero no tiene efectos negativos para CENS S.A. E.S.P.  
- La información revelada puede representar algunas sanciones o demandas 
poco costosas para CENS S.A. E.S.P., con posibilidad de implementar acciones 
de mitigación. 
- Integridad. El impacto sobre la condición de exactitud y estado completo de la 
información permite realizar todos los procedimientos menores del proceso, 
proyecto o actividad, pero se afectan algunos procedimientos básicos.  
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Clasificación Información 

Menor 

- Disponibilidad. El acceso a la información presenta restricciones que solo afecta 
algunos procedimientos menores del proceso, proyecto o actividad, pero es 
posible realizar todos los procedimientos básicos. 
- Confidencialidad.  La información revelada entrega mensajes incompletos y de 
baja utilidad para la competencia. 
- La información revelada puede representar alguna llamada de atención formal 
para CENS S.A E.S.P., con posibilidad de implementar acciones de mitigación. 
- Integridad. El impacto sobre la condición de exactitud y estado completo de la 
información solo afecta algunos procedimientos menores del proceso, proyecto 
o actividad, pero es posible realizar todos los procedimientos básicos. 
 

Mínima 

- Disponibilidad. El acceso a la información tiene restricciones que no afectan la 
operación del proceso, proyecto o actividad. 
- Confidencialidad.  La información revelada no es de utilidad para la 
competencia. 
- La información revelada no genera reacciones frente a CENS S.A. E.S.P 
- Integridad. El impacto sobre la condición de exactitud y estado completo de la 
información no afecta la operación del proceso, proyecto o actividad. 

 
 
 
Objeto de impacto Calidad 
 
Describe las consecuencias que puede tener la materialización de un riesgo en la capacidad 
que tiene el nivel de gestión analizado de cumplir con el objetivo del producto o servicio que 
administra o es resultado de sus actividades.  
 

Clasificación Calidad 

Máxima 

La ocurrencia del evento genera un deterioro en indicadores claves de gestión 
del proceso (internos y externos) hasta un nivel inaceptable generando 
desviaciones en la calidad del producto / Servicio prestado, afectando el 
cumplimiento de compromisos legales, comerciales y contractuales del 
negocio con los grupos de interés involucrados; su atención requiere de 
grandes modificaciones y reprocesos que conllevan necesariamente a la 
interrupción del proceso para su solución. 

Mayor 

La ocurrencia del evento genera un deterioro en varios indicadores de gestión 
de compromiso internos y externos del proceso hasta un nivel de alarma, 
ocasionando algunos incumplimientos de compromisos legales, comerciales 
y contractuales del negocio con los grupos de interés involucrados; 
igualmente se presentan algunas desviaciones en la calidad del producto / 
Servicio prestado que pueden conllevar la interrupción del proceso para su 
solución. 
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Clasificación Calidad 

Moderada 

La ocurrencia del evento genera un deterioro en algunos indicadores de 
gestión de compromiso interno del proceso, los cuales pueden ser corregidos 
con algunas modificaciones en el proceso e incluso puede llegarse a generar 
algunos cambios en el producto / servicio prestado sin consecuencias de tipo 
legal, operativo, comercial o contractual. 

Menor 

La ocurrencia del evento genera un deterioro en algunos indicadores de 
gestión de compromiso interno del proceso, los cuales pueden ser corregidos 
de forma inmediata y no se generan cambios en el producto / servicio 
prestado. 

Mínima 
La ocurrencia del evento no presenta alertas de incumplimientos en los 
indicadores de gestión, como tampoco se generan desviaciones en la calidad 
del Producto / Servicio prestado. 

 
 
5.1.5.3 Como determinar el nivel del riesgo 
 
Una vez definida la probabilidad y consecuencia para el riesgo, se procede a calcular el 
nivel de riesgo como el producto entre ambas. Para el cálculo es importante tener en cuenta 
que cada elemento de la probabilidad y la consecuencia tienen un valor asociado. Para el 
caso de la probabilidad los valores obedecen a un patrón lineal con uno (1) como mínimo y 
cinco (5) como máximo. Para la consecuencia el patrón es geométrico con uno (1) como 
mínimo y dieciséis (16) como máximo. Este último patrón se define con el objeto de darle 
mayor preponderancia a la consecuencia del riesgo al momento de realizar su evaluación. 
 
 
 
 

 CONSECUENCIA 

PROBABILIDAD 

Mínima Menor Moderada Mayor Máxima 

1 2 4 8 16 

Muy alta 5 5 10 20 40 80 

Alta 4 4 8 16 32 64 

Media 3 3 6 12 24 48 

Baja 2 2 4 8 16 32 

Muy baja 1 1 2 4 8 16 

Tabla 62. Matriz de riesgo 
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Los niveles de riesgo están codificados en aceptable, tolerable, alto y extremo según los 
valores resultantes de la operación aritmética probabilidad x consecuencia. Con el fin de 
facilitar su representación gráfica la codificación se acompaña de un rango de colores, 
donde verde es igual a riesgo aceptable y corresponde a los valores de 1, 2, 3 y 4, amarillo 
a riesgo tolerable valores de 5, 6, 8 y 10, naranja a riesgo alto valores 16, 20 y 24 y rojo a 
riesgo extremo valores 32, 40, 48, 64 y 80. 
 
 
5.1.5.4 Nivel de aceptabilidad o tolerancia del riesgo 
 
El nivel de riesgo se considera aceptable cuando éste se ha reducido a un nivel que puede 
ser tolerado por la empresa, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus políticas 
(OHSAS 18002:2008), los controles implementados, los elementos expuestos, las 
consecuencias esperadas y el manejo con los recursos disponibles. 
 
Según la evaluación del riesgo, éste es tolerable cuando su nivel es resultado de la relación 
de una probabilidad de ocurrencia alta, media, baja y muy baja con unas consecuencias 
mínimas, una probabilidad de ocurrencia baja y muy baja con una consecuencia menor, y 
una probabilidad muy baja con una consecuencia moderada. 
En este sentido, las siguientes consecuencias en las personas, la imagen/reputación, el 
ambiente, la información y la calidad son aceptables para la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Tabla 63. Niveles de riesgo 

 
 
 
5.2 VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
5.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
5.2.1.1 Metodología para la identificación de riesgos 
 
Como se explicó anteriormente, la empresa cuenta con una metodología para la gestión 
integral de riesgos homologada por el Grupo Empresarial EPM  y en a figura 53 se muestra 
cada una de las etapas que se aplican en la Gestión Integral de Riesgos y dada la importancia 
de cada una de estas etapas, se detallan individualmente. 
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Figura 40. Etapas para la Gestión Integral de Riesgos (Fuente: adaptado de ISO 31000:2018. 
Gestión del riesgo directrices. Ginebra Suiza) 

 
5.2.1.1.1 Establecer el alcance, contexto y criterios 
 
En esta primera etapa se busca establecer el alcance del análisis de riesgos, determinar el 
entorno interno y externo del nivel de gestión sobre el cual se realizará el análisis. Para este 
fin se sugiere considerar, entre otras, la información que se presenta a continuación: 
 

• Objetivos del nivel de gestión. 

• Información de ejercicios de planeación realizados en la empresa. 

• Documentación asociada al nivel de gestión objeto de análisis. La documentación 
puede incluir según el nivel de gestión: documentos de direccionamiento estratégico, 
planes de acción, descripción de actividades de los procesos, plan de dirección del 
proyecto, presupuesto, cronograma, resultados de auditorías entre otros.  

• Resultados obtenidos de análisis de riesgos previos realizados al nivel de gestión en 
estudio u otros niveles de gestión relacionados. Esto con el fin de conocer si alguno de 
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los riesgos identificados en otro nivel de gestión se puede llegar a materializar en el 
nivel analizado. 

• Resultados del análisis del entorno externo que permitan identificar oportunidades y 
amenazas para el nivel de gestión en estudio. 

• Resultados del análisis del entorno interno que permita identificar debilidades y 
fortalezas para el nivel de gestión en estudio. 

 
Adicionalmente, el responsable del nivel de gestión objeto de análisis debe asignar el equipo 
de trabajo y los recursos necesarios para aplicar la metodología de Gestión Integral de Riesgo 
 
5.2.1.1.2 Identificar riesgos y controles 
 
Identificación de riesgos 
 

Teniendo en cuenta los elementos de la etapa anterior, con el equipo de trabajo se valida 
la identificación preliminar de riesgos y se identifican nuevos riesgos. Posteriormente estos 
riesgos se deben caracterizar de acuerdo con los siguientes elementos que los describen y 
detallan: 
 

• Código de riesgo: identificador para el riesgo. 

• Nombre de riesgo: debe ser un nombre corto. 

• Escenario de riesgo: descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del 
evento que se puede presentar en el nivel de gestión analizado. 

 

• Origen del riesgo: interno, externo o interno/externo si tuviera componentes de ambos 
entornos. 

• Los riesgos identificados se clasifican por categoría y agrupador, según la clasificación 
de riesgos de CENS.  

• Causas: De acuerdo con la descripción del escenario de riesgo identificar las 
situaciones que pueden originar la condición de riesgo. Generalmente al identificar de 
forma adecuada las causas se facilita la identificación posterior de los controles 
preventivos y de las recomendaciones para las acciones de tratamiento. 

• Efectos: De acuerdo con la descripción del escenario de riesgo identificar los posibles 
resultados que tendría la materialización del escenario en el nivel de gestión, y la forma 
como se afectarían cada uno de los objetos de impacto. Generalmente el identificar de 
forma correcta los efectos facilita la identificación de los controles correctivos.  Los 
efectos son la base para establecer los objetos de impacto, elegir el objeto de impacto 
relevante para evaluar el riesgo. 

 
 
Identificación de controles existentes 

 

Una vez realizada la identificación de riesgos, se pasa a identificar aquellos controles 
preventivos y correctivos existentes que se aplican y que contribuyen a mitigar la 
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probabilidad y/o la consecuencia del riesgo. En esta etapa se sugiere identificar para cada 
escenario de riesgo aquellos controles que existen y que actúan en la mitigación del mismo. 
 
Adicionalmente, se sugiere que al listar los controles se especifiquen de forma precisa y 
concreta, para que sea posible verificar su aplicación. 
 
Elementos que se deben obtener al identificar controles: 
 

• Listado de controles para cada escenario de riesgo identificado, clasificándolos en 
controles preventivos si disminuyen la probabilidad de ocurrencia del riesgo, correctivos 
si mitigan la severidad de las consecuencias y preventivo/correctivo si actúan 
simultáneamente sobre la probabilidad y la consecuencia. 

• Solo para los análisis de riesgos en procesos deben documentarse de manera más 
detallada los controles describiendo la periodicidad de aplicación del control, el 
responsable del control (cargo o dependencia) y la evidencia de aplicación del control, 
para lo anterior debe diligenciarse la pestaña “Controles existentes” de la plantilla 
Análisis de Riesgos en Proyectos y Procesos. 

 
5.2.1.1.3 Evaluación de controles, objeto de impacto y nivel de riesgo 
 
En esta etapa se valoran los controles existentes, se definen los objetos de impacto (relevante 
y secundario), se califican los riesgos en su probabilidad y consecuencia, y se calcula el nivel 
de riesgo, teniendo como referencia estos controles. Esto implica que en la presente 
metodología la valoración del nivel riesgo se realiza aplicando los controles existentes. La 
calificación de los riesgos se realiza con el objeto de priorizar la gestión de acuerdo con el 
nivel de riesgos de cada escenario. 
 
Evaluación de los controles 
 
Consiste en evaluar los controles existentes que se encuentran orientados a disminuir la 
probabilidad o la consecuencia del riesgo. Esta evaluación se realiza tomando como 
referencia los criterios presentados en la tabla de valoración de controles. 
 
Evaluación del riesgo con controles existentes 
 
Para la evaluación de cada escenario de riesgo, el primer paso es seleccionar los objetos de 
impacto que se afectan con la materialización del riesgo. Los objetos de impacto corresponden 
a Costo/recurso financiero, Tiempo, Salud Personas, Calidad, Información, 
Imagen/Reputación, Social y Ambiente. Cuando hay varios objetos de impacto que se pueden 
ver involucrados, estos se deben identificar y se selecciona aquel que se afecta en mayor 
medida, a éste se denomina objeto de impacto relevante. Sobre el objeto de impacto relevante 
se evaluará la consecuencia del escenario de riesgo de acuerdo con la tabla de valoración 
aplicable.  
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Una vez identificados los objetos de impacto que se pueden afectar y el objeto de impacto 
relevante, se procede a calificar el escenario en su probabilidad y consecuencia, teniendo en 
cuenta los controles existentes. 
 
5.2.1.1.4 Tratamiento de riesgos 
 

El tratamiento del riesgo implica la identificación de acciones potenciales a implementar, 
para tratar los riesgos, el equipo de trabajo debe tomar como punto de partida los controles 
existentes que fueron considerados durante la evaluación de riesgos y teniendo en cuenta 
esta base debe identificar acciones faltantes y que son importantes para mitigar los riesgos 
identificados. Se sugieren entre otras: 
 

• Mejorar los controles existentes, interviniendo las variables que determinan su eficacia, 
es decir, los atributos de control y la efectividad del control. 

• Diseñar e implementar nuevas acciones. 
Selección de opciones de tratamiento 
Para seleccionar la alternativa de tratamiento adecuado, se debe partir de la identificación de 
las posibles acciones que podrían ayudar a controlar el riesgo, las cuales se deben analizar 
teniendo como referencia costos y posibilidad de implementación. 
 
Dentro de las estrategias para el tratamiento del riesgo puede elegirse o bien reducir la 
probabilidad de ocurrencia o el impacto de las consecuencias. Estas opciones pueden 
aplicarse individualmente o en combinación. 
 
Una vez definido el nivel de riesgo, el equipo de trabajo (expertos o conocedores del nivel de 
gestión) recomiendan acciones acordes con las opciones de tratamiento mencionadas en la 
figura 48 , con el objeto de prevenir y/o mitigar el riesgo. Estas acciones son la base para que 
el responsable del nivel de gestión defina y formalice el plan de tratamiento, de acuerdo con 
lo establecido en la Guía Metodológica para gestión de Planes de Mejoramiento vigente para 
CENS. 
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Figura 41. Opciones de tratamiento de riesgos 

5.2.1.1.5 Seguimiento y revisión 
 
La gestión integral de riesgos se apoya en revisiones periódicas como mecanismos para 
realizar el seguimiento y la revisión de estos. En este sentido, el responsable del nivel de 
gestión deberá realizar la reunión de revisión de los riesgos, convocando a los responsables 
involucrados en la gestión de estos, así como en la implementación de las acciones de 
tratamiento. En este caso, se debe revisar la implementación efectiva de las acciones de 
tratamiento propuestas y, de acuerdo con el resultado, evaluar nuevamente los riesgos en su 
probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo. Adicionalmente, identificar si existen nuevos 
riesgos y definir estrategias para la mejora continua. 
 
5.2.1.1.6 Comunicación y registro de riesgos 
 
Los responsables de los diferentes niveles de gestión, en conjunto con los profesionales de la 
Gestión Integral de Riesgos, documentarán y mantendrán actualizada toda la información de 
los riesgos en el sistema de información definido para tal fin. Además, los responsables de los 
niveles de gestión comunicarán los riesgos y acciones de tratamiento a todos los involucrados 
 
 
5.2.1.2 Identificación de causas y fuentes de riesgo 
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En el cumplimiento del marco legal y de los objetivos que tiene CENS S.A ESP, se pueden 
presentar situaciones de emergencia de tipo natural, socio natural, tecnológico u antrópico 
(causadas por el hombre) que pueden impactar las personas, la infraestructura y el medio 
ambiente, entre otros, afectando la continuidad del servicio y el normal funcionamiento de 
la empresa, generando un impacto en las comunidades del área de influencia de la regional 
Pamplona. 
 
El análisis de riesgo se elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia de desastres, 
originados por las condiciones naturales presentes en la zona de influencia de CENS o por 
situaciones antrópicas, constructivas y/u operacionales. 
 
La infraestructura expuesta de CENS que pueden generar un impacto a las comunidades 
en caso de presentarse un evento de riesgo, se encuentran principalmente las líneas de 
transmisión, las subestaciones y líneas de distribución. Del desarrollo de las actividades 
asociadas a la infraestructura y de las características ambientales del área de influencia de 
CENS, surge la identificación, jerarquización y evaluación de los riesgos, partiendo del 
reconocimiento de las amenazas de tipo endógena o exógena que podrían presentarse. 
 
Según el origen o las causas que pueden ocasionar las amenazas, éstas se clasifican en 
naturales, cuando provienen del exterior del sistema, proyecto, obra o actividad y pueden 
ser naturales (originados por fenómenos naturales) o antrópicas (provocadas por actos 
humanos) y antrópicas, cuando se presentan al interior de la empresa y dependen de los 
procesos constructivos o de las técnicas empleadas. 
 
Para efectos de evaluación y análisis de las amenazas, se toman como origen de éstas, 
aquellos que representan los mayores riesgos para la infraestructura eléctrica y se tienen 
en cuenta las siguientes: 
 

Tabla 64.Amenazas naturales y antrópicas 
 

Tipo de amenaza  Amenazas 

 Amenazas Naturales  

Movimientos sísmicos.  

Fallas geológicas 

Crecientes e inundaciones aguas  

Movimientos de remoción en masa 

Vendavales, ráfagas de viento 

Descargas eléctricas 

Incendio de la cobertura vegetal 

Pandemias (Virus y Bacterias) 

Amenaza socionatural Incendios forestales 

Amenazas antrópicas  

Orden público y conflicto sociopolítico 

Contaminación del suelo y del agua  
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Tipo de amenaza  Amenazas 

Incendios y explosione 

Fallas Operacionales 

 
 
5.2.1.2.1  Amenazas Naturales 
 
Amenaza Geológica: Sacudimiento del terreno (Movimientos Sísmicos), 
 
La actividad sísmica definida en el Departamento de Norte de Santander y en el 
Departamento del Cesar, se asocia al ‘‘nido’’ o ‘‘enjambre sísmico de Bucaramanga’’, cuyos 
hipocentros se han detectado instrumentalmente a una profundidad de 150 km 
aproximadamente y está localizado 50 km al sur de Bucaramanga. El nido sísmico de 
Bucaramanga ha sido catalogado como una de las zonas de mayor actividad sísmica en el 
mundo. Al referirse a la actividad sísmica del nido de Bucaramanga, se conceptúa que no 
es fácil de explicar, puesto que su localización, su profundidad y el pequeño volumen donde 
ocurren los sismos, indican que no están asociados con fallas ni fenómenos de subducción. 
Sin embargo, se considera que sí están asociados a la zona de subducción de la placa del 
Caribe. También se señala que se ha registrado liberación de energía por sismos de 
moderada profundidad, energía que está relacionada con la actividad neo-tectónica de la 
falla Bucaramanga-Santa Marta.  
 
El factor sísmico ejerce gran influencia en el territorio colombiano, ya que en el convergen 
una serie de placas tectónicas, esto se ve reflejado en la presencia de grandes sistemas de 
fallas a lo largo de la cordillera de los Andes. Los sismos más importantes son los de origen 
tectónico, pues liberan gran cantidad de energía, ya que se relacionan con movimientos a 
lo largo de fallas geológicas y deformaciones de gran magnitud de la corteza terrestre. 
(Duque, 2015) 
 
El 55% de las líneas de transmisión eléctrica con capacidad superior a 100 kV, que suman 
más de 19 500 kilómetros, está expuesto a amenaza sísmica alta. De las 186 centrales 
hidroeléctricas y térmicas que hacen parte de los sistemas interconectados nacionales, el 
35% está en amenaza sísmica alta; el 3%, en media y el 35% restante, en baja (Prevención 
de Desastres en La Comunidad Andina.). Como se muestra en el siguiente mapa: 
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Figura 42. Mapa amenaza sísmica para la infraestructura eléctrica de Colombia 

 
Es posible esperar la ocurrencia de sismos de cierta intensidad durante la vida útil de línea 
de transmisión y subestaciones que afecten o generen deslizamientos en zonas de 
cimentación de torres y taludes de corte de vías de acceso, con afectación al personal, así 
como maquinarias y equipos. 
 
Un movimiento sísmico dependiendo de su magnitud, podría ocasionar los siguientes 
efectos: 
 

• Destrucción total o parcial de los componentes de la infraestructura eléctrica 

• Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y las comunicaciones 

• Ocurrencia de incendios y/o explosiones. 

• Afectación de la prestación del servicio de energía eléctrica (Discontinuidad). 

• Afectación a las personas (lesiones a trabajadores, contratistas y comunidad) 

• Afectación económica 
 
 
 
 
Amenazas Hidrológicas: Crecientes e Inundaciones  
 
Este tipo de amenazas son producidas por eventos atmosféricos extraordinarios 
ocasionados por precipitaciones de magnitudes considerables. Las crecientes, son uno de 
los fenómenos naturales que periódicamente se presentan en nuestro país, este fenómeno 
Hidrometeorológico es el que más daño causa, al originar inundaciones de diversas 
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magnitudes y duraciones, aún en áreas donde no parecería factible que sucedieran. Las 
inundaciones pueden inducir a originar otros fenómenos como la erosión del suelo, depósito 
de sedimentos, deslizamientos de taludes de ríos y de terrenos. 
 
De manera general, las amenazas por inundaciones se encuentran principalmente en las 
vegas y llanuras formadas por los principales ríos del área de influencia y afectan las zonas 
de topografía plana aledañas a poblaciones e infraestructura. También se pueden presentar 
por precipitaciones intensas en la parte alta de la cuenca, las cuales pueden arrastrar 
material y generar avenidas torrenciales. 
 
Las inundaciones son consideradas el segundo fenómeno que afecta a la mayoría de los 
municipios, gracias a la topografía del departamento.  
 
Dentro de este tipo de amenazas se presentan casos de inundaciones, represamientos y 
ascensos del nivel del agua en los principales ríos, quebradas y caños, que se acentúa en 
zonas muy cercanas por la deforestación y pérdida de cobertura vegetal.  
 
El estudio de riesgos considera este tipo de amenaza por la ubicación de las diferentes 
líneas de transmisión muy cercanos y en algunos casos sobre corrientes naturales de agua 
que fluyen con continuidad, lo cual implica un escenario de riesgo por desestabilización del 
terreno y por afectaciones a la infraestructura (oxidación). Para el caso de las 
subestaciones, se pueden presentar afectación de los equipos de patio, por fallas en 
sistemas de drenajes y en el mantenimiento preventivo de canales, sifones, vias y cobertura 
vegetal. 
 
Los posibles efectos: 
 

- Afectación económica (Daños en infraestructura, principalmente subestaciones, y 
redes de distribución, aumento de costos de operación y mantenimiento.) 

- Afectación de la prestación del servicio de energía eléctrica (Discontinuidad). 
- Afectación de la Reputación e imagen empresarial (interrupción del servicio energía) 
- Afectación a las personas (lesiones a trabajadores, contratistas y comunidad). 
- Afectación económica 

 
Amenaza Geotécnica: movimientos de remoción en masa  
  
Definidos como procesos que indican el desplazamiento de las formaciones superficiales y 
material litológico (rocas) sobre pendientes topográficas, bajo la acción combinada de la 
gravedad y de la saturación de agua. Estos fenómenos se pueden ser generados de igual 
forma por el desequilibrio y deterioro del ambiente producido por actividades 
antropogénicas que pueden desarrollar fenómenos como erosión y remoción en masa.  
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Las condiciones geológicas, la pendiente del terreno, los procesos morfológicos generados 
por las corrientes hídricas y los taludes generados por estas determinan la amenaza por 
deslizamientos y flujos terrosos. 
 
Las condiciones morfológicas y climáticas del territorio hacen que Norte de Santander esté 
altamente expuesto a estos procesos. 
 
Teniendo en cuenta el mapa de categorías de amenaza relativa por movimientos en masa 
para Colombia elaborado por el INGEOMINAS (Instituto Colombiano de Geología y Minería, 
hoy Servicio Geológico Colombiano) en el Departamento están presentes los niveles de 
amenaza, desde amenaza muy Alta hasta amenaza baja. 
 

Figura 43. Amenaza de remoción en masa Norte de Santander.  
Fuente: http://ceelat.org/mapas/amenaza-por-remocion-en-masa-en-colombia/ 

 
Las erosiones, implican un proceso de desgaste del suelo de origen natural y antrópico que 
se genera por aguas de escorrentía y por el manejo inadecuado de las aguas lluvias y de 
regadíos de huertas caseras y cultivos limpios en la mayoría de los solares de las casas, 
también son generados por procesos de deforestación dentro del casco urbano. 
 
Las amenazas naturales presentes en la zona de ubicación de las Subestaciones Eléctricas 
corresponden principalmente a fenómenos naturales de erosión (erosión severa, en surcos 
y laminar) y remoción en masa. Con el desarrollo de las actividades operativas en las 
subestaciones es posible que la erosión se vea incrementada y con ella es posible que ante 
un factor detonante (como sismos o precipitaciones) se desencadene un movimiento en 
masa. 
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Los posibles efectos: 
 

- Destrucción total o parcial de los componentes de la infraestructura eléctrica, 
principalmente en subestaciones y las redes de distribución. 

- Afectación de la prestación del servicio de energía eléctrica (Discontinuidad). 
- Afectación económica (Aumento de costos de operación y mantenimiento, demandas 

por daños personales y materiales causados a terceros). 
- Afectación a las personas (lesiones a trabajadores, contratistas y comunidad). 

Afectación al medio Ambiente por derrame de aceites dieléctricos y generación de 
residuos. 

- Afectación económica 
 
 

Amenaza Atmosférica: Vendavales, ráfagas de viento 
 
Este tipo de amenaza afecta principalmente a las líneas de transmisión cuando se 
presentan vientos con velocidades iguales o mayores a las de diseño de la línea de 
transmisión, habría afectación de estructuras de torres y de la línea de transmisión, también 
caída de árboles sobre las líneas provocando cortocircuitos e interrupciones del servicio de 
energía. 
 
Los posibles efectos son: 
 

- Destrucción total o parcial de los componentes de las líneas de transmisión y las redes 
de distribución. 

- Afectación de la prestación del servicio de energía eléctrica (Discontinuidad). 
- Afectación económica (Aumento de costos de operación y mantenimiento, demandas 

por daños personales y materiales causados a terceros). 
- Afectación a las personas (muerte o lesiones a trabajadores, contratistas y 

comunidad).  
- Afectación al medio Ambiente por incendios que se llegaren a presentar. 

 
 

Amenaza Atmosférica: Descargas eléctricas 
 
Las descargas eléctricas atmosféricas o rayos se dan entre nubes y la tierra, este fenómeno 
natural varía con el espacio y con el tiempo. Estos rayos impactan las estructuras o caen 
cerca del suelo volviéndose peligroso para las personas, viviendas y sistemas de servicio. 
Son una de las principales causas de las sobretensiones transitorias en los sistemas 
eléctricos.  
 
La caída de rayos en las líneas eléctricas es causante de problemas en la red eléctrica 
generando secuencialmente repercusiones al usuario final. Un golpe directo en un 
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conductor de una línea eléctrica provoca pulsos de voltaje extremadamente altos en el 
punto de un impacto, que se propagan como ondas viajeras en cualquier dirección desde 
ese punto (Cesar Flores, 2012) 
 
No existen actualmente dispositivos tecnológicos ni métodos capaces de evitarlos, pero sí 
de prevenirlos, por lo tanto, debe ser considerada la aplicación de medidas de protección 
para las líneas de transmisión e infraestructura de subestaciones contra rayos.  
 
Las consecuencias del impacto de un rayo sobre la estructura son: 
  

- Daño mecánico inmediato  
- Daños a electrodomésticos y equipos de los usuarios 
- Fuego y/o explosión iniciado por chispas, causadas por sobretensiones resultantes 

de acoples inductivos o resistivos y por el paso de parte de la corriente de rayo.  
- Lesiones a personas por tensiones de paso y de contacto resultado de acoples 

resistivos e inductivos.  
- Fallas o mal funcionamiento de sistemas internos causados por impulso 

electromagnético del rayo.  
- Afectación Calidad del Servicio y/o Continuidad 
- Aumento de costos de operación y mantenimiento 
- Ajustes en los criterios de diseño de infraestructura. 
- Afectación de la reputación empresarial 

 
 
Vegetación: Incendio de la cobertura vegetal  
 
Los incendios forestales pueden definirse como la propagación libre e ilimitada del fuego y 
cuya acción consume pastos, matorrales, arbustos y árboles.  
 
Este riesgo es alto para las líneas de transmisión, pues muchos de sus tramos atraviesan 
zonas boscosas o zonas con gran cantidad de fitomasa, generando una mayor posibilidad 
de propagación traducida en daños en conductores, aisladores e incluso en estructuras de 
soporte como torres. 
 
La amenaza de incendio forestal en las áreas de influencia de las Subestaciones Eléctricas 
se determinó en función de la cobertura vegetal existente en las zonas de interés y el tipo 
de material vegetal que la conforman. Se pueden presentar por acción de un pirómano o el 
inadecuado manejo de residuos (vidrios, botellas - Forman el efecto lupa sobre la cobertura 
vegetal).  
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Posibles efectos: 
 

- Afectación económica (Daños en infraestructura, principalmente subestaciones, y 
redes de distribución, aumento de costos de operación y mantenimiento.) 

- Interrupción o restricciones en la prestación del servicio 
- Afectación de la Reputación e imagen empresarial (interrupción del servicio energía) 
- Afectación a las personas (lesiones a trabajadores, contratistas y comunidad). 
- Afectación Calidad del Servicio y/o Continuidad 
- Incremento reclamaciones de los usuarios 
 

Amenaza por origen biosanitario: Pandemias (Virus y Bacterias) 
 
Una pandemia está definida como la propagación mundial de una enfermedad en un 
período de tiempo bastante corto. 
 
Por lo general, las pandemias ocurren cuando surge un nuevo virus (frecuentemente por la 
mutación de alguno ya existente) para el cual no se poseen las defensas naturales 
necesarias, por lo que se propaga rápidamente, a veces con resultados funestos. 
 
En el caso del nuevo coronavirus (COVID-19), la OMS decidió declarar el virus como una 
pandemia el miércoles 11 de marzo, los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus 
que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves. 
 
 
5.2.1.2.2 Amenazas Socio Naturales 

 
Incendios forestales 

 
En Colombia se estima que la casi totalidad de los incendios forestales son de origen 
antrópico, bien sean generados intencionalmente para la ampliación de la frontera 
agropecuaria, o por negligencia al no tomar las precauciones adecuadas, sobre todo en las 
quemas agrícolas; por descuido (fumadores, fogatas, pólvora y cacería de animales, entre 
otros.); accidentales (caída de líneas eléctricas sobre la vegetación o roce de las mismas 
con los árboles) y por atentados terroristas. De acuerdo con los registros parciales del 
período comprendido entre 1986 y 2002, en Colombia han sido reportados 14.492 eventos 
de incendios forestales y se ha presentado una afectación de cerca de 400.788 hectáreas. 
En el año 1997 se presentó el mayor número de reportes con 10.289 eventos (70.9 % del 
total de reportes) situación que coincidió con el fenómeno del Pacífico o del “Niño”, 
originando consecuencias severas para el país y provocando un déficit de humedad en la 
vegetación, con altas temperaturas que incidieron en la ocurrencia de incendios, afectando 
un área de 164.736 hectáreas. Igualmente se registran valores altos en los años 1991, 1998 
y 2001, coincidiendo regularmente con el mismo fenómeno climático 
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Por otra parte, el desarrollo de la actividad de prestación del servicio de energía es 
susceptible a este tipo de riesgos por el deficiente almacenamiento y manipulación de 
sustancias peligrosas o explosivas (combustibles y lubricantes), fallas en los sistemas 
eléctricos (generación de corto circuitos) y eventos de segundo orden originados por 
tormentas eléctricas o terremotos, por cuanto se presentan rupturas de redes eléctricas, 
tuberías de combustible y corto circuitos. Con relación a la infraestructura inherente a los  
proyectos, se podrían generar incendios por fallas humanas, tecnológicas o por actos 
terroristas. Estos además se pueden extender a las comunidades vecinas al área de 
influencia local, afectando el recurso aire, la cobertura y la infraestructura física del 
proyecto. 
 
5.2.1.2.3  Amenazas Antrópicas 
 
Amenaza por Entorno Socioeconómico: Orden público y conflicto sociopolítico 
 
El sistema de transmisión eléctrica son objetivos militares de la guerrilla y de otros grupos 
armados al margen de la ley. Las líneas de transmisión eléctrica, por su misma condición 
de ser un proyecto lineal, están expuestas convirtiéndose en elementos vulnerables a 
cualquier atentado terrorista. Para el caso de CENS las líneas de 115Kv y 230kV, se 
encuentran ubicadas en municipios con conflictos sociales generados por grupos al margen 
de la ley como las FARC, ELN y las bandas criminales, entre otros. 
 
Dadas las características sociopolíticas de la zona y al conflicto, generado por diferentes 
aspectos de exclusión social e identidad social por diferenciación, existe la probabilidad que 
se presenten eventos que causen la alteración del orden público como:  
 

- Actos delincuenciales y/o terroristas (bloqueos de vías por grupos insurgentes) 
pueden ocasionar destrucción total o parcial de la infraestructura de las redes de 
distribución, causar daños graves a las personas pertenecientes a la Empresa o a 
comunidades aledañas. 

- Asaltos o robos: situación que puede suceder al no contar con la seguridad 
necesaria en el sitio de trabajo y generando pérdida de vehículos, maquinaria y 
equipos, daño en la infraestructura, oficinas, entre otros.  

- Sabotaje: puede generar destrucción parcial o total de la infraestructura, vehículos, 
equipos de mantenimiento, así como el bloqueo o destrucción de vías.  

- Secuestros: puede presentarse con el personal de la Empresa.  
- Extorsión: Presión que se ejercería sobre el personal de la Empresa, mediante el 

uso de la fuerza y/o la intimidación, para conseguir dinero o demostrar poder.  
 
En el último año, no se han presentado atentados sobre la infraestructura eléctrica en la 
regional Pamplona, sin embargo, existe un antecedente de un atentado en el 2016 sobre la 
estructura 91 de la línea Ocaña-Aguachica. 
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Los posibles efectos son: 
 

- Destrucción total o parcial de los componentes de la infraestructura eléctrica, 
principalmente en las líneas de transmisión y las redes de distribución. 

- Afectación de la prestación del servicio de energía eléctrica (Discontinuidad). 
- Afectación económica (Aumento de costos de operación y mantenimiento, demandas 

por daños personales y materiales causados a terceros). 
- Afectación a las personas (lesiones a trabajadores, contratistas y comunidad).  
- Afectación al medio Ambiente por derrame de aceites dieléctricos y generación de 

residuos. 
- Afectación a la atención al usuario en las oficinas dentro de su área de influencia 
- Afectación a la ejecución de proyectos. 

 
Amenaza por Gestión de residuos sólidos: Contaminación del suelo y del agua 

 
La inadecuada disposición de residuos sólidos (ordinarios, especiales y peligrosos), 
generados en las actividades de mantenimiento de las Subestaciones y en el desarrollo de 

las actividades de redes de distribución, puede causar la alteración del cuerpo receptor 
(agua, suelo). Lo anterior, por los excedentes sólidos; entre ellos: residuos de materiales 
metálicos, maderas, plástico, porcelanas, trozos de cables, sedimentos finos, fragmentos 
rocosos, etc.; producto del mantenimiento de las redes, tendido de cables e hincada de 
postes, entre otras. 
 
También se puede presentar por no aplicar los procedimientos de recolección, 
almacenamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos generados durante las 
actividades de mantenimiento de las Subestaciones. 
 
Los derrames de aceite dieléctrico pueden llegar a contaminar el agua, el suelo y el aire, 
extendiéndose a las diversas formas de vida presentes en el ecosistema. Las fugas de 
aceite dieléctrico pueden ser causadas por el deterioro de algún empaque o por mal 
posicionamiento de un transformador ubicado en la red de distribución. 
 
Posibles efectos:  

- Afectación de la Reputación e imagen empresarial (contaminación de fuentes de agua 
y suelo) 

- Afectación a las personas (lesiones comunidad). 
 
Amenaza por Gestión de procesos: Incendios y explosiones. 
 
La actividad es susceptible a este tipo de riesgos por el deficiente almacenamiento y 
manipulación de sustancias peligrosas o explosivas (combustibles y lubricantes), fallas en 
los sistemas eléctricos (generación de corto circuitos) y eventos de segundo orden 
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originados por tormentas eléctricas o terremotos, por cuanto se presentan rupturas de redes 
eléctricas, tuberías de combustible y corto circuitos 
 
Generalmente los incendios son causados por fuentes de ignición: los equipos eléctricos, 
las fricciones metálicas, los materiales extraños, las flamas abiertas o chispas, fumar en 
lugares donde se almacenan sustancias inflamables (combustibles), la eliminación 
inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras, el no aislamiento de superficies 
calientes y de materiales recalentados, el no control de la electricidad estática, de los cortos 
circuitos y de los rayos, la no prevención de los derrames de líquidos inflamables. 
 
La vulnerabilidad a la cual están expuestas las personas (personal interno y externo de 
CENS) depende, entonces, de la combinación de la magnitud del incendio, que está en 
función de la velocidad potencial de propagación y su resistencia al control y del tipo, 
cantidad, humedad y la característica de los materiales susceptibles a la ignición. 
 
El fenómeno se puede evitar al máximo con la correcta implementación de las medidas 
adecuadas de operación, aplicación de protocolos de seguridad industrial y salud. 
 
Los posibles efectos: 
 

- Daño mecánico inmediato  
- Afectación Calidad del Servicio y/o Continuidad 
- Aumento de costos de operación y mantenimiento 
- Afectación de la reputación empresarial 

 
 
Amenaza por Gestión de procesos: Fallas Operacionales 

 
Deficientes prácticas laborales, negligencia y al hacer caso omiso de las normas de higiene 
y seguridad industrial. Aumento de tránsito de vehículos y maquinaria de construcción, 
ocasionando un aumento de accidentalidad en la zona de influencia del Proyecto y en las 
vías de acceso a los frentes de obra 
Los accidentes laborales dentro de las actividades operativas de las redes de distribución 
pueden presentarse por diversas causas y producir consecuencias variadas, desde 
lesiones leves hasta la muerte. Estos accidentes laborales se pueden presentar debido a 
deficientes prácticas laborales, negligencia y al hacer caso omiso de las normas de higiene 
y seguridad industrial 
Los accidentes operacionales, también se pueden presentar por fallas en los materiales, 
porque las líneas aéreas y los aisladores en servicio a la intemperie acumulan sobre su 
superficie cierta cantidad de material, depositados allí por agentes atmosféricos, 
produciendo efectos en ellos. Cuando la cantidad es tal que altera su funcionamiento normal 
se dice que estos están contaminados. Estos efectos que se causan por las diferentes 
sustancias se deben disminuir en lo posible, ya que provocan fallas (flameos en los 
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aisladores) o salidas de una línea de transmisión. En las torres de distribución el óxido es 
el problema más frecuente, en la base de la estructura. También el material puede presentar 
fallas al estar sometidas a cargas estáticas (deformación, ruptura) o cargas variables 
(fatiga). 
 
También la falta de mantenimiento, es decir la ausencia de medidas o la aplicación de 
procedimientos inadecuados de mantenimiento del sistema de transmisión (torres y líneas 
de conducción) y subestaciones (transformadores y equipos) pueden provocar accidentes 
laborales, deterioro de estructuras, fallas en los componentes y por ende interrupción del 
servicio. 
 
Los posibles efectos: 
 

- Afectación económica (Daños en infraestructura, principalmente subestaciones, y 
redes de distribución, aumento de costos de operación y mantenimiento.) 

- Afectación Calidad del Servicio y/o Continuidad 
- Afectación a las personas (lesiones a trabajadores, contratistas y comunidad). 
- Incremento reclamaciones de los usuarios 
- Afectación de la Reputación e imagen empresarial (interrupción del servicio energía) 

 
 
5.2.1.2.4 Frecuencia de ocurrencia eventos naturales y antrópicos 
 
A continuación, se describen brevemente las amenazas que se han presentado en la 
Regional PAMPLONA en los últimos años, en los últimos 3 años no se han presentado 
eventos.  
 

Tabla 65. Resumen Histórico de Emergencias presentadas en la regional Pamplona  
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Fecha 

y 

hora 

Evento 
Descripción de 

evento  
Lugar 

Acción de 

respuesta 
Efectos 

Marzo 

10 

2015 

Sismo 

Se presentó un 

sismo de magnitud 

6.4. El Servicio 

Geológico 

Colombiano (SGC) - 

Red Sismológica 

Nacional de 

Colombia, lo localizó 

a 7.4 km al noroeste 

de la cabecera 

municipal de Los 

Santos (Santander), 

con una profundidad 

de 160 km. 

T
o
d

a
 l
a

 e
m

p
re

s
a
. 

El personal adopto 

las medidas de 

autoprotección de 

agachase cúbrase y 

agarrase, 

posteriormente 

evacuaron las 

instalaciones hacia 

los puntos de 

encuentro internos 

coordinados por los 

coordinadores de 

evacuación   

Evacuación 

de las 

instalaciones  

Julio 

2016  

Corto 

circuito 

Un gato causa un 

corto circuito en el 

área del 

transformador 

sacando el sistema 

de servicio 

produciendo un 

apagón en el área 

urbana del Municipio. 

P
a

ti
o
 d

e
 t
ra

n
s
fo

rm
a

d
o
re

s
 

El Profesional P2 

Distribución 

Regional coordina 

los trabajos de 

reparación con el 

Tecnólogo de 

Mantenimiento 

Subestaciones-

TOMS para dar 

continuidad al 

servicio. 

Apagón falla 

en el servicio. 
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Fecha 

y 

hora 

Evento 
Descripción de 

evento  
Lugar 

Acción de 

respuesta 
Efectos 

Sep. 

12 

2017  

Riesgo 

público 

La empresa adquiere 

en subasta un predio 

- lote contiguo a la 

empresa; pero la 

persona que vive y 

usa ese predio había 

perdido previamente 

su posesión, 

manifiesta su 

inconformidad y 

redacta un volante 

dirigido a la 

Comunidad 

Pamplonesa 

manifestando que 

EPM lo va a 

desalojar 

arbitrariamente, así 

mismo coloca una 

pancarta en el predio 

rechazando esta 

situación. 

L
o
te

 c
o

n
ti
g

u
o

 a
 l
a

 e
m

p
re

s
a

 

El Profesional P2 

Distribución 

Regional informa de 

la situación al 

Profesional P3 

Comunicación para 

que esta realice los 

trámites pertinentes 

tendientes a 

salvaguardar la 

imagen de la 

empresa, así mismo 

se avisa al 

Profesional P2 

Seguridad Física 

para que realice las 

acciones preventivas 

y de protección de la 

integridad de los 

trabajadores en caso 

de un motín o 

represalias el día de 

la entrega del lote. 

Incertidumbre 

y zozobra en 

los empleados 

y contratistas. 

 

 
Frecuencia de ocurrencia de eventos en subestaciones y líneas de transmisión. 
 

Tabla 66.Eventos en subestaciones y líneas de transmisión 

Año Origen 
Nombre 

del riesgo 
Descripción 
De evento 

Infraestructura 

2021 Antrópico 
Falla Activo 
Subestación  

se presenta ausencia de 
tensión 34.5 kv en la 
subestación palermo debido 
apertura del reconectador 
34.5 kv betania circuito 
belc35  

PALERMO 
CHINACOTA 
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Año Origen 
Nombre 

del riesgo 
Descripción 
De evento 

Infraestructura 

2021 Natural 
Descarga 

Atmosféricas  

ausencia de tensión debido a 
apertura de BELC35 
producto del impacto 
ambiental  

PALDONJUANA 

 
Frecuencia de ocurrencia de eventos en líneas del Sistema de Distribución Local 
 
A continuación se relacionan los eventos para los niveles de tensión 34.5 kv , 13.2 kv 
presentados en 2021 
 

Tabla 67.Frecuencia de eventos en líneas del SDL 

REGIONAL 
NIVEL DE 
TENSION 

DESCRIPCION_CAUSA 
NÚMERO DE 

EVENTOS 
USUARIOS 

AFECTADOS 

PAMPLONA 

13.8 

Acercamiento entre redes del SDL 48 4,031 

Animales sobre las redes del SDL 71 7,377 

Apertura por pérdida de 
aislamiento 

1 56 

Árbol o rama sobre redes del SDL 92 7,803 

Catástrofes naturales 39 2,957 

Causa desconocida 1,380 122,611 

Condiciones atmosféricas 115 9,285 

Error de operación 63 4,835 

Falla en equipos de red 22 1,978 

Falla en la coordinación de 
protecciones 

26 2,420 

Falla en postes y/o crucetas en el 
SDL 

22 1,839 

Falla en redes de distribución y 
elementos asociados 

130 13,551 

Remodelación reposición o 
ampliación de redes en el SDL 

10 839 

34.5 

Apertura por pérdida de 
aislamiento 

170 14,959 

Árbol o rama sobre redes del SDL 170 15,016 

Catástrofes naturales 9 782 

Causa desconocida 2,454 231,513 

Condiciones atmosféricas 278 24,161 
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REGIONAL 
NIVEL DE 
TENSION 

DESCRIPCION_CAUSA 
NÚMERO DE 

EVENTOS 
USUARIOS 

AFECTADOS 

Error de operación 166 14,336 

Falla en redes de distribución y 
elementos asociados 

85 7,508 

Total 
general 

    5,351 487,857 

 
 



 

 

 

 
 
 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. 
E.S.P. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 5.2.1.2.5 Escenarios de riesgos 

identificados para la prestación del 
servicio de energía 

 
En la tabla 73, se presenta el resumen de las causas y fuentes de riesgos, escenarios de riesgos, así como la descripción, 
ubicación y frecuencia de ocurrencia, tanto para las actividades o procesos existentes como futuros, además la afectación que 
se pueda generar en la actualidad o a futuro en el área de influencia de la regional Pamplona. 
 

Tabla 68. Escenarios de riesgos identificados para la prestación del servicio de energía 

Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

RD1  
Tecnológico / 

Antrópico 
Explosión  

• Descargas 
atmosféricas 
• Fallas en el 
mantenimiento 
• Efectos de 
errores humanos 
de operación. 
• Obsolescencia 
tecnológica 
• Mal 
funcionamiento de 
equipos y 
componentes. 
• Fallas en 
mecanismos de 
prevención o 
protección. 

Explosión de 
equipos de las 
subestaciones o 
tableros de 
control 

• Posible lesión 
o muerte de 
empleados, 
contratistas o 
terceros 
• Posible 
afectación a la 
Biota y los 
suelos 
• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 

Localización 
interna de la 
subestación 

No se han 
presentado 
explosiones en 
las 
subestaciones 
de la regional 
Pamplona 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los 
componentes de 
la infraestructura 
eléctrica 
• Posible lesión 
o muerte de 
empleados, 
contratistas o 
terceros 
• Posible 
afectación a la 
Biota y los 
suelos 
• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 
• Aumento de 
costos de 
operación y 
mantenimiento 
• Afectación de 
la reputación 
empresarial 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
• 
Reclamaciones 
de terceros por 
RCE 
  

RD2  
Tecnológico / 

Antrópico 
Incendio 

estructural 

• Descargas 
atmosféricas 
• Fallas en el 
mantenimiento 
• Efectos de 
errores humanos 

Incendio por 
fuga de aceite 
dieléctrico de 
los 
transformadores 
de potencia, 

• Posible lesión 
o muerte de 
empleados, 
contratistas o 
terceros 
• Posible 

Localización 
interna de la 
subestación 

No se han 
presentado 
incendios en 
las 
subestaciones 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los 
componentes de 
la infraestructura 
eléctrica,  

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
• 
Reclamaciones 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

de operación. 
• Obsolescencia 
tecnológica 
• 
Malfuncionamiento 
de equipos y 
componentes. 
• Fallas en 
mecanismos de 
prevención o 
protección. 
• Actos 
malintencionados 
de terceros 

interruptores y 
tableros de 
control. 

afectación a la 
Biota y los 
suelos 
• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 

de la regional 
Pamplona. 

• Afectación de 
la prestación del 
servicio de 
energía eléctrica  
• Afectación 
económica  
• Afectación al 
medio Ambiente 

de terceros por 
RCE 
  

RD3 Antrópico 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

• Fallas en la 
seguridad física 
• Debilidad o 
ausencia de 
autoridades 
• Ausencia de 
convenios con 
autoridades 
• Entorno 
socioeconómico: 
Conflictos 
sociales, 
guerrillas, bandas 
criminales. 

Actividades de 
orden publico 
que ocasionen 
daños sobre la 
continuidad en 
la prestación del 
servicio y en las 
personas 

• Afectación de 
la prestación 
del servicio de 
energía 
eléctrica  
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
Ambiente 
• Afectación a 
otras empresas 
prestadoras de 
servicios 
públicos 

Subestaciones, 
sedes 
administrativas  
y líneas de 
transmisión 

En 2021 se 
presentó un 
evento por 
atentado en la 
Estación de 
Policía de 
Chinácota 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los 
componentes de 
la infraestructura 
eléctrica,  
• Afectación de 
la prestación del 
servicio de 
energía eléctrica  
• Afectación 
económica  
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio Ambiente 
• Afectación a 
otras empresas 
prestadoras de 
servicios 
públicos 

•  Afectación a 
la viabilidad 
financiera de la 
empresa 
•  Afectación de 
la reputación 
de la empresa 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

RD4 Antrópico Asonadas 

• Entorno 
socioeconómico: 
Conflictos 
sociales, 
guerrillas, bandas 
criminales. 
• Fallas en la 
seguridad física 
• Ausencia de 
autoridades 
• Aumento de 
tarifas de energía 
• Fallas en la 
prestavión del 
servicio 

Invasión de las 
instalaciones de 
subestaciones 
de manera 
violenta por 
parte de la 
comunidad 

• Afectación de 
la prestación 
del servicio de 
energía 
eléctrica  
• Afectación a 
las personas  
• Afectación de 
la reputación  

Subestaciones 
y sedes 
administrativas 

En ninguna de 
las 
subestaciones 
o sedes 
administrativas 
de la regional 
se ha 
materializado el 
riesgo 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

• Daños en la 
infraestructura 
• 
Indisponibilidad 
del servicio 
• Afectación 
económica 
• Afectación a 
las personas  
• Pérdida de 
información 
• Pérdida de 
confiablidad y 
calidad del 
servicio 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
  

RD5 
Natural / 

SocioNatural 

Incendios 
forestales y de 

cobertura 
vegetal 

• Vandalismo 
• Fallas en el 
mantenimiento y 
roseria alrededor 
de la subestación 
• Descargas 
atmosféricas 
• Aumento en la 

intensidad y 
duración de las 
olas de calor 
• Vegetación: Tipo 
de formación 
vegetal (pastos, 
bosques, 
rastrojos, cultivos, 
etc.) 

Quema de la 
vegetación que 
se encuentra 

alrededor de la 
infraestructura 
de transmisión y 
distribución 

• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 
• Afectación a 

las personas  
• Afectación al 
medio 
Ambiente 
• Afectación a 
terceros  

Subestaciones, 
sedes 

administrativas 
y líneas de 
transmisión 

Este evento 
tiene una 
mediana 
probabilidad de 
ocurrencia con 
impacto en las 
líneas de 
distribución. 

Afectación 
mínima en 

la 
operación 

Afectación 
mínima en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los 
componentes de 
la infraestructura 
eléctrica  
• Afectación de 
la prestación del 
servicio de 
energía eléctrica  
• Afectación 
económica  
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio Ambiente 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 

• 
Reclamaciones 
de terceros por 
RCE 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

RD6 Natural Sismos  

• Geología: 
Sacudimiento del 
terreno, 
Fallamiento en 
superficie, 
Deslizamientos y 
licuefacción, 
Avalanchas de 
roca, Flujos 
rápidos del suelo, 
Caídas de roca 
• Incumplimiento 
de normas sismo 
resistentes 

Sismo, temblor 
o terremoto con 
la capacidad de 
afectar la 
infraestructura, 
la operación y el 
bienestar de los 
trabajadores de 
la empresa. 

• Afectación 
total o parcial 
de la 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica. 
• Pérdida de 
calidad del 
servicio 
• Posible 
afectación al 
medio 
ambiente 
• Ocurrencia 
de incendios 
y/o 
explosiones. 
• Lesiones a 
personas 
• Afectación 
económica 
• Afectación a 
otras empresas 
prestadoras de 
servicios 
públicos 
• Afectación a 
la bienes de 
terceros 

Subestaciones, 
sedes 
administrativas  
y líneas de 
transmisión 

En 2016 se 
presentó un 
Sismo en la 
sede principal y 
subestación  

Afectación 
directa en 

la 
operación 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica 
• Interrupción del 
fluido eléctrico, 
de las vías de 
acceso y las 
comunicaciones 
• Ocurrencia de 
incendios y/o 
explosiones 
• Afectación de 
la prestación del 
servicio de 
energía eléctrica 
(Discontinuidad). 
• Afectación a las 
personas 
(lesiones a 
trabajadores, 
contratistas y 
comunidad) 
• Afectación 
económica 

•  Afectación a 
la viabilidad 
financiera de la 
empresa 
•Afectación de 
la reputación 
de la empresa 
•  
Investigaciones 
de Entes de 
Control 

RD7 Natural 
Descargas 
eléctricas 

• Clima: 
Ocurrencia de 
Tormentas 
Eléctricas 
• Ausencia de 

Caída de rayos 
sobre la 
infraestructura 
de las 
subestaciones o 

• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 
• Afectación a 

Localización 
interna de la 
subestación y 
líneas de 
transmisión 

Se presentaron 
379 eventos en 
el las líneas del 
SDL en 2021  

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

• Daño 
mecánico 
• Fuego y/o 
explosión  
• Lesiones a 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
• 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

pararrayos o en 
mal estado 
• Fallas en el 
mantenimiento 
• Fallas en el 
sistema de 
apantallamiento 
• Ubicación 
geográfica y 
densidad de rayos 
a tierra 

líneas de 
transporte de 
energía con la 
capacidad de 
causar 
interrupción del 
suministro de 
energía 
eléctrica  

bienes de 
terceros 
• Afectación 
del medio 
ambiente 

personas 
• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 
• Aumento de 
costos de 
operación y 
mantenimiento 
• Afectación del 
medio ambiente 
• Daños a 
terceros 

Reclamaciones 
de terceros por 
RCE 
  

RD8 
Tecnológico 
/ Antrópico 

Fallas 
estructurales 

 
• Amenazas 
tecnológicas 
(Incendio, 
explosión) 
• Deficiente 
gestión de activos 
críticos 
• Obsolescencia 
Tecnológica  
• Debilidades en la 
planeación y 
asignación de 
recursos 

Daño parcial o 
total de uno o 
varios activos 
críticos de la 
infraestructura 
eléctrica para la 
prestación del 
servicio, 
afectando un 
gran número de 
clientes en las 
zonas de 
influencia del 
negocio 

• Afectación 
parcial de la 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica. 
• Posible 
afectación al 
medio 
ambiente 
• Lesiones a 
personas 

Localización 
interna de la 
subestación 

En 2021, se 
presentaron 

2023 eventos 
en la 

infraestructura 
eléctrica de la 

regional 
relacionados 

con fallas de la 
operación 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

• 
Indisponibilidad 
del servicio 
• Demanda no 
atendida 
• Afectación 
económica 
• Afectación a 
las personas  
• Pérdida de 
información 
• Multas, 
sanciones y 
demandas 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
• 
Reclamaciones 
de terceros por 
RCE 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

• Falla interna de 
equipos  
• Inadecuado 
mantenimiento 
• Efectos de 
errores humanos 
de operación. 
• 
Malfuncionamiento 
de equipos y 
componentes. 
• Fallas en 
mecanismos de 
prevención o 
protección. 

• Pérdida de 
confiablidad y 
calidad del 
servicio 
• Daños a 
terceros 

RD9 Natural 
Deslizamientos 
y movimientos 

en masa  

• Periodos de 
lluvia intensa 
• Geología: 
Avalanchas de 
roca, Flujos 
rápidos del suelo, 
Caídas de roca 
• Deficiencia en 
procesos 
morfológicos 
generados por las 
corrientes hídricas 
y los taludes 
generados por 
estas 

Daños en 
equipos e 
instalaciones 
por la 
ocurrencia de 
deslizamientos 
y movimientos 
en masa 

• 
Indisponibilidad 
del servicio 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
ambiente 

Localización 
externa de la 
subestación y 
trazados de la 

líneas de 
transmisión 

En 2021, se 
presentaron  6 
eventos en la 
infraestructura 
eléctrica de la 
regional 
afectando a 
543 usuarios 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los 
componentes de 
la infraestructura 
eléctrica  
• 
Indisponibilidad 
del servicio 
• Afectación 
económica. 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio ambiente 
• Daños a 
terceros 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
• 
Reclamaciones 
de terceros por 
RCE 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

RD10 Natural 
Crecientes e 
inundaciones  

• Clima: intensidad 
de las lluvias, 
régimen de lluvias 
• Fallas en las 
especificaciones 
de las 
construcciones 
civiles 

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
inundaciones 

• 
Indisponibilidad 
del servicio 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
ambiente 

Localización 
interna de la 
subestación y 
sedes 
administrativas 

En ninguna de 
las 
subestaciones 
o sedes 
administrativas 
o líneas de 
transmisión de 
la regional se 
ha 
materializado el 
riesgo 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los 
componentes de 
la infraestructura 
eléctrica  
• 
Indisponibilidad 
del servicio 
• Afectación 
económica. 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio ambiente 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
• 
Reclamaciones 
de terceros por 
RCE 
  

RD11 Natural 
Vendavales, 
ráfagas de 

viento 

•   Clima: vientos 
con velocidades 
iguales o mayores 
a las de diseño de 
la línea de 
transmisión 

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
vendavales 

• 
Indisponibilidad 
del servicio 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
ambiente 

Líneas de 
transmisión 

Se presentaron 
12 eventos en 
las líneas del 
SDL  

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los componentes 
de las líneas de 
transmisión y las 
redes de 
distribución. 
• Afectación de 
la prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica. 
• Afectación 
económica 

• Afectación de 
la reputación 
• Afectación 
económica 
• 
Reclamaciones 
de terceros por 
RCE 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

(Aumento de 
costos de 
operación y 
mantenimiento, 
demandas por 
daños 
personales y 
materiales 
causados a 
terceros). 
• Afectación a las 
personas  
• Afectación al 
medio Ambiente 
por incendios 
que se llegaren a 
presentar 

RD12 Natural 
Fallas 

Geológicas 

•  Geología: 
Sacudimiento del 
terreno, 
Fallamiento en 
superficie, 
Deslizamientos y 
licuefacción 
• Fenómenos 
climáticos 
• Socavación por 
actividad minera 
• Falta de control 
de las aguas 
escorrentías 

Movimiento o 
reptación de la 
tierra que 
afecten las 
torres de 
transmisión y 
distribución o 
subestaciones 

• Afectación 
total o parcial 
de la 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica. 
• Posible 
afectación al 
medio 
ambiente 
• Lesiones a 
personas 

Subestaciones 
y líneas de 
transmisión 

En ninguna de 
las 
subestaciones 
o sedes 
administrativas 
o líneas de 
transmisión de 
la regional se 
ha 
materializado el 
riesgo 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

Afectación 
directa en 

la 
operación 

• Destrucción 
total o parcial de 
los componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica 
• Interrupción del 
fluido eléctrico, 
de las vías de 
acceso y las 
comunicaciones 
• Ocurrencia de 
incendios y/o 
explosiones. 
• Afectación de 
la prestación del 
servicio de 
energía eléctrica 
(Discontinuidad). 

•  Afectación a 
la viabilidad 
financiera de la 
empresa 
•  Afectación de 
la reputación 
de la empresa 
•  
Investigaciones 
de Entes de 
Control 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen  

 Causas y Fuentes de Riesgos  
 Descripción 

Riesgo de 
desastres  

 Ubicación  
 Frecuencia 

de ocurrencia  

 Riesgo para 
procesos existentes y 

futuros  
 Afectación  

 Amenaza   
 Fuente o 

vulnerabilidad   
 Escenario de 

riesgo  
 Procesos 
existentes  

Procesos 
futuros  

 Actualidad 
actual 

 Futuro  

• Afectación 
económica 

RD13 biosanitario 
Pandemias 

(Virus y 

Bacterias) 

• Propagación del 
virus al Pandemia 
del COVID-19 
• Contagio de 

coronavirus de 
funcionarios y 
contratistas 

Contagio por 
Covid-19 al 
personal que 
labora en las 

instalaciones de 
las 
subestaciones 

•  Afectación a 
la salud física 
de 
colaboradores 
• 

Interrupciones 
en la 
prestación del 
servicio  

Subestaciones 
y sedes 

administrativas 

Se han 
presentado 187 
casos positivos 
de COVID-19 y 

187 
recuperados 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

Afectación 
parcial en 

la 
operación 

* Interrupciones 
en la prestación 
del servicio  
* 
Incumplimientos 
con los grupos 
de interés 
* Reprocesos 

* Afectación a 
la 
sostenibilidad 
financiera de 
CENS 
* Afectación de 
la imagen  
* Sanciones 



 

 

 

 
 
 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. 
E.S.P. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

5.2.1.3 Caracterización de controles preventivos y correctivos 
 
A continuación, se puede observar los contrales preventivos y correctivos que se 
desarrollan en las actividades de los procesos y que nos permiten reducir la probabilidad 
de ocurrencia de los escenarios de riesgos identificados o mitigar el impacto en caso de su 
materialización.  
 

Tabla 69. Caracterización de controles preventivos y correctivos existentes 

Código 
del 

riesgo   
 Origen   Amenaza   

 Escenario de 
riesgo  

 Controles preventivos 
existentes  

 Controles correctivos 
existentes  

RD1  
Tecnológico 
/ Antrópico 

Explosión  

Explosión de 
equipos de las 
subestaciones o 
tableros de 
control 

• Plan operativo de 
mantenimiento de subestaciones 
y líneas 
• Plan de emergencias y 
protocolos de seguridad industrial 
• Cumplimiento de normas RETIE 
• Redundancia en sistemas de 
control y protección 
• Plan de manejo ambiental para 
la operación y mantenimiento 
técnico de subestaciones en 
CENS 
• Análisis de Criticidad de los 
activos 
• Contratos para mitigar riesgos 
en Subestaciones y Líneas de 
Transmisión 

• Muros cortafuegos 
• Plan de emergencias y 
protocolos de seguridad 
industrial 
• Diques/foso de 
decantación o 
contención de los 
almacenamientos de 
líquidos 
inflamables/combustibles 
con decantación a 
trampa de grasas 
• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protección financiera 
• Contratos de mano de 
obra asociados a las 
actividades de 
mantenimiento en redes 
de distribución 

RD2  
Tecnológico 
/ Antrópico 

Incendio 
estructural 

Incendio por 
fuga de aceite 
dieléctrico de los 
transformadores 
de potencia, 
interruptores y 
tableros de 
control. 

• Plan operativo de 
mantenimiento de subestaciones 
y líneas 
• Plan de emergencias y 
protocolos de seguridad industrial 
• Cumplimiento de normas RETIE 
• Redundancia en sistemas de 
control y protección 
• Plan de manejo ambiental para 
la operación y mantenimiento 
técnico de subestaciones en 
CENS 
• Análisis de Criticidad de los 

• Muros cortafuegos 
• Plan de emergencias y 
protocolos de seguridad 
industrial 
• Diques/foso de 
decantación o 
contención de los 
almacenamientos de 
líquidos 
inflamables/combustibles 
con decantación a 
trampa de grasas 
• Plan de contingencia, 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Código 
del 

riesgo   
 Origen   Amenaza   

 Escenario de 
riesgo  

 Controles preventivos 
existentes  

 Controles correctivos 
existentes  

activos 
• Contratos para mitigar riesgos 
en Subestaciones y Líneas de 
Transmisión 

continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protección financiera 
• Contratos de mano de 
obra asociados a las 
actividades de 
mantenimiento en redes 
de distribución 

RD3 Antrópico 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

Actividades de 
orden público 
que ocasionen 
daños sobre la 
continuidad en la 
prestación del 
servicio y en las 
personas 

• Contrato de seguridad y 
vigilancia 
• Convenio Policía Nacional 
• Sistema de Seguridad 
Electrónica 
• Protocolos de seguridad 
• Mesas de Trabajo con Ejercito 
Nacional (COPEI) 
• Labores de gestión social 
• Legalización del servicio de 
energía en los asentamientos 
sub-normales 
• Plan de manejo ambiental para 
la operación y mantenimiento 
técnico de subestaciones en 
CENS 

• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Planes de emergencia 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protección financiera 
• Contratos de mano de 
obra asociados a las 
actividades de 
mantenimiento en redes 
de distribución 
• Plan de Continuidad 
del Negocio 
• PADEC (Protocolo de 
atención de eventos 
críticos) 

RD4 Antrópico Asonadas 

Invasión de las 
instalaciones de 
subestaciones 
de manera 
violenta por 
parte de la 
comunidad 

• Contrato de seguridad y 
vigilancia 
• Convenio Policía Nacional 
• Sistema de Seguridad 
Electrónica 
• Protocolos de seguridad 
• Labores de gestión social 
• Plan de comunicaciones 

• Convenio Policía 
Nacional 
• Protocolos de 
seguridad 
• Labores de gestión 
social 
• Planes de emergencia 
• Plan de 
comunicaciones 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen   Amenaza   

 Escenario de 
riesgo  

 Controles preventivos 
existentes  

 Controles correctivos 
existentes  

RD5 
Natural / 

Socio 
Natural 

Incendios 
forestales y de 

cobertura 
vegetal 

Quema de la 
vegetación que 
se encuentra 
alrededor de la 
infraestructura 
de transmisión y 
distribución 

• Construcción de obras de 
Ingeniería conforme a reglamento 
técnicos. 
• Implementación de nuevas 
tecnologías 
• Protocolos de comunicaciones. 
• Plan de Emergencia 
• Plan de manejo ambiental para 
la operación y mantenimiento 
técnico de subestaciones en 
CENS 
• Análisis de Criticidad de los 
activos 
• Contratos para mitigar riesgos 
en Subestaciones y Líneas de 
Transmisión 
• Contratos de poda y rocería.  
•  Plan de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático 
2018-2030. 

 
• Obras civiles y 
electromecánicas de 
restablecimiento y 
recuperación. 
• Protocolos de 
comunicaciones. 
• Plan de Emergencia 
• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protección financiera 
• Contratos de mano de 
obra asociados a las 
actividades de 
mantenimiento en redes 
de distribución 

RD6 Natural Sismos  

Sismo, temblor o 
terremoto con la 
capacidad de 
afectar la 
infraestructura, 
la operación y el 
bienestar de los 
trabajadores de 
la empresa. 

• Edificios y estructuras con 
normas de construcción 
sismorresistente 
• Plan de Emergencia 
• Protocolos de seguridad 
• Análisis de impacto del negocio 
• Plan de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático 2018-2030. 

• Edificios y estructuras 
con normas de 
construcción 
sismorresistente 
• Plan de Emergencia 
• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protocolos de 
seguridad 
• Protección financiera 
• Análisis de impacto del 
negocio 
• Plan de Continuidad 
del Negocio 
• PADEC (Protocolo de 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen   Amenaza   

 Escenario de 
riesgo  

 Controles preventivos 
existentes  

 Controles correctivos 
existentes  

atención de eventos 
críticos) 

RD7 Natural 
Descargas 
eléctricas 

Caída de rayos 
sobre la 
infraestructura 
de las 
subestaciones o 
líneas de 
transporte de 
energía con la 
capacidad de 
causar 
interrupción del 
suministro de 
energía eléctrica  

• Plan operativo de 
mantenimiento de subestaciones 
y líneas 
• Ajustes en dispositivos 
electrónicos de protección (IEDs) 
• Especificaciones técnicas de los 
equipos y materiales instalados 
(Corrientes altas de cortocircuito) 
• Estudios de nivel ceraunico y de 
cortocircuitos 
• Análisis de Criticidad de los 
activos 
• Plan de manejo ambiental para 
la operación y mantenimiento 
técnico de subestaciones en 
CENS 
•  Plan de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático 
2018-2030. 

• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Póliza de RCE 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Plan de contingencia 
líneas de transmisión 
115 Kv y 230 KV  

RD8 
Tecnológico 
/ Antrópico 

Fallas 
estructurales 

Daño parcial o 
total de uno o 
varios activos 
críticos de la 
infraestructura 
eléctrica para la 
prestación del 
servicio, 
afectando un 
gran número de 
clientes en las 
zonas de 
influencia del 
negocio 

• Plan operativo de 
mantenimiento de subestaciones 
y líneas 
• Sistemas de control, monitoreo 
y supervisión local y remota 

• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Operador permanente 
• Sistemas de control, 
monitoreo y supervisión 
local y remota 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Pólizas de seguros 

RD9 Natural 
Deslizamientos 
y movimientos 

en masa  

Daños en 
equipos e 
instalaciones por 
la ocurrencia de 
deslizamientos y 
movimientos en 
masa 

• Estabilización de taludes y de 
terreno. 
• Ingeniería conceptual y de 
detalle  
• Construcción de obras de 
ingeniería conforme a reglamento 
técnicos. 
• Sistema drenaje en 
Subestaciones.  
• Planes de mantenimiento 
preventivo en Subestaciones 
• Alertas y restricciones 
ambientales tempranas  
• Estudios de suelos y 
geomorfológicos  
• Plan de manejo ambiental para 
la operación y mantenimiento 

• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Pólizas de seguros 
empresariales 
• PADEC (Protocolo de 
atención de eventos 
críticos) 
• Plan de contingencia 
líneas de transmisión 
115 Kv y 230 KV  
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Código 
del 

riesgo   
 Origen   Amenaza   

 Escenario de 
riesgo  

 Controles preventivos 
existentes  

 Controles correctivos 
existentes  

técnico de subestaciones en 
CENS 

RD10 Natural 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
inundaciones 

• Construcción de obras de 
ingeniería conforme a reglamento 
técnicos. 
• Sistema drenaje en 
Subestaciones.  
• Plan operativo de 
mantenimiento de subestaciones 
y líneas 
• Planes de emergencia 
• Diagnóstico al estado del 
sistema de Distribución 

• Generar las alertas a 
los responsables del 
proceso de la USSA 
• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Mesas de trabajo con 
entes gubernamentales 
(CMGR) 
• Planes de emergencia 
• Pólizas de seguros 

RD11 Natural 
Vendavales, 
ráfagas de 

viento 

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
vendavales 

• Plan operativo de 
mantenimiento de subestaciones 
y líneas 
• Ajustes en dispositivos 
electrónicos de protección (IEDs) 
• Análisis de Criticidad de los 
activos 
• Plan de manejo ambiental para 
la operación y mantenimiento 
técnico de subestaciones en 
CENS 
• Plan de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático 2018-2030. 

• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Póliza de RCE 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Plan de contingencia 
líneas de transmisión 
115 Kv y 230 KV  

RD12 Natural 
Fallas 

Geológicas 

Movimiento o 
reptación de la 
tierra que 
afecten las 
torres de 
transmisión y 
distribución o 
subestaciones 

• Análisis de impacto del negocio 
• Plan de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático 2018-2030. 
• Protocolos de seguridad 
• Contratos para mitigar riesgos 
en Subestaciones y Líneas de 
Transmisión 
• Análisis de impacto del negocio 

• Plan de Emergencia 
• Plan de contingencia, 
continuidad del negocio 
y recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protocolos de 
seguridad 
• Protección financiera 
• Contratos para mitigar 
riesgos en 
Subestaciones y Líneas 
de Transmisión 
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Código 
del 

riesgo   
 Origen   Amenaza   

 Escenario de 
riesgo  

 Controles preventivos 
existentes  

 Controles correctivos 
existentes  

• Plan de Continuidad 
del Negocio 
• PADEC (Protocolo de 
atención de eventos 
críticos) 

RD13 Biosanitario 
Pandemias 
(Virus y 
Bacterias) 

Contagio por 
Covid-19 al 
personal que 
labora en las 
instalaciones de 
las 
subestaciones 

* Establecimiento de estrategias 
para la protección de la salud de 
los trabajadores  
* Identificación de trabajadores 
con mayor vulnerabilidad 
* Sensibilización permanente 
sobre medidas de higiene y 
conducta social 
* Suministro de elementos de 
protección a trabajadores 
operativos 
* Implementación de trabajo en 
casa. 
* Seguimiento personalizado a 
trabajadores que presentan 
síntomas respiratorios 
* Encuesta diaria sobre la salud 
de los trabajadores 

* Establecimiento de 
estrategias para la 
protección de la salud de 
los trabajadores  
* Seguimiento 
personalizado a 
trabajadores que 
presentan síntomas 
respiratorios 
*Póliza de vida 
trabajadores  
* Reubicaciones de 
personal (Producto de 
accidentes, 
enfermedades laborales 
y incapacidades 
permanentes) 
* Reportes a la ARL 
* Investigaciones de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 
* Implementación de 
medidas de intervención 
en las Matrices de 
peligros y riesgos. 

RD14 Natural Avifauna 

Daños 
materiales en la 
infraestructura 
eléctrica de la 
subestación 
ocasionando la 
interrupción de 
la prestación del 
servicio de 
energía 

*Planes de contingencia para el 
control de avifauna en las 
subestaciones de CENS 

*Planes de mantenimiento 

*Planes de contingencia 
para el control de 
avifauna en las 
subestaciones de CENS 
  

 
 

5.2.1.3.1 Identificación sistemática de amenazas internas y externas 
 

En el cumplimiento del marco legal y de los objetivos que tiene CENS S.A ESP, se pueden 
presentar situaciones de emergencia de tipo socio natural, natural, tecnológico u antrópico 
(causadas por el hombre) que pueden impactar las personas, la infraestructura y el medio 
ambiente, entre otros, afectando la continuidad del servicio y el normal funcionamiento de 
la empresa, generando un impacto en las comunidades del área de influencia de la regional 
Pamplona. 
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El análisis de riesgo se elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia de desastres, 
originados por las condiciones naturales presentes en la zona de influencia de CENS o por 
situaciones antrópicas, constructivas y/u operacionales. 
 
Dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la prestación del servicio de energía y 
a las características ambientales del área de influencia de CENS, surge la identificación, 
jerarquización y evaluación de los riesgos, partiendo del reconocimiento de las amenazas 
de tipo natural o antrópico que podrían presentarse. 
 
Para efectos de evaluación y análisis de las amenazas, se toman como origen de éstas, 
aquellos que representan los mayores riesgos para la infraestructura eléctrica de la regional 
Pamplona y se tienen en cuenta las siguientes: 
 

Tabla 70. Identificación de amenazas internas y externas 

Tipo de amenaza  Amenazas 
Origen amenaza / 

vulnerabilidad 

 Amenazas Naturales  

Movimientos sísmicos.  Exógena 

Fallas geológicas Exógena 

Crecientes e inundaciones aguas  Exógena 

Movimientos de remoción en masa Exógena 

Vendavales, ráfagas de viento Exógena 

Descargas eléctricas Exógena 

Incendio de la cobertura vegetal Exógena 

Pandemias (Virus y Bacterias) Exógena 

Amenaza socio natural Incendios forestales Exógena 

Amenazas antrópicas  

Orden público y conflicto sociopolítico Exógena 

Contaminación del suelo y del agua  Endógena 

Incendios y explosiones Endógena 
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Tipo de amenaza  Amenazas 
Origen amenaza / 

vulnerabilidad 

Fallas Operacionales Endógena 

 
 

5.2.1.3.2 Listado de escenarios posibles y previsibles 
 
Acorde con el riesgo de desastre identificado, se consideran sus efectos en términos de 
escenarios posibles y previsibles, entendiendo los primeros como aquellos que pueden 
materializarse, pero aún no se tiene sustento para predecir su ocurrencia, y los últimos 
como aquellos de los que se tienen razones que los sustentan, convirtiéndolos en probables 
o predecibles. 
 

Tabla 71. Escenarios posibles y previsibles 

Código 
del 

Riesgo 
Amenaza Escenarios de riesgo 

Efectos 

Posibles Previsibles 

RD1  Explosión  
Explosión de equipos 

de las subestaciones o 
tableros de control 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
de energía eléctrica 

en las subestaciones 
de la regional 

Pamplona.  

RD2  
Incendio 

estructural 

Incendio por fuga de 
aceite dieléctrico de los 

transformadores de 
potencia, interruptores 
y tableros de control. 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
de energía eléctrica 

en las subestaciones 
de la regional 

Pamplona.  

RD3 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

Actividades de orden 
público que ocasionen 

daños sobre la 
continuidad en la 

prestación del servicio y 
en las personas 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
de energía eléctrica 

en las subestaciones 
de la regional 

Pamplona. 

Afectación de 
infraestructura 
asociada al 
funcionamiento de 
la prestación del 
servicio de energía 
eléctrica 
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Código 
del 

Riesgo 
Amenaza Escenarios de riesgo 

Efectos 

Posibles Previsibles 

RD4 Asonadas 

Invasión de las 
instalaciones de 

subestaciones de 
manera violenta por 

parte de la comunidad  

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de 

la subestación 

RD5 

Incendios 
forestales y de 

cobertura 
vegetal 

Quema de la 
vegetación que se 

encuentra alrededor de 
la infraestructura de 

transmisión y 
distribución 

  

Pérdida de 
biodiversidad 

Disminución de los 
nutrientes de la 

vegetación 
Afectación al suelo 
-destrucción de la 

estructura  

RD6 Sismos  

Sismo, temblor o 
terremoto con la 

capacidad de afectar la 
infraestructura, la 

operación y el bienestar 
de los trabajadores de 

la empresa. 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 
línea de transmisión 
de energía eléctrica  

RD7 
Descargas 
eléctricas 

Caída de rayos sobre la 
infraestructura de las 

subestaciones o líneas 
de transporte de 
energía con la 

capacidad de causar 
interrupción del 

suministro de energía 
eléctrica   

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de 
la prestación del 
servicio en las 

subestaciones de 
la regional 
Pamplona. 

RD8 
Fallas 

estructurales 

Daño parcial o total de 
uno o varios activos 

críticos de la 
infraestructura eléctrica 
para la prestación del 
servicio, afectando un 

gran número de 
clientes en las zonas de 
influencia del negocio  

Afectación de los 
equipos e 

instrumentos de las 
subestaciones del 
servicio de energía 

eléctrica 

RD9 
Deslizamientos 
y movimientos 

en masa  

Daños en equipos e 
instalaciones por la 

ocurrencia de 
deslizamientos y 

movimientos en masa 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
de energía 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de 
la prestación del 

servicio de energía 
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Código 
del 

Riesgo 
Amenaza Escenarios de riesgo 

Efectos 

Posibles Previsibles 

RD10 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o demoras 
en la prestación del 

servicio por la 
ocurrencia de 
inundaciones 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
en las subestaciones 

de la regional 
Pamplona.  

RD11 
Vendavales, 
ráfagas de 

viento 

Interrupción o demoras 
en la prestación del 

servicio por la 
ocurrencia de 
vendavales 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
de energía  

RD12 
Fallas 

Geológicas 

Movimiento o reptación 
de la tierra que afecten 

las torres de 
transmisión y 
distribución o 
subestaciones 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
de energía 

Afectación de 
infraestructura 

asociada al 
funcionamiento de 
la prestación del 

servicio de energía 

RD13 
Pandemias 

(Virus y 
Bacterias) 

Contagio por Covid-19 
al personal que labora 
en las instalaciones de 

las subestaciones 

Afectación en la salud 
de trabajadores, 

contratistas y demás 
personal generando 
incapacidad laboral 

Altos niveles de 
contagio por las 

condiciones 
laborales 

RD14 Avifauna 

Daños materiales en la 
infraestructura eléctrica 

de la subestación 
ocasionando la 

interrupción de la 
prestación del servicio 

de energía 

  

Afectación de 
infraestructura 
asociada al 
funcionamiento de 
la prestación del 
servicio de energía 
eléctrica en las 
subestaciones de 
la regional 
Pamplona. 

RD15 
Fugas o 

derrames 

Derrames de 
sustancias químicas 

almacenadas  

Afectación de 
infraestructura 
asociada al 
funcionamiento de la 
prestación del servicio 
de energía eléctrica 
en las subestaciones 
de la regional 
Pamplona. 

Contaminación del 
medio ambiente  
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5.2.1.3.3 Áreas de afectación probables 
 
El desarrollo de las actividades realizadas en las subestaciones ubicadas en la regional 
Pamplona. tienen el potencial de generar daños y pérdidas en elementos expuestos en torno 
a éste, como personas, recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura. 
 

Tabla 72. Áreas de afectación probables 

Código 
del 

Riesgo 
Amenaza Escenarios de riesgo 

Áreas de afectación probables e impactos 
esperados  

Áreas Actuales Impactos  

RD1  Explosión  
Explosión de equipos de las 
subestaciones o tableros de 

control 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona. 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 
eléctrica, afectación en la 

salud de las personas, 
lesiones o muertes. 

RD2  
Incendio 

estructural 

Incendio por fuga de aceite 
dieléctrico de los 

transformadores de potencia, 
interruptores y tableros de 

control. 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona.  

Daños materiales en las 
instalaciones de las 
subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 
eléctrica, afectación en la 
salud de las personas, 
lesiones o muertes. 

RD3 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

Actividades de orden público 
que ocasionen daños sobre 

la continuidad en la 
prestación del servicio y en 

las personas 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 
eléctrica, afectación en la 

salud de las personas, 
lesiones o muertes. 

RD4 Asonadas 

Invasión de las instalaciones 
de subestaciones de manera 

violenta por parte de la 
comunidad 

Instalaciones de las 
Subestaciones de la 
regional Pamplona 

Alteración del orden público, 
lesiones, afectación de la 

reputación  

RD5 
Incendios 

forestales y de 
cobertura vegetal 

Quema de la vegetación que 
se encuentra alrededor de la 
infraestructura de transmisión 

y distribución 

Servidumbres de las 
líneas de 

transmisión 

Daños materiales en las 
líneas, interrupción del 
suministro de energía 

eléctrica, afectación en la 
salud de las personas, 

lesiones o muertes. 

RD6 Sismos  

Sismo, temblor o terremoto 
con la capacidad de afectar 

la infraestructura, la 
operación y el bienestar de 

los trabajadores de la 
empresa. 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 
eléctrica, afectación en la 

salud de las personas, 
lesiones o muertes. 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Código 
del 

Riesgo 
Amenaza Escenarios de riesgo 

Áreas de afectación probables e impactos 
esperados  

Áreas Actuales Impactos  

RD7 
Descargas 
eléctricas 

Caída de rayos sobre la 
infraestructura de las 

subestaciones o líneas de 
transporte de energía con la 

capacidad de causar 
interrupción del suministro de 

energía eléctrica  

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 
subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 
eléctrica 

RD8 
Fallas 

estructurales 

Daño parcial o total de uno o 
varios activos críticos de la 

infraestructura eléctrica para 
la prestación del servicio, 

afectando un gran número de 
clientes en las zonas de 
influencia del negocio 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 
eléctrica, afectación en la 

salud de las personas, 
lesiones o muertes. 

RD9 
Deslizamientos y 
movimientos en 

masa  

Daños en equipos e 
instalaciones por la 

ocurrencia de deslizamientos 
y movimientos en masa 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 

eléctrica 

RD10 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o demoras en la 
prestación del servicio por la 
ocurrencia de inundaciones 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona  

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 

eléctrica 

RD11 
Vendavales, 

ráfagas de viento 

Interrupción o demoras en la 
prestación del servicio por la 

ocurrencia de vendavales 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 

eléctrica 

RD12 
Fallas 

Geológicas 

Movimiento o reptación de la 
tierra que afecten las torres 
de transmisión y distribución 

o subestaciones 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 

eléctrica 

RD13 
Pandemias 

(Virus y 
Bacterias) 

Contagio por Covid-19 al 
personal que labora en las 

instalaciones de las 
subestaciones 

Instalaciones de las 
subestaciones, así 

como sedes 
asociadas y 
viviendas del 

personal. 

Afectación en la salud del 
personal, contratistas entre 

otras personas que interviene 
en el desarrollo de las 

actividades de la subestación  

RD14 Avifauna 

Daños materiales en la 
infraestructura eléctrica de la 
subestación ocasionando la 
interrupción de la prestación 

del servicio de energía 

Instalaciones de las 
Subestaciones y 

líneas de 
transmisión de la 

regional Pamplona 

Daños materiales en las 
instalaciones de las 

subestaciones, interrupción 
del suministro de energía 

eléctrica, perdida de fauna. 
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5.2.1.3.4 Identificación de los elementos expuestos dentro del área de afectación 
probable 

 
A continuación se identifican los elementos expuestos tanto propios como externos en 
relación con los escenarios de riesgos identificados, que por su localización pueden ser 
afectados por la manifestación de uno o varios fenómenos amenazantes,  
 

Tabla 73. Elementos expuestos dentro del área de afectación probable 
Código 
del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
  Elementos expuestos 
infraestructura propia   

  Elementos expuestos 
externos   

RD1  Explosión  

Explosión de 
equipos de las 
subestaciones o 
tableros de control 

2 transformador de 
Potencia en Operación 
instalados en las 
subestaciones de la 
regional Pamplona 

Electrodomésticos de los 
residentes conectados a  los 
circuitos afectados y restricción 
en las actividades económicas, 
Interrupción o restricciones al 
empleo o ejercicio de 
actividades productiva 
Posible afectación del medio 
ambiente  

RD2  
Incendio 
estructural 

Incendio por fuga 
de aceite 
dieléctrico de los 
transformadores 
de potencia, 
interruptores y 
tableros de control. 

2 transformadores de 
Potencia en Operación 
instalados en las 
subestaciones de la 
regional Pamplona 
2883 transformadores de 
distribución en la regional 
Pamplona 

Electrodomésticos o equipos 
de los residentes conectados a  
los circuitos afectados y 
restricción en las actividades 
económicas, Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productiva 
Posible afectación del medio 
ambiente 

RD3 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

Actividades de 
orden público que 
ocasionen daños 
sobre la 
continuidad en la 
prestación del 
servicio y en las 
personas 

 2 Subestaciones Sistema 
de Distribución Local 
(SDL) 
Sede Administrativa 
principal) 
3 Líneas Sistema de 
Distribución Local (SDL) 

87.796 clientes del servicio de 
energía, Electrodomésticos o 
equipos de los residentes 
conectados a  los circuitos 
afectados y restricción en las 
actividades económicas, 
Interrupción o restricciones al 
empleo o ejercicio de 
actividades productiva 
Posible afectación del medio 
ambiente 

RD4 Asonadas 

Invasión de las 
instalaciones de 
subestaciones de 
manera violenta 
por parte de la 
comunidad 

2 subestaciones del 
Sistema de Transmisión 
Regional (SDL) 
Sede Administrativa 
principal 

Comunidad por restricciones 
en la atención de solicitudes 

de la prestación del servicio y 
atención al usuario.  
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Código 
del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
  Elementos expuestos 
infraestructura propia   

  Elementos expuestos 
externos   

RD5 

Incendios 
forestales y de 

cobertura 
vegetal 

Quema de la 
vegetación que se 
encuentra 
alrededor de la 
infraestructura de 
transmisión y 
distribución 

2 subestaciones del 
Sistema de Transmisión 
Regional (SDL) 
Sede Administrativa 
principal 

Personas y electrodomésticos 
de los residentes conectados a  
los circuitos afectados y 
restricción en las actividades 
económicas, Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productiva 
Posible afectación del medio 
ambiente 

RD6 Sismos  

Sismo, temblor o 
terremoto con la 
capacidad de 
afectar la 
infraestructura, la 
operación y el 
bienestar de los 
trabajadores de la 
empresa. 

 
2 Subestaciones Sistema 
de Distribución Local 
(SDL) 
Sede Administrativa 
principal  

87.796 clientes del servicio de 
energía, electrodomésticos o 
equipos de los residentes 
conectados a  los circuitos 
afectados y restricción en las 
actividades económicas, 
Interrupción o restricciones al 
empleo o ejercicio de 
actividades productiva 
Posible afectación del medio 
ambiente 

RD7 
Descargas 
eléctricas 

Caída de rayos 
sobre la 
infraestructura de 
las subestaciones 
o líneas de 
transporte de 
energía con la 
capacidad de 
causar interrupción 
del suministro de 
energía eléctrica  

2 Transformadores de 
Potencia en Operación 
instalados en las 
subestaciones de la 
regional Pamplona  
2883 transformadores 
distribuidos en la regional 
Pamplona  
Elementos de corte y 
protección 

Personas y electrodomésticos 
de los residentes conectados a  
los circuitos afectados y 
restricción en las actividades 
económicas, Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productiva 
Posible afectación del medio 
ambiente 

RD8 
Fallas 

estructurales 

Daño parcial o total 
de uno o varios 
activos críticos de 
la infraestructura 
eléctrica para la 
prestación del 
servicio, afectando 
un gran número de 
clientes en las 
zonas de influencia 
del negocio 

2 Transformadores de 
Potencia en Operación 
instalados en las 
subestaciones de la 
regional Pamplona 
2883 transformadores 
distribuidos en la regional 
Pamplona. 

Personas y electrodomésticos 
de los residentes conectados a  
los circuitos afectados y 
restricción en las actividades 
económicas, Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productiva 

RD9 
Deslizamientos 
y movimientos 

en masa  

Daños en equipos 
e instalaciones por 
la ocurrencia de 
deslizamientos y 

2 Subestaciones Sistema 
de Distribución Local 
(SDL) 

Personas y daños a las 
viviendas y electrodomésticos 
de los residentes alrededor de 
la subestación o dentro del 
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Código 
del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
  Elementos expuestos 
infraestructura propia   

  Elementos expuestos 
externos   

movimientos en 
masa 

Sede Administrativa 
principal  

corredor de la línea de 
transmisión, restricción en las 
actividades económicas, 
Interrupción o restricciones al 
empleo o ejercicio de 
actividades productiva 
Posible afectación del medio 
ambiente 

RD10 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
inundaciones 

2 Subestaciones Sistema 
de  
Sede Administrativa 
principal 

Comunidad por restricciones 
en la prestación de la 
prestación del servicio de 
energía, restricción en las 
actividades económicas, 
Interrupción o restricciones al 
empleo o ejercicio de 
actividades productiva 

RD11 
Vendavales, 
ráfagas de 

viento 

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
vendavales 

3 Líneas Sistema de 
Distribución Local (SDL 
  

Comunidad por restricciones 
en la prestación de la 
prestación del servicio de 
energía, restricción en las 
actividades económicas, 
Interrupción o restricciones al 
empleo o ejercicio de 
actividades productiva 

RD12 
Fallas 

Geológicas 

Movimiento o 
reptación de la 
tierra que afecten 
las torres de 
transmisión y 
distribución o 
subestaciones 

2 Subestaciones Sistema 
de Distribución Local 
(SDL) 
Sede Administrativa 
principal  

Comunidad en general, 
electrodomésticos o equipos de 
los residentes conectados a  
los circuitos afectados y 
restricción en las actividades 
económicas, Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productiva 

RD13 
Pandemias 

(Virus y 
Bacterias) 

Ausencia del 
personal clave 
requerido para 
garantizar la 
prestación del 
servicio de energía 

Trabajadores, contratistas, 
familiares y demás 

personal encargado de la 
subestación 

Comunidad por restricciones 
en la atención de solicitudes de 
la prestación del servicio y 
atención al usuario.  
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5.2.1.3.5 Consecuencias potenciales o colaterales 
 
Inherente a los escenarios de riesgo de desastres identificados, existe la posibilidad de 
que se presenten daños o pérdidas en diferentes elementos expuestos, para lo cual se 
identifican las consecuencias potenciales o colaterales (secundarias) para los escenarios 
de evento máximo posible, el evento más probable, el evento más frecuente, máximas 
pérdidas económicas, máximas consecuencias sociales, máximas pérdidas de vidas 
humanas y el mínimo tiempo de recuperación. 
 
Según la exposición a las amenazas y escenarios de riesgos analizados se pueden 
identificar los siguientes escenarios:   
 
 

Tabla 74. Consecuencias potenciales o colaterales amenazas principales 

  
 Evento máximo posible 

(Mayor afectación)  
 Evento más probable   Evento más frecuente  

 Amenaza  

Sismo Descargas eléctricas Descargas eléctricas 

Atentado terrorista 

Incendios forestales y de 
cobertura vegetal Incendios forestales y 

de cobertura vegetal Vendavales, ráfagas de 
viento 

 Consecuencias 
potenciales   

• Instalaciones, 
infraestructura, actividades 
y/o procesos:  Daños 
materiales en las 
instalaciones de las 
subestaciones, interrupción 
de la prestación del servicio, 
daños en redes eléctricas, 
infraestructura de transmisión 
y distribución 
• Afectación a integridad física 
de las personas:  
• Afectación al medio 
Ambiente 
• Afectación a otras empresas 
prestadoras de servicios 
públicos 
* Medios de Subsistencia: 
Restricción en las actividades 
económicas, Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productiva 
* Servicios Ambientales: 

• Instalaciones, infraestructura, 
actividades y/o procesos:  
Daños materiales en las 
instalaciones de las 
subestaciones, interrupción de 
la prestación del servicio, 
daños en redes eléctricas, 
infraestructura de transmisión 
y distribución 
• Afectación económica 
(Aumento de costos de 
operación y mantenimiento, 
demandas por daños 
personales y materiales 
causados a terceros). 
• Afectación a integridad física 
de las personas 
• Afectación al medio 
Ambiente: Alteración de la 
capacidad del suelo para 
proporcionar nutrientes 
• Daño mecánico 
• Fuego y/o explosión  
• Afectación Calidad del 

• Afectación de la 
prestación del servicio 
de energía eléctrica. 
• Afectación económica 
(Aumento de costos de 
operación y 
mantenimiento, 
demandas por daños 
personales y materiales 
causados a terceros). 
• Afectación a integridad 
física de las personas 
• Afectación al medio 
Ambiente  
• Daño mecánico 
• Fuego y/o explosión  
• Afectación Calidad del 
Servicio y/o Continuidad 
* Medios de 
Subsistencia: 
Restricción en las 
actividades económicas, 
Interrupción o 
restricciones al empleo 
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 Evento máximo posible 

(Mayor afectación)  
 Evento más probable   Evento más frecuente  

Alteración en la calidad del 
aire 
* Recursos Económicos y 
Sociales: Pérdidas de 
materiales necesarios para 
satisfacer necesidades de 
procesos y actividades 

Servicio y/o Continuidad 
* Medios de Subsistencia: 
Restricción en las actividades 
económicas, Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productiva 
* Recursos Económicos y 
Sociales: Pérdidas de 
materiales necesarios para 
satisfacer necesidades de 
procesos y actividades 

o ejercicio de 
actividades productiva 
* Recursos Económicos 
y Sociales: Pérdidas de 
materiales necesarios 
para satisfacer 
necesidades de 
procesos y actividades 

 Consecuencias 
colaterales   

• Infraestructura, actividades y/o procesos: Afectación de la imagen de la empresa• 
Personas: Incapacidades temporales o permanentes del personal de la subestación 
• Medios de Subsistencia: Normalización escalonada de las actividades económicas, 
demandas por reclamaciones de terceros 
• Servicios Ambientales: Alteración del servicio ambiental de regulación (procesos 
ecológicos) proporcionado por los ecosistemas 
• Recursos Económicos y Sociales: Disminución de los ingresos por suspensión de 
actividades y continuidad del negocio. 
• Legales: Investigaciones de los Entes de Control 

 
 
Análisis de pérdidas máximas ante la materialización de los eventos que pueden generar 
un mayor impacto a la comunidad:  
 
 

Tabla 75. Consecuencias máximas económicas, sociales y humanas 

  
 Máximas pérdidas 

económicas  
 Máximas consecuencias 

sociales  
 Máximas pérdidas de 

vidas humanas  

 Amenaza  

Sismo Sismo Sismo 

Atentado terrorista Atentado terrorista Atentado terrorista 

 

 
Consecuencias  

La empresa cuenta con la 
protección financiera de sus 

activos mediante pólizas 
corporativas, y se 

consideran los siguientes 
valores de activos como de 
mayor exposición ante un 

evento catastrófico:  
 

EDIFICIOS 

Dependiendo de la subestación 
afectada se organizan de mayor  
a menor las subestaciones que 
generarían un mayor impacto 
social por el número de usuarios 
que atienden: 
PAMPLONA 52.342 Usuarios de 
energía 
PALERMO 15.057 Usuarios de 
energía 

Se identifica que la 
Sede Principal como el 
punto donde se puede 

presentar un mayor 
número de pérdidas de 
vidas humanas ante la 
materialización de un 
evento catastrófico, 

debido a que, en esta 
sede, normalmente se 
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 Máximas pérdidas 

económicas  
 Máximas consecuencias 

sociales  
 Máximas pérdidas de 

vidas humanas  

 Amenaza  

Sismo Sismo Sismo 

Atentado terrorista Atentado terrorista Atentado terrorista 

 
Subestación Pamplona y 
Sede Administrativa USD 

227.267   
 

CONTENIDOS 
Subestación Pamplona y 
Sede Administrativa USD  

672.809       

Total: USD 900.076 

La pérdida máxima 
económica para Sismo o 
terrorismo corresponde al 

2% y 10% de los perjuicios 
respectivamente. 

SAMORÉ 1.203 Usuarios de 
energía 
TOLEDO 11.090 Usuarios de 
energía 
Generando un periodo de 
afectación entre diez (10) días y 
tres (3) semanas de una o varias 
de las siguientes variables: 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o más 
servicios públicos). 
Actividades económicas. 
Interrupción o restricciones al 
empleo o ejercicio de actividades 
productivas. 
Condiciones de bienestar y salud 
Afectaciones a las0 condiciones 
de bienestar y salud por efectos 
de ruido, olores, material 
particulado, entre otros,. 
Educación. Restricciones o 
limitaciones de acceso a las 
instituciones educativas. 

pueden encontrar 
aproximadamente 93 

personas. 

 
El tiempo mínimo de recuperación, se traduce en la definición del Tiempo objetivo de 
recuperación (RTO), que consiste en el periodo inmediatamente posterior a la ocurrencia 
de un evento dentro del cual deben reanudarse o recuperarse: a) la entrega de productos 
o servicios, b) las actividades críticas, y c) los recursos. Para la primera versión del Plan de 
Continuidad del Negocio (PCN), se establecieron los siguientes RTO para las siguientes 
actividades críticas que se gestionarían con la coordinación de los líderes responsables en 
la sede administrativa en Cúcuta: 
 

Tabla 76. Tiempos mínimos de recuperación actividades críticas 

ORDEN     CENS - ACTIVIDADES CRITICAS     RTO  

1 
  

Ejecución y coordinación Operativa 
  

24 h 

2 
  

Ejecución del mantenimiento de instalaciones y equipos 
  

24 h 
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ORDEN     CENS - ACTIVIDADES CRITICAS     RTO  

3 
  

Ejecución del mantenimiento de subestaciones 
  

24 h 

4 
  

Despacho de bienes 
  

24 h 

5 
  

Suministro de la prestación del servicio de transporte 
  

48 h 

6 
  

Pago de Energía y Servicios asociados a la Operación Comercial 
  

48 h 

7 
  

Ejecución del mantenimiento de redes 
  

72 h 

8 
  

Contratación 
  

1 S 

9 
  

Generar facturas por cliente 
  

1 S 

10 o más 
  

Otras actividades de CENS 
  

>1 semana 

Fuente: Guía plan de gestión de riesgos de desastres de CENS 
 
5.2.1.3.6 Experiencias y lecciones aprendidas (posterior a la emergencia) 
 
A continuación, se detallan las lecciones aprendidas frente a los eventos más importantes 
relacionados con amenazas naturales, socio natural o antrópicas: 
 

Tabla 77. Experiencias y lecciones aprendidas posteriores a la emergencia 

Año 
Nombre del 

riesgo 
Descripción 
De evento 

Subestación Lecciones aprendidas 

2021 
Falla 

operacionales 

Perdida de 
comunicación en la 
Bahía Belén Sevilla 
1 

Palermo 

Programamos supervisión en el 
interruptor de potencia y cable de 
control para verificar el estado de 
estos mismos,  se logró minimizar la 
afectación de calidad en estos 
activos.  
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5.2.1.3.7 Actores relacionados 
 
Se cuenta con actores relacionados  a los Jefes de Estructura, Equipo Gerencial de Crisis, 
al personal de las subgerencias de Subestaciones y Líneas, Distribución encargado del 
funcionamiento, operación y mantenimiento de las instalaciones e infraestructura asociada, 
el personal que está encargado de Operación y Coordinación Operativa y Centro de Control 
y todo el personal de apoyo que se requiera para la atención de un evento crítico, además 
de actores externos los cuales brindara una respuesta oportuna y adecuada en caso de 
presentarse un evento que implique daños sobre estos y así mismo sobre las comunidades 
y ambiente.  
• Alcaldías de los municipios localizados en la regional Pamplona. 

• Consejos municipales de gestión del riesgo de desastres CMGRD.  
• Centros de salud y hospitales de los municipios de regional Pamplona.  

• Ejército y Policía Nacional.  

• Cuerpo de Bomberos.  

• Cruz Roja.  

• CISPROQUIM 

• IDEAM 

 
 
5.2.2 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
En esta etapa se analiza y califica la probabilidad y la consecuencia de los riesgos 
identificados, considerando los efectos de mitigación de los controles existentes, la 
disponibilidad de información y experiencia de los conocedores del proceso, para así 
obtener la calificación del riesgo según los criterios definidos en la tabla de valoración de 
riesgos y controles. 
 
 
5.2.2.1 Definición de los métodos para estimar el nivel de consecuencia 
 
Según la disponibilidad de información histórica respecto al riesgo analizado, o con base 

en su conocimiento y experiencia, el equipo de trabajo califica la consecuencia sobre el 

objeto de impacto relevante. Esto de acuerdo con los criterios definidos en las tablas para 

valoración de la consecuencia por objeto de impacto expuesto en el numeral “1.1.5.2.2. 

Criterios para evaluación de las consecuencias por objeto de impacto”, se valora la 

consecuencia para los escenarios de riesgos identificados teniendo en cuenta el efecto en 

lo social, económico, ambiental, la afectación en personas y calidad del proceso o actividad 

 
Tabla 78. Criterios para estimar el nivel de consecuencia 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

RD1  Explosión  

Explosión de 
equipos de las 
subestaciones o 
tableros de control 

Personas 

Muerte o invalidez total 
de una (1) persona sea 
trabajador, contratista, 
visitante o miembro de la 
comunidad. 

Máxima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo) 

Mínima 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
varios indicadores de 
gestión de compromiso 
internos y externos del 
proceso hasta un nivel 
de alarma, ocasionando 
Indisponibilidad parcial 
del servicio y/o pérdida 
de calidad del servicio 

Mayor 

RD2  
Incendio 

estructural 

Incendio por fuga 
de aceite 
dieléctrico de los 
transformadores 
de potencia, 
interruptores y 
tableros de 
control. 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad mayor a 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Moderada 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental tiene una 
incidencia superior al 
20% e inferior al 40%, 
afecta en forma baja el 
componente ambiental 
considerado. 

Menor 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo) 

Mínima 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
varios indicadores de 
gestión de compromiso 
internos y externos del 
proceso hasta un nivel 
de alarma, ocasionando 
Indisponibilidad parcial 
del servicio y/o pérdida 
de calidad del servicio 

Mayor 

RD3 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

Actividades de 
orden público que 
ocasionen daños 
sobre la 
continuidad en la 
prestación del 
servicio y en las 
personas 

Personas 

Muerte o invalidez total 
de una (1) persona sea 
trabajador, contratista, 
visitante o miembro de la 
comunidad. 

Máxima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental tiene una 
incidencia superior al 
20% e inferior al 40%, 
afecta en forma baja el 
componente ambiental 
considerado. 

Menor 

Social 

Periodo de afectación, 
entre tres (3) días y diez 
(10) días, de una o 
varias de las siguientes 
variables: 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo). 
Condiciones de 
bienestar y salud (física 

Menor 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

y psicosocial). 
Afectaciones a las 
condiciones de 
bienestar y salud por 
efectos de ruido, olores, 
material particulado, 
entre otros, a las 
personas de un barrio 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso entre 
5.405.750.000-
10.811.500.000 Pesos 

Moderada 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
varios indicadores de 
gestión de compromiso 
internos y externos del 
proceso hasta un nivel 
de alarma, ocasionando 
Indisponibilidad parcial 
del servicio y/o pérdida 
de calidad del servicio 

Mayor 

RD4 Asonadas 

Invasión de las 
instalaciones de 
subestaciones de 
manera violenta 
por parte de la 
comunidad 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Menor 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo) 

Mínima 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 
corregidos de forma 
inmediata y no se 
generan cambios en el 
producto / servicio 
prestado. 

Menor 

RD5 

Incendios 
forestales y de 

cobertura 
vegetal 

Quema de la 
vegetación que se 
encuentra 
alrededor de la 
infraestructura de 
transmisión y 
distribución 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Menor 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental tiene una 
incidencia superior al 
20% e inferior al 40%, 
afecta en forma baja el 
componente ambiental 
considerado. 

Menor 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios 
públicos.Suspensiones 
de uno o más servicios 
públicos (Agua, Energía, 
Gas, Aseo) 

Mínima 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 

Menor 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

corregidos de forma 
inmediata y no se 
generan cambios en el 
producto / servicio 
prestado. 

RD6 Sismos  

Sismo, temblor o 
terremoto con la 
capacidad de 
afectar la 
infraestructura, la 
operación y el 
bienestar de los 
trabajadores de la 
empresa. 

Personas 

Muerte o invalidez total 
de una (1) persona sea 
trabajador, contratista, 
visitante o miembro de la 
comunidad. 

Máxima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental tiene una 
incidencia superior al 
20% e inferior al 40%, 
afecta en forma baja el 
componente ambiental 
considerado. 

Menor 

Social 

Periodo de afectación 
entre diez (10) días y 
tres (3) semanas de una 
o varias de las 
siguientes variables: 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo). 
Actividades 
económicas. 
Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productivas. 
Vivienda. Daños de la 
vivienda cuya 
reparación requiere del 
periodo de afectación 
descrito. 
Condiciones de 
bienestar y salud (física 
y psicosocial). 
Afectaciones a las 
condiciones de 
bienestar y salud por 

Moderada 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

efectos de ruido, olores, 
material particulado, 
entre otros, a las 
personas de un barrio. 
Educación. 
Restricciones o 
limitaciones de acceso a 
las instituciones 
educativas. 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero entre 
10.811.500.000-
21.623.000.000 Pesos 

Mayor 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
indicadores claves de 
gestión del proceso 
(internos y externos) 
hasta un nivel 
inaceptable generando 
desviaciones en la 
calidad del producto / 
Servicio prestado, 
afectando el 
cumplimiento de 
compromisos legales, 
comerciales y 
contractuales del 
negocio con los grupos 
de interés involucrados; 
su atención requiere de 
grandes modificaciones 
y reprocesos que 
conllevan 
necesariamente a la 
interrupción del proceso 
para su solución. 

Máxima 

RD7 
Descargas 
eléctricas 

Caída de rayos 
sobre la 
infraestructura de 
las subestaciones 
o líneas de 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Mínima 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

transporte de 
energía con la 
capacidad de 
causar 
interrupción del 
suministro de 
energía eléctrica  

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios 
públicos.Suspensiones 
de uno o más servicios 
públicos (Agua, Energía, 
Gas, Aseo) 

Mínima 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 
corregidos de forma 
inmediata y no se 
generan cambios en el 
producto / servicio 
prestado. 

Menor 

RD8 
Fallas 

estructurales 

Daño parcial o 
total de uno o 
varios activos 
críticos de la 
infraestructura 
eléctrica para la 
prestación del 
servicio, 
afectando un gran 
número de 
clientes en las 
zonas de 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Mínima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

influencia del 
negocio 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios 
públicos.Suspensiones 
de uno o más servicios 
públicos (Agua, Energía, 
Gas, Aseo) 

Mínima 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 
corregidos de forma 
inmediata y no se 
generan cambios en el 
producto / servicio 
prestado. 

Menor 

RD9 
Deslizamientos 
y movimientos 

en masa  

Daños en equipos 
e instalaciones 
por la ocurrencia 
de deslizamientos 
y movimientos en 
masa 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Mínima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental tiene una 
incidencia superior al 
20% e inferior al 40%, 
afecta en forma baja el 
componente ambiental 
considerado. 

Menor 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios 
públicos.Suspensiones 
de uno o más servicios 
públicos (Agua, Energía, 
Gas, Aseo) 

Mínima 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 
corregidos con algunas 
modificaciones en el 
proceso e incluso puede 
llegarse a generar 
algunos cambios en el 
producto / servicio 
prestado sin 
consecuencias de tipo 
legal, operativo, 
comercial o contractual. 

Moderada 

RD10 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
inundaciones 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Mínima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo) 

Mínima 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 
corregidos de forma 
inmediata y no se 
generan cambios en el 
producto / servicio 
prestado. 

Menor 

RD11 
Vendavales, 
ráfagas de 

viento 

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
vendavales 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Mínima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 

Periodo de afectación 
menor a tres (3) días de 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo) 

Mínima 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 
corregidos de forma 
inmediata y no se 
generan cambios en el 

Menor 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

producto / servicio 
prestado. 

RD12 
Fallas 

Geológicas 

Movimiento o 
reptación de la 
tierra que afecten 
las torres de 
transmisión y 
distribución o 
subestaciones 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Mínima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 

Periodo de afectación 
entre diez (10) días y 
tres (3) semanas de una 
o varias de las 
siguientes variables: 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo). 
Actividades 
económicas. 
Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 
productivas. 
Vivienda. Daños de la 
vivienda cuya 
reparación requiere del 
periodo de afectación 
descrito. 
Condiciones de 
bienestar y salud (física 
y psicosocial). 
Afectaciones a las 
condiciones de 

Moderada 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

bienestar y salud por 
efectos de ruido, olores, 
material particulado, 
entre otros, a las 
personas de un barrio. 
Educación. 
Restricciones o 
limitaciones de acceso a 
las instituciones 
educativas. 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 270.000.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
genera un deterioro en 
algunos indicadores de 
gestión de compromiso 
interno del proceso, los 
cuales pueden ser 
corregidos con algunas 
modificaciones en el 
proceso e incluso puede 
llegarse a generar 
algunos cambios en el 
producto / servicio 
prestado sin 
consecuencias de tipo 
legal, operativo, 
comercial o contractual. 

Moderada 

RD13 
Pandemias 

(Virus y 
Bacterias) 

Contagio por 
Covid-19 al 
personal que 
labora en las 
instalaciones de 
las subestaciones 

Personas 

Lesiones con 
incapacidad hasta 30 
días de por lo menos 
una (1) persona sea 
trabajador o contratista. 

Menor 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 
Periodo de afectación 
entre diez (10) días y 
tres (3) semanas de una 

Moderada 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

o varias de las 
siguientes variables: 
Actividades 
económicas.Interrupción 
o restricciones al empleo 
o ejercicio de 
actividades productivas. 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
no presenta alertas de 
incumplimientos en los 
indicadores de gestión, 
como tampoco se 
generan desviaciones 
en la calidad del 
Producto / Servicio 
prestado. 

Mínima 

RD14 Avifauna 

Daños materiales 
en la 
infraestructura 
eléctrica de la 
subestación 
ocasionando la 
interrupción de la 
prestación del 
servicio de 
energía 

Personas 
Lesiones sin 
incapacidad. 

Mínima 

Ambiente 

La alteración del factor 
ambiental es igual o 
inferior al 20%, es decir, 
genera una afectación 
casi nula del 
componente ambiental 
considerado. 

Mínima 

Social 

Periodo de afectación, 
entre tres (3) días y diez 
(10) días, de una o 
varias de las siguientes 
variables: 
Servicios públicos. 
Suspensiones de uno o 
más servicios públicos 
(Agua, Energía, Gas, 
Aseo). 
Actividades 
económicas. 
Interrupción o 
restricciones al empleo o 
ejercicio de actividades 

Menor 
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Código 
del 

riesgo 
Amenaza 

Escenario de 
riesgo 

Objeto de 
Impacto 

Criterio análisis 
consecuencia 

Calificación 
de 

Consecuencia 

productivas. 
Condiciones de 
bienestar y salud (física 
y psicosocial). 
Afectaciones a las 
condiciones de 
bienestar y salud por 
efectos de ruido, olores, 
material particulado, 
entre otros, a las 
personas de un barrio. 
Educación. 
Restricciones o 
limitaciones de acceso a 
las instituciones 
educativas. 

Económico  

Variación en el costo o 
recurso financiero 
menor a 2.702.875.000 
Pesos 

Mínima 

Calidad 

La ocurrencia del evento 
no presenta alertas de 
incumplimientos en los 
indicadores de gestión, 
como tampoco se 
generan desviaciones 
en la calidad del 
Producto / Servicio 
prestado. 

Mínima 

 
 
5.2.2.2 Definición del método para el análisis de la posibilidad y estimación de 

probabilidad 
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 1.1.5.2.1. Criterios para evaluación de la 
probabilidad se calificó la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de riesgos 
identificados 
 

Tabla 79. Calificación de la probabilidad 

Código 
del 
riesgo   

 Amenaza    Escenario de riesgo  
 Criterio 
análisis 

probabilidad  

 Calificación 
de 

Probabilidad  

RD1  Explosión  Baja 
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Código 
del 
riesgo   

 Amenaza    Escenario de riesgo  
 Criterio 
análisis 

probabilidad  

 Calificación 
de 

Probabilidad  

Explosión de equipos de las 
subestaciónes o tableros de 
control 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

RD2  
Incendio 

estructural 

Incendio por fuga de aceite 
dieléctrico de los 
transformadores de potencia, 
interruptores y tableros de 
control. 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 

RD3 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

Actividades de orden publico que 
ocasionen daños sobre la 
continuidad en la prestación del 
servicio y en las personas 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 

RD4 Asonadas 

Invasión de las instalaciones de 
subestaciones de manera 
violenta por parte de la 
comunidad 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 

RD5 
Incendios 

forestales y de 
cobertura vegetal 

Quema de la vegetación que se 
encuentra alrededor de la 
infraestructura de transmisión y 
distribución 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

25.1% - 60% 
Mediana 

probabilidad de 
ocurrencia 

Media 

RD6 Sismos  

Sismo, temblor o terremoto con 
la capacidad de afectar la 
infraestructura, la operación y el 
bienestar de los trabajadores de 
la empresa. 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

25.1% - 60% 
Mediana 

probabilidad de 
ocurrencia 

Media 

RD7 
Descargas 
eléctricas 

Caída de rayos sobre la 
infraestructura de las 
subestaciones o líneas de 
transporte de energía con la 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

60.1% - 85% 
Alta 

Alta 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Código 
del 
riesgo   

 Amenaza    Escenario de riesgo  
 Criterio 
análisis 

probabilidad  

 Calificación 
de 

Probabilidad  

capacidad de causar interrupción 
del suministro de energía 
eléctrica  

probabilidad de 
ocurrencia 

RD8 
Fallas 

estructurales 

Daño parcial o total de uno o 
varios activos críticos de la 
infraestructura eléctrica para la 
prestación del servicio, 
afectando un gran número de 
clientes en las zonas de 
influencia del negocio 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 

RD9 
Deslizamientos y 
movimientos en 

masa  

Daños en equipos e 
instalaciones por la ocurrencia 
de deslizamientos y movimientos 
en masa 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 

RD10 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o demoras en la 
prestación del servicio por la 
ocurrencia de inundaciones 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 

RD11 
Vendavales, 

ráfagas de viento 

Interrupción o demoras en la 
prestación del servicio por la 
ocurrencia de vendavales 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

25.1% - 60% 
Mediana 

probabilidad de 
ocurrencia 

Media 

RD12 Fallas Geológicas 

Movimiento o reptación de la 
tierra que afecten las torres de 
transmisión y distribución o 
subestaciones 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Menor o igual al 
5% 

Es casi 
imposible que 

ocurra. 

Muy baja 

RD13 
Pandemias (Virus 

y Bacterias) 

Contagio por Covid-19 al 
personal que labora en las 
instalaciones de las 
subestaciones 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 
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Código 
del 
riesgo   

 Amenaza    Escenario de riesgo  
 Criterio 
análisis 

probabilidad  

 Calificación 
de 

Probabilidad  

RD14 Avifauna 

Daños materiales en la 
infraestructura eléctrica de la 
subestación ocasionando la 
interrupción de la prestación del 
servicio de energía 

Probabilidad de 
ocurrencia entre  

5.1% - 25% 
Baja 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 

 
 
5.2.2.3 Factores que afectan las probabilidades y las consecuencias  
 
La probabilidad se ve afectada por: la eficacia de los controles, procesos de mantenimiento, 
exposición a amenazas, los indicadores de gestión y acciones de mejoramiento, deterioro 
de las instalaciones, obsolescencia, hechos súbitos e imprevistos. Mientras que las 
consecuencias se ven afectadas por la capacidad de respuesta y capacidad de activación  
de los planes de contingencias, protección financiera o cubrimiento a través de Pólizas de 
seguros, fondos de seguros, estrategias de recuperación, planes continuidad del negocio 
sistemas de información, manejo comunicacional e iniciativas ambientales, entre otros. 
 
5.2.2.4 Valoración de los controles existentes 
 
Criterios para la evaluación de controles 
 
Consiste en evaluar los atributos, la eficacia y efectividad de los controles existentes y que 
se encuentran orientados a disminuir la probabilidad o la consecuencia del riesgo.  
 
Esta evaluación se realiza tomando como referencia los criterios presentados en la tabla 85 
de valoración de controles. Para esta tabla, el término atributo del control hace referencia a 
las características de diseño y operación de los controles, así como de su desarrollo y 
madurez.  
 
 

Tabla 80. Criterios de evaluación de controles existentes 
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Criterios del Nivel de los Controles 

Muy 
Bajo 

Atributos 

El control se ejecuta de forma manual, su frecuencia de aplicación es 
esporádica, no hay responsable asignado y está sin documentar en sus 
componentes y/o su aplicación. 

• Los controles no cumplen ningún tipo de normativa 

• No se presta ninguna atención al riesgo 

• Confiabilidad: <30% 

Efectividad 
Eficacia 

• Efectividad muy deficiente 

• Eficacia muy deficiente  

Bajo 

Atributos 

El control se ejecuta de forma manual o semiautomática, su frecuencia 
de aplicación es esporádica o periódica, hay responsable asignado sin 
formalizar y está deficientemente documentado en sus componentes 
y/o su aplicación. 

• Los controles cumplen parcialmente requerimientos normativos 
mínimos  

• Atención baja al riesgo 

• Confiabilidad: (30% - 50%)  

Efectividad 
Eficacia 

• Efectividad deficiente 

• Eficacia deficiente 

Medio 

Atributos 

El control se ejecuta de forma semiautomática, su frecuencia de 
aplicación es periódica, hay responsable asignado sin formalizar y está 
parcialmente documentado en sus componentes y/o su aplicación. 

• Los controles cumplen requerimientos normativos mínimos 

• Atención moderada al riesgo 

• Confiabilidad: (50% - 70%) 

Efectividad 
Eficacia 

• Efectividad moderada 

• Eficacia moderada 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Criterios del Nivel de los Controles 

Alto 

Atributos 

El control se ejecuta de forma semiautomática o sistematizada, su 
frecuencia de aplicación es periódica o continúa, hay responsable 
asignado formalmente y está cerca de documentarse completamente 
en sus componentes y/o su aplicación. 

• Atención significativa al riesgo 

• Se han implementado los controles desde la perspectiva Costo/ 
Beneficio  

• Confiabilidad: (70% - 95%) 

Efectividad 
Eficacia 

• Alta efectividad 

• Alta eficacia 

Muy Alto 

Atributos 

El control se ejecuta de forma sistematizada, su frecuencia de 
aplicación es continua, tiene responsable asignado formalmente, está 
completamente documentado en sus componentes y se documenta su 
aplicación. 

• Redundancia de controles 

• Aplicación de mejores prácticas 

• Confiabilidad: ≥ 95% 

Efectividad 
Eficacia 

• Muy alta efectividad 

• Muy alta eficacia 

 
Considerando lo anterior en el análisis de riesgos para la infraestructura eléctrica de la 
regional Pamplona , fueron identificados y considerados los principales factores que afectan 
las probabilidades y consecuencias de cada riesgo como son las causas efectos y controles 
ver Tabla 86. 
 
Tabla 81. Valoración de controles para los escenarios de riesgos identificados y factores 

que afectan las probabilidades y las consecuencias 

Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

RD1  Explosión  

Explosión de 
equipos de las 
subestaciones 
o tableros de 
control 

• Descargas 
atmosféricas 
• Fallas en el 
mantenimiento 
• Efectos de 
errores 
humanos de 
operación. 
• Obsolescencia 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica 
• Posible 
lesión o 

• Muros cortafuegos 
• Plan de 
emergencias y 
protocolos de 
seguridad industrial 
• Plan operativo de 
mantenimiento de 
subestaciones y 
líneas 

 Alto  
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Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

tecnológica 
• 
Malfuncionamie
nto de equipos y 
componentes. 
• Fallas en 
mecanismos de 
prevención o 
protección. 

muerte de 
empleados, 
contratistas o 
terceros 
• Posible 
afectación a la 
Biota y los 
suelos 
• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 
• Aumento de 
costos de 
operación y 
mantenimient
o 
• Afectación 
de la 
reputación 
empresarial 

• Cumplimiento de 
normas RETIE 
• Redundancia en 
sistemas de control y 
protección 
• Diques/foso de 
decantación o 
contención de los 
almacenamientos de 
líquidos 
inflamables/combustib
les con decantación a 
trampa de grasas 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Análisis de Criticidad 
de los activos 

RD2  
Incendio 

estructural 

Incendio por 
fuga de aceite 
dieléctrico de 
los 
transformador
es de 
potencia, 
interruptores y 
tableros de 
control. 

• Descargas 
atmosféricas 
• Fallas en el 
mantenimiento 
• Efectos de 
errores 
humanos de 
operación. 
• Obsolescencia 
tecnológica 
• 
Malfuncionamie
nto de equipos y 
componentes. 
• Fallas en 
mecanismos de 
prevención o 
protección. 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica,  
• Afectación 
de la 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica  
• Afectación 
económica  
• Afectación al 
medio 
Ambiente 

• Plan operativo de 
mantenimiento de 
subestaciones y 
líneas 
* Diques/foso de 
decantación o 
contención de los 
almacenamientos de 
líquidos 
inflamables/combustib
les con decantación a 
trampa de grasas 
* Muros y puertas 
cortafuegos 
* Plan de 
emergencias y 
protocolos de 
seguridad industrial 

 Alto  
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Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

• Actos 
malintencionado
s de terceros 

* Cumplimiento de 
normas RETIE 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Análisis de Criticidad 
de los activos 

RD3 

Actividades 
criminales 

y/o 
terrorismo 

Actividades de 
orden publico 
que ocasionen 
daños sobre la 
continuidad en 
la prestación 
del servicio y 
en las 
personas 

• Fallas en la 
seguridad física 
• Debilidad o 
ausencia de 
autoridades 
• Ausencia de 
convenios con 
autoridades 
• Entorno 
socioeconómico: 
Conflictos 
sociales, 
guerrillas, 
bandas 
criminales. 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica,  
• Afectación 
de la 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica  
• Afectación 
económica  
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
Ambiente 
• Afectación a 
otras 
empresas 
prestadoras 
de servicios 
públicos 

• Contrato de 
seguridad y vigilancia 
• Convenio Policía 
Nacional 
• Sistema de 
Seguridad Electrónica 
• Protocolos de 
seguridad 
• Mesas de Trabajo 
con Ejercito Nacional 
(COPEI) 
• Labores de gestión 
social 
• Legalización del 
servicio de energía en 
los asentamientos 
sub-normales 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 
ambiental para la 

 Medio  
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Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 

RD4 Asonadas 

Invasión de las 
instalaciones 
de 
subestaciones 
de manera 
violenta por 
parte de la 
comunidad 

• Entorno 
socioeconómico: 
Conflictos 
sociales, 
guerrillas, 
bandas 
criminales. 
• Fallas en la 
seguridad física 
• Ausencia de 
autoridades 
• Aumento de 
tarifas de 
energía 
• Fallas en la 
prestavión del 
servicio 

• Daños en la 
infraestructura 
• 
Indisponibilida
d del servicio 
• Afectación 
económica 
• Afectación a 
las personas  
• Pérdida de 
información 
• Afectación 
de la 
reputación  
• Pérdida de 
confiablidad y 
calidad del 
servicio 

• Contrato de 
seguridad y vigilancia 
• Convenio Policía 
Nacional 
• Sistema de 
Seguridad Electrónica 
• Protocolos de 
seguridad 
• Labores de gestión 
social 
• Planes de 
emergencia 

 Medio  

RD5 

Incendios 
forestales y 
de cobertura 

vegetal 

Quema de la 
vegetación 
que se 
encuentra 
alrededor de la 
infraestructura 
de transmisión 
y distribución 

• Vandalismo 
• Fallas en el 
mantenimiento y 
roseria 
alrededor de la 
subestación 
• Descargas 
atmosféricas 
• Aumento en la 
intensidad y 
duración de las 
olas de calor 
• Vegetación: 
Tipo de 
formación 
vegetal (pastos, 
bosques, 
rastrojos, 
cultivos, etc.) 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica  
• Afectación 
de la 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica  
• Afectación 
económica  
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
Ambiente 

• Construcción de 
obras de Ingeniería 
conforme a 
reglamento técnicos. 
• Implementación de 
nuevas tecnologías 
• Pólizas de seguro 
empresariales 
• Obras civiles y 
electromecánicas de 
restablecimiento y 
recuperación. 
• Protocolos de 
comunicaciones. 
• Plan de Emergencia 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 

 Medio  
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Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Análisis de Criticidad 
de los activos 

RD6 Sismos  

Sismo, 
temblor o 
terremoto con 
la capacidad 
de afectar la 
infraestructura
, la operación 
y el bienestar 
de los 
trabajadores 
de la empresa. 

• Geología: 
Sacudimiento 
del terreno, 
Fallamiento en 
superficie, 
Deslizamientos 
y licuefacción, 
Avalanchas de 
roca, Flujos 
rápidos del 
suelo, Caídas de 
roca 
• Incumplimiento 
de normas 
sismo 
resistentes 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica 
• Interrupción 
del fluido 
eléctrico, de 
las vías de 
acceso y las 
comunicacion
es 
• Ocurrencia 
de incendios 
y/o 
explosiones. 
• Afectación 
de la 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica. 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación 
económica 
• Afectación a 
otras 
empresas 
prestadoras 
de servicios 
públicos 

• Edificios y estruturas 
con normas de 
construcción 
sismoresitente 
• Plan de Emergencia 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protocolos de 
seguridad 
• Protección financiera 
• Análisis de impacto 
del negocio 

 Alto  

RD7 
Descargas 
eléctricas 

Caída de 
rayos sobre la 
infraestructura 
de las 

• Clima: 
Ocurrencia de 
Tormentas 
Electricas 

• Daño 
mecánico 
• Afectación a 
Terceros 

• Plan operativo de 
mantenimiento de 
subestaciones y 
líneas 

 Alto  



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

subestaciones 
o líneas de 
transporte de 
energía con la 
capacidad de 
causar 
interrupción 
del suministro 
de energía 
eléctrica  

• Ausencia de 
pararayos o en 
mal estado 
• Fallas en el 
mantenimiento 
• Fallas en el 
sistema de 
apantallamiento 
• Ubicación 
geográfica y 
densidad de 
rayos a tierra 

• Fuego y/o 
explosión  
• Lesiones a 
personas 
• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 
• Aumento de 
costos de 
operación y 
mantenimient
o 
• Afectación 
de la 
reputación 
empresarial 
• Afectación 
del medio 
ambiente 

• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Ajustes en 
dispositivos 
electrónicos de 
protección (IEDs) 
• Especificaciones 
técnicas de los 
equipos y materiales 
instalados (Corrientes 
altas de cortocircuito) 
• Estudios de nivel 
ceraunico y de 
cortocircuitos 
• Póliza de RCE 
• Análisis de Criticidad 
de los activos 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 

RD8 
Fallas 

estructurales 

Daño parcial o 
total de uno o 
varios activos 
críticos de la 
infraestructura 
eléctrica para 
la prestación 
del servicio, 
afectando un 
gran número 
de clientes en 
las zonas de 

 
• Amenazas 
tecnológicas 
(Incendio, 
explosión) 
• Deficiente 
gestión de 
activos críticos 
• Obsolescencia 
Tecnológica  
• Debilidades en 
la planeación y 

• 
Indisponibilida
d del servicio 
• Demanda no 
atendida 
• Afectación 
económica 
• Afectación a 
las personas  
• Pérdida de 
información 
• Multas, 

• Plan operativo de 
mantenimiento de 
subestaciones y 
líneas 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 

 Alto  
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Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

influencia del 
negocio 

asignación de 
recursos 
• Falla interna de 
equipos  
• Inadecuado 
mantenimiento 
• Efectos de 
errores 
humanos de 
operación. 
• 
Malfuncionamie
nto de equipos y 
componentes. 
• Fallas en 
mecanismos de 
prevención o 
protección. 

sanciones y 
demandas 
• Afectación 
de la 
reputación  
• Pérdida de 
confiablidad y 
calidad del 
servicio 
• Daños a 
terceros 

CENS 
• Operador 
permanente 
• Sistemas de control, 
monitoreo y 
supervisión local y 
remota 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Pólizas de seguros 

RD9 

Deslizamient
os y 

movimientos 
en masa  

Daños en 
equipos e 
instalaciones 
por la 
ocurrencia de 
deslizamiento
s y 
movimientos 
en masa 

• Periodos de 
lluvia intensa 
• Geología: 
Avalanchas de 
roca, Flujos 
rápidos del 
suelo, Caídas de 
roca 
• Deficiencia en 
procesos 
morfológicos 
generados por 
las corrientes 
hídricas y los 
taludes 
generados por 
estas 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica  
• 
Indisponobilid
ad del servicio 
• Afectación 
económica. 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
ambiente 

• Estabilización de 
taludes y de terreno. 
• Ingeniería 
conceptual y de 
detalle  
• Construcción de 
obras de ingeniería 
conforme a 
reglamento técnicos. 
• Sistema drenaje en 
Subestaciones.  
• Planes de 
mantenimiento 
preventivo en 
Subestaciones 
• Alertas y 
restricciones 
ambientales 
tempranas  
• Estudios de suelos y 
geomorfológicos  
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 

 Alto  
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Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Pólizas de seguros 
empresariales 

RD10 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
inundaciones 

• Clima: 
intensidad de las 
lluvias, régimen 
de lluvias 
• Fallas en las 
especificaciones 
de las 
construcciónes 
civiles 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica  
• 
Indisponobilid
ad del servicio 
• Afectación 
económica. 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
ambiente 

• Generar las alertas a 
los responsables del 
proceso de la USSA 
• Construcción de 
obras de ingeniería 
conforme a 
reglamento técnicos. 
• Sistema drenaje en 
Subestaciones.  
• Plan operativo de 
mantenimiento de 
subestaciones y 
líneas 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Mesas de trabajo 
con entes 
gubernamentales 
(CMGR) 
• Planes de 
emergencia 
• Pólizas de seguros 
• Diagnóstico al 
estado del sistema de 
Distribución 

 Alto  

RD11 
Vendavales, 
ráfagas de 

viento 

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 

•   Clima: vientos 
con velocidades 
iguales o 
mayores a las 
de diseño de la 

• Afectación a 
Terceros 
• Fuego y/o 
explosión  
• Lesiones a 

• Plan operativo de 
mantenimiento de 
subestaciones y 
líneas 
• Plan de 

 Alto  
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Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

ocurrencia de 
vendavales 

línea de 
transmisión 

personas 
• Afectación 
Calidad del 
Servicio y/o 
Continuidad 
• Aumento de 
costos de 
operación y 
mantenimient
o 
• Afectación 
de la 
reputación 
empresarial 
• Afectación 
del medio 
ambiente 

contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Póliza de RCE 
• Análisis de Criticidad 
de los activos 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 

RD12 
Fallas 

Geológicas 

Movimiento o 
reptación de la 
tierra que 
afecten las 
torres de 
transmisión y 
distribución o 
subestaciones 

•  Geología: 
Sacudimiento 
del terreno, 
Fallamiento en 
superficie, 
Deslizamientos 
y licuefacción 
• Fenómenos 
climáticos 
• Socavación por 
actividad minera 
• Falta de control 
de las aguas 
escorrentías 

• Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
de la 
infraestructura 
eléctrica  
• 
Indisponobilid
ad del servicio 
• Afectación 
económica. 
• Afectación a 
las personas  
• Afectación al 
medio 
ambiente 

• Plan de Emergencia 
• Plan de 
contingencia, 
continuidad del 
negocio y 
recuperación de 
activos en las 
subestaciones 
pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia 
subestaciones 
• Plan de manejo 
ambiental para la 
operación y 
mantenimiento técnico 
de subestaciones en 
CENS 
• Protocolos de 
seguridad 
• Protección financiera 
• Análisis de impacto 
del negocio 

 Alto  
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5.2.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Una vez definida la probabilidad y consecuencia para el riesgo, y evaluado los controles se 
procede a calcular el nivel de riesgo como el producto entre ambas. Para el cálculo es 
importante tener en cuenta que cada elemento de la probabilidad y la consecuencia tienen 
un valor asociado. Para el caso de la probabilidad los valores obedecen a un patrón lineal 
con uno (1) como mínimo y cinco (5) como máximo. Para la consecuencia el patrón es 
geométrico con uno (1) como mínimo y dieciséis (16) como máximo. Este último patrón se 

Códig
o del 
riesgo   

 Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Causas   Efectos   Controles existentes  

 
Evaluació

n del 
control  

RD13 
Pandemias 

(Virus y 
Bacterias) 

Ausencia del 
personal clave 
requerido para 
garantizar la 
prestación del 
servicio de 
energía 

* Propagación 
acelerada del 
COVID-19 por 
pacientes 
asintomáticos 
* Contagio de 
coronavirus de 
trabajadores y 
contratistas 
* Temor de 
contagio 
* Aislamiento 
social obligatorio 
* Desacato de 
medidas de 
autocuidado y 
de orden 
territorial 
* Dependencia 
de trabajadores 
con familiares 
vulnerablesl. 

* Afectación a 
la salud física 
de 
colaboradores 
generando 
incapacidades
. 
* Altos niveles 
de contagio 
por las 
condiciones  
* Limitaciones 
en la 
capacidad de 
atención de 
pacientes 
sintomáticos y 
su cerco 
epidemiológic
o.  
* Muerte de 
colaboradores 
contagiados. 
* 
Interrupciones 
en la 
prestación del 
servicio  
* 
Incumplimient
os con los 
grupos de 
interés 
* Reprocesos 

* Establecimiento de 
estrategias para la 
protección de la salud 
de los trabajadores  
* Identificación de 
trabajadores con 
mayor vulnerabilidad 
* Sensibilización 
permanente sobre 
medidas de higiene y 
conducta social 
* Suministro de 
elementos de 
protección a 
trabajadores 
operativos 
* Disposición de 
transporte empresarial 
para el traslado de los 
trabajadores a la 
empresa 
* Seguimiento 
personalizado a 
trabajadores que 
presentan sintomas 
respiratorios 

 Alto  
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define con el objeto de darle mayor preponderancia a la consecuencia del riesgo al 
momento de realizar su evaluación. 
 
Del ejercicio anterior se determina el nivel de riesgo y se ubica en la matriz de acuerdo con 
la tolerancia al riesgo establecida por CENS. Con base en este resultado se determina la 
necesidad y la prioridad de tratamiento. Se calculó el nivel de riesgo para cada evento 
identificado basado en la metodología para la gestión de riesgos de CENS expuesta 
anteriormente. 
 



 

 

 

 
 
 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. 
E.S.P. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Evaluación de escenarios de 

riesgos identificados para la 
prestación del servicio de 

energía 
 
A continuación, se presentan la evaluación de los riesgos identificados que pueden impactar la infraestructura eléctrica 
de la Regional Pamplona , determinando su nivel de riesgo. Independientemente que la amenaza sea natural o 
antrópica la afectación principal es la prestación de servicio de energía, por lo que las acciones de los planes de 
contingencia están orientadas al restablecimiento del servicio de energía eléctrica para afectar a nuestros usuarios en 
el menor tiempo posible. 
 
Se evaluó cada riesgo según la afectación para cada uno de los siguientes objetos de impactos: económico, social, 
ambiental, personas, ambiente y calidad. 
 

Tabla 82. Nivel de riesgos para la prestación del servicio de energía en la regional Pamplona  

Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

RD1  
Tecnológico / 

Antrópico 
Explosión  

Explosión de 
equipos de las 
subestaciones o 
tableros de control 

• Muros cortafuegos 
• Plan de emergencias y protocolos 
de seguridad industrial 
• Plan operativo de mantenimiento 
de subestaciones y líneas 
• Cumplimiento de normas RETIE 
• Redundancia en sistemas de control 
y protección 
• Diques/foso de decantación o 
contención de los almacenamientos 
de líquidos inflamables/combustibles 
con decantación a trampa de grasas 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 

 Alto  

Personas 

Baja 

Máxima  Extremo   

Ambiente Mínima  Aceptable  

Social Mínima  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  
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Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS 
• Análisis de Criticidad de los activos 

Calidad Mayor  Alto  

RD2  
Tecnológico / 

Antrópico 
Incendio 

estructural 

Incendio por fuga 
de aceite dieléctrico 
de los 
transformadores de 
potencia, 
interruptores y 
tableros de control. 

• Plan operativo de mantenimiento 
de subestaciones y líneas 
* Diques/foso de decantación o 
contención de los almacenamientos 
de líquidos inflamables/combustibles 
con decantación a trampa de grasas 
* Muros y puertas cortafuegos 
* Plan de emergencias y protocolos 
de seguridad industrial 
* Cumplimiento de normas RETIE 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS 
• Análisis de Criticidad de los activos 

 Alto  

Personas 

Baja 

Moderada  Tolerable  

Ambiente Menor  Tolerable  

Social Mínima  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Mayor  Alto  

RD3 Antrópico 
Actividades 

criminales y/o 
terrorismo 

Actividades de 
orden publico que 
ocasionen daños 
sobre la 
continuidad en la 
prestación del 
servicio y en las 
personas 

• Contrato de seguridad y vigilancia 
• Convenio Policía Nacional 
• Sistema de Seguridad Electrónica 
• Protocolos de seguridad 
• Mesas de Trabajo con Ejercito 
Nacional (COPEI) 
• Labores de gestión social 
• Legalización del servicio de energía 

 Medio  

Personas 

Muy baja 

Máxima Alto   

Ambiente Menor Aceptable 
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Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

en los asentamientos subnormales 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia subestaciones 
• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS 

Social Menor Aceptable  

Económico  Moderada  Aceptable 

Calidad Mayor  Tolerable  

RD4 Antrópico Asonadas 

Invasión de las 
instalaciones de 
subestaciones de 
manera violenta por 
parte de la 
comunidad 

• Contrato de seguridad y vigilancia 
• Convenio Policía Nacional 
• Sistema de Seguridad Electrónica 
• Protocolos de seguridad 
• Labores de gestión social 
• Planes de emergencia 

 Medio  

Personas 

Baja 

Máxima  Extremo  

Ambiente Menor  Aceptable  

Social Moderada  Tolerable  

Económico  Moderada  Tolerable  

Calidad Mayor  Alto  
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Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

RD5 
Natural / 

SocioNatural 

Incendios 
forestales y de 

cobertura 
vegetal 

Quema de la 
vegetación que se 
encuentra 
alrededor de la 
infraestructura de 
transmisión y 
distribución 

• Construcción de obras de Ingeniería 
conforme a reglamento técnicos. 
• Implementación de nuevas 
tecnologías 
• Pólizas de seguro empresariales 
• Obras civiles y electromecánicas de 
restablecimiento y recuperación. 
• Protocolos de comunicaciones. 
• Plan de Emergencia 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia subestaciones 
• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS 
• Análisis de Criticidad de los activos 

 Medio  

Personas 

Media 

Menor  Tolerable  

Ambiente Menor  Tolerable  

Social Mínima  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Menor  Tolerable  

RD6 Natural Sismos  

Sismo, temblor o 
terremoto con la 
capacidad de 
afectar la 
infraestructura, la 
operación y el 
bienestar de los 
trabajadores de la 
empresa. 

• Edificios y estructuras con normas 
de construcción sismorresistente 
• Plan de Emergencia 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia subestaciones 
• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 

 Alto  

Personas 

Media 

Máxima  Extremo   

Ambiente Menor  Tolerable  

Social Moderada  Tolerable  
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Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

de subestaciones en CENS 
• Protocolos de seguridad 
• Protección financiera 
• Análisis de impacto del negocio 

Económico  Mayor  Alto  

Calidad Máxima  Extremo   

RD7 Natural 
Descargas 
eléctricas 

Caída de rayos 
sobre la 
infraestructura de 
las subestaciones o 
líneas de transporte 
de energía con la 
capacidad de causar 
interrupción del 
suministro de 
energía eléctrica  

• Plan operativo de mantenimiento 
de subestaciones y líneas 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Ajustes en dispositivos electrónicos 
de protección (IEDs) 
• Especificaciones técnicas de los 
equipos y materiales instalados 
(Corrientes altas de cortocircuito) 
• Estudios de nivel ceraunico y de 
cortocircuitos 
• Póliza de RCE 
• Análisis de Criticidad de los activos 
• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS 

 Alto  

Personas 

Alta 

Mínima  Aceptable  

Ambiente Mínima  Aceptable  

Social Mínima  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Menor  Tolerable  

RD8 
Tecnológico / 

Antrópico 
Fallas 

estructurales 

Daño parcial o total 
de uno o varios 
activos críticos de la 

• Plan operativo de mantenimiento 
de subestaciones y líneas 
• Plan de contingencia, continuidad 

 Alto  Personas Alta Mínima  Aceptable  
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Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

infraestructura 
eléctrica para la 
prestación del 
servicio, afectando 
un gran número de 
clientes en las zonas 
de influencia del 
negocio 

del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Operador permanente 
• Sistemas de control, monitoreo y 
supervisión local y remota 
• Plan de contingencia subestaciones 
• Pólizas de seguros 

Ambiente Mínima  Aceptable  

Social Mínima  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Menor Tolerable 

RD9 Natural 
Deslizamientos 
y movimientos 

en masa  

Daños en equipos e 
instalaciones por la 
ocurrencia de 
deslizamientos y 
movimientos en 
masa 

• Estabilización de taludes y de 
terreno. 
• Ingeniería conceptual y de detalle  
• Construcción de obras de ingeniería 
conforme a reglamento técnicos. 
• Sistema drenaje en Subestaciones.  
• Planes de mantenimiento 
preventivo en Subestaciones 
• Alertas y restricciones ambientales 
tempranas  
• Estudios de suelos y 
geomorfológicos  
• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS 
• Plan de contingencia, continuidad 

 Alto  

Personas 

Baja 

Mínima  Aceptable  

Ambiente Menor  Aceptable  

Social Mínima  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  
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Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Pólizas de seguros empresariales 

Calidad Moderada  Tolerable  

RD10 Natural 
Crecientes e 
inundaciones  

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
inundaciones 

• Generar las alertas a los 
responsables del proceso de la USSA 
• Construcción de obras de ingeniería 
conforme a reglamento técnicos. 
• Sistema drenaje en Subestaciones.  
• Plan operativo de mantenimiento 
de subestaciones y líneas 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Mesas de trabajo con entes 
gubernamentales (CMGR) 
• Planes de emergencia 
• Pólizas de seguros 
• Diagnóstico al estado del sistema de 
Distribución 

 Alto  

Personas 

Baja 

Mínima  Aceptable  

Ambiente Mínima  Aceptable  

Social Mínima  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Menor  Aceptable  

RD11 Natural 
Vendavales, 
ráfagas de 

viento 

Interrupción o 
demoras en la 
prestación del 
servicio por la 
ocurrencia de 
vendavales 

• Plan operativo de mantenimiento 
de subestaciones y líneas 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Póliza de RCE 
• Análisis de Criticidad de los activos 
• Plan de manejo ambiental para la 

 Alto  

Personas 

Media 

Mínima  Aceptable  

Ambiente Mínima  Aceptable  

Social Mínima  Aceptable  
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Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Menor  Tolerable  

RD12 Natural 
Fallas 

Geológicas 

Movimiento o 
reptación de la 
tierra que afecten 
las torres de 
transmisión y 
distribución o 
subestaciones 

• Plan de Emergencia 
• Plan de contingencia, continuidad 
del negocio y recuperación de activos 
en las subestaciones pertenecientes a 
CENS 
• Plan de contingencia subestaciones 
• Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico 
de subestaciones en CENS 
• Protocolos de seguridad 
• Protección financiera 
• Análisis de impacto del negocio 

 Alto  

Personas 

Muy baja 

Mínima  Aceptable  

Ambiente Mínima  Aceptable  

Social Moderada  Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Moderada  Aceptable  

RD13 biosanitario 
Pandemias 

(Virus y 
Bacterias) 

Ausencia del 
personal clave 
requerido para 
garantizar la 
prestación del 
servicio de energía 

* Establecimiento de estrategias para 
la protección de la salud de los 
trabajadores  
* Identificación de trabajadores con 
mayor vulnerabilidad 
* Sensibilización permanente sobre 
medidas de higiene y conducta social 

 Alto  

Personas 

Baja 

Menor  Aceptable  

Ambiente Mínima  Aceptable  
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5.2.3.1 Comparación de los niveles de riesgo estimados 
 
Una vez determinada el nivel del riesgo, se realiza un análisis y comparación en los diferentes en lastos niveles con el objeto de 
clasificar los riesgos según el mapa de calor (matriz de riesgo). A continuación, se presenta las matrices de riesgos y su 
clasificación para cada objeto de impacto: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 83. Comparación niveles de riesgos objeto de impacto personas 

Código 
del 
riesgo   

 Origen   Amenaza   
 Escenario de 

riesgo  
 Controles existentes  

 Evaluación del 
control  

 Objeto de 
Impacto  

Probabilidad  Consecuencia  
 Nivel de 
Riesgo  

* Suministro de elementos de 
protección a trabajadores operativos 
* Disposición de transporte 
empresarial para el traslado de los 
trabajadores a la empresa 
* Seguimiento personalizado a 
trabajadores que presentan sintomas 
respiratorios 

Social Mínima Aceptable  

Económico  Mínima  Aceptable  

Calidad Mínima  Aceptable  
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  CONSECUENCIA 

PROBABILIDAD Mínima Menor Moderada Mayor  Máxima 

Muy alta           

Alta  RD7         

Media RD11 RD5     RD6 

Baja 
RD9, RD8, 
RD10 

RD4, RD13 RD2   RD1, RD3 

Muy baja RD12         
 

De acuerdo a los niveles de riesgos para el objeto de impacto 
personas, se puede apreciar que el riesgos RD1 Explosión, 
RD3 Actividades criminales y/o terrorismo y RD6 Sismos, son 
las amenazas de mayores impactos en la integridad de las 
personas. En general el impacto a las personas tiene un 
índice de riesgos medio. 

Cantidad de riesgos 

Extremo 3 

Alto 0 

Tolerable 2 

Aceptable 8 

Total riesgos 13 
 

Índice de Riesgo 0.521 Medio 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

0.37 0.00 Bajo 

0.53 0.37 Medio 

0.67 0.53 Alto  

1.00 0.67 Muy Alto 

Este índice es una primera alerta respecto al riesgo general y 
adicionalmente es un referente de seguimiento respecto a la 
efectividad de las acciones de control a implementar. 

 

 

Tabla 84. Comparación niveles de riesgos objeto de impacto medio ambiente 
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  CONSECUENCIA 

PROBABILI
DAD 

Mínima Menor Moderada Mayor  Máxima 

Muy alta           

Alta RD7         

Media RD11 RD5, RD6,        

Baja 
RD1, RD4,  
RD8, RD10, 
RD13 

RD2, RD3, 
RD9 

      

Muy baja RD12         
 

Para el objeto de impacto ambiente después de analizar la 
exposición de los riesgos en la matriz de calor en la cual se 
puede evidenciar que la mayoría de las amenazas se ubican 
en la zona aceptable, por lo que la afectación al medio 
ambiente es mínima, solo los eventos de Incendios forestales 
y sismos, podrían afectar el medio ambiente de una manera 
significativa. En general el impacto del medio ambiente tiene 
un índice de riesgos bajo.  

Cantidad de riesgos 

Extremo 0 

Alto 0 

Tolerable 2 

Aceptable 11 

Total riesgos 13 
 

Índice de Riesgo 0.34 Bajo 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

0.37 0.00 Bajo 

0.53 0.37 Medio 

0.67 0.53 Alto  

1.00 0.67 Muy Alto 

Este índice es una primera alerta respecto al riesgo general y 
adicionalmente es un referente de seguimiento respecto a la 
efectividad de las acciones de control a implementar. 

 
Tabla 85. Comparación niveles de riesgos objeto de impacto económico 
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  CONSECUENCIA 

PROBABILIDA
D 

Mínima Menor Moderada Mayor  Máxima 

Muy alta           

Alta RD7         

Media RD5, RD11     RD6   

Baja 

RD1,RD2, 
RD4,RD8,  
RD9,RD10, 
RD13 

  RD3     

Muy baja RD12         
 

Para el objeto de impacto económico después de analizar la 
exposición de los riesgos en la matriz de calor en la cual se 
puede evidenciar que la mayoría de las amenazas se ubican 
en la zona aceptable, por lo que la afectación para la empresa 
es mínima teniendo en cuenta la tabla financiera, solo los 
eventos de atentados terroristas y sismos, podrían afectar de 
manera significativa a la empresa, teniendo en cuenta que 
nuestros activos se encuentran asegurados. En general el 
impacto económico tiene un índice de riesgos medio 

Cantidad de riesgos 

Extremo 0 

Alto 1 

Tolerable 1 

Aceptable 11 

Total riesgos 13 
 

Índice de Riesgo 0.378 Medio 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

0.37 0.00 Bajo 

0.53 0.37 Medio 

0.67 0.53 Alto  

1.00 0.67 Muy Alto 

Este índice es una primera alerta respecto al riesgo general y 
adicionalmente es un referente de seguimiento respecto a la 
efectividad de las acciones de control a implementar. 

Tabla 86. Comparación niveles de riesgos objeto de impacto social 
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  CONSECUENCIA 

PROBABILI
DAD 

Mínima Menor Moderada Mayor  Máxima 

Muy alta           

Alta RD7         

Media RD5, RD11   RD6     

Baja 

RD1, RD2, 
RD4,RD8,  
RD9,RD10, 
RD13 

 RD3     

Muy baja     RD12     
 

Para el objeto de impacto social después de analizar la 
exposición de los riesgos en la matriz de calor en la cual se 
puede evidenciar que la mayoría de las amenazas se ubican 
en la zona aceptable, por los tiempos mínimos de 
indisponibilidad del servicio y otras variables sociales, solo un 
impacto significativo lo vemos para casos de, materialización 
de los riesgos de atentados terroristas y sismos. En general el 
impacto social tiene un índice de riesgos bajo 

Cantidad de riesgos 

Extremo 0 

Alto 0 

Tolerable 2 

Aceptable 11 

Total riesgos 13 
 

Índice de Riesgo 0.356 Bajo 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

0.37 0.00 Bajo 

0.53 0.37 Medio 

0.67 0.53 Alto  

1.00 0.67 Muy Alto 

Este índice es una primera alerta respecto al riesgo general y 
adicionalmente es un referente de seguimiento respecto a la 
efectividad de las acciones de control a implementar. 

 Tabla 87. Comparación niveles de riesgos objeto de impacto calidad 
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  CONSECUENCIA 

PROBABILIDA
D 

Mínima Menor Moderada Mayor  Máxima 

Muy alta           

Alta   RD7       

Media   RD5, RD11     RD6 

Baja RD8, RD13 RD4, RD10,  RD9 
RD1, RD2, 
RD3 

  

Muy baja     RD12     
 

Para el objeto de impacto calidad después de analizar la 
exposición de los riesgos en la matriz de calor en la cual se 
puede evidenciar que la mayoría de las amenazas se ubican 
en la zona tolerable y alta, por lo que vemos una afectación 
significativa a la calidad y disponibilidad del servicio, y para el 
evento de sismo, un impacto máximo teniendo en cuenta la 
incertidumbre de afectación a subestaciones y líneas 
principales. En general el impacto en la calidad tiene un índice 
de riesgos medio 

Cantidad de riesgos 

Extremo 1 

Alto 3 

Tolerable 4 

Aceptable 5 

Total riesgos 13 
 

Índice de Riesgo 0.514 Medio 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

0.37 0.00 Bajo 

0.53 0.37 Medio 

0.67 0.53 Alto  

1.00 0.67 Muy Alto 

Este índice es una primera alerta respecto al riesgo general y 
adicionalmente es un referente de seguimiento respecto a la 
efectividad de las acciones de control a implementar. 
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E.S.P. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

5.2.3.2 Priorización del riesgo 
 
La priorización de los riesgos se realizó en función del nivel de riesgo ósea aquellos 
identificados como extremos (rojos) o altos (naranjas), sobre los cuales se deben enfocar 
las acciones.  
 

Tabla 88. Priorización de riesgos por nivel de riesgos 

Código 
del 

riesgo   
 Origen   Amenaza    Escenario de riesgo  

 Objeto de 
Impacto  

 Nivel de 
Riesgo  

RD1  
  

Tecnológico / 
Antrópico 
  

Explosión  
  

Explosión de equipos de las 
subestaciones o tableros de control 
  

Personas  Extremo   

Calidad  Alto  

RD2  
Tecnológico / 

Antrópico 
Incendio 

estructural 

Incendio por fuga de aceite 
dieléctrico de los transformadores de 
potencia, interruptores y tableros de 
control. 

Calidad  Alto  

RD3 
  

Antrópico 
  

Actividades 
criminales y/o 
terrorismo 
  

Actividades de orden público que 
ocasionen daños sobre la 
continuidad en la prestación del 
servicio y en las personas 
  

Personas  Extremo   

Calidad  Alto  

RD6 
  
  

Natural 
  
  

Sismos  
  
  

Sismo, temblor o terremoto con la 
capacidad de afectar la 
infraestructura, la operación y el 
bienestar de los trabajadores de la 
empresa. 
  
  

Personas  Extremo   

Económico   Alto  

Calidad  Extremo   

 
 
5.2.3.3 Elementos de entrada para la toma de decisiones 
 
Después de la priorización de los riesgos, se debe tomar como punto de partida los 

controles existentes que fueron considerados durante la evaluación de riesgos y 

adicionalmente se consideran como elementos para la toma decisiones en la definición de 

las medidas de tratamiento, aspectos como información sobre la materialización de riesgos, 

Información técnica y operacional de los activo, informe de comportamiento de las variables 

o fuerzas del entorno, Plan Empresarial y las directrices planteadas para la prioridad en la 
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atención de los riesgos de acuerdo a su nivel, expuestas en el numeral 1.1.5.4 Nivel de 

aceptabilidad o tolerancia del riesgo,  

• Riesgo extremo (zona roja): Son riesgos de máxima prioridad; se requiere de 
acciones inmediatas. Deben ponerse en conocimiento del responsable del riesgo. 
Para medidas de tratamiento que impliquen inversión económica, se sugiere realizar 
estudios de Costo-Beneficio. Se debe realizar seguimiento continuo a este tipo de 
riesgos. 

 

• Riesgo alto (zona naranja): Son riesgos de Alta prioridad; se requiere de acciones a 
corto plazo. Deben ponerse en conocimiento del responsable del riesgo. Para 
medidas de tratamiento que impliquen inversión económica, se sugiere realizar 
estudios de Costo-Beneficio. Se debe realizar seguimiento periódico a este tipo de 
riesgos 

 
 
5.2.3.4 Identificación de medidas para el tratamiento del riesgo 
 
Las acciones definidas como medidas de mitigación se priorizan de acuerdo con el nivel de 
riesgo identificado, es decir, aquellos identificados como extremos (rojos) o altos (naranjas). 

 
Tabla 89. Medidas de tratamiento del riesgo 

Riesgo Acciones 

Explosión 

• Muros cortafuegos 

• Plan de emergencias y protocolos de seguridad industrial 

• Planes de mantenimiento 

• Planes de manejo ambiental 

• Cumplimiento de normas RETIE 

• Redundancia en sistemas de control y protección 

• Análisis de criticidad de los activos 

• Diques/foso de decantación o contención de los almacenamientos de líquidos 
inflamables/combustibles con decantación a trampa de grasas 

Incendio 

• Muros cortafuegos 

• Plan de emergencias y protocolos de seguridad industrial 

• Planes de mantenimiento 

• Planes de manejo ambiental 

• Cumplimiento de normas RETIE 

• Redundancia en sistemas de control y protección 

• Análisis de criticidad de los activos 

• Diques/foso de decantación o contención de los almacenamientos de líquidos 
inflamables/combustibles con decantación a trampa de grasas 

• Extintores portátiles 
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Riesgo Acciones 

• Sistema de detección y alarma (sensores, estaciones manuales) 

Actividades 
criminales y/o 

terrorismo 

• Contrato de seguridad y vigilancia 

• Convenio Policía Nacional 

• Sistema de Seguridad Electrónica 

• Protocolos de seguridad 

• Mesas de Trabajo con Ejercito Nacional (COPEI) 

• Labores de gestión social 

• Legalización del servicio de energía en los asentamientos sub-normales 

• Planes de contingencia 

• Planes de manejo ambiental 

Sismos 

• Edificios y líneas de transmisión con normas de construcción sismo resistente 

•  Planes de contingencia 

•  Plan de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de activos en las 
subestaciones 

•  Planes de manejo ambiental 

•  Protocolos de seguridad 

•  Plan de emergencia 

•  Pólizas de seguros 

• Contratación por emergencia 

• Contratos para líneas de Distribución, subestaciones y líneas de transmisión 

• Plan de continuidad de TI 

 
 
5.3  MONITOREO DEL RIESGO 
 
El monitoreo del riesgo permite conocer el comportamiento en el tiempo de los riesgos sus 
amenazas y vulnerabilidades; las cuales pueden cambiar la valoración del riesgo y 
realimentar el proceso de conocimiento. Los procesos de monitoreo podrán están alineados 
con los procesos documentados en el Sistema de Información Integrado y con los sistemas 
de alerta dispuestos por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de nivel regional o municipal. 
 
 
5.3.1 Protocolos o procedimientos de cómo se llevará a cabo el monitoreo 
 
La gestión integral de riesgos se apoya en los siguientes mecanismos para realizar el 
monitoreo de los riesgos: 
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Indicadores de gestión 
 

Por medio de los indicadores de cada nivel de gestión los responsables de los riesgos 
pueden obtener información sobre los mismos, sobre si funcionan las medidas de 
tratamiento, y si los riesgos están controlados, lo cual facilita la revisión y su contribución a 
la gestión. El suministro de los datos para calcular los indicadores está a cargo de los 
responsables de los riesgos, quienes deben detectar las señales de alerta y definir los 
correctivos necesarios, y si es pertinente, analizar la inclusión de nuevas acciones en un 
plan de mejoramiento. 
 
 

Auditoría Interna o evaluación independiente 
 
El objetivo de este mecanismo es efectuar un análisis independiente que aporte un mayor 
nivel de objetividad los resultados de la evaluación independiente pueden dar señales 
acerca de la efectividad de los controles existentes, la correcta aplicación de los controles 
o la necesidad de establecer nuevas acciones de mejoramiento que deben emprender los 
líderes de los diferentes niveles de gestión para mejorar el desempeño. 
 
Revisiones 
 
Las revisiones son un mecanismo de monitoreo que se aplica en los diferentes niveles de 
la GIR en intervalos planificados, el responsable del nivel de gestión deberá realizar la 
reunión de revisión de los riesgos, convocando a los responsables involucrados en la 
gestión de los riesgos y en la implementación de las acciones tratamiento, para actualizar 
los análisis de riesgo, revisar la implementación efectiva de la acciones de mejoramiento 
propuestas, identificar nuevos riesgos y definir estrategias y planes de acción para la mejora 
continua. 
 
5.3.1.1 Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de amenazas 
 
Sistemas de control, monitoreo y supervisión local y remota 
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Fotografía 1. Centro de Control CENS 

El Centro de Control de CENS está ubicado en la sede principal de Sevilla en el tercer piso 
del edificio Piense, se labora 7 x 24 x 365 días al año, 4 ingenieros y 13 tecnólogos en 
jornadas de 8 horas controlan y monitorean todo el sistema eléctrico de potencia, 
transmisión y distribución para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía. 
 
En el Centro de control de CENS se monitorean y manejan 42 subestaciones, 160 
alimentadores, 250 equipos de red (Reconectadores, suiches y reguladores), 422 km de 
líneas de transmisión; 12.600 km de media tensión y 14.000 km de baja tensión, en total 
19.548 señales que se controlan a través del sistema SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition - Supervisión, Control y Adquisición de Datos) de marca Survalent 
Technology , empresa Canadiense. 
 
Dentro del proceso Operación del Sistema de Transmisión y Distribución, se tiene 
documentado el procedimiento SUPERVISIÓN OPERATIVA, cuyo objetivo es Definir los 
lineamiento y acciones para realizar supervisión a la operación con el fin de garantizar la 
continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico de CENS, mediante este procedimiento los 
profesionales definen los criterios para la selección adecuada de las alarmas en la 
operación y el tratamiento de las mismas, se efectúa la gestión de la supervisión de las 
variables eléctricas para que sean confiables en la toma de decisiones y definen 
lineamientos para la operación, aplicando el siguiente procedimiento: 
 

Tabla 90. Procedimiento supervisión de la operación 

Nombre tarea   Responsables   Descripción  

1. Definir criterios 
para la gestión de 
alarmas 

Líder Operación del Sistema 
T&D / Profesional P2 Operación 

Integrada / Profesional P1 
Operación del Sistema / 

Tecnólogo D Gestión Operativa 
(Operación del Sistema) 

Clasificar las alarmas de acuerdo a su 
importancia y prioridad, con base en ello se 
define el tratamiento especial para su 
respectiva gestión. 

2. Definir Criterios 
para la 
supervisión de 
variables 
eléctricas 

Líder Operación del Sistema 
T&D / Profesional P2 Operación 

Integrada / Profesional P1 
Operación del Sistema / 

Tecnólogo D Gestión Operativa 
(Operación del Sistema) 

Validar en las distintas fuentes de 
información las medidas de las variables 
eléctricas usadas en la operación, de 
acuerdo a lo anterior, tomar las acciones con 
la dependencia encargada para hacer su 
respectiva corrección. 
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Nombre tarea   Responsables   Descripción  

3. Tomar 
acciones ante 
novedades de 
Tecnología de 
Operación 

Profesional P2 Operación 
Integrada / Profesional P1 
Operación del Sistema / 

Tecnólogo D Gestión Operativa 
(Operación del Sistema) 

Recibir las novedades del Profesional P1 
Tecnología de Operación y de acuerdo a las 
situaciones presentadas, realizar las 
acciones correspondientes con las 
dependencias involucradas para la atención 
de la novedad. 

4. Analizar las 
condiciones 
operativas 
especiales 

Profesional P2 Operación 
Integrada / Profesional P1 
Operación del Sistema / 
Tecnólogo D Gestión Operativa 
(Operación del Sistema) 

Indagar en las herramientas soporte la 
información (SCADA, OMS, informes 
operativos), a fin de analizar integralmente 
los cambios que tiene el sistema eléctrico de 
potencia de CENS, realizar el seguimiento y 
decidir de acuerdo a las novedades 
presentadas. 

 
 
Central de Monitoreo 
 
Desde la Central de Monitoreo para vigilancia electrónica, instalada en la sede principal en 
Cúcuta, se cuenta con un sistema centralizado de grabación digital y alerta de alarmas, con 
funcionamiento las 24 horas. 
 
Se atiende el monitoreo durante las 24 horas, para el seguimiento de alarmas y monitoreo 
de cámaras. 
 
Cada novedad detectada es informada inmediatamente según el caso, al responsable de 
seguridad física para atender la novedad, y se informa a los responsables de evacuación, 
atención de emergencias, Bomberos, CAI del Cuadrante, Policía Nacional, Ejército 
Nacional, etc., según la necesidad. 
 
La central de Monitoreo cuenta con software y hardware que permite identificar 
electrónicamente la activación de sensores de movimiento incendio, ruptura de vidrios, 
vibración o apertura de puertas y ventanas en los edificios interior 
 
5.3.1.2 Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes 
 
Nuestra infraestructura está expuesta a eventos inminentes proveniente de amenazas 
naturales y antrópicas evaluadas anteriormente, por lo que nuestra operación se establecen 
monitoreos a los diferentes equipos para detectar fallas tempranas para preparar a la 
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empresa para el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible en caso de 
materialización. Para ello se realiza un protocolo de monitoreo y supervisión adecuada de 
las variables eléctricas que alertaría a los profesionales de CDL para la atención oportuna 
de un evento, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

Tabla 91. Criterios para el monitoreo de variables eléctricas 

 
La empresa cuenta el sistema SCADA para el monitoreo y Control Automatizado en tiempo 
Real de la infraestructura de red para mejorar la confiabilidad y optimizar las operaciones. 
 
La plataforma es una solución totalmente integrada de SCADA, OMS y DMS que permite 
operar, monitorear, analizar, restaurar y optimizar eficazmente las operaciones críticas de 
la red. Al integrar los datos de toda la red, la solución ofrece inteligencia y control operativo 
en tiempo real que permite a los usuarios responder de forma proactiva y tomar medidas 
correctivas cuando sea necesario. Proporciona una interfaz de usuario común para todos 
los roles para facilitar las operaciones, un modelo de red compartido y una base de datos 
en tiempo real para aumentar el rendimiento, y una única plataforma de hardware para 
simplificar el mantenimiento y la seguridad de TI y TO.  
 
A continuación, se presenta una alineación de los eventos frente a los protocolos que se 
tienen documentados para su atención:  
 

TAREA ESPECIFICA RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA TAREA 

Revisar estado de 

comunicaciones de 

equipos 

Responsable de 

telecomunicaciones 

1 Revisión del estado de las 
comunicaciones de cada uno de los 
equipos conectados al sistema que 
traen información de variables 
eléctricas. 

Revisar alarmas 

SCADA y aplicativo 

Calidad de la potencia 

Operador Centro de 

Control  

2 Gestión continúa de las alarmas de los 
distintos equipos utilizados en la 
medición de las variables eléctricas. 

Revisar las variables 

Eléctricas  

Operador Centro de 

Control 

3 Revisión de las variables asociadas a la 
medición observando las desviaciones 
producidas por los diferentes eventos 
del Sistema (Tensión, corriente, 
frecuencia y demás). 

Gestionar la corrección 

de inconsistencias en 

los equipos de medida. 

Ingeniero de 

operación 

4 Coordinar la gestión oportuna ante la 
dependencia encargada para la 
corrección o ajuste de los equipos de 
medición y verificar su correcto 
funcionamiento.  
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Tabla 92. Protocolos monitoreo de riesgos en la operación  

Tipo de 
amenaza 

Amenazas 
Origen 

amenaza 
Protocolos bajo los cuales se lleva a cabo el 

Monitoreo de Riesgo 

Amenazas 
Naturales  

Movimientos 
sísmicos.  

Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) INS_201_MST_179: Atender emergencias de 
estructuras 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
No Aplica 

Crecientes e 
inundaciones aguas  

Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) INS_201_MST_179: Atender emergencias de 
estructuras 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) Inspección visual en subestaciones y líneas, bajo la 
realización de inspecciones rutinarias 

Movimientos de 
remoción en masa 

Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) INS_201_MST_179: Atender emergencias de 
estructuras 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
No Aplica 
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Tipo de 
amenaza 

Amenazas 
Origen 

amenaza 
Protocolos bajo los cuales se lleva a cabo el 

Monitoreo de Riesgo 

Vendavales, 
ráfagas de viento 

Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) INS_201_MST_179: Atender emergencias de 
estructuras 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
No Aplica 

Descargas 
eléctricas 

Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
No Aplica 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) GU_201_MST_007: Guía criterios de mantenimiento 
para líneas de transmisión 115kV y 230 kV 
2) GU_201_MST_008: Guía de criterios de 
mantenimiento para sistemas de apantallamiento y 
puestas a tierra en subestaciones de CENS  
3) Plan operativo Anual 
4) Plan de Gestión de Activos 
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Tipo de 
amenaza 

Amenazas 
Origen 

amenaza 
Protocolos bajo los cuales se lleva a cabo el 

Monitoreo de Riesgo 

Incendio de la 
cobertura vegetal 

Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) IN_201_MST_282: Mantenimiento de trampas de 
aceite 
4) IN_201_MST_283: Monitoreo a trampas de aceite 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) Inspección visual en subestaciones y líneas, bajo la 
realización de inspecciones rutinarias 
2) Planilla de inspección de equipos de control contra 
incendios 

Avifauna Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) Inspección visual en subestaciones y líneas, bajo la 
realización de inspecciones rutinarias 
2) Plantilla de inspección de control avifauna y  roedores 
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Tipo de 
amenaza 

Amenazas 
Origen 

amenaza 
Protocolos bajo los cuales se lleva a cabo el 

Monitoreo de Riesgo 

Amenaza 
socio-natural 

Incendios forestales Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) IN_201_MST_282: Mantenimiento de trampas de 
aceite 
4) IN_201_MST_283: Monitoreo a trampas de aceite 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) Inspección visual en subestaciones y líneas, bajo la 
realización de inspecciones rutinarias 
2) Planilla de inspección de equipos de control contra 
incendios 

Amenazas 
antrópicas  

Orden público y 
conflicto 
sociopolítico 

Exógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
No Aplica 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 

1) INS_201_MST_187: Registro de torres 
afectadas por artefactos explosivos 

Contaminación del 
suelo y del agua  

Endógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) IN_201_MST_282: Mantenimiento de trampas de 
aceite 
4) IN_201_MST_283: Monitoreo a trampas de aceite 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) Inspección visual en subestaciones y líneas, bajo la 
realización de inspecciones rutinarias 
2) Planilla de inspección de equipos de control contra 
incendios 
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Tipo de 
amenaza 

Amenazas 
Origen 

amenaza 
Protocolos bajo los cuales se lleva a cabo el 

Monitoreo de Riesgo 

Incendios y 
explosiones 

Endógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
1)  DI_201_MST_001: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de líneas de 
transmisión Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
2)  DI_201_MST_002: Plan de manejo ambiental para la 
operación y mantenimiento técnico de subestaciones 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander 
3) IN_201_MST_282: Mantenimiento de trampas de 
aceite 
4) IN_201_MST_283: Monitoreo a trampas de aceite 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) Plantilla de registro de subestaciones 
2) Plantilla de registro de mantenimiento de 
Subestaciones 
3) Plantilla de inspección caja de sistema de puesta a 
tierra subestaciones 
4) Plantilla de inspección identificación equipos de patio 
5) Mantenimiento de conductores en líneas de 
transmisión 
6) Mantenimiento de estructuras en líneas de transmisión   
7) Recorrido de líneas de transmisión  

Fallas 
Operacionales 

Endógena 

* Teniendo en cuenta el conocimiento y mapeo de 
amenazas: 
No Aplica 
 
* Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes: 
1) Plantilla de registro de subestaciones 
2) Plantilla de registro de mantenimiento de 
Subestaciones 
3) Plantilla de inspección caja de sistema de puesta a 
tierra subestaciones 
4) Plantilla de inspección identificación equipos de patio 
5) Mantenimiento de conductores en líneas de 
transmisión 
6) Mantenimiento de estructuras en líneas de transmisión   
7) Recorrido de líneas de transmisión  

5.3.2 Protocolos o procedimientos de notificación previos a una situación de 
emergencia 
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Normalmente, se sigue la siguiente estructura para la atención de eventos, como se indica 
en la guía de operaciones ante contingencias o emergencias en el sistema eléctrico de 
potencia (Ver Anexo No. 0) 

 
 

Figura 44. Estructura para la atención de eventos 

 

5.3.2.1 Proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades y población 
 
La comunicación de los eventos críticos se desarrolla en dos vías, una el protocolo de 
comunicación que debe seguir el área operativa para la atención de la emergencia y la 
comunicación corporativa a través de los diferentes medios para informar a la comunidad y 
autoridades temas de interés sobre el desarrollo del evento. 
 
Protocolo de comunicación operativa 
 
En caso de presentarse una situación de emergencia en algunas de las subestaciones o en 
la red de distribución el personal operativo idóneo u organismos de socorro, que identifique 
el evento, se comunicara con el Centro de Control informando: 
Personal operativo u organismo de socorro: Declarando “Emergencia” en [Subestación o la 
Red de Distribución]. Esta declaración especial se podrá realzar para cualquier situación de 
emergencia que se presente en el sistema eléctrico de potencia, existan o no trabajadores 
de mantenimiento. Luego de esta declaración el Centro de Control suspenderá toda acción 
que esté realizando sobre los elementos involucrados e informara al profesional de turno y 
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hará un llamado general a todos los móviles de apoyo para que se dispongan a desplazarse 
al sitio en caso de que sea necesario. El Centro de Control esperara la autorización 
correspondiente para reanudar acciones sobre los elementos involucrados si es requerido 
 
En caso de que el personal operativo identifique la emergencia en al red de distribución 
secundaria y no se coloque en riesgo la seguridad del personal, este podrá ejecutar 
maniobras de emergencia en transformadores de distribución para proteger y eliminar el 
riesgo a las personas o los equipos, en caso contrario se coordinaran las acciones desde 
el CENTRIO DE CONTROL, sin la autorización del Centro Nacional de Despacho (CND). 
Posteriormente el Ingeniero de Operación de Turno se comunicará con el CND para dar un 
informe más detallado de la situación. (Ver Anexo No. 01 GUÍA PROTOCOLO DE 
COMUNICACIONES OPERATIVAS) 
 
Protocolo de comunicación en otras comunicaciones operativas 
 
Toda comunicación del CENTRO DE CONTROL con otras áreas de la empresa o de otros 
agentes en los cuales se reciban o impartan instrucciones operativas debe cumplir lo 
establecido en el Anexo No. 01 GUÍA PROTOCOLO DE COMUNICACIONES 
OPERATIVAS. Para ello, si es del caso, el CENTRO DE CONTROL hará preguntas al 
interlocutor para aclarar los datos fundamentales a transmitir y lograr así una comunicación 
efectiva cumpliendo los requisitos del protocolo, tales  como fecha, hora, empresa, 
interlocutor, subestación o circuito, nivel de tensión, elemento, nomenclatura operativa del 
equipo, instrucción operativa y confirmación de la misma.  
 
El flujo de las comunicaciones operativas que se debe seguir para garantizar que los 
grupos de interés (internos y externos) estén informados oportunamente, como se 
muestra en la siguiente figura: 
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Figura 45. Flujograma de proceso de comunicaciones externas 

 
 
Comunicaciones corporativas:  
 
Las comunicaciones externas están a cargo de la Unidad de Comunicaciones de la 
empresa y siguen los protocolos establecidos en las guías para el manejo de vocería y para 
el manejo de crisis, con el fin de propender por una difusión efectiva de la información 
corporativa y la generación de relaciones de confianza entre la empresa y los medios de 
comunicación masiva, a través de una adecuada preparación de los trabajadores 
designados como voceros.  
 
Los medios de comunicación son grandes generadores de opinión pública, por lo cual la 
información que se les brinde debe cumplir los principios de oportunidad, pertinencia, 
veracidad, diálogo, participación, respeto y transparencia, los cuales están consignados en 
la Política de Comunicaciones del Grupo EPM. 
 
El equipo de trabajo Comunicaciones es el único autorizado para coordinar la difusión de 
información a los medios de comunicación masiva, a través de reuniones formales o 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

informales con los periodistas, entrevistas, agendas de medios, ruedas de prensa, boletines 
de prensa, entre otros 
 
El vocero oficial de la Empresa frente a los medios de comunicación es el Gerente General, 
quien podrá ser reemplazado y sólo con previa autorización por otro experto que él 
considere válido. Al elegir otro vocero para tratar un determinado tema, esta persona debe 
recibir asesoría por parte del  equipo de Comunicaciones para el adecuado manejo del 
tema. El Gerente o quien él delegue será el vocero autorizado en situación de crisis. 
 
 
Estrategia de comunicación para la crisis 
 
Con el fin de evitar la afectación de la imagen corporativa, una vez presentada alguna 
situación crítica, el equipo de Comunicaciones en Cúcuta estructurará una mesa de trabajo 
con funcionarios idóneos y expertos para resolver la crisis. En la mesa se define cuáles 
serán los flujos de comunicación y quién validará los mensajes. 
 
El equipo de Comunicaciones elaborará las estrategias de comunicación acordes con la 
necesidad de la organización de la siguiente manera:  
 

• Identificar los grupos de interés claves, tanto internos como externos a las cuales hay 
que dirigir la información según el caso. Entre estos grupos podrían estar, Junta 
Directiva, accionistas, medios de comunicación, comunidad, clientes, contratistas, 
proveedores, autoridades gubernamentales, gremios económicos, vecinos de la zona 
afectada y trabajadores, especialmente aquellos que tienen un primer contacto con 
audiencias claves, tales como personal de atención al cliente, operarios, secretarias 
y vigilantes. 

 

• Monitorizar el entorno e indagar cuál es la percepción de la crisis que tienen los 
diferentes grupos de interés, lo cual será determinante para definir las estrategias de 
comunicación de forma segmentada. 

• Definir los mensajes que se difundirán entorno al problema, de tal forma que se 
mitiguen las posibles percepciones negativas. 

 

• Determinar si es viable designar varios voceros que proporcionen información a 
diferentes audiencias; garantizando siempre la coherencia en la emisión de los 
mensajes institucionales.  

 

• Establecer canales permanentes de comunicación dirigidos a cada una de los grupos 
de interés claves, tanto internas como externas. 

 

• Realizar seguimiento a las estrategias de comunicación y evaluar si se requiere 
implementarlas. 
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• Tomar la iniciativa de comunicarse con los diferentes grupos de interés de forma 
permanente, de manera que se tome el control de la agenda del debate público y se 
evite el posicionamiento de adjetivos negativos en contra de la Empresa. 

 

• Antes de comunicar a los grupos de interés externos, la posición oficial de la empresa 
debe comunicarse a los grupos de interés internos, con el fin de evitar la propagación 
de rumores. 

 

• Monitorizar de forma permanente la información que se difunde en los medios de 
comunicación, para verificar el alcance de la crisis. 

 

• Solicitar de forma inmediata la rectificación de la información cuando en los medios 
de comunicación se difundan imprecisiones con respecto a la situación por la que 
atraviesa la Empresa. 

 

• Una vez la crisis sea superada, el equipo de Comunicaciones emitirá una 
comunicación de agradecimiento a todos los grupos de interés que contribuyeron a 
superar la crisis. 

 
 
5.3.2.2 Adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas 
 
Independiente de las causas externas o internas, naturales o antrópicas que estén detrás 
de un evento crítico, la principal afectación es la indisponibilidad parcial o total del servicio 
de energía o calidad del servicio. Desde el CENTRO DE CONTROL se coordinan los 
procedimientos correspondientes a las actividades realizadas desde el proceso Operación 
para el restablecimiento del servicio. (Ver Anexo No. 02. LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN) 
 
Seguridad Operativa y Eléctrica 
 
La seguridad operativa y eléctrica tiene que ver con las medidas de seguridad tomadas en 
la ejecución de una determinada maniobra, se identifica, define y adopta las mejores 
prácticas que garanticen la operación segura y confiable del SIN (Sistemas Interconectado 
Nacional)de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 
o Mejoramiento de la seguridad de las personas y de los equipos y/o instalaciones. 
o Autoevaluación que permita tomar acciones en forma oportuna de acciones y/o 

condiciones inseguras para las personas. Así como posibles puntos críticos en los 
equipos. 

o Planeamiento operativo siempre pensando en la gestión del Riegos. 
o Disminución de costos operativos al pensar en operaciones seguras. 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

o Mejoramiento de la productividad al trabajar conjuntamente en la aplicación de 
acciones seguras. 

 
 
Planes de Restablecimiento 
 
Para la atención de las contingencias que se puedan presentar en el SDL, STR y STN, se 
dispone de unos Planes de Restablecimiento Eléctricos (PRE), los cuales contienen la 
secuencia de maniobras de equipos de Red requeridos para restablecer la continuidad del 
servicio con seguridad y en el menor tiempo posible. 
 
Los planes de restablecimiento eléctricos se realizan para los niveles de tensión 2 y 3, con 
el fin de que en caso de contingencia de un equipo (transformadores, líneas, barrajes) los 
operadores del centro de control tengan la información necesaria en cuanto a cargabilidad, 
equipos y maniobras que les permita restablecer la carga desatendida en el menor tiempo 
posible de manera segura y confiable. 
 
Los planes de restablecimiento para los niveles de tensión 4 o conexiones al STN, para 
transformadores y líneas, están definidos por criticidad de activos, de acuerdo al impacto 
en el sistema, para este caso, también se presenta una guía de maniobras para los 
operadores que permiten el restablecimiento del sistema en el menor tiempo posible de 
manera segura y confiable. 
 
Procedimiento para la atención de fallas en el SDL (Falla circuito). 
 

Tabla 93. Procedimiento para la atención de fallas en el SDL (Falla circuito) 

 
TAREA ESPECIFICA 

 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Gestionar y supervisar la 
ocurrencia de eventos 
del sistema eléctrico. 

Centro de control • Atiende los eventos ocurridos en el sistema 
eléctrico 

• Indaga sobre las posibles causas de las 
ocurrencias 

• Verifica corrientes de fallas y alarmas 
actuadas y ubicaciones estimadas por los 
indicadores de falla 

Recibir reportes de 
usuarios 

Contact Center • Recibe las llamadas de los usuarios con los 
reportes por inconvenientes en la prestación 
del servicio de energía o en la infraestructura 
eléctrica. 

• Registra los datos básicos del usuario, la 
localización de la falla, y la novedad 
presentada.  
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TAREA ESPECIFICA 

 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Gestionar las solicitudes 
del contact center 

Centro de control • Recibe las solicitudes del contact center 

• Agrupa las solicitudes del contact center 
cuando aplique 

• Analiza e identifica posible nodo común de 
falla de acuerdo con la ubicación y  la 
información reportada 

Verificar actividades  
programadas  

Centro de control • Verifica si existe personal laborando sobre 
los activos afectados 

• Confirma si el personal que está laborando 
causaron el evento 

• Restablece los activos afectados 

Ejecutar plan de 
Contingencia para 
minimizar el impacto de 
la falla 

Centro de control • Lleva a cabo las maniobras operativas 
necesarias para aislar la falla y restablecer el 
servicio o minimizar la demanda desatendida 
y cantidad de usuarios afectados. 

Gestionar la reparación 
de la falla 

Centro de control • De acuerdo con el análisis preliminar de la 
falla, se coordina el personal para atender la 
reparación. En el caso que el recurso no sea 
suficiente, gestiona con el área de 
mantenimiento. 

Realizar reparación Recurso en 
campo 

• Recibe los reportes de fallas asignados por el 
centro de control 

• Realiza desplazamiento al sitio de la falla que 
se indique 

• Localiza el sitio de falla y los activos 
afectados. 

• Solicita a centro de control las medidas de 
seguridad necesarias sobre equipos 
telecontrolados para la realización de la 
reparación. 

Consignar equipos para 
ejecución de maniobras  

operación 
integrada 

• Realiza y coordina las acciones operativas 
necesarias sobre los activos de operación 
remota/local que garanticen la seguridad de 
los trabajos 

Realizar reparación Personal en sitio • Realiza las acciones necesarias para realizar 
de manera segura los trabajos 

• Realiza la reparación de la falla. 

Finalizar actividades de 
reparación 

recurso en 
campo 

• Se comunica con centro de control y reporta 
la información asociada a la reparación 

• Coordina con centro de control las maniobras 
locales para restaurar el servicio 

Registrar información   operación 
integrada 

• Recibe el reporte de finalización de la 
reparación y registra la información 
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TAREA ESPECIFICA 

 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

relacionada  

Confirmar 
restablecimiento del 
servicio 

operación 
integrada 

 
Recurso en 

campo 

• Verifica el restablecimiento del servicio. 

• En el caso que algún sector permanezca sin 
servicio, continúa la búsqueda de la falla por 
parte del recurso en campo, de lo contrario, 
va al paso siguiente. 

Restablecer las 
condiciones operativas 
del sistema 

operación 
integrada 

• Restablece los sistemas de telecontrol y 
protección que fueron desactivados para la 
realización de los trabajos  

• Hace las maniobras necesarias para 
restaurar la topología habitual del sistema 

 
Procedimiento para la atención de fallas STR Y STN 
 

Tabla 94. Procedimiento para la atención de fallas en el STR y STN 

 
TAREA ESPECIFICA 

 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Gestionar y supervisar 
la ocurrencia de 
eventos del sistema 
eléctrico. 

Operador Centro 
de Control 

• Atiende los eventos ocurridos en el sistema 
eléctrico 

• Indaga sobre las posibles causas de las 
ocurrencias 

• Verifica corrientes de fallas y alarmas 
actuadas, bloqueos y distancias estimadas 
por los localizadores de falla 

Realizar reportes 
regulatorios a XM 

Operador Centro 
de Control 

• Realiza el reporte regulatorio al XM dentro de 
los plazos establecidos 

Verificar actividades  
programadas  

Operador Centro 
de Control 

• Verifica si existe personal laborando sobre 
los activos afectados 

• Confirma si el personal que está laborando 
causó el evento 

• Restablece los activos afectados 

Ejecutar plan de 
contingencia para los 
activos fallados 

Operador Centro 
de Control 

• Lleva a cabo las maniobras operativas 
necesarias para aislar la falla y garantizar la 
seguridad y estabilidad del sistema. 

Gestionar la reparación 
de la falla 

Operador Centro 
de Control 

• De acuerdo con el análisis preliminar de la 
falla, se le informa al responsable de 
Subestaciones y líneas encargado para que 
asigne el recurso y gestiona su atención. 

Realizar reparación Operador Centro 
de Control 

• Recibe los reportes de fallas asignados por 
Subestaciones y Líneas 

• Realiza desplazamiento al sitio de la falla que 
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TAREA ESPECIFICA 

 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

se indique 

• Localiza el sitio de falla y los activos 
afectados. 

• Solicita al centro de control las medidas de 
seguridad necesarias sobre equipos 
telecontrolados para la realización de la 
reparación. 

consignar equipos para 
la ejecución  de 
maniobras 

Operador Centro 
de Control 

• Realiza y coordina las acciones operativas 
necesarias sobre los activos de operación 
remota/local que garanticen la seguridad de 
los trabajos 

Realizar reparación recurso en campo • Realiza las acciones necesarias para 
ejecutar de manera segura los trabajos 

• Realiza la reparación de la falla. 

Finalizar actividades de 
reparación 

recurso en campo • Se comunica con centro de control y reporta 
la información relacionada con la reparación. 

• Coordina con centro de control las maniobras 
remotas/locales para restaurar el servicio 

Registrar reporte de 
finalización de 
reparación 

Operador Centro 
de Control 

• Recibe el reporte de finalización de 
reparación y registra la información 
relacionada  

Realizar y registrar 
reportes regulatorios a 
XM 

Operador Centro 
de Control 

• Realiza el reporte y registró regulatorio a XM 
dentro de los plazos establecidos. 

Restablecer las 
condiciones operativas 
del sistema 

Operador Centro 
de Control 

• Restablece los sistemas de telecontrol y 
protección que fueron desactivados para la 
realización de los trabajos  

• Hace las maniobras necesarias para 
restaurar la topología habitual del sistema 

 
5.3.3 Selección de parámetros e indicadores objeto de monitoreo del riesgo 

 
Operar la infraestructura eléctrica requiere un alto grado de análisis, planificación, 
supervisión y coordinación que es difícil de lograr sin el apoyo de un sistema moderno y 
centralizado de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA). El SCADA 
proporciona una visión general en tiempo real de toda la red eléctrica, así como una visión 
detallada del estado actual e histórico de los dispositivos de campo individuales 
 
El sistema SCADA permite monitorear desde el centro de control variables de diferentes 
puntos de medición, garantizando los límites permitidos en corriente, tensión, potencias, 
energía, frecuencia y factor de potencia. Ante una falla en el sistema de potencia 
independiente de la causa ( Natural o antrópica), se registran datos suministrados por los 
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diferentes elementos de protección de los equipos telecontrolados mediante el sistema 
SCADA; en los cuales se puede apreciar la protección que actuó, las sobrecorriente de falla 
y la distancia de la misma. 
 
Dentro de los parámetros e indicadores objeto de monitoreo desde el SCADA se encuentran 
la corriente, potencia, tensión, energía, frecuencia y factor de potencia.   
 
 

 
 

Figura 46. parámetros e indicadores objeto de monitoreo del riesgo 

 
Confiabilidad de la Red 
 
La recolección y análisis de datos de red con SCADA permiten detectar problemas antes 
de que ocurran y hacer los ajustes necesarios para prevenir un apagón. Cuando ocurre un 
apagón, las capacidades avanzadas de recolección de datos ayudan a los equipos de 
campo a identificar la ubicación exacta sin tener que esperar a que los clientes llamen, lo 
que permite aislar las interrupciones y desviar la energía a secciones no afectadas, 
mediante el control de los dispositivos telemétricos de forma remota, restableciendo la 
energía mucho más rápidamente y eliminando la necesidad de costosos desplazamientos 
de cuadrillas. 
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Este aplicativo o Programa esta soportado por una doble Redundancia, con un servidor 
físico (HOST A) y uno virtual (HOST B) de las siguientes características: Sistema Operativo: 
WINDOWS SERVER 2012 R2 64 bits, Procesador: INTEL XEON y Memoria RAM: 16 GB. 
 
 
Condiciones operativas especiales 
 
A continuación, se encuentran las condiciones operativas establecidas por la empresa (que 
se debe informar de las consignas operativas). 
 

• Supervisión de los activos de operación que tienen algún tipo de restricción tales 
como pérdida de comunicación, operación no habitual, disminución de su capacidad 
nominal o falla total. 

• Verificación de niveles de tensión en barras de algunas subestaciones para lograr 
adecuados perfiles de tensión en clientes cumpliendo con la regulación vigente. 

• Revisión de procedimientos de operación en circuitos de transmisión o distribución 
por condiciones de orden público u otras particularidades. 

• Monitoreo de circuitos de transmisión o distribución que atienden cargas de usuarios 
representativos y que se establecen como prioritarios para el restablecimiento ante 
fallas. 

• Registro de equipos en la red y en subestaciones que presentan algún tipo de 
indisponibilidad para la operación. 

• Supervisión de equipos por la actuación de esquemas suplementarios de deslastre 
de carga. 

• Seguimiento a las reconfiguraciones de circuitos por consignas o por fallas de 
equipos en subestaciones o elementos en la red. 

• Estar informado de las condiciones de orden público y situaciones de riesgo en las 
diferentes regiones que puedan alterar o restrinjan la normal operación del sistema. 

• Estar informado de eventos especiales que ameriten un plan de contingencia. 
 
 
5.3.4 Diseño e instalación de la instrumentación 
 
CENS actualmente cuenta con un Sistema SCADA para registro, supervisión y maniobra 
de todos los elementos y equipos del STR y SDL, en él se tienen parametrizados y 
automatizados los equipos de subestaciones, líneas de transmisión y redes de distribución. 
En complemento del anterior se posee sistema de manejo y atención de eventos compuesto 
por aplicaciones de la firma ENERGY COMPUTER SYSTEMS, de las cuales se tiene el 
TCS (Trouble Call System) en el que se realiza la recepción de todas las llamadas de los 
usuarios para reporte de novedades del suministro de energía, éste aplicativo cuenta con 
un módulo de registro y asignación de eventos en los que se analizan y se priorizan las 
fallas mediante la asignación a la debida cuadrilla responsable del restablecimiento, 
posteriormente, y con seguimiento satelital a través del Rastreo Vehicular automatizado se 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

hace seguimiento a las cuadrillas en terreno, al finalizar la atención se registran las 
observaciones de causa y actividades en el sistema de manejo del sistema. La Figura 60 
se presenta un esquema de los sistema e interfaces utilizados. 
 

 
 

Figura 47. Esquema CENS Sistema de Gestión de Distribución 

 
5.3.5 Información adicional para mejorar la valoración del riesgo 
 
Los responsables de los diferentes niveles de gestión documentarán y mantendrán 
actualizada toda la información de los riesgos en el sistema de información definido para tal 
fin y mantendrán actualizados los registros. Además, deberán comunicar los riesgos y 
acciones de tratamiento a todos los involucrados en el nivel de gestión.  
 
Las fuentes para mejorar la valoración de los riesgos, es el análisis de los eventos 
materialización en donde se identifican nuevos controles y actualización de los riesgos. 
Para los activos críticos productivos, la valoración del riesgo de indisponibilidad de los 
activos se realiza mediante la aplicación de las metodologías de criticidad de los activos y 
análisis de fallas.  
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5.3.6 Análisis y aprendizaje de lecciones a partir de eventos ocurridos 
 
Mediante la aplicación de la metodología para análisis de fallas aplicable a los activos físicos 
productivos para el grupo EPM, se identifican las lecciones aprendidas ante la 
materialización de eventos. La metodología define las directrices bajo los cuales se 
analizarán y controlarán las fallas o eventos, evaluando los que se presentan en la 
organización de tal forma que se puedan identificar los impactos que se generan en 
seguridad a las personas, medio ambiente, costos y reputación. 
 
A continuación, se relacionan las lecciones aprendidas de eventos que han generado 
impactos significativos en la prestación del servicio de energía: 
 
 

Tabla 95.lecciones aprendidas eventos en subestaciones y líneas de transmisión 

Año 
Nombre del 

riesgo 
Descripción 
De evento 

Subestación Lecciones aprendidas 

2020 
Fallas 

estructurales 

El día 06/09/2020 se presenta 
evento en la subestación 
Pamplona , que ocasiona la 
indisponibilidad del servicio de 
energía, resaltando que 
durante la fecha, se 
presentaron fuertes lluvias 
acompañadas de descargas 
atmosféricas. desde centro de 
control se evidencia la  alarma 
de protección diferencial de 
transformador activada, por lo 
que se procede a activar el 
personal operativo para 
validación en sitio de lo que 
pudo haber ocasionado la 
activación de dicha alarma, y 
por ende la apertura del 
interruptor it45 en 115 kv e 
interruptor principal 13.8kv. 
orlando león se desplaza a la 
subestación donde en 
compañía telefónica del 
tecnólogo de control y 
protección david osorio, 
proceden a revisar el cableado 
desde el tablero de control y 
protección 115 kv  hasta la 
celda principal de 13.8 kv. se 

PAMPLONA  

Modelar rutinas de 
inspección asociadas al 
sistema de control, en las 
que se valide el estado de 
las resistencias de control 
de temperatura, iniciando 
desde el gabinete del 
equipo,pasando por la mk y 
finalmente realizar la 
revision minuciosa del 
tablero en sala, 
 
Incluir dentro del plan de 
mantenimiento actividades 
sobre el cableado de 
control y protección, 
mediante las cuales se 
lleve  a cabo la medida de 
aislamiento,  y la validación 
del estado del cableado de 
control y protección. 
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Año 
Nombre del 

riesgo 
Descripción 
De evento 

Subestación Lecciones aprendidas 

encuentra una señal de tensión 
de 125 voltios en el cableado 
de retorno, lo que generó se 
activara la protección 
diferencial del trafo con bloqueo 
, y por ende la apertura de los 
interruptores it45 y ppal, y el 
bloqueo al cierre de los 
mismos. se aísla el cable de 
retorno, y luego de validar  las 
demás protecciones y el estado 
del transformador en patio, se 
procede a solicitar a centro de 
control prueba para energizar 
nuevamente el transformador, 
resultando positiva, 
restableciendo así el servicio.. 

 
 

5.3.7 Identificar riesgos futuros 
 
Mediante la aplicación de la herramienta de análisis de criticidad de los activos físicos 
productivos a líneas de transmisión 115 kV y subestaciones, se identifican los impactos o 
riesgos futuros que se pueden generar en la calidad de la prestación del servicio, la 
seguridad de las personas, al medio ambiente, a las finanzas y a la reputación cuando 

ocurre una falla o evento en el activo, con los datos característicos del periodo. 
El análisis de criticidad se aplica a un nivel taxonómico 3 para los activos definidos como 
líneas de transmisión y subestaciones que pertenecen al sistema de transmisión regional 
(STR) del Operador de Red CENS; su finalidad consta en determinar que líneas están 
generando un alto índice de riesgo y poder planificar las acciones de mantenimiento en torno 
a aquellos activos que ocasionan mayor impacto al sistema. 
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Figura 48. Gestión de Riesgos futuros 

 
El análisis de Criticidad se convierte en una entrada para la planeación de la infraestructura 
y de inversiones del mantenimiento, debido a que permite priorizar actividades a través de 
la evaluación del riesgo. 
 
Actualmente se actualizan resultados anualmente de: 
 

• Criticidad circuitos de redes nivel 3 13.2 kV.  

• Criticidad circuitos de líneas nivel 3 115 kV. 

• Criticidad activos centralizados nivel 3. 
 

 
Figura 49. Resultados de la metodología Criticidad en el tiempo 
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Otro mecanismo para identificar riesgos futuros es mediante la aplicación de la metodología 
de análisis de fallas, en la que se analizan y controlan los eventos que se presentan en la 
organización de tal forma que se puedan identificar los impactos que se generan en 
seguridad a las personas, medio ambiente, costos y reputación, con el fin de identificar 
acciones de tratamiento para prevenir nuevamente la materialización de los riesgos.  
 

 
Figura 50. Metodología de análisis de fallas 
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6 PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
La reducción de riesgos busca definir e implementar medidas para cambiar o disminuir las 
condiciones de riesgo existente (mitigación) y evitar futuras condiciones de riesgo 
(prevención), con el fin de reducir las probabilidades que se presenten situaciones de 
emergencias y reducir los impactos o efectos adversos de los desastres sobre prestación 
del servicio de energía, moderando los tiempos de crisis, entendida ésta como la 
perturbación de las condiciones de normalidad 
 

6.1 INTERVENCIÓN CORRECTIVA 
 
Su objetivo es mitigar los impactos ante la materialización de los riesgos en la población y 
los bienes sociales, económicos y ambientales del área de influencia de la infraestructura 
eléctrica de la regional, a través de acciones de mitigación, de acuerdo a los procesos, 
protocolos y procedimientos operativos documentados en el Sistema de Gestión Integrado 
 
 
6.1.1 Identificación de alternativas de intervención correctiva 
 
Frente a la imposibilidad de eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de una 
situación de emergencia, se hace necesario establecer un proceso que permita prevenir, 
contrarrestar y minimizar las consecuencias adversas que se presentan en una situación 
de crisis.  
 
CENS para mitigar los impactos sobre la materialización del riesgo sobre la prestación del 
servicio público de energía eléctrica tiene a disposición dentro diferentes mecanismos para 
mitigar los impactos que pueden ocasionar la materialización de un evento, tales como 
guías y procedimientos documentados, los controles correctivos existentes dentro de las 
actividades de los procesos, los planes de Contingencias, contratos de apoyo a la 
operación. Estas medidas permiten identificar y formular alternativas frente a situaciones 
de riesgo que pueda presentarse alrededor de la infraestructura mediante la identificación, 
análisis y evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. 
 
El plan de contingencia es un instrumento que genera procedimientos alternativos ante 
situaciones o agentes que no se encuentran dimensionados dentro del funcionamiento 
normal de la organización generando una situación de emergencia que puede a su vez 
propiciar la ocurrencia de impactos negativos a la organización, que en general 
dependiendo dl evento pueden ocasionar: 
 
1. Destrucción total o parcial de los componentes de la infraestructura eléctrica,  
2. Afectación de la prestación del servicio de energía eléctrica  
3. Afectación Calidad del Servicio y/o Continuidad 
4. Afectación a las personas  
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5. Afectación al medio Ambiente 
6. Daños a terceros 
7. Afectación económica, aumento de costos de operación y mantenimiento 
8. Afectación de la reputación empresarial 

Las alternativas de intervención correctiva cumplen con los siguientes criterios: 
 
 
6.1.1.1 Competencia del objeto de la medida de intervención correctiva 
 
La competencia de las medidas de intervención correctivas se define según la clasificación 
de los eventos:  
 

• Evento leve / operativo: El líder de Equipo de Trabajo del proceso, proyecto, 
actividad o servicio afectado debe asumir el rol de máxima instancia para la toma de 
decisiones operacionales, durante la implementación de las medidas de carácter 
técnico y operativo para controlar el evento adverso y mitigar sus consecuencias. Es la 
persona responsable de dirigir la respuesta y coordinar las diferentes actividades. 
 
•  Evento moderado / táctico: El líder de atención de un evento nivel moderado es 
el Subgerente / Jefe de Área / Jefe de Unidad del proceso, servicio, instalación, 
proyecto o actividad afectada. Es la máxima instancia para la toma de decisiones 
durante la implementación de las medidas de carácter técnico operativas para mitigar 
las consecuencias del evento. Además, es responsable de dirigir la respuesta y 
coordinar las diferentes actividades para su control y recuperación  

 

• Evento crítico / estratégico: La atención de un evento crítico requiere la activación 
del Equipo Gerencial de Crisis, cuya primera función es designar al líder de atención 
de este evento, quien debe contar con las capacidades requeridas para toma 
decisiones, conocimiento y habilidades para trabajar bajo presión. El líder de atención 
del evento crítico coordina la implementación de las medidas para prepararse ante la 
ocurrencia del evento, atender, controlar y mitigar las consecuencias del evento, y es 
responsable de orientar las diferentes actividades de recuperación. El Gerente General 
es la máxima instancia para la toma de decisiones estratégicas y es el líder del Equipo 
Gerencial de Crisis 

 
 
6.1.1.2 Funcionalidad de la medida de intervención correctiva 
 
La funcionalidad de las medidas de intervención correctiva se aplica según el grado de 
afectación de los eventos y escalamiento que surja de la atención, es decir primero actuaran 
los controles correctivos que se tengan identificados y según la medida de escalamiento 
que se desarrolle del evento, se van activando los diferentes planes de documentados para 
el restablecimiento de la actividad.   
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Figura 51. Medidas correctivas según su funcionalidad para la atención y respuesta según la 
clasificación de los eventos.  

 
6.1.1.3 Documentación técnica de soporte de la medida de intervención correctiva 
 
Como se mencionó anteriormente la empresa cuenta con Sistema de Gestión Integrado 
certificado y dentro del modelo de procesos de CENS, en los macroprocesos del negocio, 
principalmente en el macroproceso Prestación de Servicios de Energía Eléctrica se 
encuentran las actividades para el desarrollo del objeto social de la empresa y en 
coherencia la documentación técnica de las medidas de operación e intervención correctiva 
como son los procedimientos, protocolos documentados y planes de contingencia.  
 
 
6.1.1.4 Viabilidad técnica de la medida de intervención correctiva 
 
Los planes de contingencia y continuidad definen los procedimientos, recursos, medios 
técnicos y equipos humanos que permitan garantizar la continuidad en los procesos de 
negocio en dado caso de que se produzca una contingencia parcial o total que pueda 
afectar los activos de la organización y su función principal es: 
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• Proteger activos intangibles. 
• Salvar vidas humanas y proteger bienes. 
• Reducir la dependencia de personal. 
• Concientizar en riesgos del negocio y su impacto. 
• Recuperación oportuna de funciones críticas. 
• Proteger la imagen y reputación. 
• Proporcionar métodos probados 
 
Adicionalmente, la empresa tiene documentada la Guía Metodológica para Análisis de 
Fallas, cuyo objetivo es establecer la metodología de análisis de fallas, definiendo las 
directrices bajo los cuales se analizarán y controlarán las fallas o eventos, evaluando los 
eventos que se presentan en la organización de tal forma que se puedan identificar los 
impactos que se generan en seguridad a las personas, medio ambiente, costos y reputación 
 
La medida se viabiliza mediante la aplicación de las siguientes actividades: 
 

• Información preliminar de evento 
• Clasificación de eventos (Evaluación del evento en la matriz de riesgos) 

• Análisis de las Fallas 

• Definición de acciones correctivas 

• Implementación de soluciones y recomendaciones 

 
Figura 52. Análisis de Causa Raíz - Árbol de fallas 

A continuación, se presentan las medidas de intervención correctiva para los riesgos de 
nivel extremo y alto identificados para la prestación del servicio.  
 

Tabla 96. Medidas de Intervención correctiva 
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Código 
del 

riesgo   

 Escenario de 
riesgo  

 Medidas de intervención correctiva  

RD1  

Explosión de 
equipos de las 
subestaciones o 
tableros de 
control 

Controles Correctivos existentes:  
1. Contratos de mano de obra asociados a las actividades de mantenimiento 

en redes de distribución 

2. El patio de transformadores cuenta con rieles y pistas necesarias para un 

movimiento rápido en caso de un evento  

3. Muros cortafuegos  

4. Redundancia en sistemas de control y protección  

5. Diques/foso de decantación o contención de los almacenamientos de 

líquidos inflamables/combustibles con decantación a trampa de grasas 

6. Protección financiera 

7. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS 

Planes de contingencia:  
1. Plan de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de activos en 

las subestaciones pertenecientes a CENS (Ver Anexo 3) 

2. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS (Ver Anexo 4) 

3. Plan de contingencia subestaciones (Ver Anexo 5) 

RD2  

Incendio por 
fuga de aceite 
dieléctrico de los 
transformadores 
de potencia, 
interruptores y 
tableros de 
control. 

Controles Correctivos existentes:  
1. Contratos de mano de obra asociados a las actividades de mantenimiento 

en redes de distribución 

2. El patio de transformadores cuenta con rieles y pistas necesarias para un 

movimiento rápido en caso de un evento  

3. Muros cortafuegos  

4. Redundancia en sistemas de control y protección  

5. Diques/foso de decantación o contención de los almacenamientos de 

líquidos inflamables/combustibles con decantación a trampa de grasas 

6. Protección financiera 

7. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS 

 
Planes de contingencia:  
1. Plan de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de activos en 

las subestaciones pertenecientes a CENS (Ver Anexo 3) 

2. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS (Ver Anexo 4 

3. Plan de contingencia subestaciones (Ver Anexo 5) 

RD3 
Actividades de 
orden público 
que ocasionen 

Controles Correctivos existentes:  
1. Contratos de mano de obra asociados a las actividades de mantenimiento 

en redes de distribución 
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Código 
del 

riesgo   

 Escenario de 
riesgo  

 Medidas de intervención correctiva  

daños sobre la 
continuidad en la 
prestación del 
servicio y en las 
personas 

2. PADEC (Protocolo de atención de eventos críticos)  

3. Convenios con Policía Nacional 

4. Protocolos de seguridad física 

5. Vigilancia electrónica 

6. Contratos de seguridad física 

7. Cerramiento perimetral en sedes y subestaciones 

8. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS 

9. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento de líneas de 

transmisión 

10. Protección financiera 

Planes de contingencia:  

1. Plan de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de activos en 

las subestaciones pertenecientes a CENS (Ver Anexo 3) 

2. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS (Ver Anexo 4) 

3. Plan de contingencia subestaciones (Ver Anexo 5) 

4. Plan de contingencia líneas de transmisión 115 Kv y 230 KV (Ver Anexo 6) 

5. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento de líneas de 

transmisión (Ver Anexo 7) 

6. Plan de Emergencias (Ver Anexo 8) 

7. Guía protocolo de actuación ante amenaza de atentado terrorista (Ver 

Anexo 9) 

8. Guía para la prevención de mina anti persona y municiones sin explotar 
(Ver Anexo 10) 

9. Guía para la prevención del secuestro y la extorsión (Ver Anexo 11)  

RD6 

Sismo, temblor o 
terremoto con la 
capacidad de 
afectar la 
infraestructura, 
la operación y el 
bienestar de los 
trabajadores de 
la empresa. 

Controles Correctivos existentes:  
1. Edificios y estructuras con normas de construcción sismorresistente 
2. Protocolos de seguridad 
3. Protección financiera 
4. Análisis de impacto del negocio 
5. PADEC (Protocolo de atención de eventos críticos)  
6. Planes de evacuación 
7. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS 
8. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento de líneas de 

transmisión 
 

Planes de contingencia:  
1. Plan de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de activos en 

las subestaciones pertenecientes a CENS (Ver Anexo 3) 

2. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS (Ver Anexo 4) 

3. Plan de contingencia subestaciones (Ver Anexo 5) 

4. Plan de contingencia líneas de transmisión 115 Kv y 230 KV (Ver Anexo 6) 
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Código 
del 

riesgo   

 Escenario de 
riesgo  

 Medidas de intervención correctiva  

5. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento de líneas de 

transmisión (Ver Anexo 7) 

6. Plan de Emergencias (Ver Anexo 8) 

RD7 

Caída de rayos 
sobre la 
infraestructura 
de las 
subestaciones o 
líneas de 
transporte de 
energía con la 
capacidad de 
causar 
interrupción del 
suministro de 
energía eléctrica  

Controles Correctivos existentes:  
1. Póliza de RCE 
2. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS 
3. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento de líneas de 

transmisión 
4. Plan de manejo ambiental para las redes de distribución de CENS S.A. 

E.S.P. 
 

Planes de contingencia:  
1. Plan de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de activos en 

las subestaciones pertenecientes a CENS (Ver Anexo 3) 
2. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 

subestaciones en CENS (Ver Anexo 4) 
3. Plan de contingencia subestaciones (Ver Anexo 5 
4. Plan de contingencia líneas de transmisión 115 Kv y 230 KV (Ver Anexo 6) 
5. Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento de líneas de 

transmisión (Ver Anexo 7) 
6. Plan de Emergencias Sede (Ver Anexo 8) 

 
 
6.1.2 Priorización de la medida de intervención 
 
6.1.2.1 Verificar viabilidad presupuestal para su ejecución 
 
Para el desarrollo de las actividades misionales de la empresa, plan de contratación, 
iniciativas o proyectos se viabilizan presupuestalmente, en la etapa de planeación de acuerdo 
a las directrices del proceso Gestión Presupuestal, cuyo objetivo es realizar la afectación 
presupuestal y su seguimiento de manera oportuna y eficiente con el fin de que toda erogación 
cuente previamente con la respectiva apropiación en cumplimiento de los criterios 
organizacionales y la normativa interna y externa vigente. Por lo anterior, las medidas 
correctivas que requieran para su atención, además de los recursos interno, contratación con 
terceros cuentan con la debida apropiación y aprobación presupuestal. A continuación se 
presenta el presupuesto aprobado en 2020 para vigencia 2021:  
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Tabla 97. Viabilidad presupuestal 2021 en áreas operativas 

AREA 

ÁREA GESTIÓN COMERCIAL 

SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

SUBGERENCIA SUBESTACIONES Y LÍNEAS 

UNIDAD DE PROYECTOS 

UNIDAD GESTIÓN OPERATIVA 

UNIDAD SUMINISTRO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO 

 
 
6.1.2.2 Viabilizar la medida de intervención correctiva 
 
Para la atención de una emergencia la empresa activa los medidas de intervención 
correctiva y procedimientos operativos para el restablecimiento del servicio de energía. 
CENS cuenta con los procesos del negocio y el personal operativo asignados a estos 
negocios, pero además la operación de las medidas se viabiliza con los contratos de apoyo 
a la operación. 
En caso de materializarse un riesgo de origen natural, humano o tecnológico CENS cuenta 
con contratos para la atención de las posibles afectaciones presentadas en la 
infraestructura del sistema de transmisión y distribución con el objeto de restablecer en el 
menor tiempo posible el servicio de energía eléctrica y apoyar en las diferentes medidas de 
intervención correctiva.  
 
Para el sistema de distribución la empresa tiene contratado el suministro de mano de obra 
para la ejecución de actividades orientadas a mantener el servicio de energía eléctrica, los 
cuales a su vez se encuentran desagregados de la siguiente manera 
 
Contratos de mano de obra asociados a las actividades de mantenimiento en redes de 
distribución, se relacionan entre otros los siguientes: 

 
Tabla 98. Contratación operación líneas de distribución 

Objeto 

CW101485 Prestación del servicio de acciones técnicas para atender las solicitudes de las áreas 
internas, usuarios activos y potenciales del servicio de energía eléctrica ZONA 1 

CW101487 Prestación del servicio de acciones técnicas para atender las solicitudes de las áreas 
internas, usuarios activos y potenciales del servicio de energía eléctrica ZONA2 
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Objeto 

CW102400 Ejecución de servicios asociados al mantenimiento en sistemas de alumbrado público 

CW104862 Reposición y expansión de redes de media, baja tensión u obras eléctricas Zona 3 
Pamplona y Tibú 

CW117371 Prestación del servicio de mantenimiento y limpieza a estanterías y la trampa de 
aceite de la bodega de Mantenimiento de transformadores de CENS S.A. E.S.P 

CW122131 SUMINISTRO DE HERRAJES 

CW122136 SUMINISTRO DE HERRAJES 

CW122139 SUMINISTRO DE HERRAJES 

 
Contratos para mitigar riesgos en Subestaciones y Líneas de Transmisión, se relacionan entre 
otros los siguientes: 
 

Tabla 99. Contratación operación subestaciones y líneas de transmisión 

Objeto contratación operación subestaciones y líneas de transmisión 

CW108652 Suministro de materiales e insumos para realizar actividades socioambientales 

CW108729 Suministro de equipos de potencia para subestaciones 

CW109592 Suministro de sílica gel reactivables y ecológica 

CW109931 Suministro de señalizacion para equipos de mantenimiento integral subestaciones y 
lineas doc496034065 

CW110472 Servicio de calibración y-o verificación a equipos de CBM 

CW114155 Suministro de DPS para subestaciones eléctricas 

CW117288 Suministro de materiales, insumos y repuestos eléctricos para mantenimiento 
preventivo de subestaciones 

CW99413 Manejo Integral de residuos peligrosos y especiales en Subestaciones eléctricas 

 
 
 
 
 
 
6.1.2.3 Diseño, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervención 

seleccionadas 
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Las medidas de intervención correctiva surten una etapa de diseño, estructuración, 
aplicabilidad y documentación en el SGI.  A continuación, se relacionan los más 
importantes.  
 
Guía de Operaciones ante Contingencias o Emergencias en el Sistema Eléctrico de 
Potencia 
Objetivo General 
 
Establecer una guía para la atención de eventos ante contingencias y/o emergencias que 
se presenten en el sistema de transmisión y distribución local. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Determinar el nivel de riesgo de un evento de emergencia o de una situación de 
contingencia en el STR y SDL. 

• Establecer el paso a paso general para la atención de cualquier evento que se presente 
bajo las condiciones de emergencia y/o contingencia. 

• Consolidar una base de datos confiable del personal disponible para la atención de 
eventos. 

 
Alcance  
 
El alcance de esta guía consiste en consolidar toda la información necesaria para atender 
adecuadamente un evento desde la operación del sistema de transmisión y el sistema de 
distribución local, constituyendo los criterios más adecuados para la clasificación de cada 
uno de los eventos que se puedan presentar para condiciones de emergencia y/o 
contingencia.  
 
 
Planes de Contingencia y emergencia 
 
A continuación, se relacionan los planes de contingencia y emergencia documentados en 
CENS para mitigar el impacto de la posible materialización de los riesgos identificados. 
Estos planes son aprobados en las instancias pertinentes de la organización, probada su 
funcionalidad y se encuentran debidamente documentados y controlados:  
 
La información contenida en los planes de contingencia y emergencia se clasifica como 
estratégica y técnica para la empresa por lo que solo se mencionará el nombre del plan, 
objetivo y su alcance. El detalle de los planes se puede consultar en los anexos respectivos. 
Plan de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de activos en las 
subestaciones pertenecientes a CENS 
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Objetivo: Establecer procedimientos, recursos, medios técnicos y equipos humanos que 
permitan garantizar la continuidad en los procesos de negocio en dado caso de que se 
produzca una contingencia parcial o total que pueda afectar los activos de la organización. 
 
Alcance: Este documento es de aplicación para todos los procesos y activos principales en 
las subestaciones existentes y pertenecientes a CENS. En general el Análisis de Impacto 
del Negocio y las estrategias propuestas para el negocio de Transmisión y Distribución 
Energía, tienen como alcance fundamental soportar la construcción de los planes de 
continuidad del negocio. 
 
 
Plan de contingencia líneas de transmisión 115 Kv y 230 KV  
 
Objetivo: Establecer las acciones que se deben ejecutar para brindar atención oportuna a 
eventos no programados, posibles accidentes y desastres naturales que se puedan producir 
sobre las líneas de transmisión de CENS 115 KV y 230 KV y área de influencia.  Por otro 
lado, contrarrestar los efectos que se puedan generar por la ocurrencia de eventos 
asociados a fenómenos de orden natural y emergencias producidas por alguna falla en la 
operación y mantenimiento de activos en la infraestructura de CENS. 
 
Alcance: Principales elementos constitutivos de una línea de transmisión de 115 y 220 kv 
de CENS. 
 
Plan de contingencia subestación Pamplona  
 
Objetivo: Definir los pasos a seguir desde la condición operativa, ante la ocurrencia de 
fallas que causen la interrupción del suministro de energía eléctrica e inhabiliten el normal 
funcionamiento de los activos y circuitos que conforman la Subestación Pamplona  con el 
fin de garantizar su aplicación y cumplimiento al interior de la organización. 
 
Alcance: Este Plan de Contingencia aplica para la Subestación Pamplona  el cual establece 
que ante una eventual falla en el suministro de energía eléctrica en la subestación el 
Profesional P1 Operación del Sistema o el Tecnólogo D Gestión Operativa (Operación del 
Sistema) Coordinara de la forma más adecuada el restablecimiento de energía eléctrica a 
los usuarios afectados por la falla en dicha subestación. 
 
 
 
 
 
Plan de contingencia subestación Palermo 
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Objetivo: Definir los pasos a seguir desde la condición operativa, ante la ocurrencia de 
fallas que causen la interrupción del suministro de energía eléctrica e inhabiliten el normal 
funcionamiento de los activos y circuitos que conforman la Subestación Palermo con el fin 
de garantizar su aplicación y cumplimiento al interior de la organización. 
 
Alcance: Este Plan de Contingencia aplica para la Subestación Palermo el cual establece 
que ante una eventual falla en el suministro de energía eléctrica en la subestación el 
Profesional P1 Operación del Sistema o el Tecnólogo D Gestión Operativa (Operación del 
Sistema) Coordinara de la forma más adecuada el restablecimiento de energía eléctrica a 
los usuarios afectados por la falla en dicha subestación. 
 
 
Planes de Manejo Ambiental 
 
Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento técnico de 
subestaciones en CENS 
 
Objetivo: Formular el Plan de Manejo Ambiental para la operación y mantenimiento técnico 
de las Subestaciones de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P. 
 
Alcance: El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento para la toma de decisiones sobre 
proyectos, obras o actividades que de forma directa o indirecta alteran las condiciones 
naturales y el equilibrio ambiental de los ecosistemas en los que intervienen. Con base en 
este instrumento se definen las correspondientes medidas de prevención, corrección y 
mitigación de los impactos ambientales que genera dicho proyecto, obra o actividad 
 
Plan de manejo ambiental para la operación y mantenimiento de líneas de 
transmisión 
 
Objetivo: Formular el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Contingencias para las 
actividades asociadas al proceso de Mantenimiento del sistema de Transmisión y 
Distribución, con énfasis en las Líneas de Transmisión de Centrales Eléctricas de Norte de 
Santander CENS S.A E.S.P. 
 
Alcance: El plan de manejo ambiental se formula para las actividades asociadas a la 
operación y mantenimiento de líneas de transmisión, que hacen parte del Sistema de 
Transmisión de CENS; el PMA busca actuar como una herramienta de manejo ambiental 
para la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS S.A. E.S.P.  
 
Plan de manejo ambiental para las redes de distribución de CENS S.A. E.S.P. 
 
Objetivo: Formular el Plan de Manejo Ambiental para las redes de distribución de energía 
eléctrica de Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS S.A E.S.P. 
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Alcance:  

• Describir los aspectos generales de la Empresa CENS S.A. E.S.P. relacionados a 
la organización, ubicación y actividades operativas de las redes de distribución. 

 

• Caracterizar el estado actual de las condiciones ambientales (Línea Base 
Ambiental) en sus componentes biótico, abiótico y socioeconómico del área de 
influencia de las redes de Distribución de CENS. 

 

• Calificar los aspectos e impactos ambientales identificados en las actividades de las 
redes de distribución con base en la Metodología de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Arboleda diseñada para las Empresas Públicas de Medellín – EPM.   

 

• Formular programas de manejo para prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
impactos ambientales negativos generados por las actividades de las redes de 
distribución de CENS. 

 

• Formular el plan de contingencias para prevenir, contrarrestar y minimizar las 
consecuencias en caso de una emergencia ambiental producto de las actividades 
de las redes de distribución de CENS. 

 
 
Guía plan de emergencias regional Pamplona 
 
Objetivo: Diseñar el documento “Plan de Emergencia” en donde se contemple la 
organización, y procedimientos que les permitan a los trabajadores, clientes y visitantes de 
la regional Pamplona de CENS S.A. ESP, prevenir, protegerse y organizar los recursos 
humanos y logísticos para brindar una respuesta coordinada y oportuna a una emergencia, 
garantizando la seguridad a la vida humana.. 
 
Alcance: El plan de emergencias es aplicable para las instalaciones de la regional 
Pamplona ubicada en la Calle 7 # 29-183 Avenida Francisco Fernández de Contreras. 
 
 
Guía plan de emergencias subestación Pamplona 
 
Objetivo: Diseñar un Plan que le permita a la Subestación Pamplona  prevenir o minimizar 
las pérdidas que genera una emergencia sobre la vida humana, información, ambiente, 
infraestructura y equipos; garantizando la evacuación oportuna de los ocupantes de la 
subestación y la atención en primeros auxilios a los trabajadores, contratistas y visitantes; 
restableciendo en forma oportuna la operación de la subestación y la continuidad del 
servicio 
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Alcance: El Plan de Emergencia es aplicable a la Subestación PAMPLONA. 
 
 
Guía plan de emergencias subestación Pamplona 
Objetivo: Diseñar el documento “Plan de Emergencia” en donde se contemple la 
organización, y procedimientos que les permitan a los trabajadores, clientes y visitantes de 
la regional Pamplona de CENS S.A. ESP, prevenir, protegerse y organizar los recursos 
humanos y logísticos para brindar una respuesta coordinada y oportuna a una emergencia, 
garantizando la seguridad a la vida humana.. 
 
Alcance: El plan de emergencias es aplicable para las instalaciones de la Regional 
pamplona ubicada en la Calle 7 esquina  Pamplona Norte de Santander 
 
 
Guía plan de emergencias subestación Pamplona 
 
Objetivo: Diseñar un Plan que le permita a la Subestación Pamplona  prevenir o minimizar 
las pérdidas que genera una emergencia sobre la vida humana, información, ambiente, 
infraestructura y equipos; garantizando la evacuación oportuna de los ocupantes de la 
subestación y la atención en primeros auxilios a los trabajadores, contratistas y visitantes; 
restableciendo en forma oportuna la operación de la subestación y la continuidad del 
servicio 
 
Alcance: El Plan de Emergencia es aplicable a la Subestación PAMPLONA. 
 
 
6.2  INTERVENCIÓN PROSPECTIVA 
 
6.2.1 Actividades nuevas 
 
Las medidas de intervención prospectiva buscan identificar, formular e implementar 
acciones y procedimientos de carácter técnico, administrativo que reduzca el riesgo de 
desastres 
 
Para ello, se tiene en el SGI las guías y procedimiento para la estructuración de los 
proyectos con el fin de contemplar los alcances ambientales, técnicos, socio políticos, 
económicos, culturales y legales 
 

• Guía criterios técnicos para la planeación y formulación de proyectos:  
 
Objetivo: Establecer los criterios para formular proyectos que se ajusten a las 
necesidades operativas, técnicas y económicas de CENS S.A. E.S.P  
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Alcance: esta guía aplica para nuevos proyectos tipo N y tipo P del sistema eléctrico 
de CENS para infraestructura lineal y de subestaciones, bien sea para subetsciones 
nuevas o existentes a itervenir, en los niveles de tensión II, III, y IV (activos de uso 
y de conexión  al Sistema de Transmisión Regional STR y Sistema de Distribución 
Local SDL de CENS) o proyectos que tengan activos de conexión al Sistema de 
Transmisión Nacional STN.  

 

• Guía para el comisionamiento de proyectos de infraestructura tipo N: 
 
 
Objetivo: Describir las actividades y acciones que se deben aplicar para realizar y 
asegurar una adecuada entrega y recepción de los proyectos Tipo N de 
infraestructura eléctrica en CENS S.A. E.S. 
 
Alcance: Esta guía aplica para todos los proyectos de infraestructura eléctrica tipo 
N en CENS S.A. E.S.P. En el ciclo de vida del activo, aplica para los proyectos en 
los estados de Formulación, Ejecución y Terminación. 
 
 

• Guía para el comisionamiento de proyectos de infraestructura tipo P:  
 
Objetivo: Describir las actividades y acciones que se deben aplicar para realizar y 
asegurar una adecuada entrega y recepción de los proyectos de infraestructura en 
CENS S.A. E.S.P. 
 
Alcance: Esta guía aplica para todos los proyectos de infraestructura tipo P en 
CENS S.A. E.S.P.; en el ciclo de vida, aplica para los proyectos en los estados de 
formulación, ejecución y cierre. 
 
 

• Guía Requisitos Para Trámites Ambientales Y Estructura Recomendada De 
Contenido Para Estudios Técnicos De Soporte: 
 
Objetivo: Establecer una guía metodológica donde se establezcan los 
procedimientos para trámites, requisitos y contenido necesario para la realización 
de Estudios Ambientales, alertas y restricciones ambientales y sociales y permisos 
necesarios para viabilizar cualquier proyecto, obra y/o actividad que se requiera 
ejecutar por CENS S.A.E.S.P, aplicando los términos de referencia establecidos y 
cumpliendo con los parámetros propuestos por la normatividad ambiental vigente 
 
Alcance: Esta guía ayudará a determinar el procedimiento para la realización de 
Estudios Ambientales como: Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), Estudios 
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de Impacto Ambiental (EIA), Planes de Manejo Ambiental (PMA) y la gestión de 
permisos ambientales necesarios. Así mismo, abarca todo lo relacionado con la 
ingeniería conceptual de proyectos, obras y/o actividades que requieran un 
direccionamiento para la viabilidad ambiental de los mismos 
 

• Guía para la gestión predial en los proyectos tipo P:  
 

Objetivo: Establecer los criterios para la identificación, obtención de la titularidad y 

disponibilidad de los predios necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

infraestructura. 

Alcance: Esta guía aplica para todos los proyectos de infraestructura tipo P en 
CENS S.A. E.S.P.; en el ciclo de vida, aplica para los proyectos en los estados de 
formulación, ejecución y cierre. 

 

• Guía para la gestión social en los proyectos tipo P:  
 

Objetivo: Brindar un marco de actuación para el desarrollo de la gestión social 

correspondiente a los proyectos tipo P, que permita un adecuado relacionamiento 

con grupos de interés para viabilizar las obras y a su vez contribuya a la 

sostenibilidad de la empresa y los territorios 

Alcance: Esta guía aplica para los proyectos tipo P contemplados en el plan de 
inversiones de CENS 

 
 
6.2.1.1 Condicionamientos de uso y ocupación definidos en el POT 
 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT): es el instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.  
 
En el desarrollo de la ingeniería conceptual de proyectos, obras y/o actividades dentro del 
área de influencia de CENS S.A. E.S.P., se cruza la información del diseño del proyecto 
con la información definida en el POT con el fin de identificar situaciones de vulnerabilidades 
que pudieran afectar la puesta en marcha del mismo.  Lo anterior se desarrolla mediante la 
aplicación de la metodología para la identificación de Alertas Tempranas Ambientales y 
Sociales (ATAS) que básicamente se contempla el análisis entre otros de:  
 

- Descripción general de los aspectos físicos y, bióticos y sociales (político, 
económico y cultural) de la zona de influencia del proyecto: Para ello se estructura 
una caracterización ambiental preliminar conociendo el cruce y/o traslape de 
información con las señales principales para los componentes Hidrológicos, 
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geológicos, suelo, clima, coberturas, riesgos del componente abiótico, etc. Así 
mismo, para el componente biótico se caracteriza aspectos claves como Fauna 
principal, flora principal, alertas de especies amenazadas en la zona, etc.. 

- Análisis de los instrumentos vigentes para la planeación del territorio (POT, EOT, 
POMCA, POR) y sus implicaciones para el desarrollo del proyecto. 

- Aspectos críticos y relevantes del área en la que se realizará el proyecto y que deben 
ser considerados en la gestión ambiental y social.  

- Descripción de implicaciones ambientales y sociales de diferentes alternativas 
propuestas para llevar a cabo el proyecto. 

 
Como insumo de información para la identificación de restricciones ambientales en el área 
donde se proyecta las redes de distribución se consideran entre otros los siguientes:  
 

• Determinantes Ambientales: Lineamientos generales de planificación que 
garantizan la inclusión de aspectos ambientales y reglamentación de uso y 
ocupación del territorio dentro de los instrumentos de Ordenamiento del Territorio, 
este término fue establecido por la Ley 388 de 1997 donde se definen como normas 
de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia.  

 
• Documentos de Ordenamiento Territorial: Establecidos a través de la Ley 
388 de 1997, definidas como un conjunto de acciones político administrativas y de 
planificación física concertadas en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio.  

 
Con la información contenida en el POT y el alcance del proyecto se identifica la 
caracterización ambiental de proyecto, que comprende lo siguiente: 
 
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
Aspectos Biofísicos 

- Geomorfología 
- Amenazas 
- Riesgos por erosión y remoción en masa 
- Identificación de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos 
- Predios Adquiridos para Conservación [SIRAP] 
- Red Hídrica 
- Red Hídrica Permanente POMCA 
- Coberturas y Uso del suelo Urbano 
- Potencial arqueológico 

Aspecto Socio Económico y Político 
- Infraestructura y Sistema Vial  
- Intersecciones Viales 
- Sistema Vial 
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- Canales 
- Corredores del Sistema Integrado de Transporte Público – SITM 
- Acueducto 
- Gas Natural 

 
 
6.2.1.2 Restricciones para el establecimiento de la actividad y la de área de influencia 
 
En la ingeniería conceptual de proyectos, obras y/o actividades que requieran un 
direccionamiento para la viabilidad técnica y ambiental de los mismos se identifican 
mediante los procedimientos establecidos las restricciones de en las diferentes áreas de 
influencia. Mediante la aplicación de la metodología para identificación restricciones 
ambientales y sociales (ARAS)  se mapean las diferentes restricciones que se pueden 
presentar en la viabilización de los proyectos. 
 
Informe Técnico Restricciones Ambientales y Sociales (ARAS): 
 
Para identificar riesgos, incertidumbres, restricciones y alertas tempranas relacionadas con 
aspectos ambientales y sociales, que aporten a una planeación efectiva y acertada del 
proyecto, el contratista o área de CENS elabora un documento basado en información 
secundaria, que incluya entre otros: 
 

- Descripción general de los aspectos físicos, bióticos y sociales (político, económico 
y cultural) de la zona de influencia del proyecto. 

- Análisis de los instrumentos vigentes para la planeación del territorio (Plan de 
Ordenamiento Territorial, Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuenca, Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico…) 
y sus implicaciones para el desarrollo del proyecto. 

- Aspectos críticos y relevantes del área en la que se realizará el proyecto y que deben 
ser considerados en la estructuración del proyecto y su gestión ambiental y social. 

- Descripción de implicaciones ambientales y sociales de diferentes alternativas 
propuestas para llevar a cabo el proyecto. 

- Tabla con la identificación de licencias y otros permisos necesarios para el proyecto, 
las autoridades que tienen jurisdicción para su trámite y los tiempos que por la 
normatividad vigente son requeridos. 

- Tabla con las restricciones ambientales y sociales, su nivel de posible afectación al 
proyecto, y propuestas para su manejo, para cada una de las alternativas. 

 
Esta matriz de alertas tempranas considera como mínimo los siguientes aspectos: 
 

- Longitud o área total. 
- Accesos. 
- Facilidades constructivas. 
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- Requerimiento de servidumbres. 
- Geomorfología. 
- Existencia de zonas altamente degradadas y de amenaza alta por movimientos en 

masa. 
- Existencia de zonas anegadas, pantanosas y/o con lámina de agua.  Alta amenaza 

de inundación. 
- Presencia de cuerpos de agua con diámetro o amplitud mayor a 1000 m. 
- Existencia de áreas de protección de cuerpos de agua (retiros). 
- Cruces sobre corrientes de agua. 
- Presencia de humedales. 
- Ecosistemas protegidos. 
- Restricciones por biodiversidad (veda, especies endémicas, migratorias…) 
- Posibles compensaciones. 
- Uso actual y potencial del suelo. 
- Aspectos sociales y poblamiento: considerar, entre otros, pautas de asentamiento, 

movimientos de población, articulación de los poderes locales, dinámicas de 
ocupación, tipo de asentamiento, densidad poblacional, situación de 
desplazamiento. 

- Aspectos socioeconómicos: considerar, entre otros, producción agropecuaria, 
minería (oro, sal, explotación de canteras), títulos mineros, producción 
manufacturera, producción industrial, comercio (relaciones locales y supralocales, 
tipos de intercambio), necesidades básicas insatisfechas 

- Composición étnica cultural (indígenas y negritudes). 
- Patrimonio cultural: considerar, entre otros, BIC, parques arqueológicos, estructuras 

monumentales, geomorfología, alteración de las unidades de paisaje, yacimientos 
identificados en las bases de datos del ICANH, tipo de superficies (carpetas de 
rodadura, zonas verdes, entre otras). 

- Potencial arqueológico. 
- Niveles de organización de las comunidades: considerar, entre otros, tipo de 

organización, legitimidad y representación, diversidad de las organizaciones, 
liderazgos y redes de interacción. 

- Gobernanza y gobernabilidad. 
- Tensiones y conflicto: considerar, entre otros, tipo de conflicto (territorial, económico, 

social, político y/o militar), localización del conflicto/tensión (local, municipal, 
regional), forma de resolución o negociación. 

- Estructuración de espacios: considerar, entre otros, límites (sociales, político 
administrativo), dinámicas comerciales, relaciones centro periferia, rutas de 
comunicación, integración regional, disponibilidad de información cartográfica, 
infraestructura civil y/o militar, presencia de núcleos residenciales y asentamientos 
urbanos, su equipamiento (Parques, vías, instalaciones deportivas etc.). 

- Descripción de las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas con base en 
la información analizada, recomendar la más adecuada y su justificación. 

- Identificación y evaluación preliminar de impactos y aspectos ambientales. 
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- Cronograma detallado de las actividades ambientales y sociales para cada una de 
las etapas de las alternativas consideradas. 

6.2.1.3 Identificar la reglamentación que condiciona, restringe y/o que prohíbe la 
ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos 
amenazantes 

 
CENS como empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica y con base en su 
política ambiental junto con sus lineamientos realiza un análisis ambiental integral de las 
áreas protegidas, restricciones y zonas de amenaza por eventos naturales que pueden 
impactar la ejecución de los proyectos. Estos análisis se realizan desde la fase de idea de 
proyecto mediante la estructuración y consolidación del estudio ambiental denominado 
Alertas Tempranas Ambientales y Sociales,-ATAS- estudio ambiental que define de manera 
prospectiva la mejor alternativa técnica, ambiental, social y/o económica para continuar en 
la formulación. Posteriormente, en la formulación de todo proyecto, CENS realiza un 
Análisis de Restricciones Ambientales y Sociales -ARAS-, este documento compila con 
información primaria y de sustento las señales principales del entorno que sirven de apoyo 
para poder continuar con la alternativa identificada o realizar las modificaciones pertinentes 
para poder tener una articulación técnica, ambiental, financiera y social. De acuerdo e ello, 
éstos análisis tempranos y de restricciones se realizan con base en la normatividad vigente 
donde se debe velar por la protección de los recursos naturales, como el decreto ley 2811 
de 1974, así mismo se identifican áreas susceptibles a riesgos de desastres con base en lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012, donde se articula lo dispuesto en los instrumentos de 
planificación (POT, POMCAS, Plan de Desarrollo, etc), para poder identificar previamente 
y validar en campo amenazas como altas pendientes, alertas por remoción en masa, alertas 
por sismo, inundaciones, incendios forestales, no obstante, se resalta que se cuenta con el 
apoyo de análisis cartográficos con sistemas avalados por el gobierno nacional como 
SIGOT, TREMARCTOS, IDEAM, entre otros. 
 
Lo anterior dispone a CENS una hoja de ruta para poder identificar los condicionantes que 
pueden restringir, prohibir o viabilizar la ejecución de proyectos en toda su área de influencia 
para contribuir al desarrollo de territorios sostenibles. 
 
Tabla 100. Reglamentación que condiciona, restringe y/o que prohíbe la ocupación permanente de 

áreas expuestas y propensas a eventos amenazantes 

INSTRUMENTO / 
REGLAMENTACIÓN 

ACTIVIDAD ETAPA 

Alertas Tempranas 
Ambientales y Sociales 
(ATAS) 
Decreto ley 2811 de 1974, Por 
el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 

Análisis ambiental integral de 
las áreas protegidas, 
restricciones y zonas de 
amenaza por eventos 
naturales que pueden impactar 
la ejecución de los proyectos. 

Ingeniería conceptual 
Fase Inicial o planteamiento de 
la necesidad 
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INSTRUMENTO / 
REGLAMENTACIÓN 

ACTIVIDAD ETAPA 

Análisis de Restricciones 
Ambientales y Sociales -ARAS 
Decreto ley 2811 de 1974, Por 
el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente  

Compila información primaria y 
de sustento de las señales 
principales del entorno que 
sirven de apoyo para continuar 
con la alternativa identificada o 
realizar las modificaciones 
pertinentes para poder tener 
una articulación técnica, 
ambiental, financiera y social 

Formulación del proyecto 

Instrumentos de planificación 
(POT, POMCAS, Plan de 
Desarrollo, etc) 
Ley 1523 de 2012. Por el cual 
se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones.  

Se identifican áreas 
susceptibles a riesgos de 
desastres 

Ingeniería de detalle 

Sistemas de información como 
SIGOT (Sistema de 
información geográfica para la 
planeación y el ordenamiento 
territorial de Colombia) y SIAC 
(Sistema de información 
Ambiental de Colombia), 
TREMARCTOS, IDEAM, entre 
otros 

Relaciona información 
asignada a cierta posición 
geográfica identificando 
condiciones y escenarios 
importantes para el proceso de 
caracterización y el análisis 
simultáneo, de acuerdo a la 
localización del proyecto. 

Ingeniería de detalle 

 
 
Identificación de licencias, trámites y permisos 
 
Existen varias instrumentos, permisos y trámites ambientales, dependiendo de la actividad 
que se quiera realizar. A continuación, se presentan los tipos de trámite que autoriza cada 
una de ellas y la normatividad asociada, así:  
 
 

Tabla 101. Tipos de Trámite Ambientales 

Para LÍNEA 115 kV 

TIPO DE  
TRAMITE 

NORMATIVIDAD ASOCIADA ACTIVIDAD 

Licencia Decreto 2041 del 2014 Elaboración del Estudio de 
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Ambiental Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente 1076 del 2015 
Resolución 1415 de 2012 
Decreto 1791 de 1996 
Ley 61 de 1985 
INDERENA Resolución 0316 de 1974, 
Resolución 0213 de 1977, Resolución 1408 de 
1975, Resolución 1132 de 1975 
Decreto 2106 2019 
Decreto 763 del 2009 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura N° 1080 de 2015 
  

 

aprovechamiento forestal 

Elaboración documento de 
diagnóstico Arqueológico 

Aprobación de solicitud ante el 
ICANH 

Formulación del Plan de Manejo 
Arqueológico 

Radicación del Plan de Manejo 
Arqueológico 

Aprobación del Plan de Manejo 
Arqueológico 

Formulación y consolidación del 
EIA 

Radicación de la solicitud de 
Licencia Ambiental 

Revisión de la autoridad 
competente  

Entrega de información 
adicional 

Revisión y decisión  

Recurso reposición y/o 
apelación 

Acto administrativo que 
resuelve el recurso. 

PARA RED DE DISTRIBUCIÓN 34.5/13.8 Kv 

TIPO DE  
TRAMITE 

NORMATIVIDAD ASOCIADA ACTIVIDAD 

 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

 
Decreto 1791 de 1996 
Ley 61 de 1985 
INDERENA Resolución 0316 de 1974, 
Resolución 0213 de 1977, Resolución 1408 de 
1975, Resolución 1132 de 1975 
Decreto 2106 2019 

Construcción, levantamiento y 
caracterización biótica y 
abiótica del proyecto 

Radicación solicitud 

Expedición Auto Inicio  

Revisión de la autoridad 
competente  

Entrega de información 
adicional 

Revisión y decisión  

Recurso reposición y/o 
apelación 

Acto administrativo que 
resuelve el recurso. 

Fuente: informe técnico restricciones ambientales Proyecto Sevilla (CENS) 

Además, se deben identificar las licencias y otros permisos necesarios para el proyecto, las 
autoridades que tienen jurisdicción para su trámite y los tiempos que por la normatividad 
vigente son requeridos. Entre los permisos que se deben considerar según las 
características y alcance del proyecto se encuentran: 
 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?A=10227
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?A=10227
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Tabla 102. Permisos a tramitar según el tipo de proyecto 

Permiso Autoridad Competente 

Aprovechamiento forestal Corporación Autónoma Regional 

Levantamiento de veda regional Corporación Autónoma Regional 

Levantamiento de veda nacional 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Concesión de Aguas Corporación Autónoma Regional 

Permiso de vertimientos Corporación Autónoma Regional 

Ocupación de cauce Corporación Autónoma Regional 

Licencia Prospección Arqueológica ICANH 

Sustracción de área de reserva 

Según el carácter de la reserva, 
Corporación Autónoma Regional o 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Fuente: guía criterios técnicos para la planeación y formulación de proyectos (CENS) 

 
 
6.2.1.4 Establecer las especificaciones técnicas necesarias para implementar la 

actividad 
 
CENS Grupo EPM, efectúan estudios eléctricos orientados al planeamiento de la expansión 
de los sistemas de transmisión y subtransmisión de energía para redes en los diferentes 
niveles de tensión y con el propósito de identificar proyectos de infraestructura que ofrezcan 
solución a las restricciones técnicas actuales y futuras que se identifiquen. Estas soluciones 
garantizan los niveles de calidad, seguridad y confiabilidad requeridos para atender la 
demanda en cumplimiento de la normatividad y regulación vigente aplicable y tener un 
mayor margen de operatividad ante emergencia de origen natural o antrópico 
 
 
6.2.1.5 Incorporar estudios de pre factibilidad y diseños adecuados para la actividad 

a implementar y el entorno. 
 
Los planes de inversión integran elementos de valoración en prevención de riesgo que 
pueden concluir en la reubicación de infraestructura por riesgo eléctrico u otro tipo de 
incidente en la comunidad. Se incluyen acciones relacionadas con distancias de seguridad, 
cerramientos, inestabilidad de suelos e invasión de servidumbres. 
 
En el planeamiento de los proyectos se evalúan los riesgos económicos, sociales y 
ambientales, que pueden determinar la viabilidad del mismo, la ubicación de una 
subestación o línea y la valoración de los impactos y su costo en términos monetarios y de 
reputación. Esta valoración se hace conforme al cumplimiento legal, teniendo en cuenta las 
políticas asociadas a la responsabilidad social empresarial que ha dictaminado el grupo 
para ejercer su actividad empresarial 
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A continuación, se relacionan los proyectos o análisis más representativos  
6.2.1.5.1 Análisis de criticidad de los activos críticos productivos 
 

 
Figura 53. Definición de criticidad de los activos 

Es la herramienta que permite establecer jerarquías entre sistemas, equipos y componentes 
bajo criterios homologados, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de acuerdo 
con su impacto total en el proceso, obtenido de la influencia combinada de la probabilidad 
o frecuencia de ocurrencia de fallas y la severidad medida por sus consecuencias en los 
objetos de impacto. NORSOK Z-008, Rev 2, nov. 2001 
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Figura 54. Etapas para análisis de criticidad 

Según análisis de criticidad realizado a Nivel 3 de los activos lineales a nivel de 13.8 K, se 
observa que las líneas del área de influencia de la regional Pamplona con mayores impactos 
es el circuito Patios 
 

Tabla 103. Resultados de criticidad para los activos lineales 13.8 KV 

 

 
Para el caso del análisis de criticidad realizado a Nivel 3 de los activos centralizados, las 
subestaciones del área de influencia de la regional Pamplona, que presentan un nivel de 
criticidad alto son:  subestación Ocaña y subestación El Tarra. 
 
 
 
 
 

Tabla 104. Resultados de criticidad para los activos centralizados 

Circuito

Código Personas Ambiente Calidad Reputación Financiero
Valor de 

Criticidad
Criticidad

Impacto 

Predominante

PATIOS 48 24 8 8 16 48 MUY ALTO Personas

PALDONJUANA 24 24 2 8 4 24 ALTO Personas

PALRAGONVALIA 24 24 8 4 2 24 ALTO Personas

PALCHINACOTA 8 4 2 4 2 8 MEDIO Personas

PAMC2 8 8 1 4 1 8 MEDIO Personas

PAMC4 8 8 1 4 1 8 MEDIO Personas

PALBOCHALEMA 4 4 1 2 1 4 BAJO Personas

PAMC3 4 1 1 4 1 4 BAJO Personas

Valoración Criticidad por Objeto de Impacto Valoración de criticidad
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Recomendaciones:  
 
✓ Viabilizar la ejecución de los planes de inversión para la repotenciación de estas 

unidades constructivas para las líneas de Tibú – convención y planta Zulia – Tibú para 
mitigar los impactos generados por objeto de impacto calidad. 
 

✓ Priorizar los planes de reposición definido para las unidades constructivas que lo 
ameritan en aquellas líneas con criticidad alta y muy alta, los cuales tiene un impacto 
directo a personas, calidad y financiero. 

 
✓ Plan de identificación de especies arbóreas que pueden generar un riesgo para la 

operación del sistema y así mismo realizar las poda de manera eficiente, estableciendo 
fechas para poda preventiva. 

 
✓ Se está evaluando técnica y financieramente el proyecto "Normalización e interconexión 

de la subestación Sevilla" que tiene por alcance el desmantelamiento de las líneas Belén-
Sevilla I y II, lo cual mitigaría el riesgo en personas actual por invasión a las servidumbres 
de éstas líneas. 
 

✓ Plan de recorridos para identificar y vigilar servidumbres con el objetivo de monitorear 
aquellos sitios donde exista invasión y permitir acciones por parte de la empresa en 
materia de recuperación del espacio invadido para garantizar el cumplimiento de 
distancias de seguridad y minimizar los impactos por objeto de impacto personas. 

 
✓ Ejecutar el plan operativo 2021 con las premisas de señalización e identificación de 

seguridad para las estructuras que apunten a reducir el riesgo al objeto de impacto 
personas para todas las líneas analizadas. 
 

✓ Continuar con los procesos de eliminación de defectos con el plan de mantenimiento 
definido para la línea Ínsula – Planta Zulia y ejecutar el plan de poda para mitigar el 
impacto por ambiente presente en la misma. 

 
 
6.2.1.5.2 Protocolos de seguridad 
 

S/E 
PAMPLONA 

ALTO 
BAJ
O 

BAJ
O 

MEDI
O 

ALTO 
MEDI

O 
  

Se realizara 
análisis de 
criticidad a N6 de 
S/E para priorizar 
los activos que 
pueden 
ocasionar la 
materialización 
del riesgo 
identificado 
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Como una medida para mitigar los impactos que pudieran ocasionar la alteración del orden 
público, desde el  proceso de Seguridad Física se diseñaron las guías de actuación asociadas 
las cuales se encuentran en proceso de implementación en la presente vigencia. 
 

• GUÍA ACTUACIÓN ANTE EVENTO DE FUEGO CRUZADO: Proporcionar al personal 
CENS y contratistas de la empresa un instrumento práctico para fortalecer su 
actuación ante un evento de fuego cruzado. 

 

• GUÍA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE ATENTADO 
TERRORISTA: Proporcionar un instrumento práctico para orientar las actuaciones 
ante amenaza de atentado terrorista por instalación de un artefacto explosivo 

 

• GUÍA CONTINGENCIA PARA CASOS DE ASONADA: Proporcionar al personal CENS 
y contratistas de la empresa un instrumento práctico para fortalecer su capacidad y 
eficacia en la prevención y la actuación en los casos de asonada 

 

• GUÍA INSTRUCCIONES PARA DESPLAZAMIENTO EN ACTIVIDADES 
LABORALES: Proporcionar al personal CENS y contratistas de la empresa una serie 
de instrucciones que les permita reducir las posibilidades de afectación por situaciones 
de riesgo público al momento desplazarse en actividades laborales. 

 

• GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE MINA ANTI PERSONA Y MUNICIONES SIN 
EXPLOTAR: Tienen como propósito suministrar a los trabajadores y contratistas de la 
empresa una herramienta que les permita actuar de la manera más conveniente ante 
la amenaza o la materialización de riesgo con mina antipersonal y/o material de guerra 
sin explotar. 

 

• GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN: tiene como 
propósito proporcionar al personal de CENS y contratistas de la empresa un 
instrumento práctico para fortalecer su capacidad y eficacia en la prevención y 
actuación en los casos de secuestro y extorsión.  
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INFORMES SEMANALES DE EVENTOS DE SEGURIDAD FISICA 

Desde el Proceso de Seguridad 
Física se brinda información 
sobre eventos más 
representativos que afecten la 
seguridad en el área de 
influencia de la empresa e 
indicaciones para los 
trabajadores en el 
desplazamiento a cada una de 
las regionales.  
 
 
 

Figura 55. Recomendaciones 
Seguridad Física 

 

6.2.1.5.3 Sistema de Monitoreo de variables climatológicas 
 
Mediante esta iniciativa se instalará un Sistema de Monitoreo de variables climatológicas 
para detectar parámetros ambientales que puedan afectar la normal prestación del servicio 
de energía eléctrica prestado por CENS. Dichas estaciones suministrarán información 
relevante para ser utilizada en la programación de las diferentes actividades operativas de 
la empresa.  
 
El Sistema de Monitoreo de variables climatológicas debe cumplir con las características 
que se mencionan a continuación: 
 

Contenido del Sistema de 
Monitoreo 

Descripción Unidad Cantidad 

Estación Climatológica  
Estación meteorológica Portátil Davis 
Vantage Pro2 Plus 6162. Inalámbrica. 

Unidad 6 

Sensor Climatológico Multi-
paramétrico: Compuesto 
por  los ítem detallados  en 
la descripción. 

7 Detectores de rayos y tormentas : Sensor 
para la detección de rayos y tormentas 
MA57.   

Unidad 
 

 
7 
 

7 Dispositivos de conectividad: Dispositivo 

que permita la comunicación con el Sistema 

de Alertas Tempranas. 

 
 
METODOLOGÍA DE PLANES DE MANTENIMIENTO OPTIMIZADO (PMO) 
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Definir directrices que permitan la elaboración, revisión y optimización de los planes de 
mantenimiento de los activos físicos productivos de CENS, teniendo en cuenta criterios 
de costo, riesgo y desempeño de los mismos. 
 
Procedimiento estructurado utilizado para la revisión y optimización de las tareas de 
mantenimiento de un activo basándose en el historial de fallas y en los cambios 
operacionales del mismo 

 
Figura 56. Pasos para el desarrollo de la metodología 

 
 

 
Figura 57. Ventajas metodología en un PMO 
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HORIZONTES DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA EN SU MERCADO 
 
CENS ha definido su horizonte de crecimiento 2022-2032 teniendo en cuenta tanto las 
señales del entorno externo asociadas al aumento en la cobertura y universalización del 
servicio de energía eléctrica, el mejoramiento de la calidad y continuidad del servicio y el 
crecimiento orgánico del sistema T&D, las principales tendencias del sector eléctrico 
nacional y mundial entre otras; así como cuestiones internas relacionadas con 
condiciones de confiabilidad y seguridad de la infraestructura, proyectos de desarrollo 
empresarial propios y la optimización operacional. 
 
En el corto plazo, CENS apuesta por ejecutar proyectos de electrificación rural en su área 
de influencia, la culminación del proyecto para la consolidación de los centros de control 
del Grupo EPM y el desarrollo de capacidad organizacionales para la atención del 
crecimiento orgánico del negocio de distribución. 
 
En el mediano plazo, se plantea el desarrollo de proyectos de infraestructura para la 
construcción de 5 nuevas subestaciones eléctricas en el departamento Norte de 
Santander, la normalización de la interconexión de 1 subestación eléctrica, 1 nueva línea 
en 34.5 kV para conectar 2 subestaciones eléctricas y la repotenciación de líneas de 115 
kV en el STR; además de la operación del modelo de innovación empresarial, el 
fortalecimiento de los servicios digitales y la prestación de nuevas ofertas comerciales 
Downstream asociadas al servicio público domiciliario de energía eléctrica. 
 
A largo plazo, CENS proyecta la repotenciación de subestaciones eléctricas del sistema 
T&D, la construcción de 1 nueva subestación eléctrica en el municipio de Puerto 
Santander y la operación de nuevos servicios utilizando como base la plataforma de los 
negocios T&D actual. 
De igual manera, CENS continuará gestionando actividades trasversales clave para el 
logro de la estrategia competitiva como la expansión y reposición de redes de 
distribución, subestaciones y líneas, el mantenimiento preventivo y correctivo de activos 
eléctricos, la automatización del sistema T&D, el control de las pérdidas de energía, entre 
otras. 
 
 
6.2.1.6 Definir área de afectación del territorio en función de la actividad a implantar 

referenciando los daños y pérdidas que se podrían generar por su desarrollo 
 
Según lo establecido en la guía requisitos para trámites ambientales y estructura 
recomendada de contenido para estudios técnicos de soporte, para la etapa de formulación 
del proyecto en su caracterización ambiental se identifican las siguientes áreas de influencia 
y sus impactos: 
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Áreas de influencia: 
 
Se delimitan y definen las áreas de influencia del proyecto con base en una identificación de 
los impactos que puedan generarse durante la construcción y operación del proyecto. 
 
Área de influencia Directa (AID): El Área de influencia directa del proyecto, es aquella donde 
se manifiestan los impactos generados por las actividades de construcción y operación; está 
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. 
 
Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté 
afectando; por tal razón, se deberán delimitar las áreas de influencia de tipo abiótico, biótico 
y socioeconómico. 
 
La caracterización del AID, debe ofrecer una visión detallada y basarse fundamentalmente en 
información primaria. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII): Es el área aledaña de carácter municipal y/o regional, 
donde se puedan analizar afectaciones de carácter indirecto que trascienden las áreas de 
afectación directa 
 
En la etapa de formulación de los proyectos mediante la identificación de las ATAS y ARAS y 
en la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) requerido por la autoridad 
ambiental competente, teniendo en cuenta los Términos de Referencia para Proyecto Lineales 
- DA-TER-3-01 l del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se identifican y 
caracterizan los impactos en cada una de las áreas de influencia del proyecto.  
 
El diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), tiene como objeto suministrar la información 
para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales 
sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad.  
 
Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico, las características 
bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de los efectos y riesgos 
inherentes a la obra o actividad; así como las posibles soluciones y medidas de control y 
mitigación para cada una de las alternativas. 
 
Lo anterior, con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o 
alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los 
riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. 
 
A continuación, se presentan impactos del área de afectación del territorio que se deben tener 
en cuenta en la formulación de los proyectos: 
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Tabla 105. Áreas de afectación del territorio 

Contenido Observaciones 

2 Criterios para la identificación de alternativas 

2.1 Criterios relacionados con el medio 
abiótico 

-Zonas con pendiente excesiva, propensas a erosión o a 
inestabilidad. 
-Zonas de riesgo natural establecidas a nivel nacional, 
regional y local. 
-Afectación mínima de los cuerpos de agua. 
-Afectación mínima de áreas 
-Afectación de infraestructura existente 

2.2 Criterios relacionados con el medio 
biótico 

-Áreas de exclusión o manejo especial del orden nacional 
o regional 
-Áreas de alta importancia para la preservación de la 
biodiversidad y/o prioritarias para la conservación del 
recurso faunístico 
-Ecosistemas estratégicos legalmente definidos 
-Áreas de reserva de la Ley 2 de 1959, áreas de 
manglares, áreas declaradas como zonas Ramsar. 

2.3 Criterios relacionados con el medio 
socioeconómico 

-Zonas donde el proyecto pueda generar conflictos con el 
uso del suelo. 
-Zonas en donde el recurso hídrico sea escaso y el 
proyecto pueda ocasionar conflictos de uso. 
-Zonas pobladas. 
-Sitios de reconocido interés histórico, cultural y 
arqueológico, declarados como parques arqueológicos, 
patrimonio histórico nacional o patrimonio histórico de la 
humanidad, o aquellos yacimientos arqueológicos que por 
la singularidad de sus contenidos culturales ameriten ser 
preservados para la posteridad. 
-Áreas de especial sensibilidad por razones étnicas o de 
propiedad colectiva de la tierra. 
-Proyectos de desarrollo nacional y regional, distritos de 
riego y áreas de expansión urbana. 
Debe analizarse la compatibilidad del proyecto con los 
usos del suelo establecidos en el ordenamiento territorial. 

3. Descripción de las alternativas 

3.1 Localización 
Especificar de manera esquemática, la localización 
político - administrativa y geográfica de cada una de las 
alternativas y su área de influencia. 

3.2 Líneas de transmisión 

Para cada corredor alternativo se debe presentar como 
mínimo la siguiente información, para las etapas de 
construcción y operación del proyecto: 
 
-Plano general en planta. 
-Tipo y número de estructuras necesarias (torres, 
subestaciones) 
Infraestructura asociada: materiales a usar en las 
estructuras y cables, tipo de fundaciones, sistemas de 
protección y control, maquinaria y equipo a utilizar, obras 
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transitorias como patios de tendido y de almacenamiento, 
descripción de los procesos de construcción, montaje, 
energización y operación, infraestructuras y servicios 
interceptados (redes eléctricas, acueductos, oleoductos, 
senderos, distritos de riego). 
-Vías existentes de acceso al corredor: tipo, estado y 
propuesta de adecuación 
-Vías nuevas de acceso al corredor y su infraestructura 
asociada   
-Obras en zonas urbanas o dentro de perímetros urbanos. 
-Estimación preliminar sobre las necesidades de uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 
renovables. 
-Demanda de bienes y servicios sociales, incluida mano 
de obra.  
-Alternativas de cruces de corrientes de agua o 
infraestructura existente 
-Alternativas de sitios para la obtención de materiales de 
construcción (en caso de requerirse para las fundaciones 
de torres o construcción de subestaciones).  
-Inventario de drenajes y obras existentes que resultarían 
afectados por su ocupación y/o desviación. 
-Alternativas de sitios de disposición de sobrantes de 
excavación en caso de requerirse en la adecuación de 
accesos o construcción de subestaciones. 

4. Caracterización del área de influencia de proyecto 

4.1 Áreas de Estudio y Áreas de Influencia 

El DAA debe delimitar y definir las áreas de influencia del 
proyecto con base en una identificación de los impactos 
que puedan generarse durante la construcción y 
operación del proyecto. Para los aspectos abióticos y 
bióticos, se tendrán en cuenta unidades fisiográficas 
naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, 
las unidades territoriales y las áreas culturales asociadas 
a las comunidades asentadas en dichos territorios, para el 
DAA el área de estudio debe involucrar el área de 
influencia indirecta de todas las alternativas a evaluarse. 

4.1.1 Área de influencia directa (AID) 

El área de influencia directa del proyecto, es aquella 
donde se manifiestan los impactos generados por las 
actividades de construcción y operación; está relacionada 
con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada.  
 
Esta área puede variar según el tipo de impacto y el 
elemento del ambiente que se esté afectando; por tal 
razón, se debe delimitar las áreas de influencia de tipo 
abiótico, biótico y socioeconómico. 

4.1.2 Área de influencia indirecta (AII) 

Área donde los impactos trascienden el espacio físico del 
proyecto y su infraestructura asociada, es decir, la zona 
externa al área de influencia directa y se extiende hasta 
donde se manifiestan tales impactos. 

4.2 Medio Abiótico  
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4.2.1Geología 

Describir las unidades litológicas y rasgos estructurales, 
con base en estudios existentes en la zona y ajustada con 
información de sensores remotos y control de campo e 
identificar y localizar las amenazas naturales como 
remoción en masa y sísmica. 
Presentar la cartografía geológica actualizada con base 
en fotointerpretación y control de campo.  

4.2.2Geomorfología 

Definir las unidades geomorfológicas a partir del análisis 
de:  
 
-Morfogénesis (Análisis del origen de las diferentes 
unidades de paisaje) 
-Morfografía (Análisis de las formas de las laderas) 
-Morfodinámica (Análisis de los procesos de tipo 
denudativo). 
-Morfoestructuras (Análisis y mapeo de las formas de tipo 
estructural que imperan sobre el relieve). 
 
Presentar el mapa geomorfológico con base en las 
unidades identificadas, haciendo énfasis en la 
morfogénesis y la morfodinámica del área de estudio, 
sobre la base de fotointerpretación y control de campo. 
 
Presentar mapa de pendientes con mínimo los siguientes 
rangos: 0:15%, 15-30%, 30-50%, 50-100% y mayor a 
100%. 

4.2.3 Suelos 

Presentar la clasificación agrológica de los suelos, 
identificar el uso actual y potencial del suelo y establecer 
los conflictos de uso del suelo y su relación con el 
proyecto. 
 
Presentar mapas que permitan apreciar las 
características de los suelos y relacionar las actividades 
del proyecto con los cambios en el uso del suelo. 

4.2.4 Hidrología 

-Identificar los sistemas lénticos y lóticos. 
-Establecer los patrones de drenaje a nivel regional.  
-Identificar el régimen hidrológico y de caudales 
característicos de las principales corrientes.    
-Describir y localizar la red hidrográfica e identificar la 
dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas 
por el proyecto, así como las posibles alteraciones de su 
régimen natural (relación temporal y espacial de 
inundaciones). 
-Determinar el régimen hidrológico y los caudales 
máximos, medios y mínimos mensuales multianuales de 
las fuentes de mayor importancia a intervenir. 

4.2.5 Usos del agua 

Realizar el inventario general de los usos y usuarios 
actuales de las principales fuentes de probable 
intervención por el proyecto. 
Identificar los posibles conflictos actuales sobre la 
disponibilidad y usos del agua. 
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4.2.6 Hidrogeología 

Cuando por las condiciones geológicas del área, se 
identifiquen unidades hidrogeológicas, presentar la 
siguiente información:  
 
-Identificar el tipo de acuífero. 
-Establecer las direcciones de flujo. 
-Identificar las zonas de recarga y descarga 
-Realizar un inventario general de puntos de agua que 
incluyen pozos, aljibes y manantiales.  
 
Presentar el mapa hidrogeológico con la localización de 
los puntos de agua identificados. 

4.2.7 Geotecnia  

Con base en la información geológica, edafológica, 
geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, climatológica 
y de amenaza sísmica, realizar la zonificación y 
cartografía geotécnica. 

4.2.8 Clima 

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas 
mensuales multianuales del área, con base en la 
información de las estaciones meteorológicas existentes 
en la región.  
 
Los parámetros básicos de análisis serán:  
 
-Temperatura.  
-Presión atmosférica. 
-Precipitación: media mensual y anual.  
-Humedad relativa: media, máximas y mínimas 
mensuales.  
-Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se 
presentan. Elaborar y evaluar la rosa de los vientos.  
-Radiación solar.  
-Nubosidad.  
-Evaporación. 

4.2.9 Paisaje  

Establecer las unidades de paisaje regional y su 
interacción con el proyecto, se podrán utilizar sensores 
remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías 
aéreas. 

4.3 Medio biótico  

La información debe tener carácter integral de forma que 
se obtenga una caracterización de este medio y se 
determine su sensibilidad, para posteriormente ser 
contrastada respecto a las actividades del proyecto. 

4.3.1 Ecosistemas terrestres 
Se debe caracterizar las unidades de cobertura vegetal y 
cartografiar la información. 

4.3.1.1 Flora 
Se debe caracterizar las unidades de cobertura vegetal y 
cartografiar la información. 

4.3.1.2 Fauna 
Determinar la fauna asociada a las diferentes unidades de 
cobertura vegetal y usos del suelo. 
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La información debe involucrar como mínimo los 
siguientes grupos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
teniendo en cuenta: la toponimia vernacular de la región, 
clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más 
preciso. 

4.3.2 Ecosistemas acuáticos 
Identificar los ecosistemas acuáticos y determinar su 
dinámica e importancia en el contexto regional. 

4.4 Medio Socioeconómico   

4.4.1 Lineamientos de participación 

Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, 
de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes. 
 
Acercamiento e información sobre el proyecto y sus 
implicaciones a las autoridades regionales, municipales, 
representantes comunitarios a nivel municipal y 
comunidades étnicas, en caso de presentarse, 
formalizado mediante correspondencia, agendas de 
trabajo y actas de reunión y anexando los mismos al DAA 
como material de soporte. 

4.4.2 Dimensión Demográfica 

Analizar los siguientes aspectos en relación con las 
condiciones y demandas del proyecto:  
 
-Dinámica de poblamiento: histórica (señalar sólo los 
eventos actuales más relevantes), actual y tendencia 
futura de movilidad espacial. Identificar tipo de población 
asentada (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y 
otros). 
- Estructura de la población: población total, composición 
por edad y sexo; distribución entre las áreas rural y 
urbana y su densidad. 
-Comportamiento demográfico: tasa de natalidad y 
mortalidad, tendencia histórica y actual. 
-Condiciones de vida: presentar el Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) de la población. 
-Listado de veredas y demás unidades territoriales 
afectadas por el proyecto, incluyendo población total y 
afectada en cada vereda. 

4.4.3 Dimensión espacial 

Hacer un análisis regional y municipal de los servicios 
públicos y sociales incluyendo: la calidad y cobertura, en 
tanto se relacionen con el proyecto. 

4.4.4 Dimensión económica 

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la 
dinámica económica regional, relacionada con el 
proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en 
la región.  
-Estructura de la propiedad 
-Procesos productivos y tecnológicos 
-Caracterizar el mercado laboral actual (ocupación, 
empleo, desempleo y subempleo). 
-Identificar la infraestructura existente y proyectada: vial, 
productiva, oleoductos, gasoductos, hidroeléctricas, 
térmicas, líneas de transmisión, aeropuertos, estaciones 
repetidoras, o cualquier otra. 
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-Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que 
interactúan con el área de influencia del proyecto. 

4.4.5 Dimensión cultural  

4.4.5.1 Caracterización cultural 
comunidades no étnicas 

Hacer un análisis general de los siguientes aspectos: los 
patrones de asentamiento ya descritos, analizar la 
dependencia económica y sociocultural con los 
ecosistemas, articulando estos procesos históricos con la 
estructura y dinámica actual. 
-Identificar los hechos históricos relevantes (migraciones, 
adopción de nuevas tecnologías, cambios de actividad 
productiva, estímulo a procesos de aculturación por 
presencia de migrantes, etc.). 
-Identificar los símbolos culturales más significativos para 
la población, con relación a las tradiciones económicas, 
tecnológicas, organizativas, religiosas, artísticas y otras. 
-Caracterizar la apropiación de los recursos naturales por 
parte de los habitantes regionales. 

4.4.5.2 Caracterización cultural 
comunidades étnicas   

Con base en información secundaria y estudios 
etnográficos, hacer una breve descripción de las 
comunidades étnicas presentes en el área de influencia 
total del proyecto, involucrando los siguientes aspectos: 
Territorios, demografía, salud, educación, religiosidad, 
etnolingüística, economía tradicional, organización 
sociocultural y presencia institucional. 

4.4.6 Aspectos arqueológicos 

Con base en fuentes secundarias (ICANH, entre otras 
instituciones), determinar el potencial arqueológico e 
histórico y sus áreas de interés; señalar las principales 
problemáticas de investigación que a escala regional se 
puedan identificar.  

4.4.7 Dimensión político-organizativa 

Identificar los actores sociales que interactúan en el área 
regional del proyecto que representen la estructura de 
poder existente, analizando el grado de conflictividad 
generado por su interacción con el resto de la sociedad. 

4.4.8 Organización y presencia 
institucional 

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la 
organización y presencia institucional regional, 
relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo 
siguiente: 
 
La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y 
privadas, organizaciones cívicas y comunitarias que 
tienen una presencia relevante en la región, como 
también la capacidad de convocatoria, de inversión social, 
de atender los cambios y demandas introducidos por el 
proyecto y población cubierta. 
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4.4.9  Tendencias del desarrollo 

Establecer las tendencias probables de desarrollo del 
área de influencia regional y municipal, haciendo un 
análisis integral de la realidad socioeconómica del área 

4.4.10 Información sobre población a 
desplazar 

Si las alternativas del Proyecto involucran procesos de 
desplazamiento involuntario de la población respecto a su 
lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá 
identificar la población afectada y sus condiciones 
socioeconómicas. 

5. Zonificación Ambiental 

Con base en la caracterización ambiental del área de 
influencia de cada una de los corredores alternativos del 
proyecto y la legislación vigente, efectuar un análisis 
integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, 
con el fin de realizar la zonificación ambiental, en donde 
se determine la importancia y la sensibilidad ambiental del 
área, en su condición sin proyecto.  
El análisis debe realizarse a nivel cualitativo y 
cuantitativo, con el objeto de determinar las unidades 
ambientales establecidas mediante el cruce de 
información (mapas temáticos) de los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico y los grados de sensibilidad 
ambiental que presenta actualmente cada área a ser 
intervenida. 

6. Demanda de recursos naturales 

Presentar un análisis comparativo de los recursos 
naturales que demandará cada una de las alternativas del 
proyecto, que serán utilizados, aprovechados o afectados 
durante las diferentes etapas del mismo, incluyendo los 
que requieren o no permiso, concesión o autorización. 
Deberá incluir información sobre los siguientes aspectos: 
Aguas superficiales y/o subterráneas, vertimientos de 
residuos líquidos, ocupación de cauces, aprovechamiento 
forestal, emisiones atmosféricas, materiales de 
construcción, manejo de residuos sólidos. 

7. Evaluación ambiental 

7.1 Identificación y evaluación de impactos 

Como un insumo para la comparación de alternativas del 
proyecto, se identifican y evalúan los impactos 
ambientales, a partir de la caracterización del área de 
influencia y de la zonificación ambiental. Dicha 
caracterización expresa las condiciones generales de la 
zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la 
base para analizar como el proyecto la modificará. Lo 
anterior indica que se analizarán dos escenarios a saber: 
la determinación de impactos ambientales con y sin 
proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, 
sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los 
impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la 
metodología utilizada. 

7.2 Sin proyecto 

En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar 
el estado actual de los sistemas naturales y estimar su 
tendencia considerando la perspectiva del desarrollo 
regional y local, la dinámica económica, los planes 
gubernamentales, la preservación y manejo de los 
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recursos naturales y las consecuencias que para los 
ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas 
y naturales propias de la región. 

7.3 Con proyecto 

Esta evaluación debe contener la identificación y la 
calificación de los impactos y efectos generados por cada 
una de las alternativas del proyecto sobre el entorno, 
como resultado de la interrelación entre las diferentes 
etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico del área de influencia. 
Se debe describir el método de evaluación utilizado, 
indicando los criterios para su valoración y señalando sus 
limitaciones, acorde con las características ambientales 
del área de influencia del proyecto y sus actividades. 
Dicha evaluación debe contar con sus respectivas 
categorías de manera que facilite la ponderación 
cualitativa y cuantitativa de los impactos. 
Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o 
alcance de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, 
se deben realizar y describir las predicciones para el 
escenario más crítico. 
 
En relación con los impactos más significativos 
identificados, se analizarán los impactos acumulativos a 
nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y 
con respecto a proyectos ya existentes. 

8. Zonificación de manejo ambiental del 
proyecto 

La zonificación de manejo ambiental pretende evaluar la 
vulnerabilidad de las unidades ambientales identificadas, 
ante la ejecución de las diferentes actividades de 
construcción y operación del proyecto, a partir de la 
zonificación ambiental y la evaluación de los impactos 
potenciales. 
 
La zonificación de manejo ambiental deberá considerar al 
menos las siguientes áreas: 
 
-Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden 
ser intervenidas por las actividades del proyecto. Se 
considera que el criterio de exclusión está relacionado 
con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-
ambiental de la zona; de la capacidad de 
autorrecuperación de los medios a ser afectados y del 
carácter de áreas con régimen especial.  
 
-Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de 
áreas donde se deben establecer los grados (tales como: 
mayor, media, menor) y tipos de restricción (física, biótica 
y/o socioeconómica) y las características y condiciones 
de las actividades que se pueden llevar a cabo en tales 
áreas. 
 
-Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se 
puede desarrollar el proyecto, por no presentar 
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Contenido Observaciones 

restricciones importantes desde el punto de vista abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
 
Para las áreas de intervención y de intervención con 
restricciones, se deberán presentar las respectivas 
medidas de manejo específicas a implementar. 

9. Estrategias de manejo ambiental 

Se deben presentar las estrategias de manejo ambiental 
necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar 
los impactos generados por las alternativas del proyecto 
durante las diferentes etapas (construcción y operación). 
 
Cada estrategia deberá contener como mínimo la 
siguiente información: objetivos, etapa, impactos a 
controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de 
aplicación, personal requerido, presupuesto. 

9.1 Medio abiótico 

Estrategias de manejo del suelo: 
-Manejo y disposición de materiales sobrantes. 
-Manejo de taludes. 
-Manejo paisajístico. 
-Manejo de áreas de préstamo lateral. 
-Manejo de materiales de construcción. 
-Manejo de residuos líquidos. 
-Manejo de escorrentía. 
-Manejo de residuos sólidos y especiales. 
 
Estrategias de manejo del recurso hídrico: 
-Manejo de residuos líquidos. 
-Manejo de residuos sólidos y especiales. 
-Manejo de cruces de cuerpos de agua. 
-Manejo de la captación. 
 
Estrategia de manejo de recurso aire: 
-Manejo de fuentes de emisiones y ruido 

9.2 Medio Biótico 

Estrategia de manejo del suelo: 
-Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote. 
-Manejo de flora 
-Manejo de fauna  
-Manejo del aprovechamiento forestal. 
 
Estrategia de salvamento de fauna silvestre.   
Estrategia de protección y conservación de hábitats.  
Estrategia de revegetalización. 
Estrategia de manejo del recurso hídrico: 
-Manejo de flora 
-Manejo de fauna 

9.3 Medio Socioeconómico 

Estrategias a nivel de: 
 
-Reasentamiento de la población afectada por 
desplazamiento involuntario. 
-Restitución de redes sociales de la población a 
reasentar. 
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Contenido Observaciones 

-Compensación por la alteración de las relaciones con el 
recurso hídrico. 
-Manejo de la estructura de servicios. 
-Manejo de procesos migratorios 
-Prospección arqueológica 

10. Estrategias de seguimiento y monitoreo 
del proyecto 

Estrategias a nivel de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico. 

11. Estudios complementarios 

Presentar el perfil de los proyectos de investigación o 
profundización, referidos a los medios abióticos, bióticos y 
socioeconómicos necesarios para adelantar el EIA. 

12. Plan de contingencia  

12.1 Análisis de Riesgos 
 

Para cada una de los corredores alternativos del 
proyecto, deberá incluir la identificación de las amenazas 
o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de exposición 
del elemento amenazante, la definición de escenarios, la 
estimación de la probabilidad de ocurrencia de las 
emergencias y la definición de los factores de 
vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los 
eventos generadores de emergencias en cada escenario. 
Esta valoración debe considerar los riesgos tanto 
endógenos como exógenos. Se debe presentar la 
metodología utilizada. 

12.2 Lineamientos del plan de contingencia 

Para cada una de los corredores alternativos y con base 
en el análisis de riesgos, se deberán estructurar los 
lineamientos generales para la preparación del plan de 
contingencia durante la construcción y operación del 
proyecto lineal. 

13.  Comparación de alternativas 

Presentar un análisis comparativo de los corredores 
alternativos del proyecto, el cual deberá incluir los 
siguientes aspectos: 
 
• Criterios técnicos - dificultad constructiva y operativa 
• Demanda de recursos naturales 
• Zonificación ambiental  
• Evaluación de impactos potenciales 
• Zonificación de manejo del proyecto 
• Análisis preliminar de riesgos ambientales 
• Estrategias de manejo ambiental 
• Estudios complementarios requeridos 
• Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas. 
 
A partir del análisis anterior seleccionar y justificar la 
mejor alternativa. 
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6.2.1.7 Definir las medidas de reducción del riesgo en función de los usos presentes 

y futuros en el área a implantar la actividad y en su área de influencia 
 
Como un insumo para la comparación de alternativas del proyecto, se identifican y evalúan 
los impactos ambientales, a partir de la caracterización del área de influencia y de la 
zonificación ambiental. Dicha caracterización expresa las condiciones generales de la zona 
sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar como el proyecto la 
modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos escenarios a saber: la determinación de 
impactos ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, 
sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto y 
definir las medidas de reducción del riesgo. 
 
Uso presente del área (Sin proyecto) 
 
En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los sistemas 
naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, 
la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos 
naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades 
antrópicas y naturales propias de la región. 
 
Uso futuro del área (Con proyecto) 
 
Esta evaluación debe contener la identificación y la calificación de los impactos y efectos 
generados por cada una de las alternativas del proyecto sobre el entorno, como resultado de 
la interrelación entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico del área de influencia. 
 
Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su valoración 
y señalando sus limitaciones, acorde con las características ambientales del área de influencia 
del proyecto y sus actividades. Dicha evaluación debe contar con sus respectivas categorías 
de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de los impactos. 

Contenido Observaciones 

14.   
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Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del 
proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario 
más crítico. 
 
En relación con los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos 
acumulativos a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y con respecto a 
proyectos ya existentes 
 
Zonificación de manejo ambiental del proyecto 
 
La zonificación de manejo ambiental pretende evaluar la vulnerabilidad de las unidades 
ambientales identificadas, ante la ejecución de las diferentes actividades de construcción y 
operación del proyecto, a partir de la zonificación ambiental y la evaluación de los impactos 
potenciales. 
 
La zonificación de manejo ambiental deberá considerar al menos las siguientes áreas: 
 
-Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades 
del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, 
sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la capacidad de autorrecuperación 
de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial.  
 
-Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de áreas donde se deben establecer los 
grados (tales como: mayor, media, menor) y tipos de restricción (física, biótica y/o 
socioeconómica) y las características y condiciones de las actividades que se pueden llevar 
a cabo en tales áreas. 
 
-Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, por no 
presentar restricciones importantes desde el punto de vista abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
Para las áreas de intervención y de intervención con restricciones, se deberán presentar las 
respectivas medidas de manejo específicas a implementar. 
Medidas de reducción del riesgo en función de los usos presentes y futuros en el área 
a implantar la actividad 
 
Tabla 106.Medidas de reducción del riesgo en función de los usos presentes y futuros en el área a 

implantar la actividad. 

Contenido Observaciones 

1. Estrategias de manejo 
ambiental 

Se deben presentar las estrategias de manejo ambiental necesarias para 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados por las 
alternativas del proyecto durante las diferentes etapas (construcción y 
operación). 
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Contenido Observaciones 

Cada estrategia deberá contener como mínimo la siguiente información: 
objetivos, etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a 
desarrollar, lugar de aplicación, personal requerido, presupuesto. 

1.1 Medio abiótico 

Estrategias de manejo del suelo: 
-Manejo y disposición de materiales sobrantes. 
-Manejo de taludes. 
-Manejo paisajístico. 
-Manejo de áreas de préstamo lateral. 
-Manejo de materiales de construcción. 
-Manejo de residuos líquidos. 
-Manejo de escorrentía. 
-Manejo de residuos sólidos y especiales. 
 
Estrategias de manejo del recurso hídrico: 
-Manejo de residuos líquidos. 
-Manejo de residuos sólidos y especiales. 
-Manejo de cruces de cuerpos de agua. 
-Manejo de la captación. 
 
Estrategia de manejo de recurso aire: 
-Manejo de fuentes de emisiones y ruido 

1.2 Medio Biótico 

Estrategia de manejo del suelo: 
-Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote. 
-Manejo de flora 
-Manejo de fauna  
-Manejo del aprovechamiento forestal. 
 
Estrategia de salvamento de fauna silvestre.   
Estrategia de protección y conservación de hábitats.  
Estrategia de revegetalización. 
Estrategia de manejo del recurso hídrico: 
-Manejo de flora 
-Manejo de fauna 

1.3 Medio Socioeconómico 

Estrategias a nivel de: 
 
-Reasentamiento de la población afectada por desplazamiento 
involuntario. 
-Restitución de redes sociales de la población a reasentar. 
-Compensación por la alteración de las relaciones con el recurso hídrico. 
-Manejo de la estructura de servicios. 
-Manejo de procesos migratorios 
-Prospección arqueológica 

2. Estrategias de 
seguimiento y monitoreo 
del proyecto 

Estrategias a nivel de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

3. Estudios 
complementarios 

Presentar el perfil de los proyectos de investigación o profundización, 
referidos a los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos necesarios 
para adelantar el EIA. 

4. Estrategias de manejo 
técnico (Plan de 
contingencia) 
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6.2.2 Para las actividades existentes 
 
A continuación se relacionan las medidas y procedimientos de carácter técnico o 
administrativo específicos y propios de la entidad y sus procesos que reducen el riesgo de 
desastres antes de fijar un cambio en los procesos 
 

 
6.2.2.1 Metodología empleada para la determinación de las inversiones de proyectos 

de Inversión Tipo III 

 
Para desarrollar la planeación de las inversiones en el sistema eléctrico de 
distribución enfocadas a los proyectos Tipo III – no motivados en la atención de la 
demanda, se tienen como punto de partida la antigüedad y el estado de los activos, 
los históricos de falla, el análisis de riesgos y la incorporación de nuevas 
tecnologías, buscando garantizar la operación optima del sistema con criterios de 
calidad, seguridad y confiabilidad, dentro de las políticas ambientales de la empresa. 
 
La identificación de las necesidades de reposición de la infraestructura eléctrica 

Contenido Observaciones 

4.1 Análisis de Riesgos 
 

Para cada una de los corredores alternativos del proyecto, deberá incluir 
la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el 
tiempo de exposición del elemento amenazante, la definición de 
escenarios, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las 
emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan 
calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada 
escenario. Esta valoración debe considerar los riesgos tanto endógenos 
como exógenos. Se debe presentar la metodología utilizada. 

4.2 Lineamientos del plan de 
contingencia 

Para cada una de los corredores alternativos y con base en el análisis de 
riesgos, se deberán estructurar los lineamientos generales para la 
preparación del plan de contingencia durante la construcción y operación 
del proyecto lineal. 

5.  Comparación de 
alternativas 

Presentar un análisis comparativo de los corredores alternativos del 
proyecto, el cual deberá incluir los siguientes aspectos: 
 
• Criterios técnicos - dificultad constructiva y operativa 
• Demanda de recursos naturales 
• Zonificación ambiental  
• Evaluación de impactos potenciales 
• Zonificación de manejo del proyecto 
• Análisis preliminar de riesgos ambientales 
• Estrategias de manejo ambiental 
• Estudios complementarios requeridos 
• Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas. 
 
A partir del análisis anterior seleccionar y justificar la mejor alternativa. 
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tiene diferentes fuentes, pasando desde el criterio de los expertos (técnicos, 
tecnólogos e ingenieros) quienes, a partir del conocimiento del sistema, de las 
inspecciones permanentes de los reportes de los clientes y recorridos a las redes 
pueden detectar su deterioro, vulnerabilidad frente a las pérdidas o se identifican 
condiciones que atenten contra la seguridad; continuando con los análisis de los 
indicadores de calidad obtenidos del comportamiento operativo de los circuitos y 
terminando con el análisis de costos de mantenimiento.  La información recolectada 
de la forma antes mencionada es llevada a archivos en Excel donde se van 
plasmando las “ideas” de reposición para posteriormente ser clasificadas, 
analizadas y priorizadas para su ejecución. 
 
Los análisis correspondientes se realizan con información histórica propia de la 
organización (consumos de demanda, operación del sistema y de fallas 
programadas y no programadas) y con información normativa y regulatoria, los 
cuales son los principales insumos para la planeación adecuada. 
 
Una vez identificadas las necesidades de reposición en redes, se hace un proceso 
interno de clasificación de acuerdo con los siguientes criterios. 
 
Reposición por seguridad 
 
Mediante este programa se realiza la reposición de infraestructura que no está 
cumpliendo con las distancias del RETIE principalmente activos correspondientes a 
redes y líneas de transmisión y que presentan un alto riesgo para la vida humana, 
en especial las que están cerca a balcones y fachadas en 2° y 3° piso. Si bien alguna 
de esta infraestructura no ha cumplido su vida útil, se requiere su reposición por 
temas asociados a la seguridad, en la mayoría de situaciones se requiere cambiar 
la tecnología de cable aéreo desnudo a cables semi-aislados para poder cumplir 
con las distancias de seguridad que muchas veces son invadidas debido a 
construcciones, algunas sobre las cuales no existen los debidos controles de las 
autoridades municipales. 
 
También se requiere expansiones para normalizar aquellas subestaciones que 
actualmente presentan un riesgo para la operación y el mantenimiento ya que al 
necesitar hacer algunas intervenciones es necesario realizar interrupciones debido 
a que su configuración o disposición física no permiten intervenciones seguras para 
el personal operativo y en caso de fallas la potencia que se pierde y la estabilidad 
en el resto del sistema. 
 
Reposición por calidad 
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Se trata de la reposición de las redes a las que no se les ha podido mejorar su 
condición mediante acciones de mantenimiento y a pesar de ser intervenidas desde 
el mantenimiento persisten los problemas con la calidad del servicio, dichos trabajos 
son solicitados por los equipos de mantenimiento o por la Unidad de Operación y 
Calidad del sistema. En general, se trata de la reposición de redes que han entrado 
en contacto permanente con los árboles o presentan problemas con la capacidad 
de corriente o problemas de regulación de tensión (caídas de tensión). 
 
Reposición por condición técnica 
 
El principio de los encargados de mantenimiento es asegura el monitoreo de las 
condiciones de los equipos y que estos se mantengan para proporcional los niveles 
adecuados de servicio para satisfacer las necesidad y expectativas de los clientes, 
cuando por alguna razón esta función se compromete por la condición de los 
equipos el mismo se debe remplazar. 
 
Por la degradación y bajo rendimiento de un equipo, final de su vida útil, necesidad 
de expansión del sistema y los activos equipos pueden ser vendidos, deshechos, o 
conservados como estrategia para servir de repuestos a otros equipos en caso de 
emergencia. 
 
En la adquisición se debe tener en cuenta que el equipo a adquirir debe tener un 
mismo o mayor desempeño - eficacia para su función. 
 
Reposición por vida útil 
 
Es la reposición de infraestructura que ya cumplió su vida útil y se han convertido 
en una fuente frecuente de eventos los cuales generan indisponibilidades que 
afectan los indicadores de tiempo medio entre fallas y tiempo medio de 
reparaciones. 
 
Reposición por normatividad 
 
Los operadores de red estamos supeditados a los criterios y disposiciones de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual busca el continuo 
mejoramiento en la calidad del servicio, reducción en pérdidas y eficiencia en la 
administración, operación y mantenimiento del sistema eléctrico, la inclusión de 
nuevas tecnologías en el sistema y mejoramiento en confiablidad. Al estar regulados 
por este Ente se deben cumplir lo solicitado por las distintas resoluciones, donde en 
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algunos casos se indica la reposición de infraestructura del sistema 
 
Reposición por necesidad operacional 
 
Cuando los equipos se vuelven incapaces en su capacidad de funcionar de manera 
eficiente por cambios operativos normales o por nuevas demandas de energía. 
 
 
 
Reposición por evolución tecnológica 
 
Cuando se remplaza un equipo por cualquiera de los criterios anteriores y el equipo 
nuevo llega con una nueva tecnología que hace que se deban remplazar los demás 
equipos que componen el sistema, por la evolución tecnológica y se mejora el 
desempeño para mejorar la rentabilidad de la empresa.  
 
También se hace necesario reponer equipos difícil consecución de repuestos, por 
equipos que me permitan analizar información post-falla, por desempeño ante fallas. 
 
Reposición por costos de operación 
 
Cuando se remplaza un equipo que no es telecontrolado, ni automatizado para su 
operación, se debe enviar personal al sitio a realizar maniobras de forma local, lo 
que aumenta el riesgo para las personas y aumenta los costos operacionales como 
también las compensaciones.  
 
También para disminuir costos por repuestos y por tiempo de respuesta ante 
eventos que generen salidas forzadas. 
 
Para priorizar las intervenciones sobre las redes de distribución de nivel de tensión 
2 y 3, se realiza un análisis de riesgos acorde con la metodología de evaluación de 
riesgos determinada por la Empresa, la cual contempla la evaluación de cinco, de 
los siete objetos de impacto establecidos por la organización dentro de su política 
de gestión de riesgos, son ellos: Personas, ambiente, financiero, calidad e imagen.  
La figura 58 muestra un diagrama esquemático de la metodología utilizada. 
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Figura 58. Esquema Metodológico para la Reposición 

Teniendo claridad frente a los impactos a evaluar, se procede a determinar cuáles 
serán las variables (confiabilidad requerida del equipo a reponer, criticidad del 
equipo, antigüedad de equipo, longitud de los circuitos, número de clientes 
afectados, tiempo de las aperturas, SAIDI; SAIFI, diferentes causas de apertura, 
etc.) a considerar para evaluar cada uno de los impactos.  Una vez recolectada toda 
la información disponible, se realizan talleres con la participación de todas las partes 
involucradas en el análisis (Operación, mantenimiento, gestión ambiental y social, 
salud y seguridad ocupacional, planeación, etc), se efectúan los cálculos para 
determinar finalmente el nivel de criticidad de las redes de distribución.  
 
Con el resultado del análisis de riesgos sobre las redes, se obtiene la clasificación 
de los circuitos de acuerdo a los niveles de riesgo “muy alto”, “alto”, “medio” o “bajo”, 
además la metodología permite asignarle un valor denominado índice de riesgo a 
cada circuito lo que permite clasificar los circuitos más críticos entre los críticos. 
 
Con la clasificación antes mencionada, se hace un análisis similar, pero a nivel de 
los ramales, bahías y demás agrupadores de activos en los cuales se evalúan 
variables tales como el número y la duración de las suspensiones, los valores de 
compensación “aguas abajo” de los seccionamientos, etc. que permite clasificar los 
ramales o equipos de subestación críticos, dentro de los agrupadores de activos 
críticos, con la identificación de esos activos se direccionan los esfuerzos de 
inspección y se proponen planes de acción, que deben de tener como prioridad la 
ejecución de labores de mantenimiento preventivo y se identifican necesidades de 
reposición para tramos donde las labores de mantenimiento no alcanzan para 
mejorar los indicadores de calidad. 
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Contando con un listado de priorización de los circuitos con mayor índice de riesgo 
y sus ramales más críticos se procede entonces a determinar las necesidades de 
reposición, para ello se parte del supuesto inicial de que se requerirá reponer el 
100% del total de la longitud de los ramales o bahías críticas. 
 
 
6.2.2.2 Metodología empleada para la determinación de las inversiones de proyectos 

Tipo IV 

 
Proyectos de Inversión Tipo IV 
 
Con la estructuración de proyectos Tipo IV, se pretende formular proyectos de 
inversión no motivados en la atención de la demanda que ocasionan la instalación 
de nuevos activos, los cuales están enfocados al cumplimiento de los requisitos y 
requerimientos para el cumplimiento del esquema de calidad del servicio, 
mejoramiento de los indicadores de calidad del servicio, reducción y mantenimiento 
pérdidas de energía y la renovación de tecnología de los activos. 
 
Para determinar las inversiones necesarias para el mejoramiento en la calidad del 
servicio en el sistema de distribución local en CENS, se propusieron dos clases de 
inversión; unas enfocadas al cumplimiento de los requisitos regulatorios de entrada 
al nuevo esquema de medición de la calidad en el SDL así como los incentivos y 
compensaciones que derivan de ello, y las propuestas requeridas en infraestructura 
para el mejoramiento de la calidad y disminución de los indicadores anuales en la 
prestación del servicio de energía.  
 
Las primeras inversiones, se identificaron haciendo un diagnóstico del estado actual 
del SDL e identificar las necesidades con el fin cumplir las exigencias de 
infraestructura necesarias para el cumplimiento de requisitos dados en el capítulo 
5.2 de la resolución CREG 015 de 2018 y así entrar a la nueva metodología de 
incentivos y compensaciones.  
 
Las segundas, están basadas en el análisis de datos históricos de calidad del 
servicio e identificación de la criticidad de los circuitos, para luego ser aterrizados 
con los conocedores del sistema de distribución en campo. 
 
 
6.2.2.3  Implementación de gestión de activos en la organización 
 
Se encuentra en etapa de implementación del sistema de gestión de activos mediante el 
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proyecto Gestión de activos. A continuación, se presenta la hoja de ruta de la organización. 
 
La hoja de ruta para la incorporación de gestión de activos en la organización, comprende 
las siguientes actividades: 
 

• Implementación de guías metodológicas 

• Ajuste de procesos, perfiles y cargos de los procesos que intervienen el ciclo de vida de 
los activos 

• Gestión de las competencias de los recursos y el cambio cultural de la organización en 
torno a la adopción de gestión de activos 

• Gestión de la información asociada a los activos para la toma de decisiones 

• Implementación de un sistema de información de los activos (EAM MAXIMO) 

• Monitoreo, seguimiento y medición mediante indicadores de procesos, estratégicos y 
auditorías. 

 
 
Metodologías proyectadas para la Gestión de Activos 
 
El proyecto gestión de activos en etapa de implementación, tiene proyectada la 
incorporación de guías metodológicas que permitan la aplicación de criterios de costo, 
riesgo y desempeño declarados en la política de Gestión de activos y en sus lineamientos, 
a fin que la gestión de los activos físicos productivos apunte a la eficiencia operacional y al 
cumplimiento de la estrategia empresarial, metodologías que se describen en los siguientes 
numerales.  
 
Manual para el comisionamiento de proyectos de infraestructura y mejora 
operacional 
 
Su alcance consta en describir las actividades y acciones que deben ser aplicadas para 
realizar y asegurar una adecuada entrega y recepción de los proyectos de infraestructura y 
mejora operacional en EPM. 
 
Guía Metodológica para Salud de activos 
 
La salud de activos es el campo de estudio que incluye los métodos para establecer el 
índice de salud de activos y combinarlos con la criticidad de los mismos, para orientar la 
toma de decisiones acerca de las acciones de operación, mantenimiento, inspección, 
reacondicionamiento o reposición, requeridas para mantener sus niveles de desempeño y 
riesgo, usando un enfoque basado en riesgo, para priorizar las inversiones. Dentro de un 
marco de gestión de activos, tal como se describe en ISO 55000, la evaluación de la salud 
hace parte de la mejora continua. 
 
Guía metodológica para el Análisis de falla 
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Define las directrices bajo los cuales se evaluarán, analizarán y controlarán las fallas o 
eventos, que se presenten en la organización de tal forma que se puedan identificar los 
impactos que se generan en seguridad a las personas, medio ambiente, costos y 
reputación. Aplica para todos los activos físicos productivos de la organización que 
presenten o puedan presentar eventos de falla, en cualquiera de las etapas de su ciclo de 
vida, que impacten los objetivos organizacionales.  
 
Guía metodológica para el manejo del cambio 
 
Establece estrategias para el manejo del cambio relacionado con los activos físicos 
productivos, definiendo las directrices bajo las cuales se identificará, evaluará y aprobará el 
cambio y se controlarán los riesgos que genera. Aplica para todos los cambios en equipos, 
operacionales y organizacionales que se propongan en relación con los activos físicos 
productivos y que se ejecuten con presupuesto de costo o gasto en cualquiera de las etapas 
del ciclo de vida. 
 
Manual de tercerización del sistema de gestión de activos  
 
Esta guía metodológica busca evaluar criterios de costo, riesgo y desempeño en la toma 
de decisiones sobre la contratación de terceros que intervengan dentro del ciclo de vida del 
activo. De acuerdo al requisito 8.3 de la norma ISO 55001, de contratos a terceros. 
 
Guía metodológica para el análisis de criticidad de activos 
 
Establece la metodología y define los criterios y directrices bajo los cuales se realizará la 
metodología de análisis de criticidad de los activos, de tal forma que se puedan identificar 
los impactos que se generan a la calidad de la prestación del servicio, la seguridad de las 
personas, el medio ambiente, las finanzas y la reputación cuando ocurre una falla en un 
activo. 
 
Gestión de la información asociada a los activos 
 
Se proyecta implementar un software llamado máximo el software es un Enterprise Asset 
Management (EAM), el cual permite la administración de los activos el cual se construye 
con la participación de todas las dependencias de la empresa en talleres de definición de 
requerimientos de tal manera que el conocimiento de los activos lineales y centralizados 
quede debidamente almacenado en los sistemas de información. Este va a remplazar el 
módulo de mantenimiento del Enterprise Resource Planning (ERP) actual, requiere 
conexión con MDE modelo digital de energía que incluye el GIS, y se conecta con la 
información técnica y financiera de los activos. 
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6.3 PROTECCIÓN FINANCIERA 
 
En la organización se cuenta con instrumentos de protección financiera que cubren lo daños 
y nos aseguran los recursos económicos para cubrir la recuperación de estos en caso de 
evento adverso que afecten las personas, el medio ambiente y las instalaciones propias y de 
terceros.  
 
Los siguientes son los instrumentos: 
 

RAMOS  COBERTURAS DESCRIPCIÓN 

SEGURO DE 
 MULTI RIESGO 
CORPORATIVO 

Amparar las pérdidas o daños 
materiales que sufran los 
bienes de propiedad de CENS 
S.A. E.S.P. 

Interés Asegurado: Toda propiedad real de 
CENS, o de terceros que se hallen bajo su 
responsabilidad ya sean propios o de 
terceros o aquellos que se encuentren bajo 
su tenencia, cuidado, control o por las cual 
sea legal o contractualmente responsable, y 
sobre los cuales tenga algún interés 
asegurable, consistentes en:  
• Edificios (inmuebles y Obras Civiles) 
• Muebles y enseres 
• Mercancías y/o existencias de inventarios. 
• Maquinaria y equipos eléctricos en 
general, mecánicos y electromecánicos. 

RCE 

Amparar los perjuicios 
patrimoniales (daños 
materiales incluyendo daño 
emergente y lucro cesante), 
extra patrimoniales (incluidos 
el daño moral, daño fisiológico 
y daño a la vida de relación) 
que cause CENS S.A. E.S.P.  
a terceros; ocasionados como 
consecuencia de la 
responsabilidad civil 
extracontractual originada 
dentro o fuera de sus 
instalaciones, en el desarrollo 
de sus actividades o en lo 
relacionado con ella, lo mismo 
que los actos de sus 
empleados y funcionarios. 

Responsabilidad Civil Extracontractual, La 
Responsabilidad Civil en la que incurra el 
asegurado, proveniente del ejercicio de las 
actividades aseguradas como resultado de 
daños amparados en el contrato. 
Actividades como Producción, 
Organización, Administración, 
Comercialización y prestación de servicios 
públicos de enerigia (Generación, 
Producción, Transmisión, Distribución y 
Comercialización), entre otras.   
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RAMOS  COBERTURAS DESCRIPCIÓN 

VIDA GRUPO 
PATRONAL 

Amparar a los funcionarios de 
CENS S.A. E.S.P. que prestan 
sus servicios y que tengan 
contrato directo la Entidad. 

De acuerdo a lo establecido en la 
convención colectiva, para la cobertura de 
vida, muerte accidental y beneficios por 
desmembración, incapacidad total y 
permanente, será el equivalente a un mes 
de salario promedio por cada año continuo 
o discontinuo de servicio a la Empresa, sin 
que el valor asegurado sea inferior a 
veintidós (22) meses de salario promedio 
del trabajador 

TODO RIESGO 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO MOVIL 

Amparar las pérdidas y/o 
daños causados directamente 
a los equipos y maquinaria 
instalados en las grúas de 
propiedad del CENTRALES 
ELECTRICAS DEL NORTE 
DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
o bajo su responsabilidad, 
tenencia y/o control, y en 
general los recibidos a 
cualquier título y/o por los que 
tenga algún interés 
asegurable operados por el 
asegurado o por terceros 
entregados o recibidos. 

• Asonada, motín, conmoción civil o popular, 
huelga, actos mal intencionados de terceros 
y terremoto 
• Terremoto, temblor, erupción volcánica  
• Huracán, tifón, ciclón, tempestad, 
inundación, vientos fuertes, enfagamiento, 
deslizamiento, derrumbes o 
desprendimiento de tierras 
• Cobertura hurto calificado y simple 
• Demás eventos 

AUTOMÓVILES 

Amparar los daños y/o 
pérdidas que sufran los 
vehículos de propiedad de 
CENS S.A. ESP o por los que 
sea legalmente responsable, o 
aquellos daños a bienes o 
lesiones o muerte a terceros 
que causen. 

Todo el parque Automotor, actualmente se 
encuentran 60 Vehículos asegurados con 
valor de acuerdo a la tabla FASECOLDA. 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 
DESPACHOS 
NACIONALES 

Amparar todas las 
movilizaciones de 
mercancías, por cualquier 
medio de transporte, a nivel 
nacional y los despachos 
urbanos, de los bienes propios 
del giro normal de las 
actividades de la CENS S.A. 
ESP desde cualquier lugar del 
país hasta su destino final en 
Colombia y viceversa. 

Despachos Nacionales: Desde y hasta 
cualquier ciudad en el territorio nacional. 
Despachos Urbanos: Desde cualquier 
ciudad hasta su destino final en la misma. 
Medios de transporte: Marítimo, aéreo, 
terrestre, férreo o el que el asegurado deba 
utilizar, vehículos propios, de terceros y de 
empresas especializadas. 
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RAMOS  COBERTURAS DESCRIPCIÓN 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

IMPORTACIONES/
EXPORTACIONES 

Amparar contra daños o 
pérdidas todos los transportes 
internacionales / nacionales, 
bodega a bodega o sitios 
pactados incluyendo la 
actividad de cargue y 
descargue, que deba realizar 
el Asegurado, por cualquier 
medio de transporte, en 
vehículos propios o de 
terceros, aunque no exista 
contrato formal de transporte. 

Despachos Internacionales: desde y hasta 
cualquier ciudad en el territorio nacional. 
Se amparan los bienes movilizados por 
cualquier vía y medio de transporte tales 
como marítimo incluyendo cabotaje, aéreo, 
terrestre, fluvial, férreo, entre otros, en 
vehículos propios y no propios, aunque no 
exista contrato formal de transporte o se 
trate de empresas o transportadores no 
legalmente constituidos.  
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7 PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 
 
7.1 EL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA – PEC. 
 
7.1.1 Componente de preparación para la respuesta a emergencias.  
 
7.1.1.1 Capacitación 
 
Todo el personal se capacitará en aspectos relacionados con los Planes de Contingencias 
de acuerdo al alcance de la actividad desarrollada y de acuerdo al perfil del riesgo la 
empresa realiza las siguientes actividades de capacitación: 
 
Sensibilización a la estructura para atención de emergencias: 
 

• Análisis del riesgo. 
• Estructura organizacional de respuesta bajo el sistema comando de incidentes. 
• Funciones de los cargos en condiciones normales, durante y después de una 

emergencia. 
• Procedimientos y/o flujogramas de actuación ante las diferentes amenazas. 
• Plan de evacuación. 
• Realizar ejercicio de simulación (escritorio) y simulacro. 

 
Capacitación a la Brigada de Emergencia: 
 

• Análisis del riesgo. 
• Estructura organizacional de respuesta bajo el sistema comando de incidentes. 
• Funciones de la Brigada en condiciones normales, durante y después de una 

emergencia. 
• Procedimientos y/o flujogramas de actuación ante las diferentes amenazas. 
• Plan de evacuación. 
• Primeros auxilios, explicación del MEDEVAC (evacuación médica) 
• Prevención y control de incendios (manejo de extintores y gabinetes 

contraincendios) 
• Manejo del kit para control de derrames 
• Realizar ejercicio de simulación (escritorio) y simulacro. 

 
Sensibilización a los Coordinadores de Evacuación: 

 
• Liderazgo. 
• Análisis del riesgo. 
• Plan de evacuación y autoprotección ante diversas amenazas. 
• Rutas, salidas y puntos de encuentro interno y externos 

 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

Sensibilización a todos los trabajadores: 
 

• Información sobre el análisis del riesgo. 
• Plan de evacuación y autoprotección ante diversas amenazas. 
• Rutas, salidas y puntos de encuentro interno y externos 
• Planes de contingencia 

 
Sensibilización al personal de vigilancia y centro de monitoreo 

 
• Normas de seguridad física y control de acceso a las instalaciones 
• Análisis del riesgo (amenaza, análisis de vulnerabilidad y riesgo) 
• Procedimientos y/o flujogramas de actuación ante las diferentes amenazas. 
• Plan de evacuación y autoprotección ante diversas amenazas. 
• Rutas, salidas y puntos de encuentro interno y externos 
• Ejercicio de simulación 

 
La empresa contratista de vigilancia debe capacitar a su personal en los siguientes 
temas: 

 
• Primeros auxilios 
• Prevención y control de incendios 
• Seguridad física ante amenazas de tipo terrorista, HMACC (huelga motín, asonada, 

conmoción civil), AMIT (actos mal intencionados de terceros), secuestro, hurto. 
 

 
Fotografía 2. Talleres de capacitación SCI 
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Fotografía 3. Personal Operativo manejo de Sustancias químicas y atención de contingencias 
 

Programa de Capacitaciones SG-SST 
 
Desarrollar actividades de capacitación que fortalezcan las capacidades y conocimientos 
tanto de los empleados de CENS S.A. E.S.P., así como de aprendices y trabajadores en 
misión y contratistas que desarrollen actividades dentro de las instalaciones de CENS. 
 

Tabla 107. Programa de capacitación SG-SST 

Actividad Evento 
Población 

objeto 

No. 
Trabajadore

s 

Ponderació
n 

Responsabl
e gestión de 

la tarea 

En
e

 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
p

 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

Seguridad 
Vial  

Sensibilización en buenas 
prácticas y conductas 
seguras de movilidad para 
actores viales, 
normatividad y manejo 
defensivo. 

Personal 
operativo y 
administrativo 
de CENS, 
trabajadores 
en mision, 
contratistas 

668 2.00% 
Comité de 
Seguridad 
Vial  

                        

                        

Trabajo 
Seguro en 

Alturas 

Jefe de Área para trabajos 
en alturas 

Personal que 
toma 
decisiones 
administrativa
s en relación 
con la 
programación 
de trabajos en 
alturas 

78 3.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Trabajador Autorizado 

Personal que 
realice trabajo 
en alturas 
superior a 2 
metros. 

3 3.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 
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Actividad Evento 
Población 

objeto 

No. 
Trabajadore

s 

Ponderació
n 

Responsabl
e gestión de 

la tarea 

En
e

 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
p

 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

Coordinadores de trabajo 
en alturas en la Resolución 
4272 del 2021 

Personal 
encargado de 
controlar los 
riesgos en los 
lugares de 
trabajo en 
donde se 
realiza trabajo 
en alturas 

7 3.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Actualización para 
coordinadores de trabajo 
en alturas en la Resolución 
4272 del 2021 

Personal 
encargado de 
controlar los 
riesgos en los 
lugares de 
trabajo en 
donde se 
realiza trabajo 
en alturas 

72 3.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Reentrenamiento en 
Trabajo en Alturas ( 
Incluye primeros auxilios y 
rescate básico) 

Personal que 
realice trabajo 
en alturas 
superior a 2 
metros. 

135 3.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Brigada de 
emergenci

a 

Capacitación brigada 
contra incendio básica o 
clase I según Resolución 
0256 de 2012 

Personal 
brigadista  

18 2.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

Capacitacion brigada 
contra incendio básica o 
clase I según Resolución 
0256 de 2012 

Nuevos  
brigadistas  
Cúcuta y 
regionales 

14 2.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Riesgo 
Químico 

Socialización del Sistema 
Globalmente Armonizado 

Personal 
administrativo 
y operativo de 
CENS, 
trabajadores 
en misión, 
aprendices. 

668 3.00% 
Profesional 
P2 Calidad 
de Vida 

                        

                        

Cultura en 
SST 

Sensibilización: Soy líder 
en prevención.  

Personal de 
planta de 
CENS, en 
misión y 
contratistas 
(Modalidad de 
trabajo en casa 
o presencial) 

668 2.00% 
Profesional 
P1 Medicina 
del Trabajo 

                        

                        

Gestión de 
incidentes 

y 
accidentes 

Capacitación Investigación 
y análisis de incidentes, 
accidentes de trabajo. 

Líderes 21 3.00% 
Profesional 
P2 Calidad 
de Vida 

                        

                        

Conceptos de 
accidentalidad y 
metodología  para el 
reporte e investigación de  
incidentes  y accidentes de 
trabajo. 

Directivos 
CENS 

11 3.00% 
Profesional 
P2 Calidad 
de Vida 

                        

                        

Teletrabajo 

Capacitación Prevención y 
control del fuego 

Modalidad 
Teletrabajo - 
Plan piloto 

40 2.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Capacitación Primeros 
auxilios básicos 

Modalidad 
Teletrabajo - 
Plan piloto 

40 2.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

40 2.00%                         
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Actividad Evento 
Población 

objeto 

No. 
Trabajadore

s 

Ponderació
n 

Responsabl
e gestión de 

la tarea 

En
e

 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
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p

 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

Sensibilización:Teletrabaj
o, tu oficina está donde tu 
estás, tu protección 
también.  

Modalidad 
Teletrabajo - 
Plan piloto 

Profesional 
P1 Medicina 
del Trabajo 

                        

Plan de 
emergenci

a 

¿Cómo actuar ante una 
emergencia en el hogar u 
oficina? 

Personal 
administrativo 
y operativo de 
CENS, 
trabajadores 
en misión, 
aprendices y 
contratistas. 

668 2.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Espacios 
Confinados 

Socialización de la 
Resolución 0491 de 2020 

Personal 
Administrativo 
Mantenimient
o de 
Subestaciones, 
Mantenimient
o de Redes y 
Control 
Perdidas de 
Energía 

15 2.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                

    

    

                        

Capacitacion en espacios 
confinados  

Personal  
Tecnico de 
mantenimient
o de 
suebstaciones 

19 2.00% 
Profesional 
P1 SST  (RL) 

                        

                        

Riesgo 
Tecnológic

o 

Sensibilización en Riesgo 
Tecnológico 

Personal 
administrativo 
y operativo de 
CENS, 
trabajadores 
en misión, 
aprendices y 
contratistas. 

668 2.00% 
Profesional 
P2 Calidad 
de Vida 

                        

                        

 
 
CAPACITACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN  
 
El comité directivo participó en 3 espacios de formación sobre valor compartido, derechos 
humanos, ODS y sostenibilidad. Estas capacitaciones buscaban fortalecer los 
conocimientos y competencias de nuestros ejecutivos para identificar estrategias que 
favorezcan la sostenibilidad y monitorear los retos de materialidad a la luz de las demandas 
territoriales y  referencias de los sectores público-privados al igual que iniciativas mundiales. 
 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL 
SUBESTACIONES Y LÍNEAS 
 
La gestión del mantenimiento integral de subestaciones y líneas en un nivel avanzado, 
como prevención de riesgos tecnológicos, nos permitió obtener muy buenos resultados en 
disponibilidad de los activos del STR: 99.77%, STN: 99.81% y una confiabilidad de activos 
de subestaciones y líneas en 99.98% y 99.91% respectivamente. Estos niveles dieron 
cumplimiento a lo exigido con los estándares regulatorios y las metas internas establecidas 
para el presente año, en gran parte por el desarrollo del talento humano, por medio de 
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programas de formación y capacitación permanentes, competencias, coaching, gestión del 
desempeño. 
 
 
Malla Mantenimiento Integral Subestaciones y Líneas Proceso: Mantenimiento T&D 
 
Objetivo: fortalecer la capacidad operativa en el mantenimiento del sistema de transmisión 
y distribución, promoviendo conocimientos y habilidades, para contribuir a la eficiencia 
operacional, garantizando la disponibilidad y continuidad del sistema. Así mismo brindar 
conceptos, herramientas y técnicas desde el marco regulatorio aplicables a la operación de 
los sistemas T&D. Con esto, aseguramos la contribución a la excelencia operacional, 
garantizando la confiabilidad de equipos, confiabilidad humana y confiabilidad de procesos, 
potenciando el desempeño del equipo, incentivando el crecimiento y asegurando la armonía 
y el bienestar de la organización. 
 
En razón a lo anterior, para la vigencia 2020, se programó la siguiente Malla de formaciones 
para los integrantes del proceso Mantenimiento Integral Subestaciones y Líneas: 
 

Tabla 108. Malla capacitación Mantenimiento de subestaciones y Líneas 

Núcleos de 
Aprendizaje:   3 

Técnicas 
No. 

Horas 
Liderazgo 

No. 
Horas 

Compromisos con 
la vida 

No. 
Horas 

Total cursos:  51 
Total horas: 1182 

33 
cursos 

748  9 cursos 144  9 cursos 290 

 
 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMÁTICAS AMBIENTALES CON GRUPOS 
DE INTERÉS 
 
Incorporar la cultura ambiental en todos los grupos de interés es una actividad continua que 
favorece la transferencia de conocimientos a la sociedad, enfocado en la defensa del 
entorno natural y la prevención del riesgo eléctrico, contribuyendo a la protección del medio 
ambiente. 
 
En 2021 se generaron diferentes espacios presenciales, guardando los protocolos de 
bioseguridad y de medios masivos, alrededor de temáticas como: 
  
• Reuniones informativas y de socialización sobre cada uno de los proyecto que se 
están ejecutando actualmente en (Ocaña, Sur del Cesar y Belén –  Ínsula), por medio de 
visitas casa a casa y llamadas telefónicas a los diferentes grupos de interés (los secretarios 
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de planeación Municipal, presidentes de Junta de Acción Comunal, personeros, miembros 
de la comunidad y propietarios) con el fin de socializar la etapa actual del proyecto, también 
sobre la prevención del riesgo eléctrico, las precauciones de las líneas de trasmisión, la 
seguridad bajo las líneas, enfatizando en las distancias de seguridad que deben 
considerarse en el área del proyecto al momento de dar autorización de construcciones y 
los canales que existen de atención a los usuarios para peticiones, quejas y reclamos. 
 
 

Tabla 109. Actividades de Capacitación Gestión ambiental 2021 

Actividades de Capacitación Gestión ambiental 2021 

Taller conceptual y metodológico para la identificación y evaluación de riesgos 

climáticos, el cual conto con la participación de 36 personas y certificación por parte de 

Gestión de Aprendizaje de CENS 

 Socialización en las RIC Ambiental sobre nuevas normas que aplican para el negocio 

Socialización sobre las medidas de manejo ambiental que permitan la gestión integral 

de los residuos que se generan en CENS S.A E.S. P, de las actividades diarias 

empresariales (Residuos Peligrosos y No Peligrosos) acorde a la normatividad 

ambiental vigente y lineamiento nacionales, y la Socialización del nuevo código de 

colores para la separación adecuada de residuos sólidos acorde a la resolución 2184 

de 2019. 

* Actividades de siembras con las comunidades y espacios de sensibilización 

* Cuidamundos desde se llevan temas ambientales a colegios (gestión social y 

educación al cliente) 

Socialización de la gestión integral de residuos a grupos de interés (estudiantes 

Universidad Simón Bolívar) 

* Alo CENS y Buenas Energías, temas ambientales relevantes de la organización. 

Publicación de video a través del buzón de comunicaciones sobre la separación 

adecuada de residuos en CENS. 

Sensibilización a través de posters y video ilustrativo sobre la separación adecuada de 

residuos. 

Socialización de medidas de manejo ambiental a contratistas y comunidades del área 

de influencia de los proyectos de expansión 
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Tabla 110. Plan de aprendizaje ambiental 2021 

Técnica de 
Aprendizaje 

Modalidad  Temática Objetivo 
Público 
Objetivo 

No. 
Participantes 

aprox. 

Intensidad 
Horaria 

Sugerida 

Fecha 
Ejecución 

Curso Presencial 

Curso para 
conductores de 
vehículos de 
carga que 
transportan 
RESPEL 

Cumplir 
con 
requisito 
normativo 

Personal 
Operativo -

Subgerencia 
Distribución 

13 20 

Tercer 
y/o 

Cuarto 
Trimestre 

Curso Presencial 

Manejo y 
ahuyentamiento 
de abejas 
silvestres 
presentes en los 
postes de la red 
de distribución 
de energía. 

Cumplir 
con 
requisito 
normativo 

Personal 
Operativo -

Subgerencia 
Distribución 

20 8 

Tercer 
y/o 

Cuarto 
Trimestre 

Actividades de Capacitación Gestión ambiental 2021 

Socialización y entrega de Hojas de Seguridad a personal operativo de distribución. 

Inducción Ambiental personal de perdidas                

Inducción ambiental a personal que ingresa a CENS así como a misionales, aprendices 

y practicantes 

Curso para conductores de vehículos de carga que transportan Mercancías Peligrosas 

a trabajadores de distribución 

Muestreo de aceites dieléctricos para el análisis de Bifenilos Policlorados (PCB) a 

operativos de distribución 

Socialización de Toma de muestras de aceite dieléctricos para PCBS a usuarios del 

área de influencia de CENS 

Socialización y comunicación a comunidades sobre las podas por mantenimiento del 

sistema T&D – apoyo de empresas contratistas 

Capacitación Manejo Ambiental en Subestaciones Eléctricas. (Cúcuta, Ocaña, 

Aguachica, Tibú, Pamplona). 

Capacitación Ambiental en Manejo de Sustancias Químicas a personal de 

subestaciones. (Cúcuta y Ocaña). 
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Técnica de 
Aprendizaje 

Modalidad  Temática Objetivo 
Público 
Objetivo 

No. 
Participantes 

aprox. 

Intensidad 
Horaria 

Sugerida 

Fecha 
Ejecución 

Curso Presencial 

Muestreo de 
fluidos aislantes 
y/o superficies 
sólidas para la 
detección de 
sustancias 
peligrosas 
según 
procedimientos 
establecidos 

Cumplir 
con 
requisito 
normativo 

Personal 
Operativo -

Subgerencia 
Distribución 

30 8 

Tercer 
y/o 

Cuarto 
Trimestre 

 
 
7.1.1.2 Simulaciones y simulacros 
 
Mediante el procedimiento Implementar Planes y Simulacros de Emergencias documentado 
en el proceso Seguridad y Salud en el Trabajo se define e implementan de planes de 
emergencias, simulacros de emergencia, organización y conformación de brigadas, con el 
fin, de realizar una evaluación de riesgos y/o estados de emergencias que puedan ocurrir 
al interior de las instalaciones de CENS y permitir identificar un conjunto de medidas y 
acciones básicas concretas de respuesta, que se deben implementar para afrontar de 
manera adecuada y efectiva, posibles incidentes, accidentes o ciertas condiciones externas 
ajenas a la organización  
 
Dentro de las tareas que se desarrollan en el procedimiento están: 
 

Tabla 111. Actividades Planes y Simulacros de Emergencias 

Tarea Descripción 

Programar ejecución de 
actividades relacionadas 
con planes y simulacros 
de emergencia, 

Formular en el Cronograma de Actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) o en el Programa de capacitación 
SST las actividades generales en materia de planes y 
simulacros de emergencias a realizar, de acuerdo con el 
análisis de la información analizada durante la planeación 
inicial anual 

Realizar simulacros de 
Emergencia 

Combinar recursos humanos y físicos para hacer operativo los 
planes de emergencias y planes operativos, a través de los 
simulacros; y verificar el funcionamiento de los elementos, 
tiempos y capacidad de respuesta de todo el personal, de 
acuerdo a lo descrito en los Planes de Emergencias. 
 
Los simulacros se realizarán, con una frecuencia mínima de 
una vez por año, y pueden ser planeados o no planeados 

Revisar Informes de Generar informe del simulacro y socializar los resultados a las 
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simulacro partes interesadas con el fin de analizar en conjunto las 
recomendaciones propuestas, priorizarlas, establecer las 
acciones a implementar y realizar seguimiento a las mismas. 

 
 
Programación desarrollo de simulacros 
 
En el cronograma actividades seguridad y salud en el trabajo (SST) para cada vigencia se 
programa la fecha de realización de los simulacros de acuerdo al siguiente alcance:  
 

Tabla 112. Programación simulacros de emergencia 

Programa 
asociado 

Actividad Población Objeto 
Canti
dad 

Unidad de 
medida 

Peso actividad OCT NOV DIC 

Plan de 
emergencias 

Simulacro de 
Emergencia 

Cúcuta, Ocaña, 
Aguachica, 

Pamplona y Tibú 

Sedes Administrativas, 
Almacén Interferias, 

Subestaciones (Belén, 
Ínsula, San Mateo, 

Escobal, Palermo, Planta 
Zulia, Tibú, Socuavo, 

Convención, Aguachica, 
Buturama, Ayacucho y 

Ocaña) 

19 Simulacros 4% 19   

 
Para fortalecer la capacidad de organización y toma de decisiones en la respuesta a un 
incidente la empresa desarrolla simulacros para la prevención y administración de los 
planes de contingencias en caso de siniestros por sismo que es una de las amenazas más 
latentes del departamento, a la fecha se han actualizado los planes de emergencia de las 
5 sedes administrativas y 7 subestaciones. En cada sede se han llevado a cabo simulacros  
de evacuación. La empresa participa en mesas de trabajo con la Comisión Municipal de 
Gestión de Riesgos y Desastres (CMGRD) en donde se tratan temas relacionados como la 
intervención por cambio climático (sequías u ola invernal) y aspectos relacionados con 
migración de ciudadanos venezolanos. 
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Fotografía 4. Simulacro primeros auxilios (lesión en tejidos blandos y óseo) 2021 
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Fotografía 5. Simulacro emergencia por sismo 2021 
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Fotografía 6. Simulacro por contingencia de derrame de aceite con personal operativo 2021 

 
 
Prácticas y Simulacros 
 
Para garantizar la comprensión y funcionamiento del Plan de Evacuación, así como para 
detectar posibles fallas en el mismo, se coordina anualmente las practicas, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
Las prácticas se deben enfocar hacia los siguientes aspectos: 
 

• Activar el plan de emergencia. 

• Reconocimiento de la señal de alarma por parte de los trabajadores. 

• Practicar los protocolos de autoprotección y evacuación. 

• Utilización de las rutas de evacuación y salidas. 

• Ubicación de los Puntos de Encuentro.  
 

Frecuencia  
 
La frecuencia con que se realicen las prácticas de evacuación se debe establecer teniendo 
en cuenta: 
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• En la sede administrativa se debe efectuar una práctica cada año, invitando a los 
Organismos de Seguridad y Socorro. 

• Toda persona que se vincule a CENS deberá ser instruida y entrenada en los protocolos 
de evacuación. 
 

Consideraciones de Seguridad:  
 
Debido a que los simulacros de evacuación requieren la participación de todos los 
trabajadores, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se consideren 
necesarias, como: 
 

• Coordinar el simulacro con los directivos de la empresa. 

• Coordinar la seguridad con el Profesional P2 Seguridad Física, Centro de Monitoreo, 
empresa de vigilancia y Policía Nacional. 

• Establecer vigilancia en los sitios estratégicos   dentro y fuera de las instalaciones. 
(Reforzar la vigilancia, apoyarse con la Policía Nacional). 

• Coordinar la logística con los responsables de áreas críticas. 

• Debe darse aviso a las entidades que conforman el Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Los clientes y visitantes deben ser avisados antes y durante el ejercicio de 
evacuación. 

• Evacuar antes del simulacro a los trabajadores y clientes que tengan alguna 
condición especial de salud (Ej. mujeres en estado de embarazo, personas con 
muletas, sillas de rueda, etc.)  menores de edad, adulto mayor entre otros.  

• Dar aviso previo a las edificaciones y sitios vecinos a la sede administrativa. 
 
Lista de Chequeo 
 
A continuación, se presenta la plantilla para que anualmente se realice una inspección a las 
instalaciones para identificar condiciones o situaciones que puedan afectar el proceso de 
evacuación en forma ordenada, rápida y segura. 
 
Esta inspección la debe realizar el Profesional P1 Técnico – SST o la Brigada de 
Emergencia. 
 
 
FORMATO - LISTA DE CHEQUEO PARA CONDICIONES DE EVACUACIÓN 
 

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN 
 

CARGO:  

LUGAR QUE INSPECCIONO: 
 

FECHA:  
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ÍTEM ASPECTO SI NO 

 Se cuenta con señalización clara y visible                                          

 Se cuenta con plano de evacuación visible en cada uno de los pisos   

 Se cuenta con rutas principales y alternas de evacuación   

 Las puertas pueden abrirse fácilmente hacia afuera    

 Las salidas de emergencia están despejadas – libres de obstáculos   

 El botón de emergencia de apertura de las puertas con control magnético está 
funcionando 

  

 Los puntos de encuentro internos y externos son reconocidos por los 
trabajadores 

  

 Está el sistema de alarma funcionando  (estación manual, audible y visible)          

 Los empleados distinguen claramente el sonido de la alarma            

 Se cuenta con iluminación de emergencia en puertas y escaleras   

 Hay coordinadores de evacuación en cada una de los pisos - áreas               

 Los Coordinadores de Evacuación tienen el listado actualizado del personal 
que deben evacuar 

  

 Los coordinadores de evacuación han sido entrenados sobre los 
procedimientos de evacuación en los últimos 6 meses.        

  

 Los coordinadores de evacuación cuentan con la dotación (tabla de apoyo, 
gorra, pito) 

  

 Si hay un empleado nuevo conoce los procedimientos y rutas de evacuación   

 Se ha realizado  un simulacro en el último año                         

 Hay objetos (cajas, materas, etc.) que obstruyan el paso del personal en la 
ruta de evacuación Escríbalos. 
                                                   

  

 Ha observado alguna condición diferente a la anterior que afecte la oportuna 
evacuación.          
                        

  

 OBSERVACIONES:  
 
 
 

  

 
7.1.1.3 Equipamiento 
 
La empresa cuenta con los siguientes recursos para atender las emergencias: 
 
Ingenieros responsables CENS 
 

Ing. Responsable. Equipo 

Profesional de la Operación Coordinador encargado  

Ingeniero centro de control  Centro de control  

Profesional P2 Distribución Distribución 
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Móviles disponibles para dar respuesta a emergencias 
 

Tabla 113. Personal disponible mantenimiento redes 

Personal disponible de Mantenimiento Distribución y Subestaciones 

CUADRILLA CENS CONTRATISTA TOTAL 

MOVIL TURNO DE REPARACIONES  - 4 4 

MOVIL CARRO CANASTA  1 - 1 

MOVIL CUADRILLAS DE REDES   1 2 3 

MOVIL OPERADORES DE GRUA    1 0 1 

MOVIL MOTORIZADO    0 5 5 

MOVIL MOTORIZADO TOMS   1 - 1 

PODAS RURAL 0 1 1 

PODAS URBANA 0 1* 1 

AGENTES RECAUDADORES 6 - 6 

TOTAL 10 13 23 

 
Turnos de reparaciones 
 
Los turnos de reparaciones actualmente trabajan de Domingo a Domingo de 07:00 a 12:00 
y de 14:00 a 18:00 y se encuentran ubicados estratégicamente en los municipios de 
Pamplona, Chinácota, Ragonvalia y en el corregimiento de San Bernardo del Municipio de 
Toledo. 
 
También se cuenta con Agentes Recaudadores que son personal técnico destinado al 
restablecimiento del servicio y coordinación de maniobras para recuperar el servicio en caso 
de falla. Se encuentran ubicados así: 
 

Tabla 114. Personal turno de reparaciones 

Cuadrilla Municipio CENS Contratista Horario 

A.R Chinácota Chinácota  1 
 

Martes a viernes de 08:00 a 
12:00 p.m. y 14: 00 a 18:00. 
sábados de 07:00 a 12:00 
Domingos: 08:00 a 13:00 

A.R Bochalema Bochalema 1 
 

A.R Chitagá Chitagá y Cácota 1 
 

A.R Samoré  Samoré y Gibraltar 1 
 

A.R Toledo Toledo y Labateca 1 
 

A.R Durania Durania 1 
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Cuadrilla Municipio CENS Contratista Horario 

Turno Pamplona Pamplona, Pamplonita, 
Mutiscua 

 
1 Lunes a Domingo de 07:00 a 

12:00 y de 14:00 a 18:00 

Turno Chinácota Chinácota  
 

1 

Turno Ragonvalia Ragonvalia y Herrán 
 

1 

Turno San 
Bernardo 

Toledo y Corregimientos de 
San Bernardo y Chucarima 

 
1 

 
Adicionalmente los demás móviles y cuadrillas mencionadas anteriormente quedan 
trabajando durante el día con trabajos programados de mantenimiento preventivo; y en caso 
que se requiera ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo y emergencias que se 
ocasionen por fenómenos naturales tales como sismos, inundaciones, deslizamientos de 
tierra, entre otras catástrofes, en horas de la noche y madrugada se pueden ejecutar con 
los móviles que se programen con disponibilidad, siempre y cuando no se ponga en riesgo 
las condiciones de seguridad del personal. 
 
 
 
 
 
Parque automotor 
 
En la regional Pamplona se cuenta con el siguiente parque automotor para atender la 
operación y las situaciones de emergencia que se llegara a presentar. 
 

Tabla 115. Listado del parque automotor regional Pamplona 

Tipo de Vehículo Cantidad 

CAMION CANASTA HIDRAULICA 1 

CAMION DOBLE CABINA 1 

CAMION GRUA TELESCOPICA 1 

CAMIONETA DOBLE CABINA 1 

Total, general 4 

 
 
Material, herramientas y equipos disponibles 
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Un aspecto importante a tener en cuenta es la cantidad y disponibilidad de materiales, 
herramientas y equipos adecuados a utilizar en una eventualidad, donde se debe tener en 
consideración aspectos como ubicación, almacenaje, desplazamientos y transporte de los 
mismo, los cuales son fundamentales para lograr disminuir tiempos de reparación y dar 
continuidad del servicio de energía.  
 
El personal operativo cuenta con instalaciones adecuadas en la ciudad de Ocaña donde se 
almacenará este material en condiciones óptimas y con la disponibilidad ante cualquier 
emergencia. 
 
Además de los materiales en existencia en las bodegas de líneas de Transmisión, 
Subestaciones y Distribución, se dispondrá de materiales que por emergencia se requiera 
y se encuentre en cualquiera de las bodegas de CENS, tanto de Distribución, 
Subestaciones, Unidad de Proyectos y/o regionales, con el fin de reparar la novedad en el 
menor tiempo posible 
 
 
7.1.1.4 Planeación y organización 
 
En CENS S.A ESP se ha establecido el Sistema Comando de Incidentes (SCI) como 
modelo organizacional para la intervención del riesgo de desastres por parte de la entidad 
 
El modelo Sistema Comando de Incidentes se ha ajustado a la estructura administrativa de 
las regionales y de la Sede principal en Cúcuta; por lo cual en caso de un incidente de 
cualquier nivel los empleados que estén presentes deberán realizar la respuesta y solicitar 
el apoyo externo según lo requiera el incidente. 
 
El manejo eficiente de un incidente depende de una estructura bien definida, en la que cada 
cargo asume unos roles, que aseguren una atención oportuna, adecuada y segura del 
incidente con los recursos disponibles. 
 
El Sistema de Comando de Incidentes (SCI) es una metodología que consiste en la 
combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y 
comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad 
de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a 
un evento, incidente u operativo. 
 
Instalaciones  

 
Son espacios físicos o estructuras fijas o móviles, designadas por el Comandante del 
Incidente (CI), para cumplir unas responsabilidades prevista en el Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI). 
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Tabla 116. Instalaciones para la operación del SCI 

Nombre - Responsabilidad Símbolo 

Puesto de Comando (PC) 
Lugar donde se ejerce la función de mando (puede ser fijo o móvil) 

 
 

Área de Espera (E) 
Lugar donde se concentran los recursos DISPONIBLES mientras 
esperan sus asignaciones. Puede haber varias áreas de espera para 
una misma escena 
 

 

Área de Concentración de Víctimas (ACV) 
Es un lugar establecido para efectuar la clasificación, estabilización 
y transporte de las víctimas de un incidente 
 

 
 

Base (B) 
Lugar donde se coordinan y administran las funciones de logística. 
Generalmente hay sólo una base por cada incidente. 
  

Campamento (C) 
Lugar dentro del área general del incidente, equipado y atendido 
para proporcionar al personal un lugar para su alojamiento, 
alimentación e instalaciones sanitarias. 
 

 

 
 
7.1.1.5 Equipo de respuesta del plan de emergencia y contingencia 
 
Estructura Organizacional 
 

• Mantener conformada la estructura organizacional para la atención de emergencias 
bajo el modelo Sistema Comando de Incidentes 

• Mantener contacto periódico con el Consejo Municipal y departamental para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y los Organismos e instituciones que lo componen. 

 
La estructura para el manejo de cualquier incidente tendrá en cuenta los principios del 
Sistema Comando de Incidentes y sus instalaciones, para afrontar un incidente de manera 
oportuna, eficiente y capaz de afrontar los riesgos que puedan poner en peligro la vida de 
las personas, la infraestructura, equipos, medio ambiente e información 
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GERENTE  GENERAL

• Subgerencia de Distribución  

• Subgerencia Subestaciones y 

líneas

• Jefes de Áreas

• Jefes de Unidad 

• Auditoria

Comunicaciones 

Secretaria General

Junta Directiva

Empleados

TERCEROS 

 
-Clientes

-Autoridades Gubernamentales

-Medios de Comunicación 

-Interventores

-Contratistas

-Proveedores

-Comunidad

 
Figura 59. Esquema para la Notificación del SCI 

7.1.1.6 Roles y responsabilidades 
 
El Sistema de Comando de Incidentes es una organización funcional. En el SCI, el 
Comandante de Incidentes es quien asume inicialmente todas las actividades y va 
delegándolas y desarrollando gradualmente una estructura modular, sin perder su alcance 
de control. 
 
Las responsabilidades del SCI son: 

• Comando-Mando 

• Seguridad 

• Información Pública 

• Enlace 

• Planificación 

• Operaciones 

• Logística  

• Administración/ Finanzas 
 
 

Tabla 117. Descripción de las funciones en el SCI 
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Responsabilidades Descripción 

Mando 
Comprende el cargo de Comandante de Incidente y las 
responsabilidades de Staff de Comando y de las secciones 
asumiendo todas mientras no las delegue. 

Seguridad 
Evaluar situaciones peligrosas e inseguras. 
Desarrollar medidas de seguridad para el personal. 
Detener o prevenir acciones inseguras. 

Información Pública 

Punto de contacto y responsable del manejo de la información 
acerca del incidente a los medios de comunicación, instituciones 
y público en general. 
Establecer un único centro de información y preparar los 
comunicados de prensa. 

Enlace 

Contactar con representantes de los organismos de seguridad y 
socorro. 
Mantener un directorio de los representantes de cada una de las 
instituciones. 

Operaciones 

Manejar todas las operaciones de respuesta. 
Implementar y ejecutar el PAI (Plan de Acción del Incidente). 
Determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales 
que se requieran. 

Planificación 

Recolectar, analizar y difundir la información acerca del desarrollo 
del incidente al interior de la empresa.. 
Elaborar el PAI (Plan de Acción del Incidente) para el periodo 
operacional. 

Logística 
Proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyar el 
control del incidente. 

Administración-
Finanzas 

Justificar y administrar todos los gastos que se realicen durante 
un incidente 
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Figura 60. Esquema General de la Estructura del SCI 

 
7.1.1.7 Inventario de recursos 
 
A través de la documentación del Plan de Continuidad del Negocio (PCN) y el análisis de 
riesgos e impacto al negocio (BIA) que signifiquen la indisponibilidad parcial o total de las 
actividades críticas, se identificaron para cada una de ellas el inventario de recursos 
mínimos requeridos: 
 
1. Ejecución Operativa  
2. Pago de Energía y Servicios asociados a la Operación Comercial 
3. Suministro de la prestación del servicio de transporte 
4. Ejecución mantenimiento redes   
5. Ejecución mantenimiento subestaciones 
6. Contratación 
7. Despacho de bienes  
8. Generar facturas al cliente 
9. Mantenimiento de Instalaciones y Equipos 
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Tabla 118: Inventario de recursos actividades críticas 

 
 

CENS - 

ACTIVIDADES 

CRITICAS

RTO PERSONAS TI LOCALIDADES PROVEEDORES EQUIPOS ESPECIALES TO

Operación 

distribuida

3 asistentes técnicos 3 Operación 

Integrada.  Solo en el 2021 con la 

integración de los sistemas en SE 

Colombia

* Correo electrónico (Nube EPM)

* Office (Nube EPM)

Centro de Control EPM; según los 

estudios entraría para el 2021

•Proveedores múltiples y 

alternativos, el cual requiere una 

permanente gestión de riesgos 

sobre los activos propios y el 

abanico de terceros. 

NA NA

Standby NA  * Servicio VPN (CENS) NA NA NA NA

Sustitución / 

Relevo

Personal entrenado para la 

operación de las subestaciones 

manualmente, mientras entra la 

integracion de los sstemas

* OMS
* SE Belén (tiene dos canales de 

fibra óptica)
NA NA

* SCADA SPECTRUM (EPM)

Similar comentario serían eficientes 

cuando se tenga la integración de 

los sistemas

Adquisición 

Post evento
NA NA NA NA NA NA

Operación 

distribuida

*Personal debidamente entrenado y 

listo para realizar las mismas 

actividades:

Líder: Profesional P2 Gestión 

Inmobiliaria 

Alterno 1: Jhon Agustín Marquez 

Filigrana

Alterno 2: Leidy Katherine Omaña

.- Estrategia de operación en la nube 

(EPM) para:

*Correo electrónico

*Office 365

*One world 

NA

•Proveedores múltiples y 

alternativos, el cual requiere una 

permanente gestión de riesgos 

sobre los activos propios y el 

abanico de terceros. 

NA NA

Standby NA  * Servicio VPN (CENS)

Sitios alternos propios y no activos 

como oficina:.

Principal: SEVILLA

Alterno 1: SAN MATEO

NA NA NA

Sustitución / 

Relevo
NA NA NA NA

* UPS

* Aires Acondicionados
NA

Adquisición 

Post evento
NA NA NA

* Apelar a la urgencia manifiesta si 

es requerida
NA NA

Ejecución 

Operativa
24 horas

Ejecución del 

mantenimiento 

de instalaciones 

y equipos

24 horas
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CENS - 

ACTIVIDADES 

CRITICAS

RTO PERSONAS TI LOCALIDADES PROVEEDORES EQUIPOS ESPECIALES TO

Operación 

distribuida

Líder: Eduardo Morantes Zuñiga

Alterno 1: Cesar Augusto Ortegon

Alterno 2: Uriel Sanguino Rincon

.- Estrategia de operación en la nube 

para:  *Correo electrónico, *Office 

365

*Power file

NA

Varias Empresas de 

Mantenimientos especializados y 

suministro de materiales

NA NA

Standby NA SERVICIO VPN (CENS) NA NA NA NA

Sustitución / 

Relevo
NA

Para el Qualytrol: Monitoreo manual 

con base en una muestra que se 

toma anual (es un contraste, pero 

está limitado en función al tiempo)

Depende de la criticidad, se buscará 

reprogramar el mantenimiento 

predivtivo 

SE Belén

  

Trabajo en casa

NA NA NA

Adquisición 

Post evento
NA

Contratación de Equipos de pruebas 

y diagnostico en caso de no tener 

disponibilidad de los de propiedad 

de CENS. 

NA NA Grua alterna (Para SE de 12 Ton) NA

Operación 

distribuida

Personal debidamente entrenado y 

listo para realizar las mismas 

actividades 

Líder: Martha Elena Pulido Quintero

Alterno 1: Doris Cecilia Ramirez 

Mendoza

Alterno 2: Hender Antonio Chacón 

Rojas

Estrategia de operación en la nube 

para:

* Correo electrónico (EPM)

* Office (EPM)

* JDE One world

•Almacenamiento distribuido en las 

Bodegas de Ocaña, Aguachica, Tibú 

y Pamplona, o :

*SE La Insula (para tuberías, postes 

y equipos/herrajería mayor), 

*SE Belén (para equipos)

•Proveedores múltiples y 

alternativos, el cual requiere una 

permanente gestión de riesgos 

sobre los activos propios y el 

abanico de terceros. 

NA NA

Standby NA Servicio VPN (CENS)

Operaciones redundantes con Lote 

en Sevilla, útil para: Herrajería, 

Cables, Aisladores, Medidores, 

Protección y maniobra, Cajas.

Alterno:  Sevilla (oficinas)

NA NA NA

Sustitución / 

Relevo
NA NA NA NA NA NA

Adquisición 

Post evento
NA NA

* Si se requiere, se emplearía la 

contratación de un tercero
NA

1 Montacarga

2 Portaestibas 
NA

Ejecución del 

mantenimiento 

de 

subestaciones

24 horas

Despacho de 

bienes
24 horas
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CENS - 

ACTIVIDADES 

CRITICAS

RTO PERSONAS TI LOCALIDADES PROVEEDORES EQUIPOS ESPECIALES TO

Operación 

distribuida

Personal debidamente entrenado y 

listo para realizar las mismas 

actividades: 

Líder: Francisco Contreras

Alterno 1: Jhon Carabali 

(aprobación)

Alterno 2: Oscar Gutierrez Sanchez 

* IRIS (Nube EPM)

* Correo electrónico (Nube EPM)

* Office (Nube EPM)

NA

•Proveedores múltiples y 

alternativos, el cual requiere una 

permanente gestión de riesgos 

sobre los activos propios y el 

abanico de terceros. 

NA NA

Standby NA Servicio VPN (CENS) NA NA NA NA

Sustitución / 

Relevo
NA NA

Fortalecimiento de áreas críticas de 

oficina para poder operar, propias o 

por acuerdos de ayuda mutua: 

Principal: SEVILLA

Alterno 1:  San Mateo

Alterno 2: Trabajo en Casa

NA NA NA

Adquisición 

Post evento
NA NA NA NA NA NA

Operación 

distribuida

Líder: Anderson Orjuela Gonzalez

Alterno 1: Marcela Vanesa 

Colmenares

Líder: Jose Diego Vargas

Alterno 1: Jose Alexander Galindo

.- Estrategia de operación en la nube 

para: * Correo electrónico, Office 

365, One World

NA NA NA NA

Standby NA Servicio VPN (CENS) NA NA NA NA

Sustitución / 

Relevo
NA

Mercurio

SAC

Principal: SEVILLA

Alterno 1: San Mateo

Trabajo en casa

NA NA NA

Adquisición 

Post evento
NA NA NA NA NA NA

Suministro de la 

prestación del 

servicio  de 

transporte

48 horas

Pago de 

Energía y 

Servicios 

asociados a la 

Operación 

Comercial

48 horas
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5  
Fuente: GUI_306_GIR_009_ GUÍA PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE CENS 

 
 
 
 

CENS - 

ACTIVIDADES 

CRITICAS

RTO PERSONAS TI LOCALIDADES PROVEEDORES EQUIPOS ESPECIALES TO

Operación 

distribuida

Líder: Jose Chaustre, Líder:  Rafael 

Vila, Líder: Luis Caicedo, Alterno 1: 

Gilberto Fuentes y Orlando 

Villamizar, Alterno 2: Alejandro 

Lizarazzo y Helfar Rico, Alterno 3: 

Brenneir Green y Reynel Caceres

.- Estrategia de operación en la nube 

para: * Correo electrónico, Office 

365, One World

NA

•Proveedores múltiples y 

alternativos, el cual requiere una 

permanente gestión de riesgos 

sobre los activos propios y el 

abanico de terceros. 

2 carros canasta (Ocaña y 

Aguachica)

3 gruas Izaje (Pamplona, Ocaña, y 

Aguachica)

*Se requiere los equipos para el 

manejo y los EPP y EPC

NA

Standby NA Servicio VPN (CENS) NA NA NA NA

Sustitución / 

Relevo

Personal entrenado para la 

operación de las subestaciones 

manualmente, mientras entra la 

integracion de los sstemas

SIG- SPARD

Principal: SEVILLA

Alterno: San Mateo

Trabajo en casa

NA NA

OMS

CDL (Centro de distribución local, 

atendería la indisponibliidad del call 

center)

Adquisición 

Post evento
NA NA NA NA NA NA

Operación 

distribuida
NA

Estrategia de operación en la nube 

para:  

* Correo electrónico (EPM)

* Office (EPM)

* Sinergia (SAAS EPM)

NA

•Proveedores múltiples y 

alternativos, el cual requiere una 

permanente gestión de riesgos 

sobre los activos propios y el 

abanico de terceros. 

NA NA

Standby NA * Servicio VPN (CENS) NA NA NA NA

Sustitución / 

Relevo

Personal entrenado pero en función 

de otro oficio, y listo para realizar 

las mismas actividades: 

Líder: Jorge Mario Gómez T

Alterno 1: Yelitza Adriana Pabón

Alterno 2: Carolina Jaimes

Alterno 3: Marly A Pedrozo

Alterno 4: Alexander Paredes Pérez

* Ariba (EPM)

* Servidores EPM

Fortalecimiento de áreas críticas de 

oficina para poder operar, propias o 

por acuerdos de ayuda mutua:

Principal: SEVILLA

Alterno 1: Bodega Despacho de 

Bienes

Alterno 2: Virtualidad

NA NA NA

Adquisición 

Post evento

Es posible se requiera dependiendo 

de las circunstancias, momento y 

control, de personal extra para 

contratación. 

NA NA NA NA NA

Operación 

distribuida
NA

.- Estrategia de operación en la nube 

para:  *Correo electrónico, *Office 

365, * SAC, *Sirus

NA
CADENA (plan de contingencia en 

Medellín y Bogotá)
NA NA

Standby NA SERVICIO VPN (CENS) NA NA NA NA

Sustitución / 

Relevo

*Personal entrenado pero en 

función de otro oficio, y listo para 

realizar las mismas actividades:

Líder:  Jose Alexander Galindo 

Alterno 1:  Ivan Clavijo

Alterno 2:  Christiam Daza

NA

Fortalecimiento de áreas críticas de 

oficina para poder operar, propias o 

por acuerdos de ayuda mutua:

Principal: SEVILLA

Alterno 1: San Mateo

Alterno 2: Pamplona 

Trabajo en casa

Dejar las facturas en las localidades 

(centros de atención) y que el 

cliente las reclame - requiere 

comunicaciones

NA NA

Adquisición 

Post evento
NA NA NA NA NA NA

Ejecución del 

contrato
1 semana

Generar 

facturas por 

cliente

1 semana

Ejecución del 

mantenimiento 

de redes

72 horas



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

7.1.1.8 Apoyo de terceros 
 
Grupos de Operación Externa (Organismos de Socorro y Seguridad) 

 
En caso de presentarse una emergencia es de esperarse la actuación de algunos o todos 
los organismos externos cuyas funciones básicas se presentan a continuación: 

Tabla 119.Organismos de Socorro y Seguridad 

Institución Funciones 

Consejo Municipal 
para la Gestión de 

Riesgos de Desastres 
(CMGRD) 

Conformado por la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de 
Bomberos de Cúcuta, la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil 
y la Policía Nacional. Instancias de coordinación, asesoría, 
planeación y seguimiento, destinados a garantizar la 
efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del 
riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la 
entidad territorial correspondiente. 

Bomberos 
La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos 
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención 
de incidentes con materiales peligrosos 

Defensa Civil 

• Prevenir y controlar las situaciones de desastre y 
calamidad en la fase primaria de prevención inminente 
y de atención inmediata.  

• Colaborar en la conservación de la seguridad interna y 
en el mantenimiento de la Soberanía Nacional, 
promoviendo el fomento de la cultura de prevención.  

Realizar labores de Búsqueda, Rescate y Primeros Auxilios; 
establecer el sistema inicial de clasificación de heridos 
(Triage), atender el transporte de víctimas y apoyar las 
acciones de Seguridad. 

Cruz Roja 

• Acciones de Prevención, en el marco del concepto de 
la gestión del riesgo. 

• Acciones de Atención inmediata o de emergencia 
(Primeros auxilios, atención pre hospitalaria, 
búsqueda y rescate). 

• Acciones de Asistencia a favor de personas y /o 
poblaciones vulnerables. 

• Promover la resiliencia y recuperación psicosocial de 
las comunidades, con acciones de enfoque 
comunitario. 

Difundir en acciones de formación con las comunidades, los 
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  

Policía Nacional 
• Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, 

a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el 
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Institución Funciones 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para 
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 
paz. 

• Acordonamiento, orden público, tránsito y transporte.  

• Seguridad Ciudadana. 

• Investigación criminal. 

• Escuadrones Móviles de Antidisturbios y Grupos de 
Operaciones Especiales. 

• Antisecuestro y extorsión. 
Antinarcóticos. 

Ejército 
Nacional 

Defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 
territorio nacional y del orden constitucional. 

 
 

  

Fotografía 7. Recursos de apoyo externo para atención de emergencias 

Para escenarios de riesgo críticos como: sismos, inundaciones, remoción de masas y otros 
que involucren dificultad para el desplazamiento a los sitios afectados de nuestro sistema 
eléctrico y áreas de influencia de CENS, se requiere del apoyo del COMITE DE GESTION 
DE RIESGO de DESASTRES MUNICIPAL y DEPARTAMENTAL en el aprovisionamiento 
de:  

• Maquinaria pesada para el despeje de vías. 

• Transporte aéreo en helicóptero, para acceso rápido y seguro a infraestructuras 
afectadas. 

• Acompañamiento de la fuerza pública en especial en sectores donde se presente 
vandalismo y hurto de la infraestructura eléctrica. 

• Acompañamiento de organismos de socorro y otras empresas del sector. 
 
En caso de restablecerse el servicio de energía, debemos dar prioridad y según 
corresponda por sectores. 
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• Centros de salud, en especial los de nivel 3 y 2. 

• Estaciones de bombeo de agua. 

• Organismos de fuerza pública y de socorro. 
 

Mientras se atienden las emergencias y se trabaja en el restablecimiento del servicio de 
energía, se recomienda a los centros de salud y demás organismos referenciados: 
“disponer de plantas de suministro de energía en buen estado y con el combustible 
necesario”. 
 
 

7.1.2 Componente de ejecución para la respuesta a emergencias.  
 
7.1.2.1 Objetivos y alcance 
 

• Objetivos PADEC (Protocolos de atención de eventos de crisis) 
 
Objetivo general 

 
Proporcionar a CENS un protocolo que facilite la gestión oportuna y eficaz de cualquier 
evento crítico que pueda ocurrir. 
 
Objetivos específicos 
 

• Facilitar el análisis de situación y la toma de decisiones oportuna 

• Identificar con rapidez el líder de atención del evento 

• Activar los planes necesarios para atender y controlar el evento crítico 

• Movilizar el recurso humano idóneo para el conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo del desastre 

• Establecer los procedimientos para coordinar y optimizar de manera eficaz el uso 
de los recursos internos y externos para responder al evento crítico 

• Facilitar la disposición de los recursos financieros y logísticos necesarios para la 
atención del evento. 

• Identificar e implementar las lecciones aprendidas 
 
 

• Objetivos Plan de Emergencia 
 
Objetivo General 
 
Establecer y generar la organización, condiciones y procedimientos que les permitan a los 
trabajadores, clientes y visitantes de la Sede Administrativa Cúcuta de CENS S.A. ESP, 
prevenir, protegerse y organizar los medios humanos y materiales para dar una respuesta 
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coordinada y oportuna a una emergencia, garantizando la evacuación segura y la atención 
en salud de las personas. 
Objetivos Específicos 
 

• Cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Determinar las amenazas, análisis de vulnerabilidad y definir los niveles respectivos 
de riesgo. 

• Determinar las medidas para la intervención del riesgo. 

• Diseñar la estructura organizacional para la respuesta a incidentes con las funciones 
de los cargos que hacen parte de la estructura. 

• Diseñar las líneas de acción ante las amenazas identificadas. 

• Diseñar el plan de evacuación. 

• Objetivos Plan de Contingencia líneas de transmisión. 
 
Establecer las acciones que se deben ejecutar para brindar atención oportuna a eventos no 
programados, posibles accidentes y desastres naturales que se puedan producir sobre las 
líneas de transmisión de CENS 115 KV y 230 KV y área de influencia.  Por otro lado, 
contrarrestar los efectos que se puedan generar por la ocurrencia de eventos asociados a 
fenómenos de orden natural y emergencias producidas por alguna falla en la operación y 
mantenimiento de activos en la infraestructura de CENS 
 
 

• Objetivos Plan de Subestaciones 
 
Definir los pasos a seguir desde la condición operativa, ante la ocurrencia de fallas que 
causen la interrupción del suministro de energía eléctrica e inhabiliten el normal 
funcionamiento de los activos y circuitos que  conforman la infraestructura de subestaciones 
con el fin de garantizar su aplicación y cumplimiento al interior de la organización.  
 
 
7.1.2.2 Niveles de emergencia 
 
En CENS se han clasificado los eventos que puedan ocurrir en función de los impactos que 
generan, con el fin de establecer fácilmente la estructura organizacional que debe liderar 
su atención y la coordinación con las entidades competentes del CMGRD, esto con el fin 
de preparar a la Empresa para proveer los medios y recursos requeridos para la gestión del 
evento. 
 
Los niveles de activación corresponden a grados de respuesta ante la contingencia, y a la 
capacidad de respuesta frente a la magnitud de un evento amenazante. Para efectos de 
acciones de respuesta, se definen los niveles de activación a continuación: 
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7.1.2.2.1 Evento leve / operativo 
 
Es aquel evento que genera un impacto relativamente bajo para la Organización y su 
atención se realiza con los recursos disponibles en la sede, instalación, proceso, servicio, 
actividad o proyecto afectado. Un evento adverso se considera del nivel leve cuando las 
tres variables (atender el evento, minimizar las pérdidas y restablecer el proceso, servicio, 
instalación, proyecto o actividad afectada) pueden ser atendidos y controlados por el 
personal del área impactada. 
 
El líder de Equipo de Trabajo del proceso, proyecto, actividad o servicio afectado debe 
asumir el rol de máxima instancia para la toma de decisiones operacionales, durante la 
implementación de las medidas de carácter técnico y operativo para controlar el evento 
adverso y mitigar sus consecuencias. Es la persona responsable de dirigir la respuesta y 
coordinar las diferentes actividades.  
 
En caso de que alguna de las tres variables (atender el evento, minimizar las pérdidas y 
restablecer el servicio o proceso) no puedan ser controladas, este trabajador escalonará el 
evento al líder de nivel moderado, y continuará apoyando desde su actividad la gestión del 
evento. 
 
7.1.2.2.2 Evento moderado / táctico 
 
Las consecuencias de este evento materializado representan ciertas amenazas para la 
vida, la propiedad, el ambiente o la reputación de la Organización. Su atención requiere del 
uso de recursos adicionales (internos o externos) y puede implicar la modificación temporal, 
parcial o total de la ejecución del proceso, proyecto, actividad, instalación o servicio 
afectado. En este tipo de eventos puede ser necesario considerar la posible articulación 
con las instancias respectivas del CMGRD. 
 
Un evento adverso también se considera de nivel moderado cuando un medio de 
comunicación o entidad externa interviene o cuando aparece información publicada en 
redes sociales, relacionada con la situación.  
 
El líder de atención de un evento nivel moderado es el Subgerente / Jefe de Área / Jefe de 
Unidad del proceso, servicio, instalación, proyecto o actividad afectada. Es la máxima 
instancia para la toma de decisiones durante la implementación de las medidas de carácter 
técnico operativas para mitigar las consecuencias del evento. Además, es responsable de 
dirigir la respuesta y coordinar las diferentes actividades para su control y recuperación. 
 
En caso de que no se puedan controlar variables como atender el evento, minimizar las 
pérdidas, restablecer el servicio o proceso, para recuperar la instalación y mitigar la 
afectación ambiental o sobre la comunidad, de tal manera que no se presenten impactos 
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sobre su dinámica social normal o que el evento en sí genere daños o pérdidas humanas, 
materiales y económicas, el líder de atención del evento nivel moderado deberá escalonarlo 
al nivel crítico /estratégico. 
 
7.1.2.2.3 Evento crítico / estratégico 
 
Las consecuencias de este evento generan daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, afectando de manera grave la dinámica de funcionamiento 
normal de la sociedad y/o impacta los objetivos estratégicos de la Organización, de tal 
manera que pone en peligro su reputación, estabilidad y supervivencia. La atención de un 
evento crítico requiere la activación del Equipo Gerencial de Crisis, cuya primera función es 
designar al líder de atención de este evento, quien debe contar con las capacidades 
requeridas para toma decisiones, conocimiento y habilidades para trabajar bajo presión. 
 
El líder de atención del evento crítico coordina la implementación de las medidas para 
prepararse ante la ocurrencia del evento, atender, controlar y mitigar las consecuencias del 
evento, y es responsable de orientar las diferentes actividades de recuperación.  
 
El Gerente General es la máxima instancia para la toma de decisiones estratégicas y es el 
líder del Equipo Gerencial de Crisis. En este nivel, el Gerente General activará el PADEC, 
el cual actuará bajo la coordinación de la sala situacional de crisis. Desde esta sala, se 
tomarán las decisiones de nivel estratégico, entre ellas la posibilidad de activar los Puestos 
de Mando Unificados (PMU), como instancias de coordinación operativa en las zonas donde 
ocurre el evento o que se ven afectadas por la ocurrencia del mismo. 
 
En este tipo de eventos puede ser necesario considerar la posible articulación con las 
instancias respectivas del CMGRD. 
 
Nota: Cuando las señales indiquen que hay una alta probabilidad de que se pueda llegar a 
materializar un riesgo que genere un evento crítico, el trabajador que reciba la señal deberá 
escalonarla rápidamente a su superior inmediato, con el fin de que la información llegue 
oportunamente al Equipo Gerencial de Crisis. 
 
 
7.1.2.3 Alerta, alarma y niveles de activación 
 
7.1.2.3.1 Alerta 
 
Cualquier trabajador de CENS que observe una situación de emergencia procederá a avisar 
inmediatamente al Coordinador de Evacuación y/o Brigadista de la dependencia. 
 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

El Coordinador de Evacuación y/o Brigadista evalúan la situación, si le es posible proceden 
a controlar el evento y avisan al Centro de Monitoreo quien realiza la activación a los 
Vigilantes, Profesional P1 Técnico - SST y Profesional P2 Seguridad Física. 
 
El Vigilante de turno y Profesional P1 Técnico - SST y Profesional P2 Seguridad Física se 
dirigen a la dependencia donde está ocurriendo la emergencia para determinar si la pueden 
controlar o se requiere del apoyo de la Brigada y de organismos de socorro y seguridad 
externos. 
 
La orden de evacuar totalmente las instalaciones para riesgo público (Terrorismo, amenaza 
telefónica, etc), riesgo tecnológico (Incendio, explosión de transformador, derrame de 
productos químicos peligrosos, etc.). Riesgo natural (sismo, tormenta eléctrica, inundación) 
puede ser dada por el Profesional P2 Seguridad Física junto con el Profesional P1 Técnico 
- SST y/o Jefe Unidad de suministro y Soporte Administrativo. 
 
Código de colores 
 
Para efectos de armonización con la Estrategia Nacional de Respuesta y las estrategias en 
los niveles regional y local los niveles de alerta para la articulación territorial en la 
emergencia estarán asociados a un código de colores que servirá para iniciar las tareas de 
acuerdo con cada situación de la siguiente forma:  
 

 
Figura 61. Código de colores alerta 

7.1.2.3.2 Alarma  
 
Sistema de alarmas en sedes: 
 
En cada uno de los edificios se cuenta con un sistema de detección de incendios y alarma 
para accionamiento manual (pulsadores y notificación audible y visible - luz 
estroboscópica); que al ser accionado permite dar a conocer a todo el personal en forma 
simultánea la necesidad de evacuar.  
 
¿Cuándo activar la alarma?  
 
Si el peligro es inminente la puede accionar el Brigadista o Coordinador de Evacuación 
debe accionar la alarma únicamente en las siguientes situaciones: 
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• Cuando lo ordene: El Profesional P2 Seguridad Física, Profesional P1 
Técnico - SST, Jefe Unidad de Suministro y Soporte Administrativo. 
• Cuando se detecte un incendio o humo en grandes proporciones dentro de 
las instalaciones. 
• Cuando se presenten daños graves en la estructura de las instalaciones que 
pongan en peligro a sus ocupantes. 
• Cuando se presente una emergencia en la Subestación – Patio de 
Transformadores que amenace la vida de las personas que se encuentran en la 
sede administrativa. 

 
Código empleado.  
 
La alarma sonara continuamente y el Vigilante la desactivará cuando hayan evacuado todos 
los ocupantes de las instalaciones. 
 
Sistema opcional de alarma y/o aviso:  
 
En caso de que el sistema de alarma establecido presente inconvenientes y no se pueda 
activar, se utilizaran los siguientes sistemas opcionales: 
 
Se podrá alertar al personal con un pito de árbitro haciéndolo sonar tres (3) veces seguidas. 
Se realizará verbalmente diciendo “Tenemos una emergencia…Vamos a evacuar por 
(indicar la ruta de evacuación, salida y punto de encuentro). 
 
Alarmas en la red automatización:  
 
El SCADA que es el Monitoreo y Control Automatizado en Tiempo Real de la Infraestructura 
de Red para Mejorar la Confiabilidad y Optimizar las Operaciones, se define la alarma como 
la señal visual o sonora que muestra a través del SCADA que un elemento del SIN (Sistema 
interconectado Nacional) ha cambiado de posición o que una variable ha superado un rango 
definido.  
 
Esta alarma se activa a través de un timbre externo, que activa dispositivos de alarma 
independientes, audibles y/o visibles, para advertir de cambios críticos en la red. Esta 
aplicación es particularmente útil para atraer la atención del personal de operadores. Cada 
timbre de alarma puede definirse de forma restringida mediante un conjunto de atributos 
distintos, lo que facilita la comunicación de las condiciones específicas de la red al personal 
clave. 
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7.1.2.3.3 Niveles de activación 
 
En las siguientes gráficas se presentan los posibles planes y flujo de atención y 
escalamiento de un evento según su clasificación que puede llegar a convertirse en un 
evento crítico. 
 

 
Figura 62. Código de colores y flujo de atención de emergencia 
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7.1.2.4 Estructura de la intervención y articulación 
 
7.1.2.4.1 Estructura de Respuesta Grado Menor 
 

 
 

Figura 63. Estructura de Respuesta Grado Menor 
 
7.1.2.4.2 Estructura de Respuesta Grado Moderado 
 

 
Figura 64. Estructura de Respuesta Grado Moderado 



 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

7.1.2.4.3 Estructura de Respuesta Grado Mayor o Crítico 
 

 
 

Figura 65. Estructura de Respuesta Grado Mayor o Crítico 

 
7.1.2.5 Protocolos y procedimientos de respuesta para cada tipo de emergencia 
 
7.1.2.5.1 Protocolo general para el manejo de la respuesta ante la emergencia 
 

• PLAN DE EVACUACIÓN 
 
El plan de evacuación es un documento que contempla las acciones de preparación para 
la respuesta que permiten a las personas que se encuentran en una edificación realizar una 
salida ordenada, rápida y segura hacia un lugar alejado del peligro, que les brinde 
protección para su vida. 
 
El plan contempla como debe realizarse el proceso de evacuación, distribución de 
funciones, sistema de alarma, rutas, salidas y puntos de encuentro.  
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Este plan debe ser ampliamente divulgado y practicado mediante simulacros de manera 
que las personas que habitualmente se encuentran en la edificación conozcan cómo 
realizar la evacuación y qué hacer si se encuentran visitantes o personal externo a las 
instalaciones (Ver Anexo No. 8. - Guía Plan de Emergencias Sede Administrativa Cúcuta) 
 
Objetivos 
 
Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garantice la salida 
oportuna y segura del personal que labora en las sedes de la empresa.  
 

• Definir el sistema de alarma principal y alterno a utilizar y el significado de 
dicha señal, para una oportuna reacción de los ocupantes de la edificación. 
• Establecer las rutas de evacuación, salidas y punto de encuentro. 
• Garantizar la rápida identificación de las rutas de evacuación y salidas 
mediante una adecuada señalización de las mismas. 
• Determinar quiénes son los Coordinadores de Evacuación que se 
encargaran del proceso de evacuación. 
• Realizar simulacros para evaluar y ajustar el Plan de Evacuación 

 
Secuencia en la evacuación:   
 
Alerta y Activación: Cualquier trabajador de CENS que observe una situación de 
emergencia procederá a avisar inmediatamente al Coordinador de Evacuación y/o 
Brigadista de la dependencia 
 
Prioridades:  
Víctimas 

o  Según evaluación (Triage)  
o  Personas con alguna discapacidad o limitación física, mujeres en estado de 

embarazo, niños, adulto mayor, entre otros. 
 
Materiales e información 

o  Equipo y elementos para atención de emergencias como botiquín, camilla, etc. 
o  Documentos: Información clasificada previamente que no tiene copias de seguridad 

y de difícil reemplazo. 
 
Ejecución 
 

o Al escuchar la alarma los Coordinadores de evacuación proceden a liderar el 
proceso de evacuación en la dependencia de su responsabilidad. 

o Los Coordinadores de evacuación pueden dar la alarma utilizando el pito de árbitro 
o verbalmente diciendo “Tenemos una emergencia, vamos a evacuar por … 
(indicando la ruta de evacuación y punto de encuentro)” 
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o Una vez se escucha la alarma, o suenan los pitos o se ordena verbalmente evacuar 
parcial o totalmente, los ocupantes de las edificaciones proceden en forma 
inmediata a suspender su trabajo y a iniciar en forma ordenada y segura la 
evacuación. 

o Los integrantes de la estructura para respuesta a incidentes (Sistema Comando de 
Incidentes) proceden a instalar el Puesto de Comando - PC liderar el control de la 
emergencia. 

o Los Brigadistas atenderán y transportarán a las victimas según el sistema “Triage” 
y de ser necesario se instalará el Área de Concentración de Víctimas (ACV). 

 
 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE MANDO 
 
Para responder adecuadamente a las diferentes situaciones que se presentan en la 
Organización, se han establecido las siguientes estructuras, cuya función es atender los 
aspectos operacionales, tácticos y estratégicos 
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Figura 66. Organización y estructura de mando para la atención de la emergencia 

• HABILITACIÓN DE RECURSOS 
 
Protocolo para la atención de eventos de crisis (PADEC)- Manejo de la emergencia:  
 
Se refiere a todas las tareas que se realizan para la preparación ante la posible ocurrencia 
de un evento crítico, la respuesta oportuna, su control y la recuperación. El PADEC finaliza 
una vez se culmina la etapa de recuperación, momento en el cual se hace el cierre del 
evento. 
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Las principales acciones de esta etapa son: 
 

• Instalar y activar la sala situacional de crisis, nombrar un coordinador de la sala y un 
gestor documental para el evento.  

 

• Verificar el cumplimiento oportuno y la eficacia de los planes y procedimientos de 
respuesta del proceso, servicio, instalación, proyecto o actividad afectada, 
tendientes a recuperar el activo, restablecer el servicio y atender otras 
consecuencias causadas por el evento crítico, como pérdidas de vidas humanas, 
daños a la propiedad pública y privada, y otros impactos sociales y ambientales. 

 

• Crear un centro de actividad especial y definir presupuesto requerido para atender 
la emergencia. Monitorear si los recursos financieros asignados requieren ajustes. 

 

• Si los efectos del evento crítico ocurrido exigen la activación del Comité Municipal 
de Gestión del Riesgo, el líder de atención del evento deberá contar con el apoyo 
de la Unidad de Comunicaciones para facilitar el contacto ya sea a nivel local, o 
departamental, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1523 de 2012. 

 

• En el caso de que por decisión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos o de 
CENS se decida instalar un Puesto de Mando Unificado, es necesario designar a 
los trabajadores que han de participar, teniendo claras las funciones que deban 
cumplir en el PMU. 

 

• Establecer y coordinar el manejo comunicacional integrado con las entidades que 
hacen parte de la respuesta. 

 

• Con el apoyo de la Unidad de Soporte Administrativo, coordinar con las fuerzas 
militares y de la Policía Nacional de Colombia, si se requiere, su colaboración para 
la atención del evento crítico (esta coordinación también puede ser realizada por el 
Comité de Municipal de Gestión de Riesgo). 

 

• Disponer de los recursos necesarios para la gestión del evento crítico, el cual incluye 
entre otros, la celebración de contratos o convenios con entidades públicas o 
privadas. 

 

• Informar al Equipo Gerencial de Crisis, al Equipo Asesor y a los equipos de apoyo, 
sobre la evolución del evento y las medidas adoptadas para su control y conservar 
la trazabilidad de la información oficial. 

 

• Realizar un monitoreo y evaluación permanente sobre la evolución del evento y su 
atención.  
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• Restablecer las condiciones y medios de vida de las comunidades que hayan sido 
afectadas y la operación de la Empresa bajo estándares de confiabilidad y calidad. 
 

 
• DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Presentamos a continuación, las diferentes líneas de acción para la atención de 
emergencias en líneas de transmisión, subestaciones y sedes administrativas: 
 

 
Figura 67. Flujograma medidas ante emergencias ambientales en líneas de transmisión 
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Figura 68. Flujograma medidas ante emergencias ambientales en subestaciones 
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A continuación, se presentan las líneas de acción para la atención de emergencias en sedes 
administrativas o subestaciones: 
 
Línea general de acción centro de monitoreo para incidentes (emergencias) 
 

 
 

Figura 69. Línea general de acción para incidentes ( emergencias) 
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Línea general protocolo médico para la evacuación de heridos- MEDEVAC. 

 
Figura 70. Línea general protocolo médico para la evacuación de heridos- MEDEVAC 
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Línea general de acción para atención de sismos 
 

 
 

Figura 71. Esquema de acción para desastre natural: Sismo 
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Línea general de acción para incendio. 

 
 

Figura 72. Esquema de acción para Incendios 
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Línea general de acción para AMIT- detección de posible artefacto explosivo. 
 

 
Figura 73. Esquema de acción para Artefactos Explosivos 
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Línea general de acción para HMACC (huelga, motín, asonada, conmoción civil). 
 

 

Figura 74. Esquema General de acción para HMACC 
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Línea general de acción para inundación. 
 

 
Figura 75. Esquema General de acción para inundaciones 

 
. 
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Línea general de acción para fuga o derrame producto químico peligroso. 
 

 
Figura 76. Esquema general de acción para fuga o derrame de productos químicos peligrosos 
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• EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 
La investigación de las emergencias deberá considerar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 
 
¿Qué sucedió?    
 
Este factor está orientado a determinar los hechos sucedidos, incluyendo: 
 

• Tipo de emergencia 

• Tamaño o magnitud (Grado) 

• Desarrollo de la emergencia 

• Efectos de la emergencia 
 
¿Cuándo sucedió?   
 
Este factor está orientado a establecer las condiciones de tiempo de la emergencia, 
incluyendo: 
 

• Fecha (mes y día) de ocurrencia 

• Hora probable inicio  

• Hora estimada de su detección 

• Fecha y hora de su terminación 

• Si el día era laborable o no 

• Condiciones climáticas reinantes en el sitio. 
 
¿Dónde sucedió?   
 
Este factor está orientado a establecer las condiciones de lugar asociadas al hecho, 
incluyendo: 
 

• Área de operación 

• Proceso en donde ocurrió 

• Equipo o elemento que dio origen de la emergencia 

• Parte de equipo 

• Personal presente en el lugar 

• Protecciones existentes en el lugar 
 
¿Por qué sucedió?   
 
Este factor está orientado a determinar las causas de la emergencia, incluyendo: 
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• Origen accidental o intencional. 

• Factores que facilitaron su ocurrencia. 
 
Factores complementarios.   
 
Este factor está orientado a determinar aquella información que facilitará la investigación y 
entendimiento de la emergencia, incluyendo. 
 

• Testigos presénciales. 

• Hechos similares presentados anteriormente. 

• Últimas inspecciones efectuadas al lugar, equipo, elemento, etc. 

• Últimas verificaciones o pruebas a los equipos, plan y cronograma de mantenimiento e 
inspecciones. 

• Opiniones o comentarios. 

• Conclusiones preliminares. 
 
Fuentes de información.  
 
Para el desarrollo de la evaluación deberá consultarse fuentes directas o especialistas, 
incluyendo: 
 

• La persona que descubrió el hecho. 

• La persona que notificó el hecho. 

• La persona que recibió la noticia de la emergencia. 

• La persona que operaba el proceso o estaba de turno. 

• El  vigilante o Agente de Policía de turno. 

• Las víctimas de la emergencia. 

• Los jefes de los grupos externos participantes.(Bomberos, Policía, entre otros.). 

• Los testigos del hecho. 

• Especialistas en el tema. 

• Bibliografía especializada. 
 
Presentación de informes.  
 

• Los empleados que estuvieron a cargo de la investigación de la emergencia deben 
presentar su informe final a su Jefe inmediato, en un período de tiempo no mayor a 10 
días después de ocurrido el evento. 

• El Vigilante debe consignar su informe en la minuta y el Supervisor será el encargado 
de revisarlo y realizar el trámite pertinente. 
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7.1.2.5.2 Procedimiento para el manejo de la respuesta ante la emergencia 
 
Directorio de contactos de emergencia 
 

SEGURIDAD 

ENTIDAD TELEFONOS 

POLICIA COMANDO  3502996700-3203501984 

POLICIA CUADRANTE 3504016235-3504016236 

EJERCITO 5682642 

GRUPO GAULA 3134042468 

FISCALIA  5681700 

TRANSITO Y TRANSPORTE  

 
 

ORGANISMOS DE SOCORRO 

ENTIDAD TELEFONOS 

CMGRD- Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastres 
3212462697-3006324467 

BOMBEROS  3182924942 

CRUZ ROJA 3123544413 

DEFENSA CIVIL 3165334893 

 
 

ENTIDADES DE SALUD 

ENTIDAD TELEFONOS 

HOSPITAL  SAN JUAN DE DIOS 
Conmutador: 5682486 

Urgencias:3184126642-317442322 
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EMPRESAS DE SERVICIOS 

ENTIDAD TELEFONOS 

EMPOPAMPLONA S.A 

ESP 

Emergencias – Reporte de Daños 

3158081876 

Servicio de Aseo 3142958556 

GASES DEL ORIENTE S.A 

ESP 

Emergencias  164  (desde fijo) - 018000999188  y a 

celular 3105845521  

 
Cadena de llamadas 
 
Cadena de llamadas activación diurna 

 
Figura 77. Cadena de llamadas para la activación diurna del SCI 

 
Comprende la cadena de llamadas para colocar en aviso sobre una emergencia (incidente) 
a los integrantes que componen la estructura organizacional para respuesta a un incidente. 
 
Al ser avisados cada cargo evalúa desde el área de su competencia la situación de 
emergencia que se está presentando y asume sus funciones en coordinación y de manera 
articulada con los otros miembros que hacen parte de la estructura organizacional para 
atención de emergencias (incidentes) y con el equipo de trabajo a su cargo 
 

tel:164
tel:018000999188
tel:3105845521
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Cadena de llamadas activación nocturna – Horarios No Laborales  
 
Nocturna – Horarios No Laborales. En el horario nocturno y días no laborales la activación 
recae en el Vigilante de Turno. 
 
Dependiendo del tipo y magnitud de la emergencia se activarán a los cargos que deben 
apoyar al control de la emergencia; así mismo si se requiere apoyo de los organismos y 
entidades que conforman el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres-
CMGRD, Sala de Seguridad y Supervisor Seguridad de la empresa de Vigilancia. 
 
 

 
 

Figura 78. Cadena de llamadas para la activación nocturna del SCI. 

 
 
Sistemas de alerta temprana 
 
Los sistemas de alerta temprana corresponden a las diferentes alarmas que se encuentran 
en las diferentes sedes y CDL que se activan cuando se produce un evento de interrupción 
del servicio de energía o cualquier situación de emergencia que ponga en riesgo la vida de 
las personas, sociedad o infraestructura, y se sigue las siguientes actividades para clasificar 
el evento y activar la cadena de llamadas para enfocar los recursos para su atención:  
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Tabla 120. Notificaciones alertas tempranas atención de eventos 

Notificación alerta temprana 

Líder equipo de trabajo 
RECIBIR NOTIFICACIÓN ALERTA DEL INCIDENTE: Recibir información de 
descripción del evento y hacer registro en el formato Clasificación de 
eventos.  

Líder equipo de trabajo 

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL EVENTO: El líder de cada actividad relacionada 
realiza un diagnóstico inicial del evento. Se acompaña de conocedores del 
proceso y los recursos asociados para determinar las características del 
evento 

Líder equipo de trabajo 

CLASIFICAR EL EVENTO:  Cada Líder Equipo de Trabajo de la actividad 
afectada desarrolla individualmente el diagnóstico inicial y genera una 
clasificación del evento relacionado completando el formulario del 
Clasificación de eventos. 

Líder equipo de trabajo 

ESCALAMIENTO DEL EVENTO: En caso de que el evento sea categoría 
Leve, Moderado o Crítico, el Líder Equipo de Trabajo del área afectada 
consolida la mayor información disponible y prepara la notificación al 
Subgerente / Jefe de Área / Unidad  

 
 

Tabla 121. Formulario clasificación de eventos 

TABLA DE EVALUACIÓN DE EVENTOS DE INTERRUPCIÓN 

Proceso(s) / 
Actvidades (s)  

Impacto (ver 
tabla 

impactos) 

Descripción 
Evento 

Tiempo 
Estimado de 

Solución 

Tipo Evento 
(Infraestructura, 

Activos,Tecnologí
a, Humanos y 

Terceros) 

Acción 

            

            

            

            

Niveles de Impactos:  

Definición: criticidad del impacto que genera la situación. Para CENS se han definido los siguientes 
niveles 

Leve - Es aquel evento que no genera un impacto para la organización y su atención se realiza con los 
recursos disponibles del proceso o servicio afectado.  

Moderada - Las consecuencias de este evento materializado representan ciertas amenazas para la vida, la 
propiedad, la calidad de la prestación del servicio, el medio ambiente o la reputación de la organización, su 
atención requiere del uso de recursos adicionales internos o externos y puede implicar la modificación 
temporal, parcial o total de la ejecución del proceso o servicio 

Crítica - Es aquel evento que afecta los objetivos estratégicos de la organización, de tal manera que pone 
en peligro su reputación, estabilidad y supervivencia. Su atención requiere de la activación del Equipo 
Gerencial de Crisis 
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Otras que faciliten la atención de la emergencia 
 
Equipos especializados de trabajo 
 
Cuando las circunstancias lo ameriten, a criterio del Equipo Gerencial de Crisis, se 
conformarán estos equipos responsables de evaluar situaciones críticas particulares, 
diseñar acciones corporativas de respuesta y presentar soluciones alternativas y asesorar 
al EGC. Dependiendo de las características del evento y de sus posibles implicaciones, se 
conformarán uno o varios de estos equipos. 
 
 
7.1.2.5.3 Prioridades para la respuesta 
 

 
 

Figura 79. Prioridades plan de continuidad del negocio. 

 
En el momento de materializarse un riesgo, cuyos efectos puedan desencadenar lesiones 
a personas, pérdidas humanas, daños materiales, económicos o ambientales, o afectar de 
manera grave la dinámica de funcionamiento normal de la sociedad, se debe activar de 
inmediato el Equipo Gerencial de Crisis y adoptar los siguientes enfoques: 
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• Enfoque de derechos humanos 
 

Implica el reconocimiento de todas las personas afectadas o damnificadas por desastres 
como titulares de derechos, propiciando su restitución en el más breve plazo. Son 
considerados de atención prioritaria los derechos a la vida, alimentación, salud, educación, 
vivienda, el acceso a la justicia y seguridad ciudadana, la protección del interés social y 
económico de las personas, el acceso a los servicios públicos e infraestructura de 
transporte. (SNGRD, 2019)  
 

• Enfoque diferencial de género, edad, discapacidad y diversidad cultural 
 

Se asume el enfoque diferencial como un “mecanismo de análisis, actuación y evaluación 
que identifica y reconoce características particulares de personas y grupos poblacionales 
en cuanto a etnia e identidad cultural, género, edad y discapacidad y sus implicaciones en 
las condiciones de vida, las relaciones entre los actores, las formas de ver el mundo y la 
construcción social del riesgo” (Montealegre, D &Urrego, H, 2010).  
 
Según la Ley 1618 de 2013 se debe asegurar que las acciones que se implementen estén 
“ajustadas a las características particulares de las personas o grupos poblacionales, 
tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de 
protección propias y específicas”. Desde este enfoque se reconoce que existe una 
población diversa (comunidades étnicas, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, población 
con discapacidad, población LGBTI), que se relaciona de una manera particular con el 
territorio y que tiene capacidades y vulnerabilidades particulares ante el riesgo de desastres 
(SNGRD, 2019). 
 
En conclusión, a la luz de estos enfoques es necesario aceptar que los desastres no 
impactan de forma homogénea al territorio y la vida de las personas que lo habitan y que, 
en función de las diferencias al interior de las poblaciones, surgen necesidades, problemas 
y retos particulares que no pueden ser atendidos con fórmulas estándar (SNGRD, 2019). 
 
 
7.1.2.5.4 Actividades críticas en la atención de una emergencia 
 
Teniendo en cuenta los impactos que pueden afectar la materialización de los riesgos 
identificados, que se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
1. Destrucción total o parcial de los componentes de la infraestructura eléctrica, 
2. Afectación de la prestación del servicio de energía eléctrica 
3. Afectación Calidad del Servicio y/o Continuidad 
4. Afectación a las personas 
5. Afectación al medio Ambiente 
6. Daños a terceros 
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7. Afectación económica, aumento de costos de operación y mantenimiento 
8. Afectación de la reputación empresarial 
 
La actividad más crítica que se puede presentar ante una emergencia es garantizar la 
seguridad de las personas y el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el menor 
tiempo posible para el normal funcionamiento de la sociedad. Para ello, la empresa tiene 
establecido los planes de contingencia y los diferentes procedimientos operativos para 
generar el menor impacto a la comunidad.  
 
Así mismo el reconocimiento de la emergencia y la identificación de las necesidades de 
recursos humanos y materiales para la evaluación y el análisis de la emergencia. 
 
 
7.1.2.6 Mecanismos de actualización del plan de emergencia y contingencia 
 
El presente PGRD se actualizará anualmente de acuerdo con lo establecido en el SGI. 
Adicionalmente, sin perjuicio los planes de emergencia y contingencia (PEC) bajo 
responsabilidad de las áreas deben ser actualizado debido a los siguientes aspectos: 
 
• Cambios en el contexto externo e interno 
• Cambios en la condición de la/s amenaza/s. 
• Recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo de desastres. 
• Cambios que pudieran surgir de los estudios técnicos relacionados con los 

proyectos 
• Puesta en operación de nuevos activos 
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8 PLAN DE INVERSIONES 

 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P – CENS,  en cumplimiento de lo 
establecido en la resolución CREG 015 de 2018 presentó a al regulador su plan de 
inversiones regulatorio, mediante el cual busca ejecutar  las inversiones necesarias para 
garantizar la atención de la demanda y asegurar la prestación del servicio, a  través de la 
reposición de activos por su antigüedad y obsolescencia, la mejora de la gestión de pérdidas 
de energía, la mejora en la calidad y confiabilidad del servicio y el cumplimiento de 
indicadores, para asegurar los ingresos del negocio de distribución. 
 
Mediante la resolución CREG 138 de 2021 el regulador aprobó el plan de inversiones 
regulatorio para el periodo 2020-2025. A través de la ejecución de este plan, CENS espera 
realizar inversiones por valor de 499mil millones de pesos para los años 2020 a 2025. 
A continuación, se detalla el plan de inversiones aprobado por nivel de tensión 
 

Tabla 122 Plan de Inversiones 2020-2025 

Valores en Millones - Precios constantes 2017) 
A continuación, se presenta la ejecución del plan de inversiones 2021 de acuerdo con lo 
establecido en la resolución CREG 015 del 2018 y la circular CREG 024 del 2020 y sus 
modificaciones. 
 
CENS implementó durante el año 2021 un Plan de Inversiones donde a través del desarrollo 
de proyectos de infraestructura busca asegurar los ingresos del operador en el mediano 
plazo, garantizar la atención de la demanda, disminuir las pérdidas de energía y aumentar 
la calidad del servicio a los usuarios. 
 
Para esta vigencia se realizaron inversiones por un valor de COP$ 71.322 millones, a través 
del desarrollo de obras de expansión, reposición, mantenimiento de redes y subestaciones, 
atención de cobertura, gestión y control de pérdidas de energía y modernización de la 
infraestructura tecnológica y locativa. Además, se inició la construcción del proyecto 
subestación San Roque y sus redes de conexión, que entrarán en operación en el 2.024.  
Las acciones mencionadas anteriormente contribuyen a la confiabilidad del sistema 
eléctrico y disminución de fallas y daños en las redes. En la siguiente tabla se relaciona de 
manera detallada la inversión realizada:  

NT 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

NT 1 12,829 15,468 14,040 13,096 12,774 12,669 80,876 

NT 2 26,142 33,138 30,032 31,095 39,376 28,713 188,498 

NT 3 7,291 15,812 7,867 24,837 48,717 9,555 114,079 

NT 4 9,950 5,043 3,687 25,578 57,552 14,185 115,995 

TOTAL 56,212 69,462 55,626 94,606 158,420 65,122 499,447 
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Tabla 123 Ejecución Plan de Inversiones 2021 
 

Plan de Inversiones 2021 

 
Concepto 

Acumulado-2021 Cumplimiento 
Acumulado 

(%) 
Meta Ejecución 

Reposición subestaciones y líneas  13,002 8,876 68% 

Expansión subestaciones y líneas  4,633 1,682 36% 

Reposición de redes 29,116 33,661 116% 

Reposición transformadores distribución  1,139 1,177 103% 

Automatización redes distribución 1,567 1,891 121% 

Proyecto Repotenciaciones 14,844 1,151 8% 

Expansión 2,020 1,198 59% 

Electrificación Rural 3,236 21 1% 

Control de pérdidas de energía 22,015 19,573 89% 

Consolidación Centros de Control 1,045 832 80% 

Subestación San Roque 2,102 1,241 59% 

Línea Culebra - San Roque 34.5 kv 389 18 5% 

Total inversión infraestructura 95,746 71,322 74% 

 
Gestión de Subestaciones y Líneas 
 
La gestión de la Subgerencia de Subestaciones y Líneas estuvo enfocada en las 
necesidades del sistema eléctrico a través de metodologías de priorización por criticidad de 
activos, necesidades de reposición y expansión, proyectos de normalización de 
subestaciones, criterios de cargabilidad y antigüedad de activos. Los principales logros 
fueron los siguientes: 
 

• Ejecución del Plan de Reposición de Activos en subestaciones y líneas y el plan de 
inversiones CREG 015 por valor de COP$6.681 millones en unidades constructivas.  

• Construcción de salas de control y protecciones. 

• Intervención de activos centralizados en 16 subestaciones. 

• Construcción de la subestación de interconexión Guadua, en un nivel de 34.5 kV, 
en donde se conectará el proyecto de generación fotovoltaica Termotasajero Solar 
II que fortalecerá la confiabilidad de sistema.  

• Se cumplió el indicador de Traslado de Operación en un 80%. 
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Mantenimiento en redes de distribución 
 
Respecto al sistema de distribución en el año 2021 se dio cumplimiento a las metas 
establecidas, aportando significativamente al plan de inversiones y los indicadores de 
calidad del servicio. Dentro de la gestión se destacan los siguientes resultados: 
 

 
 

9 OTRAS CONSIDERACIONES PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES SEGÚN EL DECRETO 2157 DE 2017 

 
9.1 ARTÍCULO 2.3.1.5.2.4.1. SEGUIMIENTO DEL PGRDEPP 

 
Para el seguimiento al PGRD se definieron las siguientes estrategias e indicadores:  
 

1. De acuerdo al objeto social de la empresa, nuestro principal riesgo de desastres es 
la indisponibilidad del servicio de energía, se adoptan los indicadores del Cuadro de 
Mando Integral (CMI) como indicadores para medir la gestión del PGRD, haciendo 
énfasis en los siguientes indicadores: 

 

• Trayectoria RSE 

• SAIDI 

• SAIFI 

• Disponibilidad de activos del STN 

• Disponibilidad de activos del STR 

• Índice de gestión ambiental empresarial 

• Grado de madurez de la gestión de activos 

• Inversiones en infraestructura 
 

2. Se ha identificado que uno de los mayores controles para el PGRD es la apropiación 
del mismo, que cada área entienda su contribución dentro de su alcance, para lo cual 

Reposicion de mas de 3.400 postes  de 
madera por estrucuras en fibra de vidrio

Reposición de 6.000 elementos de 
protección  (Cortacircuitos y DPS)

Reposicion de 2.000 elementos de Línea.

Atención y gestion oportuna de mas de 5.000 
PQRS asociados a mantenimiento

Inspección y mantenimiento  de 700 km de redes

Renovacion parque automotor. Adquisición 
nuevo vehículo para Linea Energizada

Fortalecimiento con nueva cuadrilla de Línea 
Energizada

Inicio en la adopción e implementacion de 
metodologías de Gestión de Activos
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se reforzará la estrategia comunicacional interna y la recomendación a las áreas 
técnicas de la implementación de simulacros sobre los planes de contingencia. 

 
3. Revisar el mapa de riesgos empresarial y de procesos con el fin de alienar las 

acciones para el tratamiento de los riesgos con los procesos de conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y el manejo del desastre. 
 

4. Las subgerencias de Subestaciones y Líneas y Distribución diseñarán un reporte 
ejecutivo sobre la efectividad en la atención de las eventos críticos y lecciones 
aprendidas para revisión en Comité de Gerencia.   

 
 
9.2 ARTÍCULO 2.3.1.5.2.5.1. SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
La socialización y comunicación busca promover el aumento de la conciencia del riesgo, la 
participación, la sensibilización, la corresponsabilidad social y la socialización de las 
estrategias definidas. Por lo tanto, se han desarrollado las siguientes estrategias: 
 

1. La empresa para cada vigencia realiza el análisis de las señales del entorno para 
fortalecer y mejorar la apropiación del reconocimiento del entorno y del desempeño 
de la empresa para la toma de decisiones empresariales, a fin de sintonizar la 
Planeación Empresarial con los escenarios externos e internos existentes. Esta 
información permite obtener una visión descriptiva del entorno de CENS y sus 
principales dinámicas económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales que 
pueden impactar su gestión organizacional y la sostenibilidad corporativa. En base a 
esta información se realiza la actualización de los PGRD. 
 

2. Los PGRD de las regionales se comunican a todos los grupos de interés a través de 
los diferentes medios. Se documentaron e integraron a los sistemas de calidad, se 
socializan a la Gente CENS a través de los medios comunicacionales internos y para 
el área de influencia se publicaron en nuestra página web, www.cens.com.co en 
donde se encuentran disponibles para su consulta y descarga. Adicionalmente, se 
enviaron a los Secretarios de Gestión de Riesgos de los principales municipios.  
 

3. En CENS a través de las diferentes Gestoras Sociales y Ambientales se realiza la 
comunicación y relacionamiento de la comunidad con los diferentes proyectos e 
iniciativas y desde el equipo de Comunicaciones se manaje lo relacionado con las 
comunicaciones corporativas.     

 
 
9.3 ARTÍCULO 2.3.1.5.2.6.1. CONTROL DEL PLAN 

 

http://www.cens.com.co/


 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  
REGIONAL PAMPLONA 

NIVEL 1: MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: 
PLN_306_GIR_005 

NIVEL 2: PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

FECHA: 2022/09/30 

VERSIÓN: 2.1 

 

CENS colaborará con los órganos de control del Estado que ejercen monitoreo, evaluación 
y control o la comunidad a través de los diferentes mecanismos de veedurías ciudadana 
cuando estas lo soliciten, para el desarrollo de sus diligencias investigativas asociadas al 
cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, proporcionando la información 
que esté al alcance de la entidad. 
 
Por otra parte en armonía con el cumplimiento del Artículo 3 de la Ley 1523 de 2012- 
Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público 
o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del 
riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición 
necesaria para el ejercicio de la solidaridad social, la empresa consiente que la gestión de 
la Continuidad del Negocio es un proceso holístico que identifica las amenazas potenciales 
de una organización y los impactos a las operaciones del negocio, que esas amenazas 
podrían causar si se llegaran a materializar. Por lo tanto, proporciona un marco de 
referencia para construir la resiliencia organizacional y la dota de la capacidad necesaria 
para dar respuesta efectiva a cualquier evento adverso, salvaguardando los intereses de 
las partes interesadas, la reputación, la marca y las actividades creadoras de valor. 
 
En ese sentido el propósito del PGRD es reanudar las operaciones de CENS de manera 
organizada en caso de presentarse una interrupción no planificada, asegurando la 
estabilidad en el tiempo y proporcionando protección a las personas y a los activos de la 
Organización y además: 
 

• Facilitar el análisis de situación y la toma de decisiones oportuna 

• Identificar con rapidez el líder de atención del evento 

• Activar los planes necesarios para atender y controlar el evento crítico 

• Movilizar el recurso humano idóneo para el conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo del desastre 

• Establecer los procedimientos para coordinar y optimizar de manera eficaz el uso 
de los recursos internos y externos para responder al evento crítico 

• Facilitar la disposición de los recursos financieros y logísticos necesarios para la 
atención del evento. 

• Activar la coordinación interinstitucional para la preparación ante la posible 
ocurrencia del evento, la respuesta oportuna y eficaz que busca el control de la 
situación y la recuperación de las condiciones de vida de las comunidades y de las 
condiciones ambientales afectadas por la ocurrencia del evento crítico, así como de 
las condiciones de operación de la Empresa 

• Identificar e implementar las lecciones aprendidas 
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9.4 ARTÍCULO 2.3.1.5.2.8.1. REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN 

El PGRD se revisará y actualizará anualmente y/o cada vez que se requiera o cuando las 
condiciones del contexto lo ameriten. La revisión deberá contar con la participación de los 
diferentes integrantes de las áreas, la finalidad de la revisión es identificar oportunidades 
de mejora que deban ser incluidas en una siguiente versión. Las revisiones deberán ser 
documentadas, registradas y comunicadas, utilizando el formato establecido en el presente 
documento (FICHA DE REVISIONES Y MODIFICACIONES).  
 

Tabla 124. Ficha de revisión y modificaciones del PGRD Regional Cúcuta 

FICHA DE REVISIONES Y MODIFICACIONES 

FECHA DE 

MODIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN Versión 

30 de noviembre de 
2018 

Versión inicial Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Regional Cúcuta. Se consolida información de Planes de 

Contingencia existentes y se estructura el documento para dar 

cumplimiento al Decreto 2157 de 2017. 

1.0 

30 de abril de 2019 Se complementó la información de riesgos frente a los planes 

de contingencia, información de proyectos de inversión 

Se complementó la información de los mecanismos de 

contratación para la reducción del riesgo y protección financiera. 

 

31 de enero de 2020 Actualización información general del documento, separación de 

riesgos por tipo de activo, subestación, líneas y sedes, se 

actualizó la información de inversiones y anexos.  

1.2 

18 de marzo de 2021 Revisión integral del documento para ajustarlo al Decreto 2157 

de 2017 según recomendaciones de la SSPD comunicación 

Radicado No.: 20202200954021 del 28/09/2020 

2 

30 de septiembre de 
2022 

Actualización información relacionada con el proceso 

conocimiento del riesgo (Información, general de la actividad, 

Contexto externo e interno, valoración del riesgo), proceso 

reducción del riesgo (Intervención correctiva e Intervención 

prospectiva) y proceso manejo del desastre.  

2.1 
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10 ANEXOS 

 
NÚMERO NOMBRE 

ANEXO 0 
GUÍA DE OPERACIONES ANTE CONTINGENCIAS O EMERGENCIAS EN EL 

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

ANEXO 1 GUÍA PROTOCOLO DE COMUNICACIONES OPERATIVAS 

ANEXO 2 LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 

ANEXO 3 
PLAN DE CONTINGENCIA, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y RECUPERACIÓN 

DE ACTIVOS EN LAS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A CENS 

ANEXO 4 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TÉCNICO DE SUBESTACIONES EN CENS 

ANEXO 

5 

1 PLAN DE CONTINGENCIA SUBESTACIÓN PAMPLONA 

2 PLAN DE CONTINGENCIA SUBESTACIÓN PALERMO 

ANEXO 6 PLAN DE CONTINGENCIA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 115 KV Y 230 KV 

ANEXO 7 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

ANEXO 8 GUÍA PLAN DE EMERGENCIAS REGIONAL PAMPLONA 

ANEXO 9 
GUÍA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE ATENTADO 

TERRORISTA 

ANEXO 10 
GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE MINA ANTI PERSONA Y MUNICIONES SIN 

EXPLOTAR 

ANEXO 11 GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN 

 


